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cAmara munie \pa\

EDITAL N° 25

José Alberto Pacheco Brito Dias, Presidente da Camara Municipal de

Pampilhosa da Serra

FAZ PUBLICO QUE, em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007,
de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, o 1°
RELATORIO TRIMESTRAL de 2018 estd de acordo com o Programa de
Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano (PCQA) nas zonas de
abastecimento do Concelho de Pampilhosa da Serra aprovado pela autoridade
competente (ERSAR).

Por ser verdade e para os devidos efeitos publica-se o presente Edital com
o Relatorio Trimestral, através da afixagdo no atrio dos Pacos do Municipio, bem

como no sitio da Internet deste Municipio (www.cm-pampilhosadaserra.pt).

Pampilhosa da Serra, 28 de Maio de 2018

O Presidente da Camara

e

(José Alberto Pacheco Brito Dias)

MUNICIPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA
Rua Rangel de Lima - 3320 - 229 PAMPILHOSA DA SERRA
CONTRIBUINTE N.° 506 811 883 * TEL. 235590320 * FAX 235590329







Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018

F Cesab
F o s an A

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Aduréo

1° TRIMESTRE 2018
1 janeiro a 31 margo

Valf)r. N.° Anélises % N.° N i
N s Paramétrico P - R . i fp % Analises
Parametro (unidades) " Minimo Maximo :| Superiores | Cumpriment| Analises | ‘Andlises .
(V.P.} fixado no . Realizadas
DL ne452/17 ao V.P o.do V.P. |Agendadas [Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 4] 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,28 0,77 — - 2 2 100%
Aluminio (ug AlL) 200 = = — — 0 0 <
Ambdnio {mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
N.*Colénias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. e - 1 1 100%
N.°Coldnias 36°C (N/ml a 36°C) of alter. anormal 1 1 . i 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 82,5 82,5 0 100% 1 1 100%
Clostrdium perfringens (N/100mi) ] e —— — — 0 0 -
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) >65e<95 7,1 7.1 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fell) 200 - — . — o i) —
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato {mg NO3/L) 50 - - . 0 0 .
Nitrito {mg NO2/L) 0,50 - — s . [} o -
Oxidabilidade (mg 02/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 o] 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicio) 3 <t <1 0 100% 1 1 100%
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 o] 100% 1 1 100%
Antiménio (ug Sb/l.) 5,0 —- —— - — 0 [} e
Arsénio {yig As/l) 10 - — — — [} s} -
Benzeno {pug/l) 1,0 S - e [} 0 -
Benzo{a)pireno {ug/L) 0,010 - — — - 0 o] —
Boro (mg B/L) 1,0 - — s i [} ) -
Bromato (pg BrO3/L) 10 — — — — 0 [} —
Cadmio {ug Cd/l.} 5,0 - - o — 0 0 Cam
Célcio (mg Ca/l) - — L - . 0 0 —
Chumbo {ug Pb/L) 25 o 0 ) —
Cianeto (g CN/L) 50 — — v - 4 [¢] -
Cobre (mg Cuil) 2,0 — — — — 0 0 -
Crémio (pg Cr/l) 50 — — — — 0 0 —
1,2-Diclorcetano (ug/l) 3.0 — - - p o o i
Dureza Total (mg CaCOB/L) — — - L P 0 o —
Enterococos fecals (N/100mi) 0 — — — e o 0 —
Fluoreto (mg FA) 1.5 — — — - 0 0 -
Magnésio (mg Mg/L.) — - - — L 0 0 -
Merctirio {ug Ha/l) 1,0 — — = . 0 [} —
Niquel {yg Nit) 20 — — 0 0
Selénio (ug Se/l) 10 _ ) o ._
Cloreto (mg Cl/L} 250 — — S - 0 ) -
Sodio (mg Na/t) 200 - o )
Sulfato {mg SO4/L) 250 - — i . 0 0 o
Carbono Orgénico Total (mg C/L) Ssr;lnaol::::fao - - — . 0 0 .
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10 — — . — - — —
Tetracloroeteno (pgil) - — Jn - — 0 0 L
Tricloroeteno {(ug/L) — — i - s 0 o P
Hidrocarbonetos Aromdticos Paliciclicos (ug/l) 0,10 - m - o - . L
Benzo(b)fluoranteno (pg/l} - . - i o o 0 s
Benzo(k)ftuoranteno {ug/L) — — — . P ) o ___
Benzo(ghi)periteno (ug/L) - e — - s 0 0 =
Indeno(1,2,3-cd)pireno {pg/l.) — - p. . - 0 0 L
Trinalometanos Totais (ug/l) 100 — — . L L o L
Cloroférmio (ug/L) . - - o - 0 0 =
Bromoférmio (pg/L) — - . i - 0 0 L
Bromodiclorometano (1g/L} - - — - L 0 0 .
Dibromeoclorometano (pg/L) - o — . L 0 o o
Dose Indicativa {(mSv/ano) 0,10 — - - p 0 0 —
Alfa-total (Bg/L) i - o 0
R-Total (By/L) Vl}?ﬁ(cz‘;’;;) = 0 0 =
Raddo (Bq/L) 500 - [3} ) —
Pesticidas Totais (pg/l) 0,50 — — — - 0 1] -
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificag@o
N.D._Néo Detectado
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F Cesab
F comvaigeie

Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Aradas

1° TRIMESTRE 2018
1 janeiro a 31 marco

Valor . N.° Andlises % N2 N o
N N Paramétrico L o . . o i % Analises
Parametro (unidades) y Minimo Maximo | Superiores | Cumpriment | -Analises .| ‘Anéalises .
(V.P.) fixado no " Realizadas
DL 1.0 152/17 ao V.P o do V.P. '|Agendadas| Realizadas

Escherichia Coli (N/100ml) 4] 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) - <0,05 0,41 - - 2 2 100%
Aluminio (g AUL) 200 — — »_ = 0 0 -
Amodnio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
N.?Colnias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - -—- 1 1 100%
N-*Colénias 36°C (N/m! a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 65,3 65,3 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 — - — — [} 0 —
Cor {mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5e 9,5 6.6 6,6 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fell) 200 - - — — 0 o] J
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 - o )
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicéo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagéo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio {ug Sb/L) 5,0 — — — - 0 0 o
Arsénio (ug AsiL) 10 — — — - 0 0 -
Benzeno {ug/l) 1.0 s e — E 0 0 -
Benzo(a)pireno (ug/l) 0,010 — — ~ . 0 0 o
Boro (mg B/L) 1,0 e — - . [} [} o
Bromato (ug BrO3/L) 10 - . p— A- fo} 0 s
Cadmio (pg CdiL) 5,0 e — — — o] 0 [
Célcio (mg Calt) — — . — — o} 0 i
Chumbo {ug Pb/l) 25 — — — - 0 0 L
Cianeto (ug CN/L) 50 e — — p 0 0 —
Cobre (mg Cu/l) 2.0 — — - — [)) [} -
Crémio {(ug Cr/L) 50 - — e . [+] 4] -
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 — — — o 0 o} —
Dureza Total (mg CaCO3/1) — - - o — 0 0 —
Enterococos fecais {N/100mf) 4] - - — — [} ) —
Fluoreto (mg F/L) 1,5 e — — o 0 0 -
Magnésio (mg Mg/L) - - — — — 0 [} —
Merctrio (ug Ho/L) 1,0 — 0 )
Niquel {(ug Ni/L} 20 — - — s 0 0 —
Selénio (ug Se/L) 10 - - e — 0 0 —
Cloreto (mg CUL) 250 — — oS - o 0 i
Sédio (mg Na/l) 200 - — — - [} 0 —
Sulfato (mg SOQ4/L) 250 - — — - [} 0 -
Carbonao Organico Total {(mg CiL) Ser:ne:)l;er::l;ao - — - e 0 0 —
Soma de Tetracloroeteno e Tricloraeteno (ug/l.) 10 . — — . — . —
Tetracloroeteno (ug/L) — — - —— — 0 0 —
Trictoroeteno (pg/L) — — — — . 0 0 i
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {ug/L) 0,10 — - — _— - - —
Benzo(b)fluoranteno (ug/l) o — - - - o} ) —
Benzo{K)fluoranteno {ug/l) - — - — — [} 0 -
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - — — — - [} 0 ——
Indeno(1,2,3-cd)pireno {ug/l) — — o — - 0 0 i
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 — g — — — — e
Cloroférmio {pa/L) . . — — - 0 0 .
Bromoférmio (g/L) — — - - — o ) i
Bromodiclorometano {(pg/L) — - — — - 0 ) __
Dibromoclorometano (pg/t) - — - . - 0 0 e
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 — - — — 0 0 o
Alfa-total (BalL) voeagao) - 0 0
-Total (Ba/L) A 0 0 ~
Raddo (Bg/L) 500 - - . — 0 0 -
Pesticidas Totais (pa/L) 0,50 — p— — — 0 0 -

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificacdo
N.D._N&o Detectado
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d 2 isad d b . - Boi 1° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de a astecimento: Boicas 1 janeiro a 31 marco
Valor . N.° Analises % N N i
A . Parameétrico c - R N i i % Analises
Parametro (unidades) ) Minimo Maximo ‘| Superiores | Cumpriment | Analises Analises A
(V.P.) fixado no N Realizadas
DL n° 152117 ao V.P o do V.P. ' |Agendadas| Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 [¢] 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 [¢] 8 1 50% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) - <0,05 <0,05 ~-- - 2 2 100%
Aluminio (pig AUL) 200 e - — L o o e
Amodnio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
N.*Colonias 22°C (N/ml & 22°C) s/ alter. anormal >300 >300 - - 1 1 100%
N.°Coldnias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal 24 24 - - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 64,1 64,1 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mf) 0 - — — — [¢] 0 —
Cor {mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5e<95 7,0 7,0 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 — — 0 0 —
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 — - - - [} 0 o
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicéo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacéo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug Sb/l) 5.0 — — — — o] 0 o
Arsénio (g As/L) 10 — — — L 0 o .
Benzeno (pg/t.) 1,0 — - — - 0 o .
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - — — - 0 (1} s
Boro (mg B} 1,0 - — — — 0 1] o
Bromato (ug BrO3/) 10 et — — - 0 ] a,
Cadmio (ug Cd/l) 5,0 — - — — 0 0 =
Calcio (mg Call) — — — — — 0 ) P
Chumbo (g PbiL) 25 - - — — 0 0 o
Cianeto (g CN/L) 50 o - — g o 0 __
Cobre {mg Cu/l) 2,0 - — — — [o} 4} =
Cromio (ug CriL} 50 - — — B 0 [} ___
1,2-Dicloroetano {ug/t) 3.0 — - — — 0 fo} i
Dureza Total (mg CaCO3/L) — o — — - ) o o
Enterococos fecais (N/100mi) [} o — — — 0 o L
Fluoreto {mg F/L) 15 e —_ — — 0 o -
Magnésio (mg Mg/l) — . - — — 0 o p
Meretirio (g Hg/L) 1,0 — 0 0 )
Niquel (g NifL) 20 - - — — 4] 0 —
Selénio (g Sefl) 10 - —— — — 0 0 i
Cloreto (mg CIiL) 250 - — . — I} o e
Sédio {mg Na/L) 200 . — — - 0 0 -
Suifato {(mg SO4/L) 250 o — — — o} ) —
A Sem alteragéo
Carbono Orgénico Total (mg C/L) y anormalQ — - —— — 0 0 .-
Soma de Tetraclorosteno e Tricloroeteno {ug/l) 10 - — — — — L i
Tetracloroeteno {pg/t) — - - i - 0 0 -
Tricloroeteno (pg/l) — e — . — o} ) —
Hidrocarbonetos Aromaticas Policiclicos (ugil) 0,10 — — — — — - —
Benzo(b)fluoranteno (ug/t) — — - — - o [} e
Benzo{k)fiuoranteno (ug/L) — e - — — 0 o —
Benzo(ghi)perileno (ug/l.) — — — — — 0 o —
indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/l) — — — e - 0 o i
Trihalometanos Totais (ug/l) 100 — — —— — e . e
Cloroférmio {pa/L) - — . - i 0 0 -
Bromoférmio (ug/L) - — [ e s [} 0 —
Bromodiclorometano (pg/L) - - — . - 0 o -
Dibromoclorometano (pg/L) - - - — - 0 0 .
Dose Indicativa (mSv/ano} 0,10 — — — - 0 0 —
Alfa-total (BafL) 54%?@':3 - = 0 0 o
f-Total (Bq/L) Vl:ﬁ(c';'g’:;) s - 0 o o
Radao (Bg/l) 500 - —- - — 0 0 ol
Pesticidas Totais (ug/i.) 0,50 - — — - 0 0 —
Analises
ZA PE Data ‘Colheita Parametro Causas Incumprimento Verificagio Medida tonradas ou a implementar
(AN}
Boigas 16/01/2018 Zz[ai(r;é?;aess Dosagerrnelangaednet:uada de 121032018 Correcgdo da i&;ﬁ:ﬁz:t:e reagente no

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._N&o Detectado
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N . . 1° TRIMESTRE 2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Bragal 1 janeiro a 31 margo

Valor Zre

Paramétrico N.*Analises % N N2 Lo, Analises
Parametro {unidades) (V.P.) fixado no Minimo Maximo | Superiores | Gumpriment | “Analises | ‘Analises Realizadas
DL n.e 152117 aoV.p o do V.P. - |Agendadas|Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100mb) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,49 0,49 - - 1 1 100%
Aluminio (ug AI/L) 200 <20 <20 0 100% 1 1 100%
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
0 ANt 0, 0
N-*Colénias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal 1 1 1 1 100%
[+] AT 0, 0,

N.*Colonias 36°C (N/mi a 36°C) s/ alter. anormal|  N.D. N.D. 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 68,3 68,3 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100m}) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% i 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 e 9,5 6,9 6,9 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 13 13 0 100% 1 i 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 3,0 3.0 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacéo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug Sb/L) 5,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug As/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromato (ug BrO3/L) 10 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Cédmio (ug Cd/L) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 i 100%
Calcio (mg Call) = 4,8 4,8 - - 1 1 100%
Chumbo (ug Pb/l) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cianeto (pg CN/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg Cu/L) 2,0 0,028 0,028 0 100% 1 1 100%
Crémio (ug Cr/L) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,5 - <0,5 0 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCQO3/L) - 23 23 - — 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1.5 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Mg/L) - 2,6 2,6 - -—- 1 1 100%
Mercrio (ug Hg/L) 1,0 <0,30 <0,30 o] 100% 1 1 100%
Niquet (g Ni/lL) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio {ug Se/l) 10 <1 <1 1] 100% 1 1 100%
Cloreto (mg Cl/L) 250 5,8 5,8 1] 100% 1 1 100%
Sédio (mg Na/l) 200 6,7 6,7 0 100% 1 1 100%
Suifato (mg SO4/L) 250 56 56 0 100% 1 i 100%
Carbono Orgénice Total (mg C/L) Se?;::::fao — - P — 0 o e
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (jg/L 10 <3 El\éiuor <3 El\c/;?mr 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno (pg/l) — <3 <3 - 1 100%
Tricloroeteno (pg/L) — <0,5 <0,5 — 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pg/L) <0,005 <0,005

0.10 (Maior LQ) | (Maior LQ) 0 100% ! !
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) — <0,005 <0,005 .- 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) — <0,002 <0,002 — - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (pg/L) <0,004 <0,004 1 1 100%
indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/L) <0,004 <0,004 — — 1 1 100%
Trihalometanos Totais (ug/L) <3 (Maior | <3 (Maior

100 LQ) LQ) 0 100% 1 1 -—n
Cloroférmio (pg/L) <3 <3 o 1 1 100%
Bromoférmio (pg/L) <3 <3 o 1 El 100%
Bromodiclorometano (ug/L) <3 <3 - - 1 k] 100%
Dibromoclorometano {ug/t) - <3 <3 — — 1 4 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Bg/L) 0,10'('Ntve-l de <0,04 <0,04 0 . 1 1 .

verificagdo)
R-Total (Bg/L) 1,0 gl?live[de <010 <010 0 . 4 1 .
verificagédo)

Radéo (Bg/L) 500 <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (ug/L} 0,50 - - - - 0 0 —

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificacao
N.D._Né&o Detectado
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N . . . . 1° TRIMESTRE 2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Brejo de Baixo 1 janeiro a 31 margo

Valor

s N.? Andlises % N.° N2 -
Parametro (unidades) Pararpetnco Minimo Maximo | Superiores | Cumpriment | ‘Analises ‘| "Analises % An.ahses
(V.P.) fixado no . Realizadas
DL n° 152117 ao V.P odo V.P. |Agendadas|Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 [¢] 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg Ci2/L) - 0,35 0,35 — - 1 1 100%
Aluminio (ug AL} 200 <20 <20 0 100% 1 1 100%
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
0 ANt 0 04
N.*Colénias 22°C (N/ml a 22°C) sf alter. anormal|  N.D. N.D. 1 1 100%
0, ANi 0 0
N.*Colbnias 36°C (N/ml a 36°C) s/alter. anormal|  N.D. N.D. 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 70,1 70,1 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5e<9,5 6,9 6,8 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 Q 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 2.2 2,2 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicéo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacao (UNT) 4 <0,3 <0,3 4] 100% 1 1 100%
Antiménio (ug Sb/l) 5,0 <2 <2 0] 100% 1 1 100%
Arsénio (ug As/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromato (g BrO3/L) 10 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Cadmio (ug Cd/t) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Calcio (mg Cal/l) - 71 71 - - 1 1 100%
Chumbo (ug Pb/L) 10 4 4 0 100% 1 1 100%
Cianeto (g CN/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre {(mg Cu/l) 2,0 0,060 0,060 0 100% 1 1 100%
Crémio (ug Cr/l) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCO3/L) - 25 25 - - 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1,5 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Mg/L) - 1.8 1.8 — - 1 1 100%
Mercurio {ug Hg/Ll) 1,0 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (g Se/l) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cloreto (mg ClL) 250 6,1 6,1 0 100% 1 1 100%
Sodio (mg Na/l) 200 3,9 3,9 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
. Sem alteragdo
Carbono Organico Total (mg C/L) anormalg e - — - o 1] —
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/l. 10 <3 [(_’\c/l)alor <3 (Maior 0 100% 1 4 100%
) LQ)

Tetracloroeteno (pg/it) - <3 <3 - - 1 1 100%
Tricloroeteno (pg/L) - <0,5 <0,5 - e 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L) <0,005 <0,005

0.10 (Maior LQ) | (Maior LQ) 0 100% ! !
Benzo{b)fluoranteno (ug/L) - <0,005 <0,005 — 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) - <0,002 <0,002 — — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) <0,004 <0,004 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/L) <0,004 <0,004 — 1 1 100%
Trihalometanos Totais (pg/L) <3 (Maior | <3 (Maior

100 LQ) LQ) 0 100% 1 1 -
Cloroférmio (pg/l.) <3 <3 1 1 100%
Bromoformio (pg/L) - <3 <3 — 1 1 100%
Bromodiclorometano (pg/L) - <3 <3 — — 1 1 100%
Dibromoclorometano (ug/l} - <3 <3 — — 1 4 100%
Dose indicativa {(mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Ba/L) 0,10'('N|veil de <004 <0,04 0 . 1 1 .

verificacéo)
R-Total (Ba/l) 1,0 (vael_ de <0,10 <010 0 . 4 1 .
verificagéo) !

Radao (Bqg/L) 500 11,8 11,8 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais {ug/L) 0,50 - —- e — 0 0 o

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._Né&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018 r Cesab
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Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Brejo de Cima 11 ;S;ll\figfii?::
Valor N.° Analises % N N° -
N . Paramétrico . . ) . o . % Andlises
Pardmetro {unidades) ) Minimo Maximo | Superiores | Cumpriment | Anélises Analises .
(V.P.) fixado no R Realizadas
DL n.°152/17 .ao V.P o do V.P. . |Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mi) 4] 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,35 0,35 - - 1 1 100%
Aluminio (ug A/L) 200 <20 <20 0 100% 1 1 100%
Amodnio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
AN 0 0,
N.*Coldnias 22°C (N/mi a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - - 1 1 100%
N-*Coldnias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 49,7 49,7 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100m}) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
H (E. Sorensen) 26,5 e <9,5 6,9 6,9 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg 0O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluico) 3 <1 <1 o] 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacao (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug Sb/L) 5,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug As/lL) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1.0 <0,10 <0,10 1] 100% 1 1 100%
Bromato (ug BrO3/L) 10 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Céadmio (ug Cd/L) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Calcio (mg Call) —— 6,0 6,0 - - 1 1 100%
Chumbo (ug Pb/L) 10 16 16 1 0% 1 1 100%
Cianeto (g CN/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg Cu/L) 2,0 0,14 0,14 0 100% 1 1 100%
Cromio (ug Cr/L) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCO3/L) - 18 18 - - 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1,6 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Mg/t) - 0,66 0,66 - —- 1 1 100%
Merctrio (ug Hg/L) 1,0 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug Se/l) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cloreto (mg CI/L) 250 <4,0 <4,0 Q 100% 1 1 100%
Sdédio (mg Na/L) 200 <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total (mg C/L) Sem alteragio - —- — - o o] -
anormal
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L 10 <3 (Maior | <3 (Maior 0 100% 1 1 100%
LQ) LQ)
Tetracloroeteno (ug/t} <3 <3 — - 1 1 100%
Tricloroeteno (ug/t.) - <0,5 <0,5 - - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pg/L) <0,005 <0,005
0.10 (Maior LQ) | (Maior LQ) 0 100% ! !
Benzo(b)fiuoranteno (pg/l) <0,005 <D,005 - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) <0,002 <0,002 - - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ig/L) <0,004 <0,004 - 1 1 100%
indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/t) <0,004 <0,004 i 1 100%
Trihalometanos Totais (ug/L) <3 (Maior | <3 (Maior
100 LQ) LQ) 0 100% 1 1 e
Cloroférmio (ua/t) — <3 <3 - 1 1 100%
Bromoférmio (ug/l) —- <3 <3 - 1 1 100%
Bremodiclorometano (pg/L} - <3 <3 - 1 1 100%
Dibremoclorometano (pg/t) - <3 <3 - - 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Bg/L) 0.10'(.Nxve_l de <0,04 <0,04 0 . 1 4 .
verificagdo)
R-Total (Bg/L) 1,0 §N|ve[ de <0,10 <0,10 0 . 1 4 .
verificacdo)
Radé&o (Bqg/L) 500 <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais {ug/l.) 0,50 - - - - 0 0 -
Analises
ZAPE Data Colheita Parametro Causas Incumprimento Verificagdo fiedida tomadas ou 2 implementar
(A
Brejo de Cima 12/02/2018 Chumbo cons.trugao da_ redg predial_ h anglises posteriores ndo confirmaram o
Nao foram identificadas . N
incumprimento

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificacdo
N.D._Nao Detectado
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F Cesab
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Resumo dos paradmetros pesquisados na zona de abastecimento: Camba

1° TRIMESTRE 2018
1 janeiro a 31 marco

Valor. N.° Analises % N N -
N N Parameétrico L . i i L o % Anéalises
Parametro (unidades) (V.P.) fixado no Minimo Maximo .| Superiores | Cumpriment | “Analises | ‘Analises Realizadas
DL n.2452/17 aoV.P o.do V.P. . :|Agendadas|Realizadas
Escherichia Coli (N/100mi) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100mi) 4] 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg Cl2/L) —- 0,10 0,12 - — 2 2 100%
Aluminio (g AliL) ~'200 — . - - [} o L
Ambnio {mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
N.°Colénias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. —— - 1 1 100%
ANt 0

N.°Coldnias 36°C (N/mi a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. —- - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 40,1 40,1 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 — — - - o] 0 -
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 e £9,5 6,8 6,8 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fell) 200 — 0 0
Manganés (pg Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato {(mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 - - — — [} [} —
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacdo (UNT) 4 0,9 0,9 0 100% 1 1 100%
Antiménio (pg SbiL) 5,0 L — = - 0 0 e
Arsénio (g AsfL) 10 e - . — 0 0 e
Benzeno (pg/l) 1,0 — — (- e ) 0 e
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - - — — 0 [} —
Boro (mg B/L) 1,0 e 0 o o
Bromato (pg BrO3/L) 10 — o . — 0 a —
Cédmio (ug Cd/L) 5,0 o — e - [+] o .-
Célcio {mg Call) o e - e - o 0 s
Chumbo (pg Po/L) 25 - — — - [} 0 -
Cianeto (ug CN/L) 50 - — s - 0 0 -
Cobre (mg Cull) 2,0 - — = - 0 0 —
Cromio {(pg CriL) 50 e — . — o 0 o
1,2-Dicloroetano (ug/l) 3,0 — — - - 0 0 i
Bureza Total (mg CaCO3/L) - . - i — o 0 o
Enterococos fecais (N/100mi) o] — . — — o 0 s
Fluoreto (mg F/L) 1,5 — — — L 0 o -
Magnésio (mg Mg/L.) - — - s — I} 0 -
Mercirio (ug Hg/L) 1,0 - — — 1] 0 —
Niquel (ug NiflL) 20 — — - 0 0
Selénio (g Se/l} 10 - - — — 0 0 e
Cloreto (mg Cl/L} 250 — — — - 0 0 .
Sédio (mg Na/l) 200 — — - 0 0 =
Sulfato (mg SO4/L) 250 ° 0
Carbono Orgénico Total (mg C/L) Ser:na(:::qr::;ao - — - — 0 s} e
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L) 10 - - _ - L L i
Tetracloroeteno (pg/l) - — o — — 0 0 L
Tricloroeteno (ug/l) - — — — Py 0 0 =
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {pgi.} 0,10 - . e i . i o
Benzo{p)fluoranteno {uig/L) — - — — — o 0 -
Benzo{k)fiuoranteno (ug/l) — — . - = o} o L
Benzo(ghi)perileno (pg/l.) — . - S L 0 0 L
indeno(1,2,3-cd)pirenc (pg/l) s — . - L 0 0 —
Trihalometanos Totais (ug/L} 100 — - — = — i L
Cloroférmio {ug/L) g — — . 2 0 o o
Bromofarmio (ug/L) o S . . - o 0 R
Bromodiclorometano (ug/l) i o - — o o 0 RS
Dibromaclorometano (ug/L) — - — F i 0 [} e
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 - — - . i} 0 —
Alfe-total (Ba/L) o - 0 0
R-Total (Bq/L) vl';’ﬁg‘;"’;;;) . o B i o 0
Radéo (Ba/L) 500 - - 0 0
Pesticidas Totais (ug/l) 0,50 . - — — 0 0 -
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018

F Cesab
o P

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Carregal

1° TRIMESTRE 2018
1 janeiro a 31 marco

Valor .
Paramétrico N> Analises % N N2 Lo Analises
Parametro (unidades) ) Minimo | ‘Maximo -| Superiores.| Cumpriment | Anélises | Analises .
{V.P.} fixado no X Realizadas
DL n.® 152117 aoV.P o do V.P. . '|Agendadas|Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg Cl2/L) - 0,46 1,1 --- --- 2 2 100%
Aluminio (ug AVL) 200 - e — — 0 0 .
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
0 ANi 0, 0
N.*Colénias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - e 1 1 100%
0 Ani 0, 0|
N-*Colonias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - —— 1 1 100%
Condutividade (4S/cm, a 20 °C) 2500 132 132 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 — - — — 0 0 ——
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,56 e <95 7,0 7.0 o] 100% 1 1 100%
Ferro (g Fell) 200 — - — - o} 0 —
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato {mg NO3/L) 50 — - — — o] 0 —
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 — e — — 0 0 —
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicio) 3 <1 <1 0 100% 1 i 100%
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antimonio (g SbiL) 50 — — — — 0 0 e
Arsénio (g As/L) 10 — - . — 0 0 -
Benzeno (ug/l) 1,0 - — o - 0 0 —
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 — 0 o i
Boro {mg B/L) 1,0 - — — 0 I} L
Bromato (pug BrO3/L.) 10 — — — — 0 [} o
Cédmio (ug Cd/L) 50 — — — s o o _
Calcio (mg Ca/l) — — — — - o 0 o
Chumbo (ug Pb/L) 25 — — - — 0 o L
Cianeto (ig CNL) 50 — — — — 0 ) —
Cobre {mg Cu/l) 2,0 - — — — ) 0 —
Cromio (pg Cril) 50 — — — . ) 0 L
1,2-Dicloroetano (pg/l) 3,0 - — —— — o o -
Dureza Total (mg CaCO3/L) — — — — — 0 0 —
Enterococos fecais (N/100mf) 0 — — - — 0 [s) —
Fluoreto (mg F/L) 1,5 . — — - o 0 -
Magnésio (mg Mg/L) — - — — — 0 o —
Mercirio (ug Hg/L) 1,0 . - — - 0 0 .
Niquel {ug NifL) 20 — — —— . o] o —
Selénio {(ug Se/l) 10 — — - - o] [} —
Cloreto {mg Cl/L) 250 — — — - o] ol —
Sédio (mg Nait) 200 — 0 0 T
Sulfato (mg SO4/L) 250 - — - — 0 o -
Carbono Crgénico Total (mg C/L) Ser;\naolt:ar::;;ao — — - — 0 o —
Soma de Tetracloroeterio e Tricloroeteno (ug/t} 10 — — - — — - —
Tetracloroeteno (ug/t) — - - — - 0 0 lew
Tricloroeteno (ug/L) — — o -~ - 0 ) e
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/t) 0,10 . - o — — - e
Benzo(b)fiuoranteno (pg/L} — — — . — i) 0 Ll
Benzo(k)fluoranteno (ug/l) — - - — - [} 0 —
Benzo(ghi)perileno (ug/L} — e — — — 0 0 L
indeno(1,2,3-cd)pireno (ugil) - - o — e [} 0 L
Trihalometanos Totais (pg/L) 100 — — — — — . —
Cloroférmio {ug/L) P - — — —— [ 0 -
Bromofdrmio (pg/L) - — — - — 0 o —
Bromodiclorometano (ug/l) - — — — e, 0 ) e
Dibromoclorometano (ug/t) — — — — — 0 0 [,
Dose Indicativa {(mSv/ano) 0,10 - - - Lem ) o -
Alfa-total (BqL) ——— 0 0
R-Total (Bg/L) vl:ﬁg;'g’:;) - I o 0
Radéo (Bq/L} 500 — - - - 0 0 —
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 —— — — - 0 o —
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
N.D._N&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018 r Cesab
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N . . 1° TRIMESTRE 2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Carvaiho 1 janeiro a 31 margo

Valor -

Parar?”nétrico N Analises % N N2 % Analises
Parametro (unidades) ) Minimo Maximo | Superiores | Cumpriment | Analises Analises .
(V.P.) fixado no i Realizadas
DL ne 152117 ao V.P odo V.P.|Agendadas|Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,47 0,47 - - 1 1 100%
Aluminio (ug Al/L) 200 <20 <20 0 100% 1 1 100%
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
0 Ani 0 0,
N.°Colénias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - - 1 1 100%
At 0
N.*Coldnias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 47,0 47,0 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) Q 0 0 4] 100% 1 i 100%
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen} 26,5 e<9,5 6,7 8,7 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 15 15 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 1.5 1,5 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagéo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug Sb/L) 5,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug As/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromato (g BrO3/L) 10 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Céadmio (ug Cd/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Célcio (mg Call) —- 3.4 3,4 —- - 1 1 100%
Chumbo (ug Pb/L) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Ciapeto (g CN/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg Cu/L) 2,0 0,046 0,046 1] 100% 1 1 100%
Cromio (ug CriL) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Dureza Total {mg CaCO3/L) - 14 14 - - 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1,5 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Mg/L) - 1,4 1.4 - - 1 1 100%
Mercurio (ug Hg/l) 1,0 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug Se/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cloreto (mg Cl/L) 250 4.7 4,7 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg Na/L) 200 5,1 5,1 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total (mg C/L) Ser;xnaol:]r:fao <ee - o — 0 0 e
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/i. 10 <3 ISMamr <3 (Maior 0 100% 1 1 100%
Q) LQ)

Tetractoroeteno (ug/l) - <3 <3 — 1 1 100%
Tricloroeteno (pg/L} — <0,5 <0,5 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pg/t) <0,005 <0,005

0.10 (Maior LQ) | (Maior LQ) 0 100% ! !
Benzo(b)fluoranteno (ug/l) - <0,005 <0,005 - 1 1 100%
Benzo(K)fluoranteno (ug/L) — <0,002 <0,002 - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) <0,004 <0,004 1 1 100%
indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) - <0,004 <0,004 - - 1 1 100%
Trihalometanos Totais (ug/L) <3 (Maior | <3 (Maior

100 LQ) LQ) 0 100% 1 1 -
Cloroférmio (ug/l) <3 <3 - — 1 1 100%
Bromoférmio (pg/l) - <3 <3 — — 1 1 100%
Bromodiclorometano (pg/t) o <3 <3 - 1 1 100%
Dibromoclorometano (pg/L) o <3 <3 - 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Bg/L) 0,1 0.(_N|ve‘l de <004 <0,04 0 . 4 1 .

verificagéo)
R-Total (Bg/L) 1,0 .(Ntvel_de <0,10 <0,10 0 . 1 1 N
verificagé@o)

Raddo (Bq/L) 500 <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (ug/lL) 0,50 e — —- e 0 0 -—

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificacdo
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018

[, Cesab

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Castanheira da Serra

1° TRIMESTRE 2018
1 janeiro a 31 margo

Valor e
Para;étrico N.>Andlises % NS N2 % Analises
Parametro (unidades) ) Minimo Maximo | Superiores | Gumpriment ! Analises .| ‘Analises .
(V.P.} fixado no : Realizadas
DL no 152117 ao V.P odo V.P. ‘lAgendadas|Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 4 1 50% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg Cl2/L) - <0,05 0,06 e - 2 2 100%
Aluminio (ug AVL) 200 — - n — 0 o —
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
0 Ani 0, o
N.°Colénias 22°C (N/ml a 22°C) of alter. anormal 10 10 N . 4 4 100%
0y AN 0
N.°Coldnias 36°C (N/ml a 36°C) of alter. anormal ND. ND. . . 1 ] 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 40,2 40,2 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mf) 9] - - - — 0 o .
Cor {(mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5e<9,5 6,5 6,5 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fell) 200 — 0 0 —
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 2,6 2,6 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 - - - - ) o P
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 4] 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicéo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 o] 100% 1 1 100%
Turvacéo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug Sb/L) 5,0 - - — — 0 [} .
Arsénio (pg As/L) 10 - — o — ) o T
Benzeno (pg/L) 1,0 o 0 o i
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 B 0 ) L
Boro (mg B/L) 1.0 —— 0 0 —
Bromato (g BrO3/L) 10 — — — — 0 0 .
Cadmio (g Cd/L) 50 — — . — 0 ) .
Célcio (mg Ca/l) e — — — — 0 ) .
Chumbo (ug Pb/L) 25 - — — — 0 0 e
Cianeto (ug CN/L) 50 — — . - 0 o —
Cobre (mg Cu/L) 2,0 — — — — 0 ) -
Crémio (ug Cril) 50 — — — — 0 ) —
1,2-Dicloroetano (pg/l) 3.0 — — — — 0 0 e
Dureza Total {mg CaCO3/L) — — e — — o ) -
Enterococos fecais (N/100mi) 4] — - - - 0 [ —
Fluoreto (mg F/L) 15 — — — - 0 0 .
Magnésio (mg Mg/L) o=y — — — — o o ——
Merctirio (ug Hg/L) 1,0 — o 0 —
Niquel (ug Ni/L) 20 - — — 0 0 -
Selénio (ug Se/l) 10 — — — — o 0 .
Cloreto (mg CVL) 250 - — — — 0 0 —
Sédio (mg Na/l) 200 0 0 —
Suifato (mg SO4/L) 250 — — — o ) o -
P Sem alteragéo
Carbono Orgénico Total (mg C/L) anom'xalg —_ — — — 0 0 —
Soma de Tetraclorceteno e Tricloroeteno (g/l) 10 . — — — — - —
Tetracloroeteno (ug/l) — — — - - 0 0 —
Tricloroeteno (pg/t) - — - - — 0 0 —
Hidrocarbonetos Aroméaticos Policiclicos (ug/L) 0,10 — - — - — — -
Benzo(b)fluoranteno (yg/l) — — —— — — 0 0 o
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) — - P — — 0 0 -
Benzo(ghi)perileno (ug/l) — — p— — — o 0 o
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ugil) — - — — —— o 0 .
Trihalometanos Totais (pg/t) 4100 — —— — — — e L
Cloroformio {ug/l) - — - — — 0 o —
Bromoférmio {ug/L) B — — — — o o L
Bromodiclorometano {(ug/l.) - . — — o ) s
Dibromoclorometano (pg/l) — - — — — 0 0 —
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 — — - p— 0 0 -
Alfa-total (Ba/t) \?e:.(r);c(:g[;zi - - o 0 =
R-Total (B/L) v:r(i)ﬁf:r\a‘:;v;;) = - = o o
Radéo (Bg/l.) 500 — - — - 0 e
Pesticidas Totais {pg/L) 0,50 - - — — ) 0 -
Analises
ZAPE Data Colheita Parametro Causas Incumprimento Verificagio Medida tomadas ou a implementar
(AV.)
Castanheira da Serra 12/03/2018 Bactérias Dosagem inadequada de ) Correcgdo da dosagem de reagente no
coliformes reagente tratamento

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Né&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018

rl Cesab
T v

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Cavaleiros de Baixo

1° TRIMESTRE 2018
1 janeiro a 31 margo

Valor

Lo N.° Analises % N.° N.° o
A . Paramétrico s o : . i1 it % Anélises
Parametro (unidades) i Minimo Maximo | Superiores | Cumpriment | “Anéalises - | ‘Andlises :
{V.P.}) fixado no B} Realizadas
DL n.0452117 ao V.p o do V.P."|Agendadas|Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 1 1 50% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) — <0,05 <0,05 —m - 2 2 100%
Aluminio (g AL) 200 o et - e 0 [} -
Ambnio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
N-*Colénias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal 23 23 - — 1 1 100%
N.°Colénias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal 1 4 . . 4 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 67,3 67,3 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 — L p - 0 (s} ol
Cor {mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) >6,5e <85 6,8 6,8 0 100% 1 1 100%
Ferro {ug Fe/l) 200 — - o o 0 o} =
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato {(mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 — - — o 0 o s
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 2.7 27 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 4] 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio (pg Sb/L) 5,0 - — — — [} 0 ___
Arsénio {uig As/L) 10 - — — — [} 0 o
Benzeno (ug/L) 1,0 o — — . [+] o} -
Benzo{a)pireno {pg/l.) 0,010 o - — — 0 0 =
Boro {mg B/L) 1,0 - — e — [] 0 P
Bromato (ug BrO3/L) 10 - — - — o] 0 i
Cédmio (ug Cd/L) 5,0 — - 0 0
Calcio {mg Cal) — o —_ — L o] 0 L
Chumbo {ug PbiL) 25 s — — — 0 0 -
Cianeto {(pg CNIL) 50 - — — _— 0 [¢] o
Cobre (mg Cull) 2,0 — — — —_ 0 0 S
Crdmio {(ug Cr/l) 50 - — = — 0 4] .
1,2-Dicloroetano {ug/l) 3,0 - — — — 0 i) P
Dureza Total (mg CaCO3/L} - —- - — . 0 0 N
Enterococos fecais (N/100ml) 0 - - - - 0 [} P
Fluoreto {mg F/L) 1,5 — — - J— 0 ) =
Magnésio (mg Mg/l) - - - — g [} o] o
Mercuario (ug Hg/L) 1,0 - e, . —— 0 [4) —
Niquel (ug Ni/L) 20 - [} 0 -
Selénio (ug Se/l) 10 - o e —— 0 0 -
Cloreta {mg ClL) 250 - - — — 0 0 o
Sadio {mg Na/L) 200 - - o - 0 0 -
Sulfato (mg SO4/L) 250 — - - o 0 [} -
Carbono Orgénico Total (mg C/L) Ser;\nz:)!::a;::;ao — - . o 0 ] .
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/l) 10 — . . — o s L
Tetracloroeteno (ug/L) — — — - — 0 0 s
Trictoroeteno (ug/L) - — . Lo i o 0 -
Hidrocarbonetos Aromaticos Paliciclicos (ug/L} 0,10 — . pa — — o -
Benzo(b)fluoranteno {pg/L) — o — — — 0 o —
Benzo{k)fluoranteno (pg/L) — —- [ - — 0 0 sl
Benzo{ghi)perileno (ug/L} o — P e — I 0 -
tndeno(1,2,3-cd)pireno {ug/L) - — wl — — 0 0 s
Trihalometanos Totais (ug/L} 100 — Ll st - - - L
Cloroférmio (pg/t.} - — -, — . 0 o L
Bromofémmio (ug/l) o — L e - 0 o ol
Bromodiclorometano {ug/L) — - g Ll L 0 0 L
Dibromoclorometano {ug/L) — — = i e o 0 =
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 — — L - 0 0 Ll
Alfa-total (Bq/L) fe:zc‘:;;z; - = - - 0 0
sl e S
Rado (Bg/L) 500 — — 0 )
Pesticidas Totais (ug/l) 0,50 - — — — o] 0 -
Analises
ZAPE Data Colhaita Parametro Causas Incumprimento Verificagdo Medida tomadas ou z implementar,
{AV.)
Cavaleiros 12/03/2048 iflaicf:;i:‘a:s Dosager?e ;r?ednetguada de } Correcgéo da g:T:rgnzrrr:t:e reagente no

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._N&o Detectado

22z AT




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018 r Cesab
F et A

A . . . 1° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Ceiroco 1 janeiro a 31 margo
Valor i
Paramétrico W2 Analises % N N2 % Anélises
Parametro (unidades) (V.P.) fixado no Minimo Maximo .| Superiores | Cumpriment |: Analises .| Anélises Realizadas
DL n. 152117 ao V.P o do V.P. :-|Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mi) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg Cl2/L) = 0,10 0,72 - -— 2 2 100%
Aluminio {(ug AUL) 200 — — - — o] 0 pi
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
© AN 0 0
N.*Colonias 22°C (N/mi a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - - 1 1 100%
0 Ani 0, ul
N-*Colonias 36°C (N/mi a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - -— 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 28,6 28,6 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 - — - . o o —
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 e <95 6,0 6,0 1 0% 1 1 100%
Ferro {ug Fe/l) 200 S, — — — 0 0 m
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrito {mg NO2/L) 0,50 — — — — ) 0 -
Oxidabilidade (mg 02/L) 5,0 <2,0 <2.0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacdo (UNT) . 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio (g Sb/L) 5,0 — —- — - 0 [} _—
Arsénio {ug As/L) 10 i . S — o 0 L
Benzeno (ug/L) 1,0 - - ) 0 .
Benzo(a)pireno {ug/L) 0,010 L - 0 0 o
Boro (mg B/L) 1,0 — - 0 o
Bromato (ug BrO3/L) 10 —— — — [ ) [} o
Cadmio (g Cd/L) 50 - = o P =
Céicio {mg Call) — — - — o o 0 L
Chumbo (ug Pbit) 25 —— — — — o 0 .
Cianeto (g CN/L) 50 — — — - o I} —
Cabre (mg Cu/l) 2,0 - — — — 0 [} —
Cromio {ug CriL) 50 - — — - 0 0 —
1,2-Dicloroetano (ug/t}) 3,0 - — — — 0 0 -
Dureza Total (mg CaCOB3/L) —_— — — — o 0 o -
Enterococos fecais (N/100mi) o} - — —- — 0 Is) o
Fluoreto (mg F/L) 1,5 - — — e 0 o -
Magnésio (mg Mg/L) — - — — — 0 o -
Mercirio (ug Hg/L) 1,0 e — — - 0 [} —
Nique! (ug Ni/L) 20 —- — — — 0 0 —
Selénio {ug Se/l) 10 - - - - 0 0 o
Cloreto (mg ClU/L) 250 — — — — 0 0 —
Sédio (mg Na/L) 200 - ) )
Sulfato {mg SO4/L) 250 — — -— - 0 0 —
Carbono Orgénico Total (mg C/L} Sen;;l:z:l;ao - — — - 0 0 —
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/l) 10 — — — . — i —
Tetracloroeteno (ug/L) - — - L - 0 0 —
Tricloroeteno (pg/L} — — — — — 0 ) -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {ug/L) 0,10 — - - - — - .
Benzo(b)fiuoranteno (ug/L) — - — p— — [} ) e
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) — — - - - 0 0 —
Benzo(ghi)perileno {(pg/L) - — — — — 0 o e
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/l) — — - - . 0 0 e
Trihalometanos Totais {ug/l) 100 — - — P — o -
Cloroférmio (ug/L) - - - — — 0 0 .
Bromoformio {pg/L) — i — - - ) 0 S
Bromodiclorometano (pg/l) - — — - — o 0 -
Dibromoclorometano (ug/L) — s - — - 0 0 e
Dose Indicativa {mSv/ano) 0,10 — — — — 4} 0 —
Alfa-total (By/L) ‘?e:“;c(:;:') = [ 0 o
-Total (By/L) Vlr?ﬁgg’:;) - = 0 0 =
Radao (Ba/L) 500 - — — — 0 0 —
Pesticidas Totais (ug/l) 0,50 — — — — [ ) —
Analises
ZAPE Data Colheita Parametro Ceausas Incumprimento Verificagiio Medida tomadas ou a implementar
(AM)
N Caracteristicas naturais 1 I a i
Celroco 1510172018 4 uaicide da dgua s < | a sade(pamacer ds A oupor auseniey

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagédo
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018

r Cesab

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Ceiroquinho |

1° TRIMESTRE 2018
1 janeiro a 31 marco

Valf)r_ N.° Analises % N2 N.° -
A s Paramétrico L Lo K : fi 21 % Analises
Parametro (unidades) ) Minimo Maximo | Superiores .| Cumpriment | ~Andlises Analises N
(V.P.) fixado no . Realizadas
DL N2 45217 ao V.P o do V.P."|Agendadas| Realizadas
Escherichia Coli (N/100mi) 0 Y] 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100mi) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) -— <0,05 0,20 -— - 2 2 100%
Aluminio (ug AlL) 200 — - B - 0 i) S
Amobnio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
N.°Colénias 22°C (N/ml a 22°C) o alter. anormal 1 1 . N 1 1 100%
N.°Colénias 36°C (N/mi a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — - 1 1 100%
Condutividade (pS/cm, a 20 °C) 2500 494 49,4 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 — — — i 0 [ o
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 e 8,5 6,5 6,5 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/ll) 200 — — — - 0 o] .
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NOS3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrite {(mg NO2/L) 0,50 — — — F- 0 [ .
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 Q 100% 1 1 100%
Antiménio (g Sb/L) 5,0 - — - - 0 0 —
Arsénio (g As/L) 10 —— - ——n e 0 0 —
Benzeno {ug/L) 1,0 — o S — [} 0 -
Benzo(a)pireno (ug/l) 0,010 . — — s h] 0 —
Boro (mg B/L) 1,0 — - - p— 0 0 2
Bromato (g BrO3/L) 10 Z. - . - s} o e
Cédmio (pg Cd/L) 5,0 e o om — 0 o N
Calcio (mg Ca/l} e — — o . 0 0 i
Chumbo (ug Pb/L) 25 wn . S p 0 0 -
Cianeto (g CN/L) 50 — - — — 0 4} —
Cobre (mg Cu/l) 2,0 — — e . 0 o} -
Crémio (g Cril) 50 - — — - [} 0 —
1,2-Dicloroetano {ug/l) 3,0 - - —— - 0 ) —
Dureza Total {mg CaCO3/L) e e S . — ) 0 e
Enterococos fecais (N/100mi) 0 - e . e 0 o .
Fluoreto {mg F/L) 1,5 — e — — 0 0 i
Magnésio {mg Mg/L.) — - — Lo e 0 0 -
Mercurio {(ug Hg/l.) 1,0 e - — — 0 a P
Niquel {uig Ni/L} 20 - — - - 0 0 i
Selénio (g Se/t) 10 o o L - 0 0 T
Clareto {mg Cl/L) 250 - - - — 0 0 e
Sédio {mg Na/l) 200 < — — i [+ 0 o
Sulfato (mg SO4/L) 250 — o L o (1) 0 L
Carbono Orgénico Total {mg C/L) Ser;lna;l::;gac . _— . i o o o
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10 - — — — — — -
Tetracloroeteno {pg/l) — e o . — [} 0 e
Tricloroeteno (ug/L) SR — e - — 0 0 ,.
Hidrocarbonstos Aromaticos Policiclicos {ug/.) 0,10 - . . — - — s
Benzo(b)fluoranteno (pg/l) — R . . - 0 0 .
Benzo(k)fluoranteno (ug/l) — - e i i 0 0 P
Benzo(ghi)perileno (ug/L) — — . i i [} 0 o
indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) — e - = P 0 0 2
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 - o — P L S i
Cloroformio (ug/L) - — - - P, [} [} Lk
Bromofdrmio (ug/L) S . L L L o o s
Bromadiclorometano (ug/L) — o -, P L 0 0 R
Dibromociorometano {pg/L) — — . iy il 0 0 L
Dose Indicativa {(mSv/ano) 0,10 = — f, . 0 o J
Alfa-total (BgiL) ‘?e:]gc(:;(i') = - = 0 o -
1,0 (Nive!

&-Total (Bq/L) ven,ﬁ(ca?éo) o = 0 o =
Radéo (Ba/L) 500 . o — — [} Q P
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 - —- - — 0 i} -
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificacdo
N.D._Né&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018 r Cesab
o - S

A . . . . 1° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Ceiroquinho il 1 janeiro a 31 margo
Valor - N.° Analises % N N2 i
N R Paramétrico - - R . in ip % Analises
Parametro (unidades) ) Minimo Maximo | Superiores | Cumpriment | Analises | . Analises 3
(V.P.) fixado no . Realizadas
DL n0152/17 ao V.P odo V.P. jAgendadas|Realizadas
Escherichia Coli (N/100m}) 4] 0 0 o] 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 o] 0 o] 100% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) --- <0,05 <0,05 - -—- 2 2 100%
Aluminio (g AVL) 200 — — — o 0 0 -
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
0 At 0, 0,
N.°Colénias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal 51 51 . . 1 1 100%
N-*Coldnias 36°C (N/mi a 36°C) s/ aiter. anormal 13 13 — - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 80,5 80,5 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 — — — — o 0 o
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5595 9,5 9,5 1 0% 1 1 100%
Ferro {ug Fe/l) 200 — — - — 0 0 .
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 2,2 2,2 0 100% 1 1 100%
Nitrito {mg NO2/L) 0,50 - — - — o 0 .
Oxidabilidade (mg 02/L) 5.0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicéo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacdo {UNT) 4 <03 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug Sbil) 50 o - n iy ) ) _Z
Arsénio {ug As/L) 10 - — — - 0 0 L
Benzeno {(ug/L) 10 ey . — - ) 0 -
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 e — o e o] 0 N
Boro {mg B/L) 1,0 — — — — 0 o0 -
Bromato (g BrO3/L) 10 — — — - s} ] .
Cédmio (ug Cd/L) 50 — — - - 0 o} L
Calcio (mg Ca/l) — - — — e [} 0 —
Chumbo (ug PbiL} 25 — — — s [} 0 —
Cianeto (g CN/L) 50 — - . . . 0 0 .
Cobre (mg Cu/l) 2,0 — — — — [ [} —
Crémio (ug Cr/L) 50 wn — — — 3] o —
1,2-Dicloroetano (pg/l) 3,0 - — — — 0 0 —
Dureza Total {mg CaCO3/1) — . — . — 0 o e
Enterococos fecais (N/100mi) 0 o — — - [} 4} —
Fluoreto (mg F/L) 1,6 —— — — — ) o e
Magnésio (mg Mg/L) — f— — - — 0 ) —
Merctrio (ug Hg/L) 1,0 e 0 o
Niquel (g Ni/L) 20 - - — . 0 0 —
Selénio (ug Se/l) 10 - — — - ) 0 e
Cloreto (mg CI/L) 250 — - — - 0 [} i
Sédio (mg Na/L) 200 - — . - 0 o -
Sulfato (mg SC4/L) 250 - — — —— o} o —
Carbono Organico Total (mg C/L) Ser;\naul:re:::;ao — — — —— 0 o] -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/l) 10 — — — . - - e
Tetracloroeteno (pg/l) - — — — — 0 0 —
Tricloroeteno (ug/t.) - — s - — 0 0 .
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/t) 0,10 — —— — — — - Y
Benzo{b)fluoranteno (ug/l) - — - — — [} 0 —
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) — — - — p— [} 0 e
Benzo(ghi)perileno (pg/L) . - — — — ) 0 e
indeno(1,2,3-cd)pireno {ug/L) . — i — — o 0 -
Trihalometanos Totais (pg/l) 100 — — P - o . -
Cloroférmio (ug/t) j— - — . . 0 0 o
Bromoformio {uig/l) — — — — - ) 0 -
Bromodiclorometano {(ug/t) — - — — . 0 0 -
Dibromoclorometano (ug/L) - - — — — [} 0 e
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 - - - — o] 0 o
Alfa-total (Bq/L) \?é:ig c(:;;?); - . = o o o
&-Total (Bo/L) o) 0 0 =
Radao (Bg/L) 500 - . - . 4] ) —
Pesticidas Totais (pg/L) 0,50 — — — — 0 0 o

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Nao Detectado
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N . . 1° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Coelhal 1 janeiro a 31 margo
Valor. N.° Andlises % N N i
R . Paramétrico - - . . 215 . % Analises
Parametro (unidades) . Minimo Maximo | Superiores | Cumprimentf | Analises | Analises .
{V.P.} fixado no . Realizadas
DL 1n° 152117 ao V.P o do V.P. . jAgendadas|Realizadas
Escherichia Coli (N/100mi} 0 4] 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,08 0,08 - - 1 1 100%
Aluminio (ug ALY 200 <20 <20 1] 100% 1 1 100%
Amoénio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
0 AN 0
N.*Coldnias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal| ~ N.D. N.D. 1 1 100%
N.*Colonias 36°C (N/mi a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. -— - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 62,6 62,6 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 4] 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 e<9,5 6,5 6,5 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/L) 200 110 110 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicéo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacéo (UNT) 4 0,5 0,5 o] 100% 1 1 100%
Antiménio (ug Sb/L) 5,0 <2 <2 0 100% i 1 100%
Arsénio (g As/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/l) 1.0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 o] 100% 1 1 100%
Bromato (ug BrO3/L) 10 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Cadmio (ug Cd/L) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Calcio (mg Call) - 6,4 6,4 - - 1 1 100%
Chumbo (pg Pb/L) ~ 1o 93 93 1 0% 1 1 100%
Cianeto (ug CN/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg Cu/L) 2,0 1,8 1,8 0 100% 1 1 100%
Crémio (ug Cr/l) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCO3/L) - 23 23 - - 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100ml) 0 Q [¢] 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1.5 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Mg/L) - 1,8 1,8 --- - 1 1 100%
Merctrio (ug Hg/l) 1.0 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug Sefl) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cloreto {mg Cl/L) 250 4,8 4,8 1] 100% 1 1 100%
Sédio (mg Na/l) 200 5,6 5,6 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total {mg C/L) Sem alteragho — - - —— 0 0 —
anormal
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L 10 <3 l(_Meuor <3 (Maior 0 100% 1 1 100%
Q) LQ)
Tetracloroeteno (pg/L) - <3 <3 - — 1 1 100%
Tricloroeteno {ug/L) <0,5 <0,5 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L) <0,005 <0,005
0.10 (Maior LQ) | (Maior LQ) 0 100% ! !
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) o <0,005 <0,005 - - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/l} o <0,002 <0,002 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/l) o <0,004 <0,004 . 1 1 100%
indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/L) — <0,004 <0,004 — —— 1 1 100%
Trihalometanos Totais (ug/l) <3 (Maior | <3 (Maior
100 LQ) LQ) 0 100% 1 1 -
Cloroférmio (pg/L) — <3 <3 — oo 1 1 100%
Bromoférmio (ug/L) - <3 <3 .- 1 1 100%
Bromadiclorometano (ug/t) o <3 <3 - 4 g 100%
Dibromoclorometano (ug/L) <3 <3 — 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 1] 100% 1 1 100%
Alfa-total (Ba/l.) 0,10 (Nivel de <0,04 <0,04 0 . 1 1 .
verificagdo)
R-Total (Ba/L) 1,04(N|'ve_l de <0,10 <010 0 . 5 i =
verificagdo)
Rad&o (Bg/L) 500 <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 —— e - — 0 [} -
Analises
ZA PE Data Colheita Parametro Causas Incumprimento Verificagdo Medida tomadas ou a implementar
AV.
Migragdo dos materiais de ( : Esclarecimento Escrito ao responsavel pela rede
Coelhal 26/02/2018 Chumbo construgdo da rede predial _ - predial _ N&o foram tomadas medidas porque as
Nao foram identificadas andlises posteriores ndo confirmaram o

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._Né&o Detectado
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N . . 19 TRIMESTRE 2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Covanca 1 janeiro a 31 margo

Valor .

Paramétrico N> Analises % N.° N % Analises
Parametro (unidades) . Minimo Maximo .| Superiores | Cumpriment | Analises | Analises .
(V.P.) fixado no i Realizadas
DL n.° 152117 ao V.P o do V.P. " 'IAgendadas|Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) o] o 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) —- 0,25 1,5 —= - 2 2 100%
Aluminio {ug Al/L) 200 <20 <20 0 100% 1 1 100%
Amédnio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
0 AN 0 0,
N.*Coldnias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - - 1 100%
[ Ani 0 0,

N.Colonias 36°C (N/mi a 36°C) s/alter. anormal| ~ N.D. N.D. 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 39,2 39,2 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor {mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5695 7,5 7.5 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 12 12 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 1] 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg 02/L) 5.0 <2,0 <2,0 o 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicédo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacéo (UNT) 4 0,4 0,4 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug SbiL) 5,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénio (g As/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1.0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromato (g BrO3/L) 10 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Cadmio (g Cd/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Caélcio (mg Ca/l) - 3,8 3,8 e -— 1 1 100%
Chumbo (ug Pb/L) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cianeto (ug CN/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg Cu/l) 2,0 0,047 0,047 0 100% 1 1 100%
Crémio (pg Cr/L) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCQ3/L) - 13 13 - - 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1,5 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Magnésio {mg Mg/L) - 0,91 0,91 - —- 1 1 100%
Merctrio (ug Hg/L) 1,0 <0,30 <0,30 0 100% 1 i 100%
Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug Se/l) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cloreto (mg CI/L) 250 <4,0 <4,0 0 100% 1 1 100%
Saédio (mg Na/l) 200 <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total (mg C/L) Se’zﬂﬂﬁ:ﬁ ae - - — — [} 0 —
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L 10 <3 Eh(g?lor <3 lEf\cllzr;uor 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno (pg/t) <3 <3 1 1 100%
Tricloroeteno {Hg/l) <0,5 <0,5 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Polficiclicos (ug/L) <0,005 <0,005

0.10 (Maior LQ) | (Maior LQ) 0 100% ! !
Benzo(b)fiuoranteno (pg/l) <0,005 <0,005 — s 1 1 100%
Benzo(k)fiuoranteno (pg/t) — <0,002 <0,002 — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - <0,004 <0,004 - 1 1 100%
indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) — <0,004 <0,004 — — 1 1 100%
Trihalometanos Totais {ug/L) 100 10 10 0 100% 1 1 -
Cloroformio (pg/L) 10 10 — — 1 1 100%
Bromoférmio (pg/l.) — <3 <3 — 1 1 100%
Bromodiclorometano (ug/L) - <3 <3 — — 1 1 100%
Dibromociorometano (ug/L) - <3 <3 — —— 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Bq/L) 0,10'('N|ve~l de <0,04 <0,04 0 . 1 4 .

verificacéo)
3-Total (Bq/L) 1,0 {vae[de <0,10 <010 0 . 1 4 .
verificac@o)

Radé&o (Bq/L) 500 <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (ug/t) 0,50 — - — — [} ) —
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificacéo
N.D._N&o Detectado
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N . . " 1° TRIMESTRE 2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Covées 1 janeiro a 31 margo

Valor 5

Paramétrico N2 Analises % NS NS % Andlises
Parametro (unidades) ) Minimo Maximo | Superiores | Cumpriment| Analises | ‘Analises X
{v.P.) fixado no R Realizadas
DL no° 452117 ao V.P o do V.P. " |Agendadas| Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 1] 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100mb 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg Ci2/L) - 0,21 0,21 - - 1 1 100%
Atuminio (g Al/L) 200 <20 <20 0 100% 1 1 100%
Amédnio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
0 Ani 0, 0
N.°Colénias 22°C (N/mi a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. -— - 1 1 100%
0 AN 0, 0

N.*Colonias 36°C (N/mi a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - —- 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 154 154 4] 100% 1 1 100%
Clostridium perringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 859,5 8,0 8,0 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fell) 200 14 14 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade {mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicéo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antimoénio (g Shil) 5,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénio {ug As/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno {ug/t) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromato (ug BrO3/L) 10 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Cadmio (ug Cd/L) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Calcio (mg Call) - 25 25 - — 1 1 100%
Chumbo (ug Pb/L) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cianeto {ug CN/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg Cu/L) 2,0 <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
Cromio {ug CriL) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,5 <0,5 1] 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCO3/L) - 73 73 - - 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100mh) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1,5 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Mg/L) e 2,8 2,8 - - 1 1 100%
Mercurio (g Hg/L) 1,0 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug Sefl) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cloreto (mg Cl/L) 250 6,1 6,1 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg Na/L) 200 9,6 9,6 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total (mg G/ Se’;‘nao':::fa" — 0 0 -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L 10 <3 fr\(gjuor <3 l(.l\c/;?lor 0 100% 4 1 100%
Tetracloroeteno (pg/l) e <3 <3 - - 1 g 100%
Tricloroeteno (pg/L) - <0,5 <0,5 - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L) <0,005 <0,005

0.10 (Maior LQ) | (Maior LQ) 0 100% ! !
Benzo{b)fluorantenoe {jg/L) — <0,005 <0,005 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) — <0,002 <0,002 - - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) <0,004 <0,004 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/L) - <0,004 <0,004 — - 1 E 100%
Trihalometanos Totais (pg/L) 100 7 7 0 100% 1 1 —-
Cloroférmio (pg/L) — <3 <3 — — 1 1 100%
Bromoférmio (pg/L) - 4 4 — 1 1 100%
Bromodiclorometano (Hg/l) - <3 <3 o 1 1 100%
Dibromoclorometano (jg/t) 3 3 - e 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Bq/L) 0,10‘(.N|ve_l de <0,04 <0,04 0 . 4 1 N

verificagdo)
R-Total (Bg/L) 1.0 ijel_ de <0,10 <0,10 0 . 1 1 N
verificagdo)

Radéo (Bg/L) 500 <10,0 <10,0 o] 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (ug/l) 0,50 - - — — 0 0 —

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._N&o Detectado
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I— Cesab

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Dornelas do Zézere

1° TRIMESTRE 2018
1 janeiro a 31 margo

Valor 1
Paramétrico N.° Analises % N.° N.° o Analises
Parametro {unidades) ) Minimo Méaximo. | Superiores | Cumpriment | ‘Analises | Anélises .
{V.P.} fixado no : Realizadas
DL n.° 152/17 ao V.P o do V.P. :/|Agendadas|Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 4] 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,46 0,62 - - 2 2 100%
Aluminio {ug AVL) 200 — - — — 0 0 —
Amoénio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 4] 100% 1 1 100%
0, A 0 0
N.*Colonias 22°C (N/mi a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - — 1 1 100%
N.Colonias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D N.D. - - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 51,1 51,1 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 — - - e Q 0 —
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 e 5985 6.8 6,8 0 100% 1 1 100%
Ferro {ug Fe/l) 200 - — — - 0 0 —
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 [¢] 100% 1 1 100%
Nitrato {mg NO3/L) 50 — - — — o] 0 —
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 — - - — 0 ) -
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antimonio {ug Sbil) 5,0 — — — — 0 h) —
Arsénio (pg As/L) 10 s - - — 0 0 o
Benzeno (pg/l) 1,0 — - — — 0 0 —
Benzo(a)pireno (ug/l) 0,010 — — — —— 0 0 .
Boro (mg B/L) 1,0 — - — . [ 0 o
Bromato (ug BrO3/L) 10 - —— — — 0 0 —
Cadmio (ug Cd/L) 50 — — — - 0 0 —
Céicio (mg Ca/l) — ) )
Chumbo (ug Pb/l) 25 - — o — 0 o —
Cianeto (g CN/L) 50 — - — — o} [} -
Cobre (mg CuiL) 2,0 _— — - — 0 [} .
Crémio (pg Crit) 50 - — — — fo} ) —
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 — — - — 0 0 —
Dureza Total {(mg CaCO3/L) — — — — — 0 o —
Enterococos fecais (N/100ml) 0 - — — - o 0 o
Fluoreto (mg F/L) 1,5 — — — — 0 [} —
Magnésio (mg Ma/t) — o — — — 0 0 —
Mercario (ug Ho/l) 1,0 — — — — [} 0 —
Niquel {pg Ni/L) 20 — — - — 0 0 —
Selénio (g Se/l) 10 - — — — o 0 .
Cloreto (mg ClL) 250 — — — — 0 o —
Sédio {mg Na/t) 200 — — — - 0 o __
Sulfato (mg SO4/L) 250 — — - — 0 0 —
Carbono Orgénice Total (mg C/L) Se‘z;‘:ﬁifao — — e - 0 0 ___
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/l) 10 — — — — - — N
Tetracloroeteno {ug/L) — —- —— —— 0 0 -
Tricloroeteno (ug/L) — — — — — 0 0 —
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L) 0,10 — - — — — - -
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — — — — - o 0 —
Benzo(k)fluoranteno (uig/L) — — — — — 0 0 e
Benzo{ghi)perileno (ua/L) — — - — — 0 0 —
Indeno(1,2,3-cd)pirenc (ug/L) —- - - — — 0 0 e
Trihalometanos Totais {ug/l) 100 — — — — — — —
Cloroférmio (ug/L) — — - — — 0 ) P
Bromof6rmio (pg/L) — — — — — 0 ) —
Bromodiclorometano (g/L) - - - — _— 0 [ P
Dibromoclorometano {(ug/t) — - — — — ) [ e
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 - - — — 0 [} —
Alfactotal (Ba/L) \?e;gé:;:; - -~ o o
f-Total (Ba/L) v:fﬁ(czg’;;) — - 0 0
Rad&o (Bg/L) 500 e - o — o] o -
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 - - - — 0 0 —
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificacdo
N.D._Né&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018

F Cesab

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Esteiro

1° TRIMESTRE 2018
1 janeiro a 31 marco

Valor. N. Andlises % N N o
N X Parameétrico o . . . ip L % Analises
Parametro (unidades) ! Minimo Maximo | Superiores | Cumpriment { - Analises | 'Analises :
(V.P.} fixado no . Realizadas
DL no 15217 ao V.P o do V.P. | Agendadas| Realizadas
Escherichia Coli (N/100mi) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg Ci2/L) - 0,09 0,25 -— - 2 2 100%
Aluminio (ug AVL) 200 - — - - 0 [} e
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
0 Ani 0 0,

N.?Colonias 22°C (N/mi a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - - 1 1 100%
N.*Coldnias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 70,5 70,5 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 — — — - o] 0 e
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5e<9,5 6,6 6,6 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 - — — — 0 s} -
Manganés (g Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 — — — - 0 0 i
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 Q 100% 1 1 100%
Antiménio (g Sbil) 5,0 — - - — 0 0 i
Arsénio (ug As/L) 10 — — - e (¢} 0 o
Benzeno (ug/L) 1,0 - — — — 0 0 _
Benzo(a)pireno (ug/l.) 0,010 — — - — 0 0 i
Boro (mg B/L) 10 - — - — 0 0 S
Bromato (pg BrO3/L) 10 — — g o 0 0 o
Cédmio (ug Cd/l) 5,0 - — — — 0 o] o
Célcio (mg Ca/l) - - — — - 0 a I
Chumbo (ug PbiL} 25 - -— - - 0 0 o
Cianeto (g CN/L) 50 - — - o 0 0 .
Cobre (mg Cu/l) 2,0 — — — - 0 o i
Cromio (ug Cril) 50 — — - o 0 0 L
1,2-Dicloroetano (pg/l) 3.0 — — — p— 0 0 —
Dureza Total (ng CaCO3/L) — . — - i ) 0 s
Enterococos fecais (N/100ml) G - — - - 0 0 .
Fluoreto (mg F/L) 1,5 — po— - o 0 [} -
Magnésio (mg Mg/L} - — — — —_ [} 0 o
Merctrio (ug Hg/L) 1,0 — — —en p 0 0 .
Niquel (g Ni’L) 20 — - - — 0 0 -
Selénio {pg Se/l) 10 - - - . o 0 -
Cloreto (mg CUL) 250 - - — i 0 0 —
Sédio (mg Na/l) 200 — - — i 0 ) i
Sulfato (mg SO4/L) 250 - - — — 0 0 -
Carbonoe Orgénico Total (mg C/L) Ser:naol:e’:':[qao - — — - 0 0 —
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/l) 10 — — - . - — —
Tetraclorosteno (ua/l) — - — o [ 0 0 i
Tricloroeteno (ug/L) — — - - L 0 0 —
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/L) 0,10 — — e - P — e
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — — — — — 0 0 i
Benzo{k)fluoranteno (ug/L) —_— - o o - 0 o o
Benzo(ghi)perileno (ug/L) — - - — — 0 [4] —
Indeno{1,2,3-cd)pireno {ug/L) — fee o __ o 0 ) o
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 - . - — - - .
Cloroférmio {pg/L} — - - o i 0 0 i
Bromoformio (pg/l) — - — — - 0 0 -
Bromodiclorometano (ug/t) - — — . — 0 0 -
Dibromoclorometano (pgil.) e — - - - 0 o =
Dose Indicativa {mSv/ano) 0,10 - — — — 0 0 e
Alfa-total (Ba/L) sy = - - 0 0
B-Total (Bq/L) vlr?ﬁi::;’:;) — Py 0 0 o
Radéo (Bg/L) 500 - — e R 0 0 .
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 — — - — o] 0 —
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._N&o Detectado
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R d R ¢ isad de ab X - Fais 1° TRIMESTRE 2018
esumo dos parametros pesquisaaos na zona de a astecimento: ajaoc 1 janeiro a 31 margo
Valor -
Parametrico N.® Analises L N N % Andlises
Parametro {unidades) (V.P.) fixado no Minimo Maximo .| Superiores | Cumpriment | Analises Anélises Realizadas
DL n.° 152117 ao V.P o do V.P. ""|Agendadas| Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 1] 100% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) — <0,05 0,06 - - 2 2 100%
Aluminio (ug Al/L) 200 <20 <20 1] 100% 1 1 100%
Ambdnio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
AN 0,
N.*Coldnias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - - 1 100%
N.“Colonias 36°C (N/ml a 36°C) s/alter. anormal|  N.D. N.D. 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 39,3 39,3 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 i 100%
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,6 59,5 6,1 6,1 1 0% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/L) 200 15 15 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 1,0 1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg O2/L) 50 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacao (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antimoénio (g Sb/L) 50 <2 <2 1] 100% 1 1 100%
Arsénio (ug As/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (pgi/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 o 100% 1 1 100%
Bromato (g BrO3/L) 10 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Cadmio (g Cd/L) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Célcio (mg Call) - 3,3 3,3 - - 1 1 100%
Chumbo (g Pb/L) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cianeto (g CN/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg Cu/L) 2,0 0,046 0,046 0 100% 1 1 100%
Crémio (ug Cr/l) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano {ug/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCO3/L) - 13 13 - - 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100ml) 0 0 4] 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1,5 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Mg/L) - 1.2 1,2 - - 1 1 100%
Merctrio (g Hg/L) 1,0 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug Se/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cloreto (mg Cl/L) 250 <4,0 <4,0 9] 100% 1 1 100%
Sédio (mg Na/l) 200 33 3,3 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5,0 <5,0 4] 100% 1 1 100%
P Sem alteragéo
Carbono Organico Total (mg C/L} anormalg - e a— — 0 0 -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L 10 <3 (Maior | <3 (Maior 0 100% 1 1 100%
LQ) LQ)
Tetracloroeteno (pg/L) — <3 <3 - — 1 1 100%
Tricloroeteno (pg/L) —- <0,5 <0,5 e - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L) <0,005 <0,005
o.10 (Maior LQ) | (Maior LQ) 0 100% ! !
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) <0,005 <0,005 - 1 1 100%
Benze(k)fluoranteno (pg/l) - <0,002 <0,002 — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (pg/L) <0,004 <0,004 e - 1 1 100%
Indene(1,2,3-cd)pireno (ug/l) <0,004 <0,004 1 1 100%
Trihalometanos Totais (pg/L) <3 (Maior | <3 (Maior
100 LQ) LQ) 0 100% 1 1 -
Cleoroférmio (ug/l) - <3 <3 - ) 1 100%
Bromofdrmio (pg/l) —- <3 <3 - 1 1 100%
Bromediclerometano {pg/l) — <3 <3 —— - 1 1 100%
Dibromoclorometano (pg/L) — <3 <3 o - 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Bq/L) 0,10.(AN|ve~I de <0,04 <0,04 0 . 1 1 .
verifica¢do)
R-Total (Ba/L) 1,0 .(vae!“ de <0,10 <010 0 . 5 1 .
verificagdo)
Radéo (Bg/L) 500 28,4 28,4 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (pg/L) 0,50 — — - - 0 Q0 -
Analises
ZAPE Data Cotheita Paramstro Causas lncumprimento Verificagdo Medida tomadas ou a implementar
(AV]
Fajao 12/03/2018 pH Falha no sistema de tratamento B Corregéo do funcionamento do sistema de
tratamento

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._N&o Detectado
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R d N t isad de ab .  Fol 1° TRIMESTRE 2018
esumo dos parameuos pesquisadaos na zona de a astecimento: Fo gares 1 janeiro a 31 marco

Valor. N.° Analises % No N° .

i 5 Parameétrico - - R : b e % Analises
Parametro {unidades) (V.P.) fixado no Minimo Maximo |- Superiores | Cumpriment ] Apalises | ‘Anélises Realizadas
DL n.o152/17 aoV.P o do V.P. " {Agendadas| Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,64 0,64 - - 1 1 100%
Aluminio {(pg Al/L) 200 53 53 0 100% 1 1 100%
Amoénio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
N.*Colénias 22°C (N/mi a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - - 1 1 100%
N-*Colénias 36°C (N/mi a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 152 152 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 0 0 ] 100% 1 1 100%
Cor (mg PiCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 e<9,5 7,9 7,9 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 16 16 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato {(mg NO3/L) 50 1,2 1,2 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 2,1 2.1 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluigéo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antimonio (ug Sb/L) 5.0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug As/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/l) 1.0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromato (pg BrO3/L) 10 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Cadmio (ug Cd/L) 5.0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Calcio (mg Ca/l) - 28 28 — - 1 1 100%
Chumbo (ug Pb/L) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cianeto (ug CN/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg Cu/L) 2,0 0,095 0,085 [¢] 100% 1 1 100%
Crémio {ug Cr/L) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano (pg/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCO3/L) - 75 75 - - 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1,6 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Mg/L) - 1.3 1,3 - - 1 1 100%
Mercurio (ug Hg/L) 1,0 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niquel (pg Ni/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug Se/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cloreto (mg CI/L) 250 9,8 9.8 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg Na/L) 200 4,3 4,3 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Carbono Organico Total (mg C/L) Fem elloragdo = - 0 0
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L 10 <3 (Maior | <3 (Maior 0 100% 1 1 100%
LQ) LQ)

Tetracloroeteno {pg/t.) . <3 <3 — 1 1 100%
Tricloroeteno (ug/L) v <0,5 <0,5 p— 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L) <0,005 <0,005

0.10 (Maior LQ) | (Maior LQ) 0 100% ! !
Benzo(b)fluoranteno (ug/t.) — <0,005 <0,005 o 1 1 100%
Benzo(k)fiuoranteno (ug/l) — <0,002 <0,002 . — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (pg/L) <0,004 <0,004 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (Hg/l) - <0,004 <0,004 o — 1 1 100%
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 22 22 0 100% 1 1 -
Cloroférmio (g/L) 17 17 1 1 100%
Bromoférmio (pg/L) — <3 <3 — — 1 1 100%
Bromediclorometano (pg/L) 5 5 - 1 1 100%
Dibromoclorometano (ug/L) <3 <3 - - 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Bq/L) 0,107('N1ve~1 de <0,04 <0,04 0 . 1 1 .

verificagéo)
R-Total (Bg/L) 1,0 .(r'\llve!— de <010 <010 0 . 1 1 .
verificagéo)

Radéo (Bq/L) 500 <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (pg/L) 0,50 - - — — 0 0 -

Notas:
L..Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._N&o Detectado
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Resumo dos paréametros pesquisados na zona de abastecimento: Foz do Ribeiro

1° TRIMESTRE 2018
1 janeiro a 31 margo

Valor. N.° Analises % N.° N o
. . Parametrico . - ! . . . % Anélises
Parametro (unidades) X Minimo Maximo ‘| Superiores | Cumpriment | Analises | Anélises X
(V.P.) fixado no X Realizadas
DL n.° 152117 ao V.P o do V.P. .:|Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 Q 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual {(mg CI2/L) - <0,05 0,07 - --= 2 2 100%
Aluminio (pg AVL) 200 —— —-- —— — 0 [} —
Ambénio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 4] 100% 1 1 100%
0 Ani 0 04
N.*Col6nias 22°C (N/m! a 22°C) s/ alter. anormal| 22 22 1 1 100%
N-*Colonias 36°C (Nl a 36°C) s/ alter. anormal|  N.D. N.D. 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 65,3 65,3 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 e — —- - 4 g -
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5695 6,6 6,6 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 —— — e - 0 [} —
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 1,2 1.2 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 o - - e 0 0 -
Oxidabilidade (mg O2/L) 5.0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacéo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug Sbil) 50 - —-- e —— 0 0 -
Arsénio {ug As/L) 10 e - o - 0 0 -
Benzeno {pg/l) 1,0 - — e - 0 0 -
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 - - e — 0 3] —
Boro (mg BAL) 1,0 — — - — 0 0 —
Bromato (g BrO3/L) 10 — - - — 0 0 —
Cadmio (ug Cd/L) 50 -— - — - 0 o} —
Caélcio (mg Call) e —- - — — [} 0 —
Chumbo (ug Pb/L) 25 — — - — 0 0 —
Cianeto (ug CN/L) 50 - - — - 0 0 —
Cobre (mg Cu/l) 2,0 - - — —- 0 0 —
Cromio (ug Crit) 50 —- e — — 0 o} —
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 — e — — 0 0 —
Dureza Total (mg CaCO3/L) - -—- e — — 0 4} —
Enterococos fecais (N/100ml) 0 - — — — 0 0 -
Fluoreto (mg F/L) 1,5 -~ — — — 0 [¢] -
Magnésio {mg Mg/L) - — —— — — 0 0 —
Merctrio (ug Hg/l) 1.0 - — - — 0 0 —
Niquel (ug Ni/L) 20 - - — — 0 0 —
Selénio (pg Se/l) 10 - - - - o] [} -
Cloreto (mg CI/L) 250 -—- - — — 0 0 -
Sédio (mg Na/l) 200 — - — - 0 0 -
Sulfato (mg SO4/L) 250 - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg C/L} Sem alteraczo — - - - Q0 0 -
anormal

Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10 — — — — — — —
Tetracloroeteno (ug/t) - - e - - Q 0 —
Tricloroeteno (Ug/L) — —- - -—- - 0 0 —
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L) 0,10 - — — - — — —
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) — - - —- — 0 0 -—
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - - e - — 0 0 —
Benzo{ghi)perileno (tig/L) - - - - — 0 [o] —
ndeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) — - e — — 0 a —
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 - — - - — — —
Cloroférmio (ug/L) - - - - - 0 [o] —
Bromoférmio {ug/L) — --- - — —— 0 0 -
Bromodictorometano {ugit) —_ - - — . 0 o —
Dibromoclorometano (pgil) - - - — — ) 0 —
Dose Indicativa {mSv/ana) 0,10 — e — -— 0 4 —
Alfa-total (By/L) fe:‘gc‘:;;z’) - — — o 0
&-Total (Ba/L) o) - 0 0
Radao (Bg/L) 500 — — 0 0
Pesticidas Totais (pg/L) 0,50 -— - - - 4] 0 ——

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._N&o Detectado
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Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Gavido de Cima 1 janeiro a 31 margo

Valor .

Paramétrico N Andlises * N NS % Analises
Parametro (unidades) (V.P.) fixado no Minimo Maximo | Superiores | Gumpriment | “Analises | ‘Analises Realizadas
DL n.° 152017 ao V.P o do V.P." [Agendadas| Realizadas
Escherichia Coli (N/100mb 0 0 ¢ 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml} 0 0 [¢] 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0,18 0,18 - === 1 1 100%
Aluminio (ug AVL) 200 90 90 0 100% 1 1 100%
Ambénio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
[ AN 0 0
N.*Colonias 22°C (N/mi a 22°C) s/ alter. anormal| 18 18 1 1 100%
0, AN 0, 0,
N.°Colénias 36°C {N/mi a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 88,1 88,1 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 [¢] 0 100% 1 1 100%
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,6 e 9,5 7,6 7,6 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 78 78 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato {mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg O2/1) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluic8o) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacéo (UNT) 4 0,4 0,4 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug Sb/L) 50 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug As/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (pg/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromato {ug BrO3/L) 10 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Céadmio (ug Cd/L) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Célcio (mg Ca/l) - 8,5 8,5 -— - 1 1 100%
Chumbo (ug Pb/L) 10 7 7 0 100% 1 1 100%
Cianeto (ug CN/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg Cu/L) 2,0 <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
Cromio (g Crb) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano {ug/t) 3,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCO3/L) - 32 32 - - 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1,5 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Mg/L) -— 2,6 2,6 am - 1 1 100%
Merctrio (ug Hg/lL) 1,0 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug Se/l) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cloreto {mg Cl/L) 250 52 5,2 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg Na/L) 200 6,8 6,8 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total (mg C/L) Sem alteragao — . — — 0 [ -
anorral

Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L 10 <3 I(-P\(g;alor <3 l(—!\C/i;:uor 0 100% 1 1 100%
Tetractoroeteno (ug/L) - <3 <3 - 1 1 100%
Tricloroeteno (pg/L) - <0,5 <0,5 - - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pg/L) <0,005 <0,005

0.10 (Maior LQ) | (Maior LQ) ° 100% ! ! -
Benzo(b)fluoranteno (ug/L} - <0,005 <0,005 - — 1 1 4100%
Benzo(k)fluoranteno (pg/t) - <0,002 <0,002 — — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) <0,004 <0,004 1 1 100%
indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) — <0,004 <0,004 - — 1 1 100%
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 7 7 0 100% 1 1 ——
Cloroférmio (pg/L) — <3 <3 - — 1 1 100%
Bromoformio (ug/L) - <3 <3 - - 1 1 100%
Bromodicltorometano (pg/l) o 3 3 — - 1 1 100%
Dibromoclorometano (pg/L) — 4 4 - -— 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Bg/L) 0,10.(AN|ve~l de <0,04 <0,04 o . 1 1 i

verificagéo)
R-Total (Bq/L) 1,0 .(l“\llvel.de <0,10 <0,10 o . 1 1 N
verificagao)

Radao (Bg/L) 500 <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totals (ug/L} 0,50 - — — -— 0 0 —

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._Néo Detectado
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A . . 1° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Gralhas 1 janeiro a 31 margo
Valor, N.° Analises % N N2 .
N . Paramétrico . - K . - b % Analises
Parametro (unidades) (V.P.) fixado no Minimo Maximo .| Superiores | Cumpriment| Anélises Analises Realizadas
DL n.° 152117 ao V.P o.do V.P. . |Agendadas|Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 o] 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,06 0,31 - - 2 2 100%
Aluminio (ug Al/L) 200 <20 <20 0 100% 1 1 100%
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
0 Ant 0 0,
N.*Colnias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal | N.D. N.D. 1 1 100%
0 AnNi. 0, 0
N.*Colénias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - w— 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 40,3 40,3 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mh 4] 0 0 [¢] 100% 1 1 100%
Cor {mg PiCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5e59,5 6,3 6,3 1 0% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 45 45 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 2,2 2,2 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagéo (UNT) 4 0,3 0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug Sb/L) 5,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug As/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/L) 1.0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro {(mg B/L) 1.0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromato (pg BrO3/L) 10 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Céadmio {ug Cd/L) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Caélcio (mg Ca/l) - 1.3 1,3 - - 1 1 100%
Chumbo (ug Pb/l) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cianeto (ug CN/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre {mg Cu/L) 2,0 0,036 0,036 0 100% 1 1 100%
Cromio (ug Cr/L) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCO3/L) - 8,5 8,5 - - 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100ml) 4] 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1,5 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Mg/L) — 1.3 1,3 — - 1 1 100%
Merctrio (ug Hg/L) 1,0 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niquel (g Ni/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Seiénio (ug Se/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cloreto (mg Cl/L) 250 57 57 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg Na/l) 200 52 5,2 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Carbono Organico Total (mg C/L) Sem alteragéo - - — — 0 0 -
anomal
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L. 10 <3 EMaxor <3 (Maior 0 100% 4 1 100%
Q) LQ)
Tetracloroeteno {ug/t) - <3 <3 1 1 100%
Tricloroeteno {ug/L) — <0,5 <0,5 - 4 1 400%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L) <0,005 <0,005
0,10 (Maior LQ) | (Maior LQ) 0 100% ! !
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) — <0,005 <0,005 — 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - <0,002 <0,002 — 9 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) <0,004 <0,004 i 1 100%
indeno(1,2,3-cd)pireno {ug/L) e <0,004 <0,004 — - 1 1 100%
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 7 7 0 100% 1 1 -
Cloroférmio (pg/L) - 7 7 — - 4 1 100%
Bromoférmio {ug/L) - <3 <3 — 4 1 100%
Bromodiclorometano {ug/L) — <3 <3 — - 1 1 100%
Dibromeclorometano (ug/L) - <3 <3 e - 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Bg/L) 0,10.(.N|ve-l de <0,04 <0,04 0 - 1 4 -
verificagdo)
-Total (Ba/L.) 1,0 (vael_ de <0,10 <010 0 . 1 4 .
verificagéo)
Radéo (Ba/l) 500 <100 <10,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 — —— - — 0 0 —
Analises
ZAPE Data Colheita Parametro Causas incumprimento Verificaco tedida tomadas ou a implementar
(AM)
Caracteristicas naturais da a i & i
ove | g | e s S by s

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagio
N.D._N&o Detectado
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Bew Begas 2 AT LS

N . . 1° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Lobatos 1 janeiro a 31 marco
Valor. N.° Anslises % N N .
A N Paramétrico o - R . Li . % Anéalises
Parametro (unidades) ' Minimo Maximo | Superiores | Cumpriment | :Analises ‘| ‘Andlises .
(V.P.} fixado no g Realizadas
DL ne 182/17 aoV.P o do V,P.:|Agendadas|Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,34 0,34 - - 1 1 100%
Aluminio {ug Al/L) 200 20 20 0 100% 1 1 100%
Amdnio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
N.*Coldnias 22°G (Niml a 22°C) s/ alter. anormal|  N.D. N.D. 1 1 100%
=" =
N.°Colénias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 1086 106 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mi} 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 [¢] 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 e 59,5 7.9 7.9 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fell) 200 34 34 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato {mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <i <1 0 100% 1 1 100%
Turvacao (UNT) 4 0,3 0,3 0 100% 1 1 100%
Antimonio (g Sb/L) 5,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénio (g As/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/l) 1,0 <0,6 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromato (ug BrO3/L) 10 <5 <5 [o] 100% 1 1 100%
Cédmio (ug Cd/L) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Céicio (mmg CallL) - 8,6 8,6 - - 1 1 100%
Chumbo (ug Pb/L) 10 15 15 1 0% 1 1 100%
Cianeto (ug CN/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre {(mg Cu/L) 2,0 0,023 0,023 0 100% 1 1 100%
Crémio (ug Cr/L) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCQO3/L) - 37 37 -— -— 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoreto {mg F/L) 1,5 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Mg/L) -~ 3,8 3,9 - - 1 1 100%
Mercurio (ug Hg/l) 1,0 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niquel (ug Ni/L) 20 6 6 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug Se/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cloreto {mg Cl/L}) 250 5,2 52 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg Na/l) 200 8,3 8,3 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg SO4/L) 250 8,8 8,8 0 100% 1 1 100%
P Sem alteragdo
Carbono Orgénico Total (mg C/l.) anorma!g -— - — - ] o} —
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L 10 <3 (Maior | <3 (Maior 0 100% 1 1 100%
LQ) LQ)
Tetracloroeteno (pg/L) . <3 <3 — — 1 1 100%
Tricloroeteno (pg/L) — <0,5 <0,5 — — 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L) <0,005 <0,005
0.10 (Maior LQ) | (Maior LQ) 0 100% ! !
Benzo(b)fluoranteno (ugfl.) — <0,005 <0,005 — — 1 1 100%
Benzo(k)fiuoranteno (ug/L) — <0,002 <0,002 — — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/t) <0,004 <0,004 1 i 100%
tndeno(1,2,3-cdjpireno (pg/l) <0,004 <0,004 1 1 100%
Trihalometanos Totais (ug/L) <3 (Maior | <3 (Maior
, 100 LQY LQ) 0 100% 1 1 -
Cloroférmio (pg/t) — <3 <3 - 1 1 100%
Bromoférmio (pg/L) — <3 <3 - 1 1 100%
Bromodiclorometano (ug/L) - <3 <3 - 1 1 100%
Dibromoclorometano (ug/L} — <3 <3 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Bqg/L) 0,10'(AN|ve;! de <0,04 <0,04 0 . 1 1 N
verificacéo)
3-Total (Ba/L) 1,0 (vael_de <010 <0,10 o . 1 1 N
verificagdo)
Radéo (Bg/L) 500 <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (pg/L) 0,50 . L o - o o -
. Analises
Zh PE Data Colheita Parametro Causas Incumprimento Verificagio Medida tomadas ou a implementar
(AN
Miasioco maars
Lobatos 12/02/2018 Chumbo CO:EZJ% igriai;:::ﬁizd;:l - - andlises posteriores ndo confirmaram o
incumprimento

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagao
N.D._N&o Detectado
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Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Malhada do Reij

1° TRIMESTRE 2018
1 janeiro a 31 marco

Vaior N.° Analises % N° Nl
A R Paramétrico . ‘o . . - p: % Analises
Parametro (unidades) . Minimo Maximo .| Superiores | Cumpriment | Analises | Anélises .
(V.P.} fixado no f Realizadas
DL 0152117 ao V.P odoV.P. |Agendadas|Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 4] 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) ] 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,15 0,33 - - 2 2 100%
Aluminio (ug AVL) 200 - - — - 0 0 -
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
N.°Coldnias 22°C (N/ml a 22°C) o/ alter. anormal N.D. ND. . N 4 ] 100%
N.°Colonias 36°C (N/mi a 36°C) o/ alter. anormal ND. ND. . N 1 4 100%
Condutividade (11S/cm, a 20 °C) 2500 60,8 60,8 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mf) [} — — - . 0 0 —
Cor {(mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,6 59,5 6,5 6,5 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 - — — — 0 0 o
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato {mg NO3/L) 50 <1.0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 - - — . 0 [} .
Oxidabilidade {(mg O2/L) 50 <2.0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicéo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (UNT) 4 <0.3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antimonio (ug Sbil) 50 . - . f- 0 0 .
Arsénio {ug As/L) 10 — — - — 0 0 —
Benzeno (ug/t) 1,0 — — _ _— 0 0 L
Benzo(a)pireno (ug/l} 0,010 — o 0
Boro {mg B/L) 1,0 — — — - 0 0 —
Bromato (ug BrO3/L) 10 — — — s o ) .
Céadmio {ug Cd/L} 50 - — — . ) 0 —
Céicio {mg Ca/l) — — — — — 0 0 —
Chumbo {ug Pb/L) 25 — — — - ) 0 .
Cianeto (ug CN/L) 50 o — — - o o P
Cobre (mg Cu/l) 2,0 — — — — 0 o —
Crémio {ug CriL) 50 — — — — 0 0 e
1,2-Dicloroetanc (ug/L} 3,0 - — — — 0 o -
Dureza Total {mg CaCO3/L) - e - — — 0 o ,__
Enterococos fecais (N/100ml} 0 — - — — 0 [} —
Fluareto (mg F/L) 1,5 S o — — 0 o -
Magnésio (mg Mg/L) — — — — — o o —
Merctrio (g Hg/L) 1,0 - — ) 0 —
Niquel (ug Ni/L) 20 — o o o —
Seténio (ug Sell) 10 . — — - o o —
Cloreto {(mg CIL) 250 — — — — o o —
Sodio {mg Na/L) 200 — — — o o o
Sulfato (mg SO4/L) 250 — — — — o] o -
Carbono Organico Total (mg C/L) Sem alteragio o — 0 o
anormal
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ugfl) 10 — — - — . —
Tetracloroeteno (ug/L) — — - - - 0 0 .
Tricloroeteno (ug/L) - — — - - 0 ) —
Hidrocarbonetos Aromaticos Paliciclicos (pg/t) 0,10 a— o — — — . —
Benzo(b)fluoranteno (ug/l) — — - — — 0 0 i
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) — - - — — 0 0 -
Benzo(ghi)perileno (pg/L) —- — - — — 0 [ .
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) — — - o - 0 ) -
Trihalometanos Totais {ug/L) 100 — — — — - — —
Cloroférmio (ugft) — - —— - . 0 0 —
Bromoférmio (pg/L) —- - — — — 0 0 -
Bromadiclorometano {ug/t) — — — — e ) [ —
Dibromoclorometano {ug/l.) — — - — — o 0 —
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 — o — — 0 [ —
Alfa-totat (BqL) fe:zc(:q’:; - _ o 0
R-Total (Bq/L) vlﬁﬁgg’;g) - — 0 0
Radéo (Ba/l) 500 - e — - o 0 —
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 — - — o o] 0 —
Notas:

L..Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Né&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018 r Cesab
P

N . . 1° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Malhadas da Serra 1 janeiro a 31 marco
Par;jl::;’trrico N.%Analises o NS N % Analises
Parametro {(unidades) (V.P.) fixado no Minimo - | Maximo | Superiores | Cumpriment | Analises -] ‘Anélises Realizadas
DL 0. 152117 aa V.P o do V.P. |Agendadas|Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 4] 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,43 0,43 - - 1 1 100%
Aluminio (ug AIL) 200 <20 <20 0 100% 1 1 100%
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
0 Ani 0 0
N-*Colénias 22°C (N/mi a 22°C) s/ alter. anormal|  N.D. N.D. 1 1 100%
Ani 0 0,
N.*Col6nias 36°C (N/mi a 36°C) s/ alter. anormal| ~ N.D. N.D. 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 63,3 63,3 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mi) 4] 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor {mg PtCo/l) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 e<9,5 6,6 6,6 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fell) 200 13 13 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 2,8 2,8 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg O2/1) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antimoénio (ug SbiL) 5,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug As/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromato (ug BrO3/L) 10 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Cadmio (pg Cd/L) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Calcio (mg Call) - 4,7 4,7 - - 1 1 100%
Chumbo (ug Pb/L) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cianeto (ug CN/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg Cu/L) 2,0 0,13 0,13 0 100% 1 1 100%
Cromio (ug Cr/L) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCO3/L) - 22 22 — -~ 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1.5 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Mg/L) - 2.4 2,4 - - 1 1 100%
Mercurio (ug Hg/L) 1,0 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug Se/l) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cloreto (mg CI/L) 250 5,4 5.4 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg Na/L) 200 6,6 6,6 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg SO4/L) 250 <50 <5,0 0 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total (mg C/L) Ser;\na;ﬁ::;ao - — — — o 0 —
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L 10 <3 (Maior | <3 (Maior 0 100% 1 1 100%
LQ) LQ)

Tetracloroeteno (ug/L) - <3 <3 — - 1 1 100%
Tricloroeteno (pg/L} — <0,5 <0,5 - e 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pg/L) <0,005 <0,005

0.10 (Maior LQ) | (Maior LQ) 0 100% ! !
Benzo{b)fiuoranteno (ug/t) - <0,005 <0,005 — 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) - <0,002 <0,002 — 1 1 100%
Benzo(ghi)periteno (ug/L) <0,004 <0,004 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/L) <0,004 <0,004 1 1 100%
Trihalometanos Totais (ug/L) <3 (Maior | <3 (Maior

100 LQ) LQ) 0 100% 1 1 -
Cloroférmio (ug/t) - <3 <3 — — 1 1 100%
Bromoférmio (ug/L) <3 <3 — 1 1 100%
Bromodiclorometano (pa/l) — <3 <3 — 1 1 100%
Dibromoclorometano (ug/t) - <3 <3 - 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 o] 100% 1 1 100%
Alfa-total (Bq/l.) 0,10.(.N|ve:l de <0,04 <0,04 0 . 1 4 .

verificagéo)
R-Total (Bq/L) 1,0 _(vael_ de <010 <0,10 0 . 1 4 N
verificacéo)

Radéo (Bq/L) 500 <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (ug/l) 0,50 — — - - 0 0 —

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagao
N.D._N&o Detectado
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- . . 1° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Mata 1 janeiro a 31 marco
Par;/tilgtrrico N Andlises Y N N % Analises
Parametro (unidades) Minimo Maximo | Superiores | Cumpriment | Analises | ‘Anélises .
(V.P.) fixado no i Realizadas
DL n.e 45217 ao V.P o do V.P. -|Agendadas| Realizadas
Escherichia Coli (N/100mi) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 2 1 50% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg Ci2/L) - <0,05 <0,05 - - 2 2 100%
Aluminio (g Al/L) 200 <20 <20 0 100% 1 1 100%
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
0 Ani 0 0
N.*Colénias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal 27 27 -— - 1 1 100%
AN (] 0,
N.*Colnias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal 1 1 - - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 50,2 50,2 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mi) Y] 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 e 58,5 6,3 6,3 1 0% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 12 12 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 1.3 1,3 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 4] 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicédo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug Sb/L) 5,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug As/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/l) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L}) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromato (ug BrO3/L) 10 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Cadmio (ug Cd/L) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Calcio (mg Call) - 5,5 5,5 - - 1 1 100%
Chumbo (ug Pb/L) 10 9 9 0 100% 1 1 100%
Cianeto (ug CN/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg Cu/L) 2,0 0,16 0,16 0 100% 1 1 100%
Crémio (ug Cr/L) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCO3/L) - 19 19 - - 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1,6 <0,050 <0,050 Q 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Mg/L) e 1,3 1,3 - - 1 1 100%
Merctirio (ug Hg/L) 1.0 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niquel (pg Ni/L) 20 16 16 0 100% 1 1 100%
Selénio {ug Se/l) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cloreto (mg Cl/L) 250 52 5,2 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg Na/L) 200 3,2 3,2 0 100% 1 1 100%
Sulfato {mg SO4/L) 250 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
A Sem alteragéo
Carbono Organico Total (mg C/L) anormalg — — e — 0 [} o
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L 10 <3 (Maior | <3 (Maior 0 100% 5 1 100%
LQ) LQ)
Tetracloroeteno (pg/l) — <3 <3 - 1 1 100%
Tricloroeteno {(pg/L) - <0,5 <0,5 - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L) <0,005 <0,005
0.10 (Maior LQ) | (Maior LQ) 0 100% ! !
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) <0,005 <0,005 - - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/l.) <0,002 <0,002 - — 1 1 100%
Benzo(ghi)perilena (ug/t) <0,004 <0,004 - - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/l.) <0,004 <0,004 e 1 1 100%
Trihalometanos Totais {ug/L) <3 (Maior | <3 (Maior
100 LQ) LQ) [¢] 100% 1 1 -
Cloroférmio (pg/L) <3 <3 - 1 1 100%
Bromoférmio (pgil) <3 <3 - — 1 1 100%
Bromodiclorometano (pgfl.) — <3 <3 — 1 1 100%
Dibromociorometano (ug/l) <3 <3 — — 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Bq/L) 0,10_(_N|ve_l de <0,04 <0,04 o . 1 1 .
verificagéo)
R-Total (Bg/L) 1,0 gvae[ de <0,10 <0,10 0 - 4 1 .
verificacéo)
Radéo (Bq/L) 500 29,0 29,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais {ug/l) 0,50 - — e - 0 0 —
Analises
ZA PE Data Colheita Parametro Causas ncumprimento Verificagdo Medida tomadas ou a implementar
{ANV)
Mata 120312018 Cii?;?;zss Dosager:; ;r;a;et:uada de B Correcgéo da ﬁ(;f:iz:tge reagente no
Mata 12/03/2018 pH Falha no sistema de tratamento - Corregao do funﬁ;::‘r;?;o do sistema de

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagé@o
N.D._N&o Detectado
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F Ce

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Maxial

1° TRIMESTRE 2018
1 janeiro a 31 margo

Valor: N.° Analises % K N2 o
A N Paramétrico L L . ) . i % Andlises
Parametro (unidades) ) Minimo Maximo | ‘Superiores | Cumpriment | ‘Analises: | “Anélises s
(V.P.) fixado no . Realizadas
DL no 452/17 aoV.P o do V.P. -'|Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,47 0,53 — — 2 2 100%
Aluminio (ug AlfL) 200 — s . o o o o
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Ani 0 0

N.*Colénias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. —— - 1 1 100%
N.*Colénias 36°C (N/mf a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 45,6 45,6 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 — — — — 0 o i
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 9 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 e <95 7,2 7,2 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 — —- - — 0 0 i
Manganés (g Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato {mg NO3/L) 50 — - - . 0 0 .
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 — - - - 0 0 .
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de dituicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicéo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacéo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antimoénio (ug Sbil) 5,0 — - - — 0 0 i
Arsénio (ug Asit) 10 o - e s 0 0 o
Benzeno (ug/L} 1,0 - — - — 1] 0 -
Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 — - —— - 0 ] —
Boro (mg BIL) 1.0 — — — —— 0 [} -
Bromato (ug BrO3/L) 10 — - e - 0 0 -
Cédmio (ug CdiL) 5,0 - - - — 0 0 —
Céicio (mg Ca/l) — — — — . )} 0 N
Chumbo (ug Pb/L) 25 — — — e [ o R
Cianeto (ug CN/L) 50 - — — — 0 o L
Cobre {mg Cu/t) 2,0 — - e — ) o o
Crémio {ug Cr/L) 50 — — 0 o .
1,2-Dicloroetano {ug/L) 3,0 —— - - — 0 0 -
Dureza Total (mg CaCO3/L) — — - — - [} ) L
Enterococos fecais (N/100mi) 0 - - — — 0 0 -
Fluoreto {mg F/L) 1,5 o - — - 0 0 .
Magnésio (mg Mg/L) - - — — — 0 0 -
Mercario (pg Hg/t) 1,0 — - - — 0 0 -
Niquel {ug NifL) 20 — ) ) —
Selénio (pg Se/l) 10 s — — i 0 o i
Cloreto {mg CHL) 250 - — . ___ 0 0 —
Sédio (mg Na/l) 200 - — — i 0 o o
Suifato (mg SO4/L) 250 - — — — o} 0 ooy
Carbono Organico Total (mg C/L) Sen;ne:::::;gao - — - — 0 o} —
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10 - — - e — o —
Tetracloroeteno (pg/L) — -~ — - - [ 0 —
Tricloroeteno (pg/L) — - — . — 0 0 —
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {pa/t) 0,10 — - — - — — e
Benzo(b)fiuoranteno (ug/l) — — — — — [ ) -
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) . — - = o 0 0 —
Benzo(ghi}perileno {pg/t) — - — — L o ) —
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/.} - — - - o o o —
Trihalometanos Totais {pg/l) 100 — - . - — — e
Cloroférmic {pg/l} — - - — . ) o —
Bromoférmio (pg/l) . - — - — ) 0 e
Bromodiclorometano (ug/l.} —_ — — — —— 0 0 —
Dibromoclorometano (pg/l.) - — — - - 0 0 L
Dose indicativa {mSv/ano) 0,10 - e - o 0 o i
Atfatotal (By/L) ‘?e:l‘f’[&':i') -~ . 0 o =
B-Total (Ba/L) V:H?ﬁg:g’:;) L = i 0
Radéo (Bg/L) 500 — — — — 0 [ o
Pesticidas Totals (ug/L) 0,50 - — - — ] 0 —

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagao
N.D._Né&o Detectado

sab
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d N . de ab . - Mes 1° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Meés 1 janeiro a 31 margo

Valor N.° Analises % N.° N° -

N . Parameétrico - - R N p S % Analises
Parametro {unidades) . Minimo Maximo | Superiores | Cumpriment | Andlises | 'Andlises :
(V.P.) fixado no : Realizadas
DL n.® 452117 ao V.P odo V.P. “lAgendadas|Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100mb) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,21 0,32 - - 2 2 100%
Aluminio (ug Al/L) 200 <20 <20 0 100% 1 1 100%
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
0 AN 0 [+]
N.*Coldnias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - - 1 1 100%
0 A 0 0,

N.*Coldnias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - e 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 30,8 30,8 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 4] 100% 1 1 100%
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 o] 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5e<9,5 6,5 6,5 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fell) 200 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% il 1 100%
Antiménio (pg Sb/L) 5,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug As/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno {ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 1] 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 4] 100% 1 1 100%
Bromato (ug BrO3/L) 10 <5 <5 1] 100% 1 1 100%
Cadmio (ug Cd/L) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Calcio (mg CallL) - 1,4 1,4 - - 1 1 100%
Chumbo (ug Pb/L) 10 5 5 0 100% 1 1 100%
Cianeto (ug CN/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg Cu/L) 2,0 0,026 0,026 0 100% 1 1 100%
Crémio (ug Cr/L) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCO3/L) - 7.1 7.1 —- - 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1,5 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Mg/L) - 0,89 0,89 —- - 1 1 100%
Mercurio (ug Hg/L) 1.0 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niquel (ug Ni/L) 20 5 5 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug Se/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cloreto {mg Cl/L) 250 <4,0 <4,0 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg Na/l) 200 3,2 3.2 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Carbono Organico Total {mg C/L) Sem alleracdo - 0 0

anormal
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L 10 <3 (Maior | <3 (Maior 0 100% 1 1 100%

LQ) LQ)

Tetracloroeteno (pa/L) — <3 <3 o — 1 1 100%
Tricloroeteno (ug/L) - <0,5 <0,5 — — 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/l.) <0,005 <0,005

0.10 (Maior LQ) | (Maior LQ) 0 100% ! !
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - <0,005 <0,005 — — 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) <0,002 <0,002 — — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) <0,004 <0,004 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) <0,004 <0,004 - — 1 1 100%
Trihalometanos Totais (ug/L <3 (Maior | <3 (Maior

(/L) 100 L Ly 0 100% 1 1
Cloroférmio (pg/l) <3 <3 — — 1 1 100%
Bromofdrmio (pg/L} <3 <3 . — 1 1 100%
Bromodiclorometano (ug/L) <3 <3 — 1 1 100%
Dibromoclorometano (ug/t) — <3 <3 - - 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Bq/L) O,1O_(AN|ve~l de <0.04 <004 0 . 1 1 .
verificagdo)
R-Total (Bq/L) 1,0 {vae[ de <010 <0,10 0 . 1 4 .
verificagao)

Rad&o (Bqg/L) 500 <10.0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (ug/l.) 0,50 - — - - o] 0 -—

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._Né&o Detectado
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N . . R . 1° TRIMESTRE 2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Moninho / Sobral de Cima 1 janeiro a 31 margo

Valor. N.° Analises % N NS i

A B Parameétrico L P R . iy . % Analises
Parametro (unidades) (V.P.) fixado no Minimo Maximo .-| Superiores | Cumpriment | Andlises Analises Realizadas
DL n.° 152117 ao V.P o do V.P. ‘|Agendadas| Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 4] 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,87 0,87 - - 1 1 100%
Aluminio (ug Al/L) 200 <20 <20 0 100% 1 1 100%
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
T S

N.*Coldnias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal 8 8 - - 1 1 100%
N.°Colonias 36°C (N/mi a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - - 1 1 100%
Condutjvidade (uS/cm, a 20 °C) 2500 69,9 69,9 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 59,5 7,2 7,2 4] 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 ¢} 100% 1 1 100%.
Sabor, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacéo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antimonio {(ug Sb/L) 5,0 <2 <2 [¢] 100% 1 1 100%
Arsénio (ug As/L) 10 2 2 Q 100% 1 1 100%
Benzeno (pg/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (pg/l) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromato (pg BrO3/L) 10 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Cadmio (ug Cd/L) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Célcio (mg Call) - 8,8 8,8 - - 1 1 100%
Chumbo (pg Pb/L) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cianeto (pg CN/L) 50 <10 <10 [¢] 100% 1 1 100%
Cobre (mg Cu/L) 2,0 0,014 0,014 0 100% 1 1 100%
Crémio (ug Cr/L) 50 <5 <5 [¢] 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano (pg/L) 3,0 <0,5 <0,5 Q 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCO3/L) - 28 28 - — 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100ml) 4] 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1,5 <0,050 <0,050 o] 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Mg/L) — 1,6 1,6 — — 1 1 100%
Merctrio (ug Hg/L) 1,0 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug Sell) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cloreto (mg CI/L) 250 4,7 4.7 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg Na/t) 200 57 57 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Carbono Organico Total (mg C/L) Sem alteracao - — o - 0 [} —

anormal
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (jg/L 10 <3 (Maior | <3 (Maior 0 100% 1 1 100%

LQ) LQ)

Tetracloroeteno {pg/L) - <3 <3 - - 4 4 100%
Tricloroeteno (pg/L) - <0,5 <0,5 — — 1 9 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/t) <0,005 <0,005

0.10 (Maior LO) | (Maior LQ) 0 100% ! !
Benzo(b)filuorantenc (pg/L) <0,005 <0,005 e e 1 1 100%
Benzo{k)fluoranteno (ug/L) . <0,002 <0,002 - — 1 1 100%
Benzo(gh)periteno (Lg/L) <0,004 <0,004 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno {ug/L) . <0,004 <0,004 — o 1 1 100%
Trihalometanos Totais (pg/L) <3 (Maior | <3 (Maior

100 LQ) LQ) 0 100% 1 1 -
Clorofarmio (ug/.} - <3 <3 o . 1 1 100%
Bromoformio (ug/l) e <3 <3 . 1 1 100%
Bromodiclorometano (ugft.) - <3 <3 - - 1 1 100%
Dibremoclorometano {ug/it.) -— <3 <3 - — 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Ba/L} 0,10_(}N:ve~l de <0,04 <0,04 o . 1 1 .
verificagéo)
R-Total (Bg/L) 1.0 ‘(N|vel~de <010 <010 0 . 1 1 .
verificacéo)

Radao (Bqg/L) 500 <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 —- — — — [} [} —

Notas:
L.Q. - Limite de Quantifica¢ao
N.D._N&o Detectado
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N . . ) 1° TRIMESTRE 2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Moradias 1 janeiro a 31 margo

Valor .

Parameétrico N.* Analises % N N2 % Analises
Parametro (unidades) (V.P.} fixado no Minimo Maximo | Superiores | Cumpriment | - Analises | Analises Realizadas
DL n.°152/17 ao V.P. o do V.P. ‘|Agendadas|Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,08 0,08 - - 1 1 100%
Aluminio (ug AW/L) 200 <20 <20 0 100% i 1 100%
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
0 AN 0, 0
N.“Colonias 22°C {N/ml & 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - - 1 1 100%
0 A 0 0

N.*Colénias 36°C (N/mi a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 85,7 85,7 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 € £9,5 77 7.7 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 11 11 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 1,4 1.4 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicéo) 3 <1 <i 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug Sb/L) 5,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug As/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (pg/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromato (g BrO3/L) i0 <5 <5 0 100% i 1 100%
Cédmio (ug Cd/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Calcio (mg CalL) - 10 10 - - 1 1 100%
Chumbo (ug Pb/L) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cianeto (g CN/L) 50 <10 <10 4] 100% 1 1 100%
Cobre (mg Cu/L) 2,0 <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
Crémio {ug Cr/L) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCO3/L) == 35 35 - == 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1,5 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Mg/L) - 2,3 2,3 -— . 1 1 100%
Mercurio (ug Hg/L) 1,0 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug Se/l) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cloreto {mg Cl/L) 250 4,3 4,3 0 100% 1 1 100%
Saodio (mg Na/L) 200 6,8 6,8 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Carbano Organico Total (mg C/L) Sem alteragio “ - 0 0 —
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L 10 <3 l(—l‘\éé)a[or <3 Ef\g)axor 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno (pg/L) <3 <3 - - 1 1 100%
Tricloroeteno {yg/l) - <0,5 <0,5 - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L.) <0,005 <0,005

0.10 (Maior LQ) | (Maior LQ) 0 100% ! !
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) <Q,005 <0,005 — 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) <0,002 <0,002 — — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (bg/L) <0,004 <0,004 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/l) <0,004 <0,004 — 1 1 100%
Trihalometanos Totais (ug/L) <3 (Maior | <3 (Maior

100 LQ) LQ) 0 100% 1 1 -
Cloroférmio (ug/L) <3 <3 . — 1 1 100%
Bromoférmio (ug/t) <3 <3 - - 1 1 100%
Bromodiclorometano (ug/L) - <3 <3 4 1 100%
Dibromoclorometano (pg/L) — <3 <3 - - 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Bg/L) 0,10.(_N|ve~I de <0.04 <0,04 o . 4 1 .

verificagdo)
R-Total (Ba/L) 1,0 gvae[de <0.10 <0,10 0 . 4 1 .
verificagdo)

Radéo (Bg/L) 500 <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (ug/L.) 0,50 - o - - 0 0 -

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018

A isad d b . . aré 12 TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Padrdes 1 janeiro a 31 marco
Valor. N.° Analises % N° N o
A N Paramétrico P I : X . ™ % Analises
Parametro (unidades) 3 Minimo Maximo | :Superiores .| Cumpriment | “Anélises Analises .
(V.P.) fixado no f Realizadas
DL ne452/17 ao V.P o do V.P.|Agendadas| Realizadas
Escherichia Coli (N/100mi) 0 1] 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 1] 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual {(mg Ci2/L) - 0,53 0,53 e - 1 1 100%
Aluminio {(pg AVL) 200 - — - - 0 0 -
Amonio (mg NH4/L) 0,50 - - - e 0 0 -
N.°Colénias 22°C (N/ml a 22°C) Se’:ﬂi‘:;’:fa" o = = = 0 o =
N.°Colonias 36°C (Nimi a 36°C) Sem alteragda = = o o i
anormal
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 - s o o 0 0 [
Clostridium perfringens {(N/100mi) 0 - — - pan 0 0 [
Cor (mg PiCol/L) 20 — — - o 0 0 o
pH (E. Sorensen) 26,5¢e <9 - — o, . 0 0 o
Ferro {ug Fell) 200 . i 0 0 i
Manganés (ug Mn/L) 50 — . . 0 0 -
Nitrato (mg NO3/L) 50 L= o o L 0 0 o
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 o L 0 0 —
Oxidabitidade (mg O2/L) 5,0 — = - - 0 0 i
Chejro, a 25°C (Fator de diluigéo) 3 . i - o 0 ) -
Sabor, a 25°C (Fator de diluigdo) 3 <= — — - 0 0 p.
Turvagdo (UNT) 4 o — = pa [ 0 e
Antiménio {gg Sb/L) 50 . - i . 0 0 o
Arsénio (pg As/L) 10 - - s o 0 o B
Benzeno (ug/L} 1,0 — — — - 0 e} .
Benzo(a)pireno {pg/L) 0,010 — — . B 0 0 .
Boro (mg B/L) 1,0 — — — — 0 0 =
Bromato (ug BrO3/L) 10 — — — — 0 0 -
Cédmio (ug CdiL) 5,0 - - s o 0 o s
Célcio (mg Ca/l) S L - ) ) —
Chumbo (g Pb/L) 25 - - o L o o .
Cianeto (pg CN/L) 50 — — - - o ) —
Cobre {mg Cu/l) 2,0 e . — . o 0 -
Crémio (ug Cr/l) 50 . - . R o o o
1,2-Dicloroetano {ug/L) 3,0 . — — L o o o
Dureza Total {mg CaCO3/L) — — — . — 0 0 —
Enterococos fecais (N/100ml) 0 — — — — 0 o i
Fluoreto (mg F/L) 1,5 — — — — 0 [3) —
Magnésio (mg Mg/L) . - — p— — 0 i) -
Mercurio (pg Ho/L) 1,0 — — 0 )
Niquel (ug Nilt) 20 — e o 0 0 —
Seténio (ug Sell) 10 - — - . 0 0 s
Cloreto (mg CUL) 250 — — —— — o 0 .
Sadio (mg Na/L) 200 - - e - 0 0 o
Suifato (mg SO4/L) 250 . — 0 0 Ll
Carbono Organico Total (mg C/L) Sem alteracéo — p— — — 0 I} L
anormal
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10 o - . - — - -
Tetracloroeteno {ug/L) i e o — — 0 0 —
Tricloroeteno (ug/l) — — — — i 0 [} —
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L) 0,10 [ — — - - - —
Benzo(b)fluoranteno {ug/l} — - g — — [} 0 Lo
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) — —— — . - 0 0 o
Benzo(ghi)perileno {(ug/l.) — . — . — 0 0 Pi%
Indeno(1,2,3-cd)pireno {ugit) — - - g e o} 0 i
Trihalometanos Totais (ug/l) 100 - . o - - - L
Cloroférmio (pg/L) - - e - - 0 0 s
Bromoformio {pg/L) — — L ony — o} 0 o
Bromodiclorometano (pg/l) — o L o L 0 0 s
Dibromoclorometano (pg/L) . - - s e 0 0 o
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10 o - . i i) 0 o
Alfa-total (Bq/L) \?elgc(:;:i') e = i 0 0 o
#-Total (Ba/l) vlfﬁ(c':;";;) B o 0 0 o
Radgo (Bg/L) 500 — — — - 0 1] “
Pesticidas Totais (ug/L} 0,50 - - = - 0 o i

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Nao Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018

r' Cesab

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Pescanseco Cimeiro

1° TRIMESTRE 2018
1 janeiro a 31 margo

Valor -
5 . Paramétrico N Andlises % NS N % Analises
Parametro (unidades) ¥ Minimo Maximo .| Superiores . Cumpriment | -Analises | ‘Analises .
(V.P.) fixado no | Realizadas
DL n.°.15217 ao V.P o do V.P. - | Agendadas | Realizadas

Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) === <0,05 <0,05 o —- 1 1 100%
Aluminio (pg AUL) 200 - ~ — - 0 0 i
Amonio {mg NH4/L) 0,50 — e s . o 0 o
N.°Coldnias 22°C {N/ml a 22°C) Sem alteragéo = = - 0 o o

anormal
N.°Colénias 36°C (N/mi a 36°C) Sem alteragao . - o ._ 0 o

anormal
Condutividade {uS/cm, a 20 °C) 2500 — — - - 0 0 —
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - — — — 0 0 -
Cor (mg PiColL) 20 — - p— — 0 [} —
pH (E. Sorensen) 26,5 e 59 0 [
Ferro (ug Fe/l) 200 — — —_— — 0 0 .
Manganés (ug MrvL} 50 - — — — 0 0 -
Nitrato (mg NO3/L) 50 —— — - — 0 [ .
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 - - — — ) o —
Oxidabilidade (mg O2/L) 50 e - — - 0 [ —
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigao) 3 g — — - 0 ) —
Sabor, a 25°C {Fator de diluigdo) 3 o — — — 0 0 —
Turvagdo (UNT) 4 - — - P 0 ) -
Antiménio {ug SbiL) 50 — — . — o ) i
Arsénio (ug As/L) 10 - o . — 0 0 i
Benzeno (ug/l) 1,0 — — — 0 0 —
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 — - - — 0 0 .
Boro (mg B/L) 1,0 o — — . 0 [ T
Bromato (yg BrO3/L) 10 — — — - 0 o _
Cadmio {(ug Cd/L) 5,0 . — — — 0 o .
Ciilcio (mg Ca/L) — — o — — 0 0 -
Chumbo (g Pb/L) 25 — — — — o o o
Cianeto (ug CN/L) 50 — — — — o ) —
Cobre {mg Cuw/L) 2,0 — — — — 4] 0 —
Cromio (ug Cr/t) 50 — — — — 0 o T
1,2-Dicloroetano {(ug/L) 3.0 . e — — 0 ) —
Dureza Total (mg CaCO3/1) — — — — — 0 0 -
Enterococos fecals (N/100mf) ] — — — — o 0 —
Fluoreto (mg F/L) 15 — — — — o 0 —
Magnésio (mg Mg/L) — — — — — o 0 s
Mercdrio (g Hg/L) 10 —— 0 o
Niquel (ug Ni/L) 20 - 0 0
Selénio {ug Se/l) 10 — — — — o 0 -
Cloreto (mg Cl/L) 250 - — — — 0 0 -
Sédio (mg Na/L) 200 — - — . 0 0 .
Sulfato (mg SO4/L) 250 - e — - ) 0 .
Carbono Organico Total (mg C/L) Ser;\naolzer::lqao — - — — I} 0 .
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/t) 10 — — - — - Lo —
Tetractoroeteno (ug/l.) - - — — 0 0 e
Tricloroeteno (ug/t.) — - — - — 0 ) o
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {ug/l.) 0,10 — —_ - — — — P
Benzo(b)fluoranteno (pgil) — . — — — 0 ) ,__
Benzo(k)fluoranteno (pug/t) — — — — - o 0 —
Benzo(ghi)perileno (ug/l.) — — p— — — 0 ) e
Indeno(1,2,3-cd)pirenc (pg/it.) — — p— — s ) o e
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 - — — — — i o
Cloroférmio (pg/L) — — — — — o o —
Bromoformio (pg/l) - — — . — 0 0 -
Bromaodiclorometano (ug/l) - — — - — o ) —
Dibromoclorometano (pg/t.) — — — - — 0 ) e
Dose Indicativa (mSv/ano)} 0,10 — — - — o o —
Alfa-total (BalL) g - 0 o
R-Total (Bq/L) vl’:ﬁi':"gg) - - - 0 0
Rad&o (Bg/L) 500 — — - — 0 0 —
Pesticidas Totais (ug/t) 0,50 —- — —— — 0 ) —
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagao
N.D._N&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018 I— Cesab
oF oot

N . d . p . 1° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Pescanseco Fundeiro 1 janeiro a 31 marco
Valor, N.° Analises % N° N i
s . Paramétrico . s | R o 2 % Analises
Parametro (unidades) . Minimo Maximo | Superiores | Cumpriment | ' Analises Andlises .
{V.P.) fixado no : Realizadas
DL 10152117 ao V.P odo V.P. |Agendadas|Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100mi) 0 0 1] 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,30 0,30 — - 1 1 100%
Aluminio (ug AL) 200 . - i S o 0 -
Amébnio (mg NH4/L) 0,50 — n - o [} 0 i
P Sem alteragdo
N.2Colénias 22°C (N/mi a 22°C) anormafa o o o o o 0 o
N.2Colénias 36°C (N/m! 2 36°C) Sem alteracdo = - 0 o =
anormal

Condutividade (pS/cm, a 20 °C) 2500 - e — - o] fi} o
Clostridium perfringens (N/100mi) o] - - — - 0 0 —
Cor (mg PiCo/l) 20 — . . — a I} S
pH (E. Sorensen) 26,5 e<9 - 0 [i)
Ferro (ug Fe/l) 200 - = o o
Manganés {pg Mn/l) 50 — — — e 0 0 e
Nitrato (mg NO3/L) 50 — i i — o 0 e
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 - — - “ 0 0 e
Oxidabilidade (mg O2/1) 5.0 — — — o o} 0 i
Cheiro, a 25°C {Fator de diluigéo) 3 — - — . 0 0 o,
Sabor, a 25°C (Fator de diluigéo) 3 — -»A - g 0 0 o
Turvago (UNT) 4 — — — - 0 0 L
Antiménio (g Sb/L) 5,0 — - - - 0 [ L
Arsénio (ug As/L) 10 — — . . 0 0 e
Benzeno (ug/L) 1,0 — iy - S o o S
Benzo(a)pireno {pug/l) 0,010 -— - - — [} 0 “
Boro (mg BL) 1.0 — e o 0 .
Bromato (ug BrO3/L) 10 - o o 0 0 i
Cadmio (ug Cd/L) 50 = 0 0 —
Céicio {mg Call)) - - — - P 0 0 L
Chumbo (ug Pb/L) 25 — - - — 0 ) .
Cianeto (ug CN/L) 50 — —. — o 0 0 —
Cobre (mg Cull) 2,0 — — ) ) _
Crémio (ug Cril) 50 - - g . 0 0 e
1,2-Dicloroetano (pg/l) 3,0 — f—_— - o o 0 L
Dureza Total (mg CaCO3/L) — — . - L 0 0 P
Enterococos fecais (N/100ml) 0 — - o . 0 0 o
Fluoreto (mg F/L) 1,5 - . . S 0 0 2
Magnésio (mg Mg/L) — — — - . 0 0 il
Mercurio (ug Hg/L) 1,0 po . — i 0 0 R
Niquel {pg NiL) 20 —— — L — ) [¥) i
Selénio (pg Se/l) 10 - -— — — 0 o —
Cloreto (mg CUL) 250 o — — — o] [} _—
Sédio (mg Na/L) 200 = ) )
Sulfato (mg SO4/L) 250 — - -— o 0 0 -
Carbano Orgénico Total (mg C/L) Ser;mna;::]r:fao — g i iem 0 0 -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L) 10 - . s . — - o
Tetracloroeteno (ua/L) — Lo — o . ) o B
Tricloroeteno (pg/L) — — —_— - — 0 o —
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos {ug/L) 0,10 P - S . ol — i
Benzo(b)fluoranteno {jg/L) — wl - . — 0 0 e
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) — . — _— - 0 0 .
Benzo(ghi)penleno (ug/L) o - — . — o 0 L
indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) P Ll — - s 0 o il
Trihalometanos Totals {ug/L) 100 e — _— - L s —
Cloroférmio (ug/L) - i . - — [ o e
Bromoférmio (ug/L) — o - = - ) o -
Bromodiciorometano (ug/L) - — — i L 0 0 .
Dibromoclorometano (ug/L) el — — — - o 0 e
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 — - — e v} 0 i)
Alfa-total (8a/L) \?e;gc(:gl:il) o = o o =
R-Total (Ba/L) vl'r‘i’ﬁ(c’:z’;(‘)) o . i o
Radéo (Bg/L) 500 — .- 0 o .
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 - — - — 0 o L

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._Né&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018

F Cesab

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Pessegueiro

1° TRIMESTRE 2018
1 janeiro a 31 margo

Valor -
Paramétrico N Andlises % N2 N % Analises
Parametro (unidades) ) Minimo Maximo | Superiores | Cumpriment | ‘Analises .| Analises R
{V.P.) fixado no R Realizadas
DL ne152/17 ao V.P o do V.P. "'|Agendadas|Realizadas

Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual {(mg CI2/L) e <0,05 <0,05 - - 1 1 100%
Aluminio (ug ALY 200 . — — — 0 ) [
Amonio (mg NH4/L) 0,50 . — — o o o o
N.°Colonias 22°C (Nimi a 22°C) Sem alteragao = - o 0 o -

anormat
N.“Colénias 36°C (N/ml a 36°C) Sem alteragdo _ 0 o

anormal
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 — . — p ) 0 .
Clostridium perfringens (N/100mf} 0 - —— — — 0 ) -
Cor {mg PtCo/L) 20 — — — - o [ -
pH (E. Sorensen) 26,5 e <9 -— o — . 0 i) -
Ferro (ug Fell) 200 — - - — 0 0 —
Manganés (pg Mr/L) 50 — - — — 0 0 —
Nitrato (mg NO3/L) 50 — - - - 0 0 —
Nitrito {mg NO2/L} 0,50 = o )
Oxidabifidade (mg O2/1) 50 - - - — o o ,_
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigfo) 3 — — — — 0 0 .
Sabor, a 25°C (Fator de diluigdo) 3 - I - . 0 0 -
Turvagdo (UNT) 4 — — o - 0 0 —
Antiménio (g SbiL) 5,0 [ — g - 0 0 -
Arsénio (ug As/L) 10 — e . — 0 0 o
Benzeno (g/L) 1.0 - s S — ) 0 L
Benzo(a)pireno (uo/l) 0,010 — — e P 0 [ o
Boro (mg BIL) 1,0 — — — — o o i
Bromato (ug BrO3/L) 10 o — i — 0 0 —
Cédmio {(ug Cd/L) 5,0 — — em — 0 5} —
Calcio (mg Ca/l) . - - — — o 0 -
Chumbo (ug Pb/L} 25 — - — -— [¢] [} L
Cianeto {(ug CN/L) 50 — . — — 0 0 -
Cobre (mg Cuwt) 2,0 — — —_— —_ o} 0 -
Cromio (pg CriL) 50 - — - — o] ) o
1,2-Dicloroetano (pg/L) 3,0 — — — - 3} 0 —
Dureza Total (mg CaCO3/L) — i — . - 0 o —
Enterococos fecais (N/100mi) 4] — — — — 0 0 -
Fluareto (mg F/L) 1,5 - - — — a 0 —
Magnésio {mg Mg/L) - — - — — 0 0 -
Merctro (ug Ha/L) 1,0 — — — — 0 0 —
Niquel {ug Ni/L) 20 — — — — fi} 0 L
Selénio (pg Se/l) 10 — — - . o 0 —
Clorsto (mg CiL) 250 - o — — 0 0 —
Sédio (mg Nart) 200 — - - - [ [ o
Sulfato (mg SO4/L) 250 — - p— — o 0 -
Carbono Orgénice Total (mg C/L) Sem alteraco e . — - 0 o] -

anormal
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno {pg/t.) 10 —— - - — o — P
Tetracloroeteno (ug/l) — — — — L 0 o -
Tricloroeteno (ug/l) — —— - — — 0 0 —
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {ug/l) 0,10 e — - — — . -
Benzo(b)fiuoranteno (ug/L) - —— — — — 0 0 e
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) . — —_ - - o 0 —
Benzo(ghi)perileno {ug/L) — - - — — 0 0 —
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ugfl) — - - — — ) 0 —
Trihalometanos Totais {ug/L) 100 S i . . i — B
Cloroférmio (pg/l) — - - — P 0 0 -
Bromoférmio (ugit.) - — - . e 0 o —
Bromodiclorometano (pg/L) - - — . o 0 o o
Dibromoclorometano (pg/L) - . — — - 0 0 —
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 — — — — 0 0 -
Alfa-total (Bg/t) . éi’;:ii o o -
~-Total (By/t) veacas) - 0 0
Radéo (Bq/L} 500 — - - -— 4] 0 —
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 — — — — 0 0 -
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificacdo
N.D._N&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018

r Cesab
o cennias o

N . . - 1° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Ponte de Fajao 1 janeiro a 31 margo
Valor, N.© Analises % N N2 L
A . Paramétrico . L : N iy i % Analises
Parametro (unidades) . Minimo Maximo | Superiores | Cumpriment | ~Analises Andlises .
(V.P.) fixado no N Realizadas
DL e 452/17 ao V.P o do V.P. :|Agendadas| Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml} 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,18 0,23 — - 2 2 100%
Aluminio (ug Al/lL) 200 30 30 0 100% 1 1 100%
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
N.*Colonias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal|  N.D. N.D. 1 1 100%
N.°Coldnias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal 1 1 - - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 51,3 51,3 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor {mg PtCol/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5e<9,5 6,5 6,5 o] 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 43 43 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 1] 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 3.4 3.4 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacéo (UNT) 4 0.8 0,9 0 100% 1 1 100%
Antimoénio (ug SbiL) 5,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénio (pg As/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromato (ug BrO3/L) 10 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Cadmio (ug CdiL) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Calcio {mg Call) - 2.1 2,1 = - 1 1 100%
Chumbo (ug Pb/L) 10 16 16 1 0% 1 1 100%
Cianeto (ug CN/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg Cu/L) 2,0 0,20 0,20 0 100% 1 1 100%
Cromio (ug Cr/L) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Dureza Total {(mg CaCO3/L) - 17 17 - - 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1,6 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Mg/L) - 2,8 2,8 — - 1 1 100%
Mercurio (ug Ha/lL) 1,0 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niquel (ug Ni/L} 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (g Se/l) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cloreto {(mg CI/L) 250 54 5.4 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg Na/L) 200 4,4 4,4 0 100% 1 1 100%
Sulfato {mg SO4/L) 250 8,0 6,0 0 100% 1 1 100%
Carbono Organico Total (mg C/L) Sem alteragéo - e — — 0 4] ——
anormal
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/l. 10 <3 (Maior | <3 (Maior 0 100% 1 1 100%
LQ) LQ)
Tetracloroeteno (ug/L) — <3 <3 — 1 1 100%
Tricloroeteno {ug/L) — <0,5 <0,5 — 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L) <0,005 <0,005
0.10 (Maior LQ) | (Maior LQ) 0 100% ! ! -
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - <0,005 <0,005 — — 1 4 100%
Benzo(k)flucranteno (ug/t) <0,002 <0,002 — 1 b 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) <0,004 <0,004 — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pirenc (ug/t) - <0,004 <0,004 — — 1 1 100%
Trihalometanos Totais (ug/L) <3 (Maior | <3 (Maijor
100 LQ) Ly 0 100% 1 1 -—
Cloroférmio (ug/L) — <3 <3 ___ . 1 1 100%
Bromoformio (pg/t) <3 <3 ___ . 1 1 100%
Bromodiclorometano (ug/l) — <3 <3 - . 1 1 100%
Dibromoclorometano (ug/L.) — <3 <3 — . 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Ba/L) 0,10‘(‘N1ve~| de <0,04 <0,04 0 . 1 1 .
verificagdo)
3-Total (Bqg/L) 1,0 ‘(l"\hve[—de <010 <0,10 0 . 1 5 .
verificagédo)
Radéo (Ba/L) 500 <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais {(pg/L) 0,50 - — - - 0 0 —
Analises
ZA PE Data, Colheita Parametro Causas Incumprimento Verificagéo Medida tomadas ou a implementar
AV, -
Migragdo dos materiais de : : Esclarecimento Escrito ao responsavel pela rede
Ponte de Fajao 12/03/2018 Chumbo construgdo da rede predial _ - predial _ N&o foram tomadas medidas porque as
Nao foram identificadas andlises posteriores ndo confirmaram o
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Né&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018 r Cesab

N . . 1° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Porto da Balsa 1 janeiro a 31 margo
Valor i
Parametrico N-%Analises % N NS % Analises
Parametro {unidades) N Minimo Maximo | Superiores | Cumpriment| Analises | Anélises .
(V.P.) fixado no . Realizadas
DL n.° 152117 ao V.P o do V.P.  |Agendadas|Realizadas
Escherichia Coli (N/100mb) 0 0 o] 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100mi) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual {(mg Cl2/L) - <0,05 0,40 - - 2 2 100%
Aluminio (ug Al/L) 200 <20 <20 0 100% 1 1 100%
Aménio (ing NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
0 Ani 0 0
N-*Coldnias 22°C (N/mi a 22°C) s/ alter. anormal >300 >300 - - 1 1 100%
AN 0,
N.°Colonias 36°C (N/mi a 36°C) s/ alter. anormal 36 36 - -— 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 72,9 72,9 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mb) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5e<9,5 6,7 6,7 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 140 140 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 12 12 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 1,6 1,6 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicéo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (UNT) 4 0,4 0,4 0 100% 1 1 100%
Antimoénio (ug Sb/L) 5,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug As/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno {ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromato (pg BrO3/L) 10 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Cédmio (ug Cdil) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Calcio (mg CalL) - 9,1 9,1 - - 1 1 100%
Chumbo {ug Pb/L) 10 7 7 0 100% 1 1 100%
Cianeto (ug CN/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg Cu/l) 2,0 0,077 0,077 0 100% 1 1 100%
Cromio (ug Cr/L) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCO3/L) o= 28 28 - - 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1,5 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Mg/L) -~ 1,4 1,4 - = 1 1 100%
Merctrio (ug Hg/L) 1,0 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niquel (ug Ni/L) 20 6 6 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug Se/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cloreto (mg Cl/L) 250 4,4 4,4 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg Na/l) 200 5,5 5,5 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
- Sem alteragdo
Carbono Organico Total (mg C/L} anormal? — - — — [} 0 —
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L 10 <3 ISMaior <3 (Maior 0 100% 3 4 100%
Q) LQ)
Tetracloroetens (pg/L) - <3 <3 1 1 100%
Tricloroeteno (ug/L) - <0,5 <0,5 — - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L) <0,005 <0,005
0.10 (Maior LQ) | (Maior LQ) 0 100% ! !
Benzo{b)fluoranteno (pg/L) — <0,005 <0,005 — — 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - <0,002 <0,002 — 1 1 100%
Benzo(ghi)perifeno (ug/L) <0,004 <0,004 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) <0,004 <0,004 1 1 100%
Trihalometanos Totais (ug/L) <3 (Maior | <3 (Maior
100 LQ) LQ) o] 100% 1 1 -
Cloroférmio (pg/L) — <3 <3 — 1 1 100%
Bromoférmio (pg/L) - <3 <3 — 1 1 100%
Bromodiclorometano (pgiL) — <3 <3 — - 1 1 100%
Dibromoclorometano (pg/L) - <3 <3 — - 4 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Bq/L) 0,10.(.N|ve~I de <0,04 <0,04 0 . 1 1 .
verificagdo)
R-Total (Ba/L) 1,0 _(Ntvel_ de <0,10 <010 0 . 1 1 N
verificagédo)
Radao (Bqg/L) 500 <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 -— — -—- -- 4] 0

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._Né&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018 r Cesab
o -

. isad . Db 1° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesqulisados na zona de abastecimento: Pévoa 1janeiro a 31 margo
Valor, N.° Analises % Ne N r
N N Paramétrico S i R i 1 i % Andlises
Parametro (unidades) 0 Minimo Maximo | Superiores .| Cumpriment | Anélises Analises .
(V.P.) fixado no . Realizadas
DL n.e 162/17 ao V.P o do V.P.  |Agendadas| Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,36 0,36 - - 1 1 100%
Aluminio (ug ALY 200 e o . . 0 o T
Amoénio (mg NH4/L) 0,50 — - - — o 0 o
N.°Colénias 22°C (N/m} a 22°C) Sem alteragio = = 0 o =
anormal
N=Colénias 36°C (N/mi a 36°C) Sem alteragéo o N = o o o
anormal
Condutividade {(uS/cm, a 20 °C) 2500 — e e . [} 0 -..
Clostridium perfringens (N/100mi) [1] — ~ — o 0 0 J
Cor {mg PtColL) 20 o o e - 0 ) o
pH (E. Sorensen) >6,5e<9 — 0 [}
Ferro (ug Fe/l) 200 ; 0 0
Manganés {pg Mn/L) 50 — — - - 0 [} .
Nitrato (mg NO3/L) 50 — — — . 0 ) —
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 — — - - 0 0 L
Oxidabilidade {(mg O2/L) 50 - — — — 0 0 —
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigao) 3 — — o s 0 ) o
Sabor, a 25°C (Fator de dilui¢éo) 3 - - — . 0 0 .,,
Turvagdo (UNT) 4 — — - i o ) s
Antimonio (g Sb/L) 50 B - = - 0 0 .
Arsénio {pig As/L) 10 — - — L o 0 S
Berzeno (1ig/l) 1.0 e I o 0
Benzo(a)pireno (Hg/l) 0,010 — - — e [} 0 .
Boro (mg BiL) 1,0 — — — - (] I} S
Bromato (pg BrO3/L) 10 — — = o 0 0 o
Cédmio (ug Cd/L) 5.0 — - — o o [ L
Célcio (mg Ca/l) — — — — . 0 0 L
Chumbo (g Pb/L) 25 - . — — 0 4] o
Cianeto (g CN/L) 50 - — — — 0 0 _—
Cobre (mg Cu/L) 2,0 e - - —_ o 0 =
Crémio {(pg Cril) 50 — — — . o] [4) -
1,2-Dicloroetano (ug/l) 3.0 - P i — ] 1] .
Dureza Total (mg CaCO3/L} s — — — — ) ) o
Enterococas fecais (N/100mi) 0 — - — . 0 0 [
Fluoreto (mg F/L) 1,5 —— - — — 0 0 -
Magnésio (mg Mg/L} - - - - e 0 0 -
Mercdrio (g Ho/l) 1.0 — — ) 0
Niquel (ug NilL) 20 ,.. . — 0 0 o
Selénio (ug Se/l) 10 — - — — o o} -
Cloreto (mg Cl/L) 250 — o — e [} 0 —
Sadio (mg Na/l) 200 e -— e . 0 ) .
Suifato (mg SO4/L) 250 — — o P 0 0 —
Carbono Orgénico Total {mg C/L.} Sem alteragdo — — . — 0 0 e
anormat
Sormna de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/l.) 10 - - o — — ol .
Tetracloroeteno (pg/L) s — o — — 0 o o
Tricloroeteno (ug/L) — s — — - 0 o —
Hidrocarbonetos Aromaticos Paliciclicos (ug/l.) 0,10 — o — — — . —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — — — e — o 0 .
Benzo(k)fiuoranteno (ug/L) — o - - e 0 0 —
Benzo(ghi)perileno (pg/L) — o . - — 0 0 i
indeno(1,2,3-cd)pireno (ugiL) - 0 0.
Trihalometanos Totais (pg/L) 100 - = o - . - —
Cloroférmio (ug/L) — - — —— . 0 o —
Bromofémio (ug/L) — — - — i 0 ) -
Bromodiclorometano (pg/L) - — i p L 0 0 i
Dibromoclorometano (pg/L) - — - s o 0 0 -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10 — - = . 0 0 s
Alfa-total (Bq/L) \f’;‘ég}';ﬁ; = = o o o
f-Total (By/L) vlfﬁf;:g:é) ja o o o
Radao (By/l) 500 - - — o 0
Pesticidas Totais {ug/L) 0,50 —— — — — 0 ) —

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagio
N.D._Né&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018

r Cesab

A . . A . 1° TRIMESTRE 2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Pévoa da Raposeira 1 janeiro a 31 margo

Valor -

Paramétrico N.° Analises % e N % Analises
Parametro (unidades) " Minimo Méaximo | Superiores | Cumpriment | Analises | ‘Analises |2 -
(V.P.) fixado no X Realizadas
DL ne 452147 ao V.P o do V,P. |Agendadas|Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) Q 9] 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg Ci2/L) - 0,86 1,0 - - 2 2 100%
Aluminio (ug Al/L) 200 <20 <20 0 100% 1 1 100%
Amoénio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
0 AN 0 0,
N-Colonias 22°C (N/ml & 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - — 1 1 100%
0 Ani 0 (]
N.*Colénias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - -— 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 52,1 52,1 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 Q 0 100% 1 1 100%
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 e <9,5 71 7.1 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fell) 200 16 16 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 — — o — 0 0 —
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (UNT) 4 0.4 0,4 0 100% 1 1 100%
Antiménio (j1g SbiL) 50 — — — — 0 0 -
Arsénio (ug As/L) 10 — — - - [} 4] —
Benzeno (ug/l) 1,0 - - - — 0 0 —
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1,0 — — — e [+ 4] -
Bromato (pg BrO3/L) 10 — — — - 0 0 -
Cadmio (ug Cd/L) 5,0 o — —- — 0 0 -
Célcio (mg Ca/l) — 2,5 2,5 - - 1 1 100%
Chumbo (g Pb/L) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cianeto (ug CN/L) 50 - — — - 0 0 —
Cobre (mg Cu/L) 2,0 <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
Cromio {ug CriL) 50 — — — — 0 0 -
1,2-Dicloroetanc (pg/t) 3,0 — - — e ] 0 -
Dureza Total (mg CaCO3/L) - 13 13 - —e- 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100ml) 0 0 4] 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1.5 - — — - 0 0 —
Magnésio (mg Mg/L) - 1,7 1,7 - - 1 1 100%
Merctrio (ug Hgit) 1,0 — — — - 0 0 ——
Niquel (g Ni/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug Se/l) 10 . - — — 0 0 —
Cloreto (mg Cl/L) 250 — — — - 0 ] -
Sédio (mg Na/L) 200 — - — — 0 0 -
Sulfato (mg SO4/L) 250 - -~ - - 0 5] e
- Sem alteragdo

Carbono Orgénico Total (mg C/L) anormr:f e - - - 0 0 o
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/l) 10 — - - — - - .
Tetracloroeteno (ug/L) — — - - — 0 0 —
Tricloroeteno {(ug/l) - — e — 0 0 —
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L) <0,005 <0,005

o.10 (Maior LQ) | (Maior LQ) 0 100% ! !
Benzo(b)fluoranteno (pig/L) — <0,005 <0,005 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno {pg/L) — <0,002 <0,002 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/t) <0,004 <0,004 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/l) <0,004 <0,004 1 1 100%
Trihalometanos Totais (ug/L) <3 (Maior | <3 (Maior

100 LQ) LQ) o] 100% 1 1 -
Cloroférmio (ug/l.) <3 <3 — 1 1 100%
Bromofdrmio (pg/L) — <3 <3 — 1 1 100%
Bromodiciorometano {jg/L) - <3 <3 — 1 1 100%
Dibremoclorometano (ug/t) — <3 <3 — 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 — v -— —— 0 0 ——
Alfatotal (By/) fe:lgc(s;z; . 0 o
&-Tota! (Bg/L) V’gr?ﬁ(c':'g":;) - - - - 0 o -
Radéo (Bg/L) 500 <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 — - — - 0 4} o

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagao
N.D._Né&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018

F Cesab

N . . . . 1° TRIMESTRE 2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Santa Luzia / Pampilhosa da Serra 1 janeiro a 31 marco

Valor.: N.° Andlises % N° N -

A . Paramétrico P - N X o e % Analises
Pardmetro (unidades) (V.P.) fixado no Minimo Maximo | ‘Superiores | Cumpriment | Analises | Andlises Realizadas
DL n.°152/17 ao V.P o do V.P." | Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) -— 0,53 0,83 - - 3 3 100%
Aluminio (ug AVL) 200 73 73 0 100% 1 1 100%
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
[ Ani 0, 0,
N-*Col6nias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal|  N.D. N.D. 1 1 100%
A 0

N.*Colénias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 134 134 2] 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mi) 4] 0 o] 0 100% 1 1 100%
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) >6,5e<9,5 7,6 7,6 o] 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/L) 200 10 10 0 100% 1 1 100%
Manganés (pug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 — s — —_ 0 [} -
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicéo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacéo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio {pg Sbil) 5.0 - —~ - — 0 [} il
Arsénio (ug As/L) 10 e e - — 0 4] —
Benzeno {(ug/l) 1,0 —— P, . — 0 0 L
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1,0 - — — — 0 0 .
Bromato (ug BrO3/L) 10 — — - — 0 0 -
Cédmio (ug Cdii) 5,0 - — - — 0 o o
Caélcio (mg Call) e 25 25 - - 1 1 100%
Chumbo (ug Pb/L) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cianeto (ug CN/L} 50 — — — — 0 0 —
Cobre (mg Cu/L) 2,0 0,030 0,030 0 100% 1 1 100%
Cromio (g Cril) 50 — — s — o o o
1,2-Dicloroetano (ug/l.) 3,0 - — — — ] [s] .
Dureza Total (mg CaCO®3/L) - 69 69 - - 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1,5 — — - - 0 0 -
Magnésio (mg Mg/L) —- 1,4 1, e - 1 1 100%
Mercdrio (ug Hg/L) 1,0 — — - R 0 0 -
Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (pg Sell) 10 — — = - 0 0 —
Cloreto (mg ClL) 250 — — - - 0 0 o
Sédio (mg Na/L) 200 —- — - - 0 0 e
Sulfato (mg SO4/L) 250 - — -~ - 0 0 -
Carbono Organico Total {mg Cit) Serznzltre;:]gao — - o — 0 0 -
Soma de Tetraclorosteno e Tricloroeteno (yg/L) 10 e - — — o . o
Tetracloroeteno (po/t) - < — — — 0 o] -
Tricloroeteno {ug/t) — - —_ — —— 0 1] -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L) <0,005 <0,005

0.10 (Maior LQ) | (Maior LQ) 0 100% ! !
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) — <0,005 <0,005 — 1 1 100%
Benzo(k)fiuoranteno {ug/L.) — <0,002 <0,002 — - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/l.) —- <0,004 <0,004 - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pirenc (ug/L) - <0,004 <0,004 - 1 kl 100%
Trihalometanos Totais (pg/L) 100 27 27 0 100% 1 1 -
Cloroférmio (ug/L) --- 21 21 - - 1 1 100%
Bromofdrmio (pg/L) <3 <3 - — 1 9 100%
Bromodiclorometano {ug/t) 8 8 — — 1 1 100%
Dibromoclorometano (Lg/L) <3 <3 - 1 1 100%
Dose Indicativa {mSv/ano) 0,10 e - - — 0 0 —
Alfatotal (Ba/l) 382‘26(:;;: - - 0 0
B-Total (Bq/L) —— - 0 0 -
Radéo (Bqg/L) 500 <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (ug/l.) 0,50 v — — - 0 0 —

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._N&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018

r Cesab

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Signo Samo

1° TRIMESTRE 2018
1 janeiro a 31 margo

Valor -
R . Parameétrico N2 Analises % N N % Analises
Parametro (unidades) ' Minimo Maximo ' | Superiores | Cumpriment | ‘Analises | ‘Analises .
(V.P.) fixado no ) Realizadas
DL n° 15217 ao V.P o do V.P. “lAgendadas|Realizadas

Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 o] 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual {(mg CI2/L) —- <0,05 <0,05 - — 1 1 100%
Aluminio (pg AVL) 200 — — — e 0 0 ol
Aménio {(mg NH4/L) 0,50 — — — - s} [} o
N.%Colénias 22°C (/i a 22°C) Sem alteracdo = - = - 0 o L

anormal
N.*Colénias 36°C (Niml a 36°C) Sem alteragdo - - o a

anormal
Condutividade (uS/em, a 20 °C) 2500 . —_— — . 0 o _
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 — - — — 0 [ —
Cor {mg PiCo/L) 20 — — — o aQ [} —
pH (E. Sorensen) 26,5 e <9 - - - - 0 0
Ferro (ug Fe/l) 200 — — - — o [} —
Manganés (ug Mn/L} 50 — - — e 0 o .
Nitrato (mg NO3/L) 50 — — — — 0 [} —
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 — - — — 0 ) -
Oxidabilidade (mg O2/1) 5,0 — — - e 0 ) —
Cheiro, a 25°C (Fator de dilui¢io) 3 — — - — i) o -
Sabor, a 25°C (Fator de diluigao) 3 — — - - [} o i
Turvagdo (UNT) 4 — — . — o} [} -
Antimonio {ug Sbil) 50 - —_ — - 0 0 -
Arsénio (ug As/L) 10 — — — — 0 0 i
Benzeno (pg/t) 1,0 — — — — ) 0 -
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 — - - — [} )} -
Boro (mg B/L) 1,0 — - - p—. [} o —
Bromato (ug BrO3/L) 10 - — — — 0 ] —
Céadmio (ug Cd/L) 50 . — - - [} 0 —
Célcio {mg Ca/l) —_— — — — — 0 o o
Chumbo (ug Pb/L) 25 — — — — [} 0 —
Cianeto (ug CN/L) 50 - — — — 0 0 —
Cobre (mg CuiL) 2,0 — — — — 0 0 e
Crémio (ug Crit) 50 P — — — 0 0 —
1,2-Dicloroetano {pug/L} 3.0 - — — . o ) e
Dureza Total (mg CaCO3/L) — — — — — o 0 —
Enterococos fecais (N/100mi) 0 - — — — o 0 s
Fluoreto (mg F/L) 1,5 — — — — 0 0 [
Magnésio (mg Mg/L) - — — . — o o .
Mercdrio (ug Hg/L) 1,0 — — 0 o
Niquel (g NifL) 20 — — 0 0 -
Selénio (ug Se/l) 10 — — — — o [} —
Cloreto (mg Cl/L) 250 — ) 0 .
Sddio (mg Nafl) 200 — — 0 0
Sulfato (mg SO4/L) 250 - — . — 0 o .
Carbono Organico Total (mg C/L) Sen;naglt_rer::;; 40 — - - [ 0 0 —
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno {pg/l) 10 - - — . . — —
Tetracloroeteno (ug/L) - — — — — 0 0 i
Tricloroeteno (pg/l} - - — — . 0 0 -
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (ug/L) 0,10 e — — - - - -
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — —— — — - 0 o —
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) —— . o — — 0 ) -
Benzo(ghi)perileno (pg/L) e — - — — 0 0 —
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/.) — — . — — o o i
Trihalometanos Totais (ug/l) 100 - — — — - L —
Cloroférmio (ug/L.) e . . — — ) 0 —
Bromoférmio (pg/l) — — — o — 0 ) .
Bromodiclorometano {pg/L) e — e — — o 0 e
Dibromoclorometano {ug/l} .- — — — — 0 i} .
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 — — — [} o .
Alfa-totat (Ba/L) &lgc(:;:; o = o a
R-Total (Ba/L) " 0 0
Radao (Bg/L) 500 - - - - 1] 1] e
Pesticidas Totais (pg/L) 0,50 - oS — — 0 0 -

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagé@o
N.D._N&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Majo de 2018

l' Cesab

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Sobral Bendito

1° TRIMESTRE 2018
1 janeiro a 31 margo

Valor S
Paramétrico N.* Analises i N N2 o, Analises
Parametro (unidades) " Minimo Maximo | Superiores | Cumpriment | Andlises | ‘Andlises i
(V.P.) fixado no B Realizadas
DL n.° 152117 aoV.p odo V.P. ‘lAgendadas|Realizadas

Escherichia Coli (N/100m}) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100m}) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual {(mg CI2/L) - 0,13 0,13 - — 1 1 100%
Aluminio (ug AVL) 200 - . . - 0 [ %
Aménio (mg NH4/L) 0,50 — o S 2 0 (o} i
N °Colnias 22°C (N/ml a 22°C) Sem alteracio = p = = 0 0 =

anormal
N.°Colénias 36°C (N/mi & 36°C) Sem alteracao - a5 pa o o S

anormal
Condutividade (pS/cm, a 20 °C}) 2500 — — Lew P 0 e} o
Clostridium perfringens (N/100mi) 1] — — — - 0 0 s
Cor (mg PtColL) 20 — — - i 0 o -
pH {E. Sorensen) 26,5659 - - — — (o} 0 -
Ferro (ug Fe/l) 200 - — 0 o]
Manganés {pg Mn/L) 50 . — — - 0 o s
Nitrato (mg NO3/L) 50 — — — - 0 0 -
Nitrito (mg NO2/L) 0.50 = o o o -
Oxidabilidade (mg O2/1) 50 — — — — 0 0 i
Cheiro, a 25°C (Fator de dilui¢do) 3 — — - — 0 0 -
Sabor, a 25°C (Fator de diluigdo) 3 - . — — 0 0 —
Turvagdo (UNT) 4 P p— . — 0 0 o
Antimonio (ug Sb/L) 50 — — - — [o] 0 .
Arsénio {ug As/L) 10 - . — - 0 0 L
Benzeno (pg/L) 1,0 — o i - o 0 o
Benzo(a)pireno (ugiL) 0,010 e — o] 0 -
Boro (mg B/L) 1,0 — - — - [ 0 s
Bromato (g BrO3/L) 10 — — . . 0 o o
Cadmio (ug Cd/L) 50 . — a— e o o .
Calcio (mg Ca/l) - P — — — 0 o -
Chumbo (ug Pb/L) 25 - — — — o [ .
Cianeto (ug CN/L) 50 — — — — 0 0 i
Cobre {mg Cu/L) 2,0 — — — i 0 0 i
Crémio (g Cr/L) 50 — — - — 0 Q .
1,2-Dicloroetano {ug/L) 3.0 — - — —n 0 o i
Dureza Total (mg CaCO3/L) — — - - p— 0 0 e
Enterococos fecais (N/100ml) 0 — — . — 0 0 e
Fluoreto (mg F/L) 15 — - — . 0 0 i
Magnésio (mg Mg/L) — . — i - o ) —
Mercdrio (ug Ha/l) 1,0 — - — — o] [} —
Niquel (ug NilL) 20 — — — — o] [} —
Selénio (ug Se/l) 10 — — — - [ 0 —
Cloreto {mg Cl/L) 250 — — — — [} ) —
Sédio (mg Na/L) 200 - - - — 0 0 .
Sulfato (mg SO4/L) 250 — — o o 0 0 —
Carbono Orgénico Total {mg C/L) Sem alteragio — — P . 0 0 o

anormat
Sorma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L) 10 — i = — - o -
Tetraclorosteno (pg/t) — — — — e 0 0 e
Tricloroeteno (ug/t) — — - — - o} 0 —
Hidrocarbonetos Aromaéticos Paliciclicos {ug/L) 0,10 - o - — . L —
Benzo(b)flucranteno (ug/t.) s o — — _ 0 0 -
Benzo(k)fiuoranteno (pg/l.) - — - — — o 0 )
Benzo(ghi)perileno {ug/L) — — - — - o 0 L
indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/L) g e - - o o 0 L
Trihalometanos Totais (ug/l.) 100 — — - - . L e
Cloroférmio {pg/l} — — - . . o o s
Bromoformio (ug/l) — - — - -~ ) [ e
Bromodiclorometano (pg/L) — — — — o 0 0 -
Dibromoclorometano (ug/L) o — - — . 0 ) -
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 — g - - 0 0 o
Alfa-total (Ba/L) \?e:lgc(;"g’zi; = - 0 o =
-Total (By/L) s i 0 o =
Radéo (Ba/L) 500 —- e — B 0 0 -
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 — — — - [ o .

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._N&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018

r Cesab

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Sobral de Baixo

1° TRIMESTRE 2018
1 janeiro a 31 margo

Valor N.° Analises % N N -
A . Paramétrico L o . . e e % Analises
Parametro {unidades) . Minimo Maximo - | Superiores | Gumpriment | ‘Analises Analises B
(V.P.) fixado no N Realizadas
DL 0.0 152/17 aoV.P o do V.P." |Agendadas|Realizadas
Escherichia Coli (N/100mi) 4] 4] 0 1] 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 1] 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,20 0,20 - - 1 1 100%
Alumninio (ug AlL) 200 e [ - P o 0 ___
Amonio (mg NH4/L) 0,50 Py — ) ) —
N.°Coldnias 22°C (N/ml a 22°C) Sem alteragéo - I o o =
anormal
N.°Colénias 36°C (Niml a 36°C) Sem alteracdo - - 0 o
anormal
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2800 - o - ) 0 -
Clostridium perfringens (N/100ml) O - — - - 0 o —
Cor (mg PtCo/L) 20 - — L — o ) o
pH (E. Sorensen) 26,5 e <9 N ) 0
Ferro (ug Fell) 200 - o 5} —
Manganés (pg ML) 50 — — — — o 0 —_—
Nitrato (mg NO3/L) 50 - - - — [} fo} J—
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 - — — - fo] 3} e
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 — - — . o 0 —
Cheiro, a 25°C {Fator de diluic&o) 3 o o — — 0 0 -
Sabor, a 25°C (Fator de diluigéo) 3 . - —w - o o —
Turvagdo (UNT) 4 — — — — 0 0 —
Antiménio (ug SbiL) 5,0 - - — - o 0 -
Arsénio (ug As/l) 10 . o —— — 0 0 -
Benzeno (ug/l) 1,0 — — o 0 i
Benzo(a)pireno (ug/l) 0,010 - -~ — — 0 0 o
Boro (mg B/L) 1,0 - 0 0 L
Bromato (g BrO3/L) 10 — - - — [ 0 -
Cadmio (ug CdiL) 5.0 — o — . o] 0 —
Caicio (mg Ca/l) e o o — — 0 o —
Chumbo (ug Pb/L) 25 — —— — — [} 0 ~
Cianeto {ug CN/L) 50 - — - — 0 ) —
Cobre {mg CulL) 2,0 . — - — 0 ) —
Crémio (g Cril) 50 - - — — 0 0 —
1,2-Dicloroetano (ug/l) 3.0 — — — - 0 [ -
Dureza Total (mg CaCO3/L) - — — - — 0 o -
Enterococos fecais (N/100mi) 0 . — — — 0 [ —
Fluoreto (mg F/L) 15 — — -— — o] 0 —
Magnésio (mg Mg/L) - — — — s o 0 —
Merctrio (pg Ha/l) 1.0 - - - -— Q 0 —
Niquel {ug NilL) 20 P — — . [} 0 —
Selénio (ug Se/l) 10 — — — — [ 0
Cloreto {mg ClL) 250 — — — — 0 o —
Sédio {mg Na/L) 200 - - — . ) 0 i
Sulfato (mg SO4/L) 250 — — — — 0 0 L
Carbono Organico Total (mg C/L) Sem alteracgo - i 0 °
anormal
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/l.) 10 — — — — . —
Tetracloroeteno (pg/l) — — — — i o o o
Tricloroeteno (ug/L) — — - - L 0 0 -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L) 0,10 — - — — - — i
Benzo(b)flucranteno (ug/L) - — — — — [ 0 —
Benzo{K)fluoranteno {ug/l) — — - — — 0 0 -
Benzo(ghi)perileno (ug/L) —— . — — — 0 0 e
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) — — — — - () 0 o
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 — — — — - — -
Cloroférmio (ug/L) — pas — — — 0 0 .
Bromofdrmio (pg/L) — — — - - 0 o —
Bromodiclorometano (ug/L) — — — - — o 0 -
Dibromoclorometano (pgit) - — — — — 0 o —
Dose Indicativa (mSv/anc) 0,10 — — - - 0 0 —
Alfatotal (BaL) fel?.c(féli') = - ~ o 0
A-Total (BafL) vlfﬁg:z’;c',) ~ - 0 0 =
Raddo (Bg/l.) 500 — - - — [} [} —
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 - - -— — o] I} —
Notas:

L..Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._N&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018

F Cesab
I e

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Sobral Magro

1° TRIMESTRE 2018
1 janeiro a 31 margo

Valor -
. . Paramétrico N.2 Analises Y% N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) . Minima Maximo : {-Superiores | Cumpriment | “Anpéalises Analises .
(V.P.} fixado no . Realizadas
DL n. 162117 ao V.P o do V.P. ‘|Agendadas|Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 4] 1] 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg Cl2/L) - <0,05 <0,05 - - 1 1 100%
Aluminio (pg AVL) 200 - - o = ) 0 S
Amonio (mg NH4/L) 0,50 — - — - 0 0 L
N.2Colénias 22°C (N/mi 2 22°C) Sem alteragio = = = 0 o i
anormal
N-Colénias 36°C (N/mi a 36°C) Sem alteragdo i = o o
anormat
Condutividade (S/cm, a 20 °C) 2500 o e i = fo} fo} s
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 - — S — 0 0 —
Cor (mg PtCo/L) 20 . - pu i 0 0 N
pH (E. Sorensen) 26,5 e <9 — — s S 0 0 o
Ferro (ug Fe/l) 200 - - e — 0 0 "
Manganés {ug Mn/L) 50 — - e . 0 3} i
Nitrato (mg NO3/L) 50 - — i g 0 0 —
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 S o . . 0 ) il
Oxidabilidade {mg 02/L) 5,0 - — 0 0 -
Cheiro, a 26°C (Fator de diluigao) 3 - - - - 0 0 —
Sabaor, a 25°C (Fator de diluicao) 3 o e e e 0 ) i
Turvagéo (UNT) 4 - — — . 0 0 —
Antimonio {ug Sbil) 50 - — = — 0 fo} —
Arsénio {ug As/L) 10 B - - — 0 0 —
Benzeno {ug/t} 1,0 — - P i 0 ) o
Benzo{a)pirenc {ug/L} 0,010 - — - — 0 [ e
Boro {mg B/L) 1.0 e - — — 0 0 -
Bramato (ug BrO3/L) 10 e — L . 0 o o
Cédmio (ug Cd/L) 50 - -~ i — 0 0 —
Céicio (mg Call) - - - i — 0 ) i
Chumbo {ug Pb/L) 25 - - - o 0 o] Y
Cianeto (ug CN/L) 50 - — - — 0 [} —
Cobre (mg Cuwl) 2,0 — — s e o ) B
Cromio {ug Cr/L) 50 — — — — 0 [} .
1,2-Dicloroetano (ug/t) 3,0 - — - — 0 o -
Dureza Total (mg CaCO3/L) — - — . — 0 [ —
Enterococos fecais (N/100mf) 0 — — s — 0 3] .
Fluoreto {mg F/L) 1,5 E. — - . ) [ e
Magnésio (mg Mgi.) o . - — . 0 0 e
Merctrio (ug Ha/L) 1,0 - — — —— 0 o] -
Niquel (g NIL) 20 — — — ) 0
Selénio (g Se/L) 10 - — - e 0 o] -
Cloreto {mg CHL) 250 u—y . i — 0 o L
Sédio (mg Na/l) 200 L o . — 0 0 i
Sulfato (mg SC4/L) 250 — — - o ) ) L
Carbono Organico Total (mg C/L) Sem alteracéo - . e — o} [} i
anormal
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/t) 10 — o ol — L o o
Tetracloroeteno (ug/L) p e - ' e 0 o P
Triclorosteno {pg/L) — — — — o 0 ) .
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos {ug/l.) 0,10 o A — st o L —
Benzo(b)fluoranteno {ug/l) . o . - — 0 o =N
Benzo{k)fluoranteno {uig/L) — s . - [ 0 0 L
Benzo(ghi)perileno (pg/L) il o i i I 0 ) L
indeno(1,2,3-cd)pirenc (ug/l) — - - — _ ) 0 L
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 — [ Sy - - — Ll
Cloroférmio {ug/t) . - . . — 0 0 i
Bromoférmio {pg/L) — — — - — fo} 0 L
Bromodiclorometano (ug/L) — = — e o 0 0 L
Dibromoclorometano (pg/L) — - - pou - 0 0 -
Dose Indicativa {mSv/ano) 0,10 — - Ll L 0 ) o
Alfa-total (B/L) fé;‘f" c(:;':?) _ o o o
R-Total (Bq/L) vl'n?ﬁ(cr::;g) L = - 0 o o
Radéo (Bg/l) 500 e - -—- — 0 Y .
Pesticidas Totais {ug/l.} 0,50 — e — — 0 (o] -
Notas:

L.Q. - Limite de Quantifica¢o
N.D._N&o Detectado

P




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018

F Cesab

Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Soeirinho

19 TRIMESTRE 2018
1 janeiro a 31 margo

Valor .
R Parameétrico N.2 Andlises o N N2 % Analises
Parametro (unidades) . Minimo Maximo .| Superiores | Cumpriment | ‘Analises ‘| Andlises .
(V.P.} fixado no . Realizadas
DL 00152117 ao V.P o do V.P. - |Agendadas|{Realizadas

Escherichia Coli (N/100mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) -~ 0,21 0,21 - - 1 1 100%
Aluminio (pg ALY 200 e —— — . 0 0 o
Ambnio (mg NH4/L) 0,50 - — - — 0 [} .
N.°Colonias 22°C (N/ml a 22°C) Sem alteracao = o o o o

anormal
N.*Colénias 36°C (N/ml a 36°C) Sem alteragao . . . = o o

anormal
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 — — — o h] o -
Clostridium perfringens (N/100mi} o] o - - i 0 0 .
Cor {mg PtCo/L) 20 ~— — - — o} o} .
pH (E. Sorensen) 26,5 e <9 —— - - . 0 [} .
Ferro (ug Fe/l) 200 - — — e I} [s) -
Manganés (ug Mr/L) 50 - — — — 0 0 —
Nitrato {mg NO3/L) 50 — — — . 0 0 —
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 ee — - — 0 0 —
Oxidabilidade (mg O2/L}) 5,0 e - — - 0 0 —
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 E. — o — 0 0 —
Sabor, a 25°C (Fator de dilui¢do) 3 — e e p 0 0 -
Turvagdo (UNT) 4 — — — — 0 0 -
Antimoénio (ug Sb/L) 5,0 - e e . [¢] 0 .
Arsénio (ug As/L) 10 - - — — o 0 -
Benzeno (pgiL) 1,0 = — - - 0 0 L
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 e — 0 0
Boro (mg B/L) 1,0 — - e — 0 0 —
Bromato (ug BrO3/L) 10 — — — . 0 0 -
Cédmio (ug Cd/L) 5,0 — — - — o [} —
Célcio {mg Ca/l) o o - - . 0 ) —
Chumbo (g PhiL) 25 — - e - 0 0 —
Cianeto (ug CN/L) 50 — — —— — 0 0 —
Cobre (mg Cull) 2,0 - — . — 0 o} —
Crémio {ug Cril} 50 . - - - 0 ) i
1,2-Dicloroetano (ug/L} 3,0 — — - . 0 0 —
Dureza Total {(mg CaCO3/L) . — — — . 0 o —
Enterococos fecais (N/100mi) [o] — — - — 0 o -
Fluoreto (mg F/L) 1,5 — — — — 0 ) —
Magnésio (mg Mg/L.) - L - - — 0 0 —
Mercdrio (ug Hg/L) 1,0 - — o 0
Nique! (g NilL) 20 — — 0 c
Selénio (pg Se/l) 10 - — - — 0 0 —
Cloreto {mg Cl/L) 250 — — o — ) ) —
Sédio (mg Na/l) 200 - -- - — [} 0 —
Sulfato (mg SO4/L) 250 — — - — 0 0 -

- Sem alteragéo

Carbono Organico Total (mg C/L) anormalg — - . L [} [} ___
Sema de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/l) 10 — — . - — — -
Tetracloroeteno (ug/l) — — - — — 0 0 —
Tricloroeteno (pg/l.) o — — - — 0 [ —
Hidrocarbonetos Aromaticas Paliciclicos (pg/L) 0,10 — — - — . —
Benzo(b)fiuoranteno {(ugit) e — — — e 0 o} —
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) - - — - — 0 o e
Benzo{ghi)perileno (ug/l) o — - — - 0 [ .
indeno(1,2,3-cd)pirenc {pg/L) - - — — — 0 o e
Trihalometanos Tolais (ug/L) 100 e — — — — — e
Cloroformio (pg/t) - — - — — o} 0 e
Bromofdrmio {ug/l) —— - . — — 0 [ —
Bromodiciorometano {pg/l) - — - — - 0 0 -
Dibromoclorometano (pg/L} - — — — — 0 0 —
Dose Indicativa {mSv/ano) 0,10 — — — — 0 0 —
Affatotal (BqL) e - 0 0
R-Total (Bg/L) vlfﬁ(c';g’;;) - o 0 0 .
Radéo (Bg/L} 500 — [} [} —
Pesticidas Totais (ug/l.) 0,50 — —- — — 0 0 —
Notas:

L..Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Né&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018

l' Cesab

Resumo dos parédmetros pesquisados na zona de abastecimento: Souto do Brejo

1° TRIMESTRE 2018
1 janeiro a 31 margo

Valor -
Paramétrico N.° Andlises % N.° N.° % Andlises
Parametro (unidades) " Minimo Maximo | Superiores | Cumpriment | “Analises || Analises: | "
(V.P,) fixado.no . Realizadas
DL ne 152117 ao V.P o do V.P. ' |Agendadas|Realizadas

Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100mi) 0 0 0 1] 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg ClI2/L) -— 0,26 0,26 - - 1 1 100%
Aluminio (ug AVL) 200 — - S, i 0 ) L
Amdnio (mg NH4/L) 0,50 . - e s 0 ) o
N.°Colénias 22°C (N/ml & 22°C) Sem alteracdo = = 0 o

anormal
N.°Colénias 36°C {N/mi a 36°C) Sem alteragio i N o L

anormal
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 . — — Ll 0 [} R
Clostridiumn perfringens (N/100mf) 0 - — o . 0 0 s
Cor (mg PtCo/l) 20 - - - - [} 0 .
pH (E. Sorensen) 26,5 e <9 B — — — 0 0 Py
Ferro (ug Fe/l) 200 — — n p. 0 0 -
Manganés (ug Mn/L) 50 e — — — 0 v} p
Nitrato {mg NO3/L) 50 — —_ — - o} [} .
Nitrita (mg NO2/L) 0,50 — — i . ) ) 0N
Oxidabilidade (mg O2/L} 5,0 — — . — 0 [} o
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigéo) 3 o — i . 0 0 i
Sabor, a 25°C {Fator de diluigio) 3 — - - e 0 0 i
Turvagdo (UNT) 4 - — — . o 0 —
Antiménio (ug Sb/L) 5,0 - — — — ] 0 .
Arsénio (ug As/L) 10 — — — e 0 0 R
Benzeno (pg/t) 1,0 i - e i ) 0 iy
Benzo(a)pireno (ug/t) 0,010 - — - P 0 0 L
Boro (mg B/L) 1,0 — — — [i} 0 o
Bromato (pg BrO3/L) 10 — . — . o 0 o
Cadmio {ug Cd/l) 5,0 - — — o 0 o} .
Calcio (mg Ca/l} - . . i o 0 ) -
Chumbo (g Pb/L) 25 — — — ) o -
Cianeto (ug CNAL) 50 po - pan — 0 I} o
Cabre {mg Cu/l) 20 — — . m o 0 R
Cromio (ug Ci/l) 50 g — o — 0 0 .
1,2-Dicloroatano {ug/l) 3.0 — — — - ) 0 .
Dureza Total (mg CaCO3/L) - o — - — 0 0 —
Enterococos fecais (N/100ml) 0 — —— — e 0 0 e
Fluoreto {mg F/L) 1,5 — — . — ) 0 —
Magnésio (mg Mg/l.) — . — i p ) 0 .
Mercdrio (ug Hg/L) 1,0 — [ 0 —
Niquel (ug Ni/L) 20 — - 0 0 —
Selénio (ug Sell) 10 - - — - 0 ) —
Cloreto {(mg CifL) 250 — — — — o ) o
Sédio (mg Na/L) 200 — . - — [ o =
Sulfato (mg SO4/L) 250 — . — o 0 o .
Carbono Organico Total (mg C/L) Sem alteragéo o e - . 0 0 -

anormal
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 40 - - S — — i e
Tetracloroeteno (pg/L) — . — — — 0 ) I
Tricloroeteno {pg/l) — — — - - o o L
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (pg/L) 0,10 - - s - n i L
Benzo{b)fluoranteno (ug/L) . . — — . o o L
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) — — — — — o 0 R
Benzo(ghi)perileno {pg/L) Jo — . - - 0 o S
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/l) — — - — o 0 0 o
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 . P - L i o L
Cloroférmio {pg/L) Ll . o — - 0 o R
Bromoférmio (ug/L) — - - — L 0 o o
Bromodiclorometano (pg/t) — — — - L 0 0 i
Dibromoclorometano (ug/l) — — — e i 0 0 .
Dose Indicativa {mSv/ano) 0,10 - — p - 0 0 —

0,10 (Nivel
Alfa-total (Bg/L) verificagao) - - - - 0 0 b
1,0 (Nivel

R-Total (Ba/l) verificagéio) — - . ot 0 0 sy
Radéo (Bq/l) 500 - — - = 0 0
Pesticidas Totais (ug/l.) 0,50 - — wie — s} 0 —
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagao
N.D._Né&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018 I_ Cesab

A . . . . 1° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Vidual de Baixo 1 janeiro a 31 margo
Valor. N.° Andlises % Ne No o
A . Paramétrico - - . . N A5 % Anélises
Parametro {unidades) X Minimo Maximo | Superiores | Cumpriment | Analises | Anélises :
(V.P.) fixado no . Realizadas
DL n.° 162117 aoV.P o do V.P. . |Agendadas]Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 30 1 50% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) - <0,05 0,06 - - 2 2 100%
Aluminio {ug Al/L) 200 <20 <20 0 100% 1 1 100%
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
N.“Colénias 22°C (N/ml a 22°C) s/alter. anormal| 1 1 1 1 100%
N.*Colgnias 36°C (N/mi a 36°C) s/alter. anormal|  N.D. N.D. 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 34,5 34,5 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (IN/100mt) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg PiCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) >6,5e 59,5 6,0 6,0 1 0% 1 1 100%
Ferro (pg Fell) 200 30 30 0 100% 1 1 100%
Manganés (pg Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L}) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg 02/L) 5.0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacéo (UNT) 4 0,3 0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug Sb/L) 5,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug As/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/L) 1,0 <0,5 <0.5 4] 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1.0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromato (ug BrO3/L) 10 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Cadmio (ug Cd/L) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Calcio (mg Ca/L) - 1.4 1.4 - -— 1 1 100%
Chumbo (ug Pb/l) 10 10 10 0 100% 1 1 100%
Cianeto (ug CN/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg Cu/L) 2,0 0,33 0,33 0 100% 1 1 100%
Crémio (ug CrL) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano (pg/L) 3,0 <0,5 <0,5 4] 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCO3/L) - 9.4 9,4 - - 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100mi) ] 0 0 0] 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1,5 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Mg/L) - 1.4 1.4 - - 1 1 100%
Merctrio (ug Hg/l) 1,0 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug Se/l) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cloreto (mg /L) . 250 4,0 4.0 0 100% 1 1 100%
Sdédio (mg Na/l) 200 3,0 3,0 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
- Sem alteragéo H
Carbone Organico Total {mg C/L) anorma!g - — - — 0 0 -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L 10 <3 (Maior | <3 (Maior 0 100% 1 1 100%
LQ) LQ)
Tetracloroeteno (pg/L} <3 <3 — — 1 1 100%
Tricloroeteno (ugiL) <0,5 <0,5 - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L) <0,005 <0,005
0.10 (Maior LQ) | (Maior LQ) 0 100% ! !
Benzo(b)fiuoranteno (ug/t) — <0,005 <0,005 - 1 1 100%
Benzo(K)fluoranteno (ugrl) — <0,002 <0,002 — — 1 1 100%
Benzo(ghi)perilenoa (pg/L) <0,004 <0,004 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/t) - <0,004 <0,004 - — 1 1 100%
Trihalometanos Totais (ug/L) <3 (Maior | <3 (Maior
100 LQ) LQ) 0 100% 1 1 e
Cloroférmio (ug/L) . <3 <3 - — 1 1 100%
Bromoférmio (pg/L) - <3 <3 — 1 1 400%
Bromodiclorometano (pg/L) - <3 <3 — 1 1 100%
Dibromociorometano (pg/L) - <3 <3 — 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Ba/L) 0,10.('vae~l de <0,04 <0,04 0 - 1 1 .
verifica¢go)
R-Total (Bg/L) 1,0 .(f.\llvelnde <0,10 <0,10 0 . 1 1 .
verificacéo)
Raddo (Bg/t) 500 15,6 15,6 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais {ug/t) 0,50 — -— o — 0 3] -
Analises
ZAPE Data Colheita Parametro Causas incumprimento Verificagio Medida tomadas ou a implementar
(AV)
Vidual de Baixo 29/01/2018 ii?;f:: D°Sage':;;”ga$g“ada de 26/03/2018 Correcgdo da i:f:g\i’:ge reagente no
Vidual de Baixo 26/03/2018 oH Falha no sistema de tratamento . Corregao do f””frz;fn”;i;‘;" do sistema de

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificag@o
N.D._N&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018

F Cesa

A . . ) . 1° TRIMESTRE 2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Vidual de Cima 1 janeiro a 31 margo

Valor

P N.% Analises % N.° N.¢ -
Parametro (unidades) Parametnco Minimo Maximo | Superiores ‘| Gumpriment | -Analises | “Analises % An.allses
(V.P.) fixado no N Realizadas
DL n° 452/17 ao V.P o.do V.P. ‘|Agendadas|Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg Cl2/L) - 0,09 0,08 - - 2 2 100%
Aluminio (g A/L) 200 <20 <20 0 100% 1 1 100%
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
0 AN 0 0,
N.*Colénias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal 9 9 - - 1 1 100%
0 Ani 0,

N.“Colonias 36°C (N/mi a 36°C) s/ alter. anormal|  N.D. N.D. 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 37,7 37,7 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) Y] 0 0 o] 100% 1 1 100%
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) >6,5e<95 6,5 6,5 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L.) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L} 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antimdnio (ug Sb/L) 5,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug As/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno {ug/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 1] 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromato (ug BrO3/L) 10 <5 <5 o 100% 1 1 100%
Cadmio (ug Cd/l) 5.0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Calcio (mg Ca/l) - 4.4 4,4 -— - 1 1 100%
Chumbo (ug Pb/L) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cianeto (ug CN/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg Cu/l) 2,0 0,018 0,018 0 100% 1 1 100%
Croémio (ug Cr/L) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCO3/L) — 14 14 — == 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1.5 <0,050 <0,050 0 100% 1 - 1 100%
Magnésio (mg Mg/L) —- 0,86 0,86 -—- - 1 1 100%
Merctrio (ug Hg/L) 1.0 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug Se/l) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cloreto (mg CI/L) 250 <4,0 <4,0 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg Na/l) 200 <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Carbono Organico Total (mg C/L) Sem alteragao - 0 0 —
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/l. 10 <3 EI\CA;;lor <3 El‘\clljlor 0 100% 4 1 100%
Tetracloroeteno (pg/L) — <3 <3 — — 1 El 100%
Tricloroeteno (ug/t) - <0,5 <0,5 - — 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L) <0,005 <0,005

0.10 (Maior LQ) | (Maior LQ) 0 100% ! !
Benzo(b)fiuoranteno (pg/l) <0,005 <0,005 - - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) — <0,002 <0,002 - 1 1 100%
Benzo(ghi)periteno (ug/l.) <0,004 <0,004 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/L) . <0,004 <0,004 — - 1 1 100%
Trihalometanos Totais (ug/L) <3 (Maior | <3 (Maior

100 LQ) LQ) 0 100% 1 1 -
Cloroférmio (pg/L) <3 <3 — 1 1 100%
Bromoférmio (pg/t) — <3 <3 — 1 1 100%
Bromodiclorometano (ug/L) . <3 <3 — - 1 1 100%
Dibromoclorometano (ug/L) — <3 <3 —— — 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Bq/L) 0,10v(.N|ve~| de <0,04 <0,04 0 . 1 1 .

verificagéo)
B-Total (Bg/L) 1,0 .(l.\hvel~de <0,10 <0,10 0 . 1 4 .
verificacéo)

Rad&o (Bq/L) 500 20,6 20,6 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (pg/l.) 0,50 —— — - — [} 0 ——
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
N.D._N&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Z.A Unhais-o-Velho - Sist Velho

1° TRIMESTRE 2018
1 janeiro a 31 margo

Valor N.° Andlises % N N L
5 . Paramétrico - . . . s A % Andlises
Parametro (unidades) ) Minimo Maximo .| Superiores | Cumpriment | Andlises Andlises N
(V.P.) fixado no X Realizadas
DL n° 152117 ao V.P o do V.P. - ‘|Agendadas|Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 10 1 50% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg ClI2/L) - 0,16 0,55 - - 2 2 100%
Aluminio (ug AUL) 200 45 45 0 100% 1 1 100%
Amdnio {mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 1] 100% 1 1 100%
N.°Colénias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal 2 2 -— - 1 1 100%
N.°Colénias 36°C (N/mf a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 64,2 64,2 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 [ 0 100% 1 1 100%
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 <95 6,5 6,5 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/L) 200 22 22 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg O2/L) 50 <2,0 <2,0 1] 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluigo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacéo (UNT) 4 0.9 0,9 o] 100% 1 1 100%
Antiménio (g Sbi/l) 5,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénio (g As/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/L} 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo{a)pireno (ug/L.) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromato (ug BrO3/L) 10 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Cédmio (ug Cd/L) 5.0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Calcio (mg Call) - 6,8 6,8 e - 1 1 100%
Chumbo (ug Pb/L) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cianeto (g CN/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg Cu/l) 2,0 0,013 0,013 0 100% 1 1 100%
Cromio (ug Cr/L) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCO3/L) - 23 23 - - 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1,5 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Mg/L) - 1.4 1.4 - - 1 1 100%
Mercurio (ug Hg/L) 1.0 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug Se/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cloreto (mg CI/L) 250 58 5,8 [¢] 100% 1 1 100%
Sddio (mg Na/L) 200 4,5 4,5 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5,0 <5,0 4] 100% 1 1 100%
Carbono Organico Total (mg C/L} Sem alterago - - — —— 0 0 -
anormal
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/l. 10 <3 EMaior <3 (Maior 0 100% 4 4 100%
Q) LQ)
Tetracloroeteno (pg/L) <3 <3 1 1 100%
Tricloroeteno (pg/L) <0,5 <0,5 - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L) <0,005 <0,005
0.10 (Maior LQ) | (Maior LQ) 0 100% ! !
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) <0,005 <0,005 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) — <0,002 <0,002 — — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) <0,004 <0,004 1 1 100%
indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) <0,004 <0,004 1 1 100%
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 3 3 0 100% 1 1 -~
Clorofémnio (pg/L) <3 <3 — — 1 1 400%
Bromoférmio (pg/l) <3 <3 1 1 100%
Bromodiclorometano (ug/L) <3 <3 —— 1 1 100%
Dibromoclorometano {ug/L) - 3 3 - — 4 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Bq/L) 0,1OA(AN|ve~l de <0.04 <0,04 0 . 1 4 .
verificagao)
3-Total (Bg/L) 1.0 .(I.\livel_de <0,10 <0.10 0 . 1 1 .
verificagao)
Radéo (Bg/L) 500 18,7 18,7 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 e — - —— 0 0 -
Analises
ZAPE Data Colhsita Parametro Causas Incumprimenta Verificagao dedida tomadas ou a implementar
AV
" éri Falta de manutengéoflimpeza da Manuteng¢do/limpeza na rede de
Z.A Unhais-o-Velho - Sist Velho 26/03/2018 i?i(f:;?:\?s rede/reserf/atériop ° distrif)uigéo/?eservatériie

Notas:
L.Q. - Limite de Quantifica¢do
N.D._N&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2018

r Cesab

R . . . . 1° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Z.A. Unhais-o-Velho Sist. Novo 1 janeiro a 31 marco
Valor -

Paramétrico N.® Analises % N N % Analises
Parametro (unidades) (V.P.) fixado no Minimo Maximo | Superiores | Cumpriment [ ‘Analises | Analises Realizadas

DL n.° 152017 ao \.P o do V.P. “|Agendadas|Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 9] 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,43 0,77 - — 2 2 100%
Aluminio (ug Al/L) 200 20 20 0 100% 1 1 100%
Amoénio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%

O ANi: 0 0,
N.°Colénias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal| 15 15 1 1 100%
0 A 0, {
N.*Col6nias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal| 1 1 1 1 100%
Condutividade {(uS/cm, a 20 °C) 2500 94,7 94,7 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 e 9,56 74 7.4 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 13 13 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 o 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicéo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug Sb/L) 5,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug As/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (pg/l) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromato (pg BrO3/L) 10 <5 <5 4] 100% 1 1 100%
Cadmio (ug Cd/L) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Calcio (mg CalL) — 12 12 - - 1 1 100%
Chumbo (ug Pb/L) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cianeto (ug CN/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg Cu/l) 20 <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
Cromio (ug Cr/L) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCQ3/L) - 38 38 - - 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100mi) 4] o] 0 0 100% 1 1 100%
Fiuoreto (mg F/L) 1,5 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Mg/L) — 1,6 1,6 - - 1 1 100%
Merctrio (g Hg/l) 1,0 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug Se/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cloreto (mg CI/L) 250 6,0 6,0 0 100% 1 1 100%
Sdédio (mg Na/L) 200 6,1 6,1 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg S04/L) 250 <5,0 <50 0 100% 1 1 100%
Carbono Organico Total {mg C/L.) Sen;n:i::;r:fao - - e -— 0 o} —
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L 10 <3 S\Cﬁ)?ior <3 l(_r\(_/.;z):uor 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno (pg/L) - <3 <3 . 1 1 100%
Tricloroeteno (pg/L) - <0,5 <0,5 —- 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L) <0,005 <0,005
0.10 (Maior LQ) | (Maior LQ) 0 100% ! !

Benzo(b)fluoranteno (ug/l) — <0,005 <0,005 — k] 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (yg/L) - <0,002 <0,002 — — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) <0,004 <0,004 1 1 100%
indeno(1,2,3-cd)pirenc (ug/l) — <0,004 <0,004 — 1 1 100%
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 18 18 0 100% 1 1 —-
Cloroférmio (ug/L) 14 14 1 1 100%
Bromoférmio (ug/L} <3 <3 - 1 1 100%
Bromodiclorometano (ug/l) — 4 4 1 1 100%
Dibromoclorometano (ug/l.) o <3 <3 — — 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Bq/L) 0,10.('N)ve:l de <0,04 <0,04 0 - 1 1 .

verificagéo)
R-Total (Bq/L) 1.0 Nivelde | 4 40 <0,10 0 1 1

verificagdo)
Radéo (Bg/l) 500 <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (pg/L) 0,50 —- e — -— 0 [} —
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagao
N.D._Nao Detectado







Grupo Aguas de Portugal

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Entidade Gestora Abastecida: C.M. Pampilhosa da Serra
Ponto de Entrega (PE): C.M. Pamptihosa da Serra: St* Luzia
Pontos de Amostragem {representativos do PE): Safda Reservatério Pampilhosa Serra 2
Entrada do Reservatério Amoreira

PERIODO DE COLHEITA:
1° TRIMESTRE /2018

N.° DE AMOSTRAS PCQA Valor Detarminado Valor Paramétrico N° Amostras > %
Pardmetros Méximo Minimo (Dacreto-lein.® Valor Paramétrico | Cumprimento
Previstas Realizadas % Cumpriments 15212017} Valor Paramétrico

Parametros Controlo de Rotina RI é [ 100,00% 0
Bacrérias coliformes (ufc/100 mL} 2 1 100,00% [ [} [} 100,00%
Cloro residual disponivel ( mg/t. Cl;) 2 2 100,00% 0,80 0.60 - - -
Escherichia colf { ufc/100 mb) 1 2 100,00% 0 0 0 100,00%
Parimetros Controlo de Rotina R2 16 16 100,00% 4]
Alaminio ( pgll A1) i i 100,00% 97 200
Aménio ( mg/L NH, ) I I 100,00% <0,1 0,50 0 100,00%
Cheiro { Taxa de diluigio 2 25° C} I I 100,00% <1 3 0 100,00%
Clostridium pertringens ( ufc/100 mL) f I 100,00% [4] 0 [ 100,00%
Condutividade ( pS/cm a 20°C ) i I 100,00% 150 2500 [} 100,00%
Cor (mgil escala Pt-Co ) | 1 100,00% <5 0 [ 100,00%
Ferro (pg/l.Fe ) | i 100,00% 47 200 [ 100,00%
Manganés ( pg/L Mn ) i 1 100,00% <i0o 50 0 100,00%
Nitratos ( mg/L NO, } ] I 160,00% <4 50 0 100,00%
Nitritos ( mg/l NOy) I I 160,00% <004 05 0 100,00%
Namero de coldnias a 22°C ( ufd/ml.) I i 100,00% Nio detectado sem alteragio anormal - -
Nimero de colénias a 37°C (ufe/mL ) I I 100,00% Nio detectado sem alteragio anormal - -
Oxidabilidade ( mg/l O, ) i | 100,00% <19 5 0 100,00%
pH (escala Sarensen ) i 1 100,00% 78 (12°C) 6,59 0 100,00%
Sabor ( Taxa de diluigio a 25° C} i | 100,00% <t 3 0 100,00%
Turvagio (UNT) 1 ! 100,00% <05 4 0 100,00%
Parimetros de Controlo de Inspeccio 36 36 100,00% 0
1.2-dicloroetano (pgll) 1 | 100,00% <0,750 30 0 100,00%
Actividade alfa total (referida a Am) (8¢ / L) I I 100,00% <0,04 0l . -
Actividade beta total (referida a K) (Bq /1) I i 100,00% <0,10 10 . R
Antiménio ( g/l Sb) I I 160,00% <10 50 0 100,00%
Arsénio ( pgll As ) | i 100,00% <10 o 0 100,00%
Benzeno (glL) i 1 100,00% <020 10 0 100,00%
Benzo(apireno { pgll ) 1 i 100,00% <0,006 0010 0 100,00%
Boro (mg/L 8) 1 i 160,00% <0010 10 0 100,00%
Bromatos ( pg/L BrO;) 1 I 100,00% <50 10 [ 100,00%
Cadmio ( pg/L Cd ) 1 I 100,00% <0,40 50 0 100,00%
Clcio ( mglL Ca ) I 1 100,00% 27 - . .
Chumbo ( pg/ Pb) | | 100,00% <10 10 0 100,00%
Cianetos ( g/l CN ) | | 100,00% <5 50 0 100,00%
Cloretos ( mglL. C1) | 1 100,00% 13 250 0 100,00%
Cobre (mgll Cu) 1 1 160,00% <0,0010 20 0 100,00%
Crémio ( pgft. Cr} 1 I 100,00% <1,0 50 0 160,00%
Dose Indicativa Total (mSv/ano) I | 100,00% <0,10 - . -
Dureza total ( mgll CaCO, ) i I 100,00% 7 . B .
Enterocccos ( ufc/100 mi} I I 100,00% 0 0 0 100,00%
Fluoretos ( mgiL F ) i i 100,00% <04 15 0 100,00%
Magnésio ( mglt. Mg ) 1 | 100,00% <20 . B .
Mercirio ( pg/L Hg) 1 1 160,00% <0,010 1 [} 100,00%
Niquel { pg/L Ni) i I 100,00% <5 20 0 100,00%
Selénio ( pg/L Se } i | 100,00% <hLo o o 100,00%
Sédio (mgl Na) | | 100,00% 39 200 0 100,00%
Sulfatos { mglL SO ) i i 100,00% <10 250 0 100,00%
HAP ol ( pgll ) | 1 100,00% <0,012 0,10 0 100,00%

p Benzo(b)fluaranteno ( ug/L ) | | 160,00% <0,006 . . -

» Benzo(l)fluaranteno ( pglL ) 1 i 100,00% <0,006 . . -

» Benzo(ghijperilena ( pgill ) i 1 100,00% <0,006 . . .

» Indeno(1.2.3-cd)pireno ( g/l ) 1 I 100,00% <0012 N . -
Soma Triclaroetilena e Tetracloroetileno [ pg/L ) i | 100,00% <030 i0 o 100,00%

» Tricloroetileno ( pglL ) I i 100,00% <0,10 . . -

» Tetracloroetilena ( pg/L ) | ! 100,00% <020 . - .
THM Totwl (pg/l) i I 100,00% 30,2 100 [ 100,00%

» Claroférmio ( g/l } 1 1 160,00% 27 . - .

» Bromodiclorometano { yg/l ) i 1 100,00% 672 - - -

» Dibromoclorometano { pg/k ) i | 100,00% 1,82 - - -

» Bromofdrmio (pg/t } i | 100,00% <0,20 - - -

[!Avalla;io: Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida a essa Entidade estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lein.® 152/2017, de 7 de Dezembro.

Pdg. | de 6, 17/0572018




Ponto de Entrega (PE): C.M. P;

Grupo Aguas de Portugal

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Entidade Gestora Abastecida: C.M. Pampilhosa da Serra

e
P

da Serra: Pampilh

Pontos de Amostragem (representativos do PE): Salda Reservatério Adurio

da Serra - Adurdo

PERIODO DE COLMEITA:
1° TRIMESTRE / 2018

N.* DE AMOSTRAS PCQA Valor Determinada Valor Paramétrica N° Amostras > %
Pardmetros Méximo Minimo Occretorleins |\ (b ierico | Cumprimento
Previstas Realizadas % Cumprimento 15212017) Valor Paramétrico
Paridmetros Controlo de Rotina R| 3 3 100,00% 0
Bactérias coliformes { ufc/I00 mL. ) 1 I 100,00% 4] 0 0 100,00%
Cloro residual disponivel ( mg/L Cly) | I 100,00% 080 - - -
Escherichia coli ( ufc/100 mL) i I 100,00% 0 0 [} 100,00%
Parimetros Controlo de Rotina R2 13 13 100,00% ]
Aménio ( mg/L NHy ) i I 100,00% <0,1 0,50 0 100,00%
Cheiro ( Taxa de diluigio a 25° C ) ! I 100,00% <t 3 o 100,00%
Clostridium perfringens { ufc/I00 mL ) I I 100,00% [} 0 0 100,00%
Condutividade ( pSicm a 20°C ) I 1 160,00% 82 2500 [ 160,00%
Cor (mglL escata Pr-Co ) | 1 160,00% <5 20 0 100,00%
Manganés ( ugil Mn ) 1 i 100,00% <10 50 0 100,00%
Nitratos { mgiL NO; ) | | 100,00% <4 50 0 100,00%
Namero de coldnias a 22°C (ufdml. ) f [ 100,00% Nio detectado sem alteragia anormal - -
Numero de colénias a 37°C (ufcd/ml ) I I 100,00% Nio detecrado sem alteragio anormal - -
Oxidabilidade { mg/t. O, ) I i 100,00% <19 5 0 100,00%
pH { escala SGrensen ) 1 i 100,00% 73 (16°C) 6,5-9 0 100,00%
Sabor ( Taxa de diluigio 225° C ) i ! 100,00% <i 3 0 100,00%
Turvagio (UNT) 1 | 100,00% <05 4 0 100,00%
Pardmetros de Controlo de Inspec¢io 12 12 100,00% 1]
Actividade alfa total (referida a Am) (Bq / L) | I 100,00% <0,04 01 - .
Actividade beta total (referida a K) (Bq /L) | 1 100,00% <0,10 10 - -
Calcio ( mg/ Ca) i 1 100,00% 120 - -
Dose Indicativa Total (mSv/ane) I f 100,00% <0,10 - - -
Dureza total ( mg/l. CaCO, } I I 100,00% 3 - - -
Enterocacos ( ufc/100 ml.) | 1 100,00% ] 0 o 100,00%
Magnésio ( mgiL Mg ) | | 100,00% 20 . R
Radio (Bg/t) I I 100,00% <100 500 o 100,00%
Pesticidas individuais e total ( pg/L } i i 100,00% <0,10 12 0 100,00%
» Terbutitazina ( ug/l ) 1 I 100,00% <0,050 olo 0 100,00%
» Desedlterbutilazina g/l ) | I 100,00% <0,050 0,10 0 100,00%
» Diurdo ( pg/l) t I 100,00% <0,050 0,10 0 100,00%

"Avaliac;io: Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribufda a essa Entidade estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.® 15272017, de 7 de Dezembro.

Pdg. 2 de 6, 17/05/2018




Ponto de Entrega (PE): C.M. Pampilhosa da Serra: Pampilhosa da Serra - Carregal

Grupo Aguas de Portugal

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Entidade Gestora Abastecida: C.M. Pampilhosa da Serra

Pontos de Amostragem (representativos do PE): Salda Reservatério Carregal

PERIODO DE COLHEITA:
1° TRIMESTRE / 2018

N.° DE AMOSTRAS PCQA Valar Determinado Valor Paramétrico N® Amostras > "
Pardimetros Miximo Minimo {Decreto-lel n.® Valor Paramétrico | Cumprimenta
Previstas Realizadas % Cumprimento 1522017) Valor Paramétrico
Pardmetros Controlo de Rotina R1 3 3 100,00% 0
Bactérias coliformes ( ufc/100 mL ) I i 100,00% 4] 4] 0 100,00%
Clora residual disponivel { mg/L Cly) I 1 100,00% 0,50 - - -
Fscherichia coli { ufc/100 mL) I i 100,00% 0 0 o 100,00%
Parimetros Controlo de Rotina R2 13 13 100,00% ]
Aménio ( mgfl NH, ) I I 100,00% <0 050 0 100,00%
Cheira ( Taxa de diluigio a 25° C) ] i 100,00% <i 3 0 100,00%
Clostridium perfringens ( ufc/100 mL ) I i 100,00% 4] 0 0 100,00%
Condutividade { pSicm a 20°C) i I 100,00% 103 2500 0 100,00%
Cor (mg/L escala Pt-Co ) i I 100,00% <5 20 4] 100,00%
Manganés ( pg/l Mn ) I I 100,00% 13,1 50 0 100,00%
Nitratos  mg/l NO, ) | | 100,00% <4 50 0 100,00%
Ndmero de colénias a 22°C ( ufc/ml. ) [ I 100,00% Nio detectado sern alteragio anormal - -
Ndmero de colénias a 37°C (ufe/ml. ) t 1 100.00% Nio detectado sem alteragdo anormal - -
Oxidabilidade ( mgiL O ) | i 160,00% <19 5 0 100,00%
pH (escala SGrensen ) [ I 100.00% 73 (12°0) 659 0 100,00%
Sabor ( Taxa de diluigio 2 25° C) [ I 100,00% <l 3 Q 100,00%
Turvagio (UNT) | i 100,00% <05 4 0 100,00%
Parimetros de Controlo de Inspec¢io 12 12 100,00% [}
Actividade alta total (referida a Am) (Bq / L) I i 166,00% <004 ol . .
Actividade beta total (referida a K) (Bq / L) | i 100,00% <010 10 . .
Cilcio ( mglL Ca) | ! 100,00% <20 . - -
Dose Indicativa Total (mSv/ano) I | 100,00% <0,10 - - -
Dureza total { mg/l. CaCQy ) t | 100,00% 64 - N -
Enterocacos ( ufc/100 mi ) I ! 100,00% Q 0 0 100,00%
Magnésio ( mgll Mg ) | l 100,00% <20 . . R
Radio (BeL) i | 100.00% 198 500 0 100,00%
Pesticidas individuais e total { ug/l) I i 100,00% <0,10 Q5 0 100,00%
» Terbutitazina ( pgil ) ! i 10000% <0,050 0,10 0 100,00%
» Desetlterbutilazina ( g/l } | i 100,00% <0,050 6,10 [ 100,00%
» Diurio ( pg/L } | [ 100,00% <0,050 0,10 ] 100,00%

"Av.\liaqio: Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida a essa Entidade estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.° [52/2017, de 7 de Dezembro.

Pig 3 de 6, 17/05/2018




Grupo Aguas de Portugal

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Entidade Gestora Abastecida: C.M. Pampilhosa da Serra
Ponto de Entrega (PE): C.M. Pampllhosa da Serra: Pampilhosa da Serra - Dornelas do Zazere

P

Pontos de Amostragem (representativos do PE): Salda Reservatério Dornelas do Zézere

PER[ODO DE COLHEITA:
1° TRIMESTRE / 2018

N.° DE AMOSTRAS PCQA Valor Determinado Valor Paramétrico N® Amostras > %
Pardmetros Miximo Minimo (Decrato-let n.* Valor Paramétrico Cumprimenta
Previstas Realizadas % Cumprimento 15272017) Valor Paramétrice
Parimetros Controlo de Rotina RI 3 3 100,00% ]
Bactérias coliformes { ufe/100 mL) I I 100,007 [ [ ] 100,00%
Cloro residual disponivel ( mglL Cly) } 1 100,00% 0,50 . - -
Escherichia coli (ufc/100 mL ) I I 106,00% 0 V] 0 100,00%
Parimetros Controlo de Rotina R2 13 13 100,00% 0
Aménio ( mglt NH, ) i 1 100,00% <01 0,50 0 100,00%
Cheiro ( Taxa de dilvigio 2 25° C) I I 100,00% < 3 1] 100,00%
Clostridium perfringens ( ufc/100 mL ) 1 | 100,00% 0 0 0 100,00%
Condutividade ( yS/em a20°C ) I I 100,00% 51 2500 [ 100,00%
Cor (mglL escala Pe-Co ) 1 1 100,00% <5 20 0 100,00%
Manganés ( g/l Mn ) i 1 160,00% <10 50 0 100,00%
Nitratos { mg/L NO, ) I 1 100,00% <4 50 0 100,00%
Namero de coldnias a 22°C ( ufd/ml ) I i 100,00% Nio detectade sem alteragio anormal - -
Namero de coldnias a 37°C (ufc/ml ) I I 100,00% Nio detectado sem alteragio anarmal - -
Oxidabilidade (mg/L O, ) } | 100,00% <19 5 0 100,00%
pH (escala Strensen ) 1 | 100,00% 7.1 (16°C) 6,59 0 100,00%
Sabor ( Taxa de diluigda a 25° C) i I 100,00% <l 3 [ 100,00%
Turvagio (UNT) 1 | 100,00% <05 4 0 100,00%
Pardmetros de Controlo de Inspeccio 12 12 100,00% 1]
Actividade aifa total (referida a Am) (Bq/ L} i I 100,00% <0,04 0.1 - -
Actividade beta total (referida a K) (Bq / L) ! i 100,00% <0,10 10 . -
Caicio ( mglt. Ca) | } 100,00% 43 B . .
Dose Indicativa Total (mSv/ano} I i 100,00% <0,10 - - -
Dureza total ( mg/L CaCO, ) I ! 100,00% 17 - : - -
Enterococos { ufc/100 mL ) | 1 100,00% [ 0 0 100,00%
Magnésio ( mgiL Mg ) | 1 100,00% <0 . R
Radio (By/L) I 1 100,00% <100 500 0 100,00%
Pesticidas individuais e total { ug/L } I 1 100,00% <0,10 05 0 100,60%
» Terbutilazina ( pglL ) | 1 160,00% <0,050 o010 0 100,00%
» Desetilterbutilazina ( pg/L ) i I 100,00% <0,050 0,10 0 100,00%
» Diurdo ( pgil.} 1 I 100,00% <0,050 0,10 [ 100,00%

”Avaliac;io: Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribulda a essa Entidade estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.° 15272017, de 7 de Dezembro.

Pég. 4 de 6, 17/05/2018




EPAL

Grupo Aguas de Portugal

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Entidade Gestora Abastecida: C.M. Pampilhosa da Serra
Ponto de Entrega (PE): C.M. Pampilhosa da Serra: Pampithosa da Serra - Maxial

P

Pontos de Amostragem (representativos do PE): Safda Reservatério Maxial

PERIODO DE COLHEITA:
1° TRIMESTRE / 2018

N.° DE AMOSTRAS PCQA Valor Determinado Valor Paramétrica N® Amostras > %
Pardmetros Miximo Minimo (Decrato-lein.* Valor Paramétrico Cumprimento
Previstas Realizadas % Cumprimento 1522017) Valor Paramétrico
Parimetros Controlo de Rotina R 3 3 100,00% ]
Bactérias cofiformes (ufe/[00 mL ) I [ 100,00% [¢] 0 0 100,00%
Cloro residual disponivel ( mg/L Cl,) | I 160,00% 0,60 B . .
Escherichia colf { ufd/ 100 mL) I I 160,00% 0 0 [} 100,00%
Parimetros Controlo de Rotina R2 13 13 100,00% Q0
Amérnio ( mgil NH, ) i i 100,00% <0,1 050 0 100,00%
Cheiro { Taxa de diluigio a 25° C) I i 100,00% <i 3 o 100,00%
Clostridium perfringens ( ufc/100 mi. ) i i 100,00% o o 0 160,00%
Condutividade ( $1S/em a 20°C ) ] I 100,00% 48 2500 [ 100,00%
Cor {mg/L escala Pt-Co } 1 1 100,00% <5 20 0 100,00%
Manganés ( ugll Mn ) | ! 100,00% <i0 50 0 100,00%
Nitratos { mg/k NO; } I [ 100,00% <4 50 [¢] 100,00%
Namero de coldnias a 22°C (ufc/ml. } | I 100,00% Nio detectado sem alteragia anormal - -
Namero de coldnias a 37°C ( ufe/mlL )} I I 100,00% Nio detecrado sem alteragio anormal - -
Oxidabilidade { mgil O;) I [ 100,00% <L9 5 4] 100,00%
pH (escafa Sérensen ) I I 100,00% 75 (i1 °C) 6,5-9 0 100,00%
Sabor ( Taxa de diluicio 2 25° C) I I 100,00% <l 3 0 100,00%
Turvagio (UNT} I i 100,00% <05 4 0 100,00%
Parimetros de Contreolo de Inspeccio 12 12 100,00% 0
Actividade alfa cotal (referida a Am) (Bq / L) | i 100,00% <004 0. . R
Actividade beta towl (referida a K} (Bq/ L) ] i 100,00% <0,10 1o - -
Cilcio ( mg/l Ca) | ] 100,00% 28 . . B
Dose Indicativa Toal (mSviano) 1 ] 100,00% <0,10 . . B
Dureza total { mg/l. CaCO, y i | 100,00% H - - -
Enteracacos ( ufc/100 mL) i | 100,00% o 0 ] 100,00%
Magnésio ( mg/l. Mg} | | 100,00% <20 - - -
Radio (Be/L) | i 100,00% <100 500 0 100,00%
Pesticidas individuais e total ( pg/L ) | I 100,00% <0,10 05 [ 100,00%
» Terbutitazina ( ygil } | I 100.00% <0,050¢ 0,10 0 100,00%
> Desedlterbutilazina { pg/L ) 1 t 100,00% <0,05¢ 0,10 0 100,00%
» Diurdo ( g/l ) | 1 100,00% <0,050 0,10 0 100,00%

”szlia;io: Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribufda a essa Entidade estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.° 1522017, de 7 de Dezembro.

Pig. § de 6, 17/05/2018




Grupo Aguas de Portugal

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Entidade Gestora Abastecida: C.M. Pampilhosa da Serra
Ponto de Entrega (PE): C.M. Pampilhosa da Serra: Pampilhosa da Serra - Pévoa da Raposeira
Pontos de Amostragem (representativos do PE): Salda Reservatério PGvoa da Raposeira

PER[ODO DE COLHEITA:

1° TRIMESTRE / 2018
N.® DE AMOSTRAS PCQA Valor Determinado Valor Paramétrico N° Amostras > "
Parimetros Méxima Minimo {Decreto-lel n.* Valor Paramétrico Cumprimento
Previstas Realizadas % Cumprimenta 15212017} Valor Paramétrico
Parimetros Controlo de Rotina R 3 3 100,00% ]
Bactérias coliformes ( ufc/100 mL ) 1 1 100,00% [ 0 0 100,00%
Cloro residual disponivel ( mg/L Chy) 1 i 100,00% 0.80 - - -
Escherichia coli { ufc/100 mbL) 1 1 100,00% a 0 0 100,00%
Parimetros Controlo de Rotina R2 13 13 100,00% 0
Aménio ( mgiL NH, ) | I 100,00% <.l 0,50 0 100,00%
Cheira { Taxa de diluigio 2 25° C) i i 100,00% <t 3 0 100,00%
Clostridium perfringens { ufc/100 mL ) | } 100,00% 0 0 0 100,00%
Condutividade ( #S/cm 2 20°C) i I 100,00% 51 2500 [ 160,00%
Cor (mg/L escala Pr-Co ) 1 I 100,00% <5 20 o 100,00%
Manganés ( pg/l. Mn) i i 100,00% <i0 50 [ 100,00%
Nitratos ( mg/l. NO, } i I 100,00% <4 50 [ 100,00%
Nimero de colénias a 22°C (ufc/mlL ) 1 I 100.00% Nio detectado sem alteragio anormal - -
Nimero de coldnias a 37°C ( ufc/mL ) i I 100,00% Nio detectada sem alterago anormal - -
Oxidabilidade { mg/l. O, )} 1 I 100,00% <L9 5 0 100,00%
pH (escala Sérensen } 1 I 100,00% 7.5 (11°C) 65-9 ¢ 100,00%
Sabor { Taxa de diluigio a 25° C) 1 [ 100,00% <l 3 0 100,00%
Turvagio (UNT) i I 100,00% <05 4 o 100,00%
Parimetros de Controlo de Inspeccio 12 12 100,00% 0
Actividade ala total (referida a Am) (Bq / L) i i 160,00% <004 o B .
Actividade beta total (referida a K) (Bq / L) ! i 100,00% <0,1D 1o B -
Ccio ( mg/L Ca ) i | 100,00% 30 . . .
Dose Indicativa Total (mSv/ano} I I 100,00% <0,10 - - -
Dureza total ( mgll CaCO, ) | ! 100,00% I . . -
Enteracocos (ufc/100 mt. ) | f 100,00% Q [ [ 100,00%
Magnésio { mg/L Mg ) I | 100,00% <10 . . ;
Radio (Bg/L) | I 100,00% <}0,0 500 0 100,00%
Pesticidas individuais e total ( pg/l. ) | I 100,00% <0,10 0,5 4] 100,00%
» Terbutilazina ( pg/L ) 1 i 100,00% <0,05¢ 0,10 3} 100,00%
» Desetilterbutlazina { pg/t. ) [ i 100,00% <0,050 0,10 0 100,00%
» Diurgo ( g/l ) ! ! 100,00% <0,050 0,10 ) 100,00%

I(Awliaqic: Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida a essa Entidade estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.° 15272017, de 7 de Dezembro.
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