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EDITAL N.2 05/2020

QUALIDADE DA AGua

22 TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n? 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicagio dos resultados analiticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribuicdo
na &rea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaidzere, Ansifio, Castanheira de Péra, Figueiré dos Vinhos, Géis, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogdo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE ADURAO

A Valores Comprimento |
Pardmetro Unidades N Anelles legislacdo (%)
Previstas Realizadas Minimo Maximo VP!
(%)

CONTROLO DE ROTINA 1 _ - B
DesInfetante Resldual | me/L Cl 1 100 0,44 | - -
Bactérias coliformes | *  ufe/100 mL 1 1oo 0 0 100
E. Coli | ufe/100 mL 1 100 0 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro - fator diluicio 1 100 <1 3 100
Sabor fator diluizio 1 100 <1 3 100

| pH Escala Sorénsen 1 | 100 6,8 |26,5e9,0 100
Condutividade pSfem 1 100 55,1 | 2500 100
Cor mg/L Pt-Co 1 100 | <5 | 20 100
Turvacio NTU 1 100 . <0,3 4 100
Enterococos 1 ufe/100 mL 1 00 | 0 0 100
Coldnias totals a 222C ufe/l mL 1 100 ND? - -
Colénlas totals a 372C ufe/l mL 1 100 | ND - -
CONTROLO DE INSPECCAOD
Clostridium ufe/100 mL 1] -
perfringens

1yp - valor Paramétrico {Dec. Lel 152/17);
2 ND - N¥o detetado



Alumfnio [ HE/L Al 200 -
Amédnlo I me/L NHq 0,50 -
Benzo (a) olreno Y 0,010 -
Célclo mg/L Ca - -
Chumbo _ug/LPb 10 -
Cobre mg/L Cu 2,0 -
Crémio ug/LCr| 1 | 50 -
Dureza Total mg/L CaCOs | - -
Ferro pi/L Fe 200 -
HAP's® e/l 100 -
Magnésio mg/L | - -
Manganés ug/L Mn | 50 -
Nitritos mg/L NOz _ 0,5 -
Niquel HE/L NI | 20 -
Oxidabilidade mg/L O2 | 5 -
Trihalometanos pg/L 100 -
(THM)* |

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administragdo da APIN,

' ﬁwhm_

Luis Miguel Correla Antunes

35oma das concentragBes de 4 substdnclas Individuals (Benzo{b)}fluoranteno; Benzo{k)fluorantenc; Benzo{ghl)perileno; Indeno(1,2,3-cd}pirenc);
4 soma das concentragbes de 4 substancias individuals {Cloroférmio; Bromoférmlo; Dibromoclorometano; Bromodiclorometana;



L,

* l,; APIN

EDITAL N.2 08/2020

QUALIDADE DA AGUA

22 TRIMESTRE DE 2020

ZONA DE ABASTECIMENTO DE ARADAS

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares é efetuada no presente Edital:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lel n2 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicaco dos resultados analiticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribui¢io
na 4rea de abrangéncia da APIN —~ Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os

concelhos de Alvaldzere, Ansifio, Castanheira de Péra, Figueird dos Vinhos, Gdis, Lous8, Pampilhosa da Serra, Pedrogédo

Valores Comprimento
N2 =
Pardmetro Unidades o legislacio (%)
Previstas Realizadas Minimo Méximo VP!
(%)
CONTROLO DE ROTINA 1
Desinfetante Residual mg/L Cl 1 100 0,22 - -
Bactérias colifermes ufe/100 mL 1 100 0 0 100
E. Coli ufc/100 mL 1 00 0 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro fator diluicio 1 100 <1 3 100
Sabor fator diluizZo 1 100 <1 3 100
pH Escala Sorensen 1 100 6,7 26,5e95,0 100
Condutividade usfem 1 100 47,3 2500 100
Cor = mg/L Pt-Co 1 100 <5 20 100
Turvacdo NTU 1 100 <0,3 4 100
Enterococos ufc/100 mL 1 100 0 ¥ 100
Colénias totais a 2202C ufc/l mL 1 100 ND? - -
Colénias totais a 372C ufe/l mL 1 100 | ND - -
CONTROLO DE INSPECCAD B
Clostridium ufc/100 mL 0 -
perfringens

1 vp - valor Paramétrico (Dec. Lel 152/17);
2 ND - NEo detetado




Aluminio ue/LAl 200
Aménio mg/L NHa | 0,50
Antiménio pe/L Sh ' _ 5
Arsénio pz/L As | 10
Benzeno g/l 10
Benzo (a) plreno ue/L 0,010
Boro mi/L | - 1,0 .
Bromato ug/L BrOs 10 -
Cadmlo ug/LCd 5.0 -
Célcio mg/LCa - .
Cianetos ug/L CN 50 -
Cloretos mg/LCl 250 -
Chumbo . He/L Pb 10 -
Cobre mg/L Cu 20 -
Crémio pe/LCr 50 -
1,2-dIcloroetano HE/L 3,0 -
Dureza Total mg/L CaCOs | - s
Ferro pe/LFe 200 | - -
Flouretos me/LF 15 - :
HAP’s? pE/L 100 -
Magnésio mg/L - -
Manganés pE/L Mn 50 -
Nitratos mz/L NOs | 50 -
Nitritos mz/L NO2 | 05 -
Merciirio ue/L He | 10 | -
Nfauel ug/L Ni | 20 -
Oxidabilidade mg/L Oz .5 -
Selénio HE/L Se 10 -
Sédio mg/L Na 200 -
Sulfatos me/L S04 250 -
Tetracloroeteno e He/L 10 i
tricloeteno
Trihalometanos ue/L 100 -
THM)* N —
Alfa-Total Ba/L ! 0,50 -
Dose Indicatlva mSv | 0,10 -

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administragéio da APIN,

iU f\"’l““‘_‘

Luis Miguel Correla Antunes

35oma das concentraglies de 4 substinclas individuais {Benzo{b}fiucranteno; Benzo(kjflucranteno; Benzo{ghl)perileno; Indeno(1,2,3-cd)plreno);
# Soma das concentragBes de 4 substinclas Individuals (Cloroférmio; Bromoférmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;
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EDITALN.2 09/2020
QUALIDADE DA AGUA
2e TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n2 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicag8o dos resultados analiticos do controlo efetuado & dgua fornecida a partir da rede de distribuicdo
na 4rea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaidzere, Ansifio, Castanheira de P&ra, Figueird dos Vinhos, G6is, Lous8, Pampilhosa da Serra, Pedrogéo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Polares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE BOICAS

7 . Valores Comprimento |
Parametro Unidades N Anélses legislacso (%)
Previstas Realizadas Minimo Maximo VP!
(%}
CONTROLO DE ROTINA 1 |
Desinfetante Resldual mg/LCl 2 | 100 006 | 007 | - -
Bactérias collformes ufc/100 mL 1 | 100 0 0 100
E. Coli ufc/100 mL 1 ’ 100 0 | 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2 )
Cheiro fator diluiclio| | I -
Sabor fator diluicio | 3 -
pH Escala Sorensen | 26,5e9,0 -
 Condutividade uSfem | 2500 -
| Cor mg/L Pt-Co 20 -
| Turvagio NTU | 4 =
Enterococas ufe/100 mL | | 0 -
Colénias totals a 222C ufc/ImL | - -
Coldnias totais a 378C ufe/ImL | - -
CONTROLO DE INSPECCAO ]
Clostridium ufe/100 mL 0 - |
perfringens .
Aluminio l HE/LAI . | 200 | -

1P - valor Paramétrico (Dec. Lel 152/17);



Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administraco da APIN,

| ﬁnhm_

Lufs Migue! Correia Antunes

255ma das concentragles de 4 substénclas Indlviduals {Benzo{b)flucranteno; Benzo{k)fluoranteno; Benzo{ghl)perileno; Indeno(1,2,3-cd)pirenc);
3 soma das concentragBes de 4 substinclas indviduals (Clorefdrmio; Bromoférmic; Dibromoclorametano; Bromodiclorometano;

Aménio mg/L NH4 | 050
Antiménlo ug/LSb 5
Arsénlo ue/LAs 10
Benzeno ug/l | __ | 10
Benzo (a) pireno e/l | 0,010
Boro mg/L | .10
Bromato ug/L BrOs |10
Cdmio ug/L Cd |50
Céicio mg/LCa - |
Clanetos ug/LCN 50 |
Cloretos mg/LCl 250 |
Chumbo ug/L Pb | 10
Cobre mi/L Cu 2,0
Crémio pe/LCr 50
1,2-dicloroetano Je/L 3,0
Dureza Total mg,/L CaCOs -
Ferro jg/L Fe 200
Flouretos mz/LF 15
HAP’s? HE/L 100
Magnésio meg/L -
Manganés HE/L Mn 50
Nitratos mg/L NOs 50 _ ]
Nitritos mz/L NOz 0,5
Mercdrio HE/L He 1,0
Nlauel pe/L Ni 20
Oxldabilidade mg/L Oz | 5
Selénlo e/l Se | 10
Sédio mg/LNa 200
Sulfatos mg/L 50s 250
Tetracloroeteno ug/L 10
tricloeteno
Trihalometanos ug/L 100
{THM)? 1
Alfa-Total Ba/L 0,50
Dose Indicativa mSv/ano 0,10
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EDITALN.2 11/2020

QUALIDADE DA AGUA

22 TRIMESTRE DE 2020

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Polares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE BRACAL

4% APIN

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n® 152/2017, de 7 de
dezembra, a publicacdo dos resultados analiticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribuicdio
na area de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os

concelhos de Alvaiézere, Ansifio, Castanheira de Péra, Figuelré dos Vinhos, Géis, Lousd, Pampllhosa da Serra, Pedrogdo

a Valores Comprimento
Parametro Unidades 8 Andlses leglsiagéo (3)
Previstas Realizadas Mfimo Méximo VPl
{%)
CONTROLO DE ROTINA 1 R
Desinfetante Residual mg/L Cl 2 100 <0,05 | 0,10 - -
Bactérlas collformes ufc/100 mL 2 100 0 0 100
E. Coli ufc/100mL| 2 100 0 0 | 100
| CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro fator diluic8o 1 | 100 <1 3 100
Sabor fator dilui¢gio 1 100 <1 3 100
gH _Escala Sorensen| 1 100 7,1 26,5e9,0 100
Condutividade usfem 1 100 58,1 2500 100
Cor mg/L Pt-Co 1 100 <5 20 100
Turvacio NTU 1 100 <0,3 4 100
Enterococos ufc/100 mL 1 100 0 0 100
Coldnias totais a 22°C ufc/l mL 1 100 ND? -
Coldnias totais a 378C ufe/l mL 1 | 100 ND - -
CONTROLO DE INSPECCAO
Clostridium | ufc/100 mL 1 100 0 0 100
perfringens -

1 VP - Valor Paramétricg (Dec. Lei 152/17);
2 ND - Ndo detetado;



Alum(nio pp/LAIL 1 100 <20 200 100
Amédnio mi/L NH4 1 100 <0,050 0,50 100
Antiménio ug/LSb 1 100 <0,05 5 100
Arsénio pi/L As 1 100 0.43 10 100
Benzeno ugEil 1 100 <0,3 1,0 100
Benzo ial pireno ug/L 1 100 <0,002 0,010 100
Boro mg/L 1 100 <0,10 1,0 100
Bromato He/LBrQ3 1 100 <3 10 100
Cadmio pe/LCd 1 100 <1,0 5,0 100
Célcio mg/LCa 1 100 2,8 - -
Cianetos pe/LCN 1 100 <1,0 50 100
Cloretos mg/LCl 1 100 6,0 250 100
Chumbo uell Pb 1 100 <3 10 100
| Cobre _mg/LCu| 1 100 0,021 2,0 100
Crémio ue/LCr 1 100 <5 50 100
1,2-dicloroetano ua/l | 1 100 <0,3 3,0 100
Dureza Total mig/L CaCO3 1 100 17 - -
Ferro HE/L Fe | 1 100 35 200 100
Flouretos mg/LF | 1 100 <0,050 1,5 100
HAP's3 pafl 1 100 <0,005 100 100
Magnésio mz/L 1 100 2,5 - -
Manganés g/l Mn 1 100 <10 50 100
Nitratos mg/L NOs 1 100 2,7 50 100
Nitritos mg/L NO2 1 100 <0,020 0,5 100
| Mercirio pe/kHg| 1 100 <0,30 1,0 100
| Niguel pe/L NI 1 100 <5 20 100
| Oxidabllldade mg/L 02 1 100 <2,0 5 100
Selénlo ug/LSe 1 100 <0,5 10 100
Sédio mg/L Na 1 100 6,8 200 100
Sulfatos mz/L 504 1 100 6,3 250 100
Tetracloroeteno Mg/l i 100 <3 10 100
tricloeteno
Trihalometanos pe/L 1 100 <3 100 100
THM}4
Alfa-Total Ba/L 1 100 <0,04 0,50 100
Dose Indicativa mSv/ano 1 100 <0,10 0,10 100

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administrag8o da APIN,

< : ﬁm}um__

Lufs Miguel Correla Antunes

¥Soma das concentragBes de 4 substinclas Individuals (Benzo{b)fluoranteno; Benzo(kifluorantene; Benzo{ghi)perileno; Indeno(1,2,3-cd)pirenc);
4 soma das concentragdes de 4 substancias Indlviduals {Clorofdrmio; Bromoférmie; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;
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APIN

EDITAL N.2 12/2020

QUALIDADE DA AGUA

22 TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n2 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicacdo dos resultados analiticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribuicdo
na area de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaidzere, Ansifio, Castanheira de P&ra, Figueird dos Vinhos, Géis, Lousd, Pampllhosa da Serra, Pedrogdo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Polares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE BREIO DE BAIXO

N.2 Andlises Valores Comprimento '
Parémetro Unidades lerlsl %
Previstas Realizadas Minimo Maximo VP!
(%)
CONTROLO DE ROTINA 1 P .
Desinfetante Residual mg/LCI| 2 100 014 | 057 | - -
Bactérias collformes ufe/100 mL 2 100 0 0 100
E. Coli ufc/100 mL 2 100 0 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro fator diluicio | 3 -
Sabor fator diluicso | 3 -
pH Escala Sorensen | 26,5e9,0 -
Condutividade uS/em | 2500 -
Cor mg/L Pt-Co 20 -
Turvagdo NTU = 4 -
Enterococos | ufe/100 mL : 0 -
Colénias totais a 22°C | ufe/l mL - -
Colénias totais a 372C | ufe/imL| - -
Ferro | ug/L Fe 200 -
CONTROLO DE INSPECCAO
Clostridium ufe/100 mL 0 -
perfringens

Lvp - valor Paramétrico {Dec. Lel 152/17);



| Alumio ug/LAI| 200 -
| Aménlo mg/L NH4 0,50
| Antimdnio HE/L Sb 5
Arsénio pe/LAs 10
Benzeno pg/L 10
Benzo ia| pireno ML 0,010
Boro mg/L 1,0
Bromato jg/L BrO3 10 -
Cadmio pg/lLcd 50 -
Célcio | mz/LCa - -
Cianetos | __pa/LCN 50 -
Cloretos | me/Ld T 250 -
Chumbo HE/L P | 10 -
Cobre mg/L Cu _ 2,0 -
Crémio He/LCr 50 -
1,2-dicloroetano e/l 3,0 -
Dureza Total mg/L CaCO3 - -
Flouretos mg/LF! 15 -
HAP's2 pg/L 100 -
Magnéslo mg/L - -
Manganés s/l Mn 50 -
Nitratos me/L NOs 50 -
Nitritos me/L NO2 0.5 -
Merciirio HE/LHg 1,0 -
| Nfquel _ ue/LNI| g L 20 -
Oxidabilidade mg/L 02 5 -
Selénlo pe/L Se 10 -
Sédio o mg/L Na 200 -
Sulfatos mg/L S04 : 250 -
Tetracloroeteno e pe/L : 10 -
tricloeteno
Trlhalometanos Mg/l | 100 -
[THM)3
Desetilterbutilazina He/L 0,10 -
Diur&o pE/L 0,10 -
Terbutilazina pe/L 0,10 -
Imidaclopride pa/l| _ | 010 | -
Alfa-Total Bo/L 0,50 | -
Dose Indicativa .'- mSv/ano 0,10 -

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administragdo da APIN,

'ﬁw)um_-

Lufs Miguel Correia Antunes

25oma das concentragBes de 4 substinclas Individuals (Benzoib)fluoranteno; Benzo{kifluoranteno; Benzo{ghl)perilens; Indena(1,2,3-cd}pirenc);
8 soma das concentracBes de 4 substanclas Individuals (Cloroférmio; Bromofdrmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;




Y AL,

APIN

EDITAL N.2 13/2020

QUALIDADE DA AGUA

2e TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n2 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicagéo dos resultados analiticos do controlo efetuado a 4gua fornecida a partir da rede de distribuigdo
na drea de abrangéncia da APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaldzere, Ansido, Castanheira de Péra, Figueir$ dos Vinhos, Géis, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE BREJO DE CIMA

2 Andli Valores Comprimento
Parametro Unidades = Yerfolonto 4}
Previstas Reslizadas Minimo Maximo VP!
(%)

'CONTROLO DE ROTINA 1 —
Desinfetante Residual mg/LCll 2 100 005 | 009 - -
Bactérlas coliformes ufc/100 ml 2 100 0 0 | 100
E. Coli ufc/100 mL 2 100 0 0 | 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro fator diluiczo B 3
Sabor fator diluicdo 3
pH Escala Sorensen i 100 6,5 26,5e9,0 100
Condutividade 1 us/fem 2500 .

| Cor mg/L Pt-Co 20 -
Turvacdo NTU 4 -
Enterococos ufc/100 mL 0]

Colénias totais a 222C | ufc/l mL -

Colénias totais a 372C | ufe/l mL | -

CONTROLO DE INSPECCAO
Clostridium ufe/100 mL 0
perfringens - | I
Aluminio pz/L Al 200

L \P - valor Paramétrico (Dec. Lei 152/17);



Amdnio mg/L NH4 0,50 | -
Antiménlo pg/LSb 5 | -
Arsénio pe/LAs | 10 -
Benzeno /L | 10 | -
Benzo (a) pireno /i | 0,010 | -
Boro mz/L| 1,0 -
Bromato KE/L BrO3 10 -
Cadmio ug/LCd 5,0 -
Calclo mg/L Ca - -
Cianetos pe/LCN . 50 -
Cloretos mg/LCl | | | 250 -
Chumbo pe/LPb ' ' | 10 -
Cobre mg/L Cu [ | 20 -
Crémio _ paLCr | 50 -
1,2-dicloroetano Hell 30 -
Dureza Total mg/L CaCO3 - -
Ferro ug/LFe 200 -
Flouretos mg/LF 1,5 -
HAP's2 ug/L 100 -
| Magnésio mg/L - -
Manganés LE/L Mn 50 -
Nitratos me/L NOs ' 50 -
Nitritos mi/L NO2 0,5 -
| Merclrio pe/LHe L0 -
Nfauel pe/L NI 2 0 -
| Oxldabllidade mg/L 02 ) 5
| Selénlo Le/L Se 10
sédio mg/L Na | 200
Sulfatos mg/L504 250
Tetracloroeteno He/L 10 |
tricloeteno | '
Trihalometanos pefL 100
(THM)3 ]
Alfa-Total Ba/L | 0,50 :
Dose Indicativa mSv/ano | 0,10 -

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administragdo da APIN,

' }%w)'uw__

Luis Miguel Correia Antunes

2soma das concentragBes de 4 substanclas individuals {Benzo{b)fluoranteno; Benzo{kiiucranteno; Benzo{ghl)perilenc; Indeno(1,2,3-cd)pireno);
3 soma das concentragdes de 4 substanclas Indlviduals {Cloreférmlo; Bromoférmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;



/%% APIN

EDITAL N.2 18/2020

QUALIDADE DA AGUA

2¢ TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n2 152/2017, de 7 de
dezembro, a publica¢do dos resultados analiticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribuicéo
na drea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaldzere, Ansio, Castanheira de P&ra, Figuelrd dos Vinhos, Géis, Lous8, Pampilhosa da Serra, Pedrogfo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Polares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE CAMBA

N.2 Analises D fl;f;‘ls.i:;;':"ﬂnﬂ (%)
IR IO StELs Previstas Realizadas Minimo Méximo VP!
(%)

CONTROLO DE ROTINA 1 _
DesInfetante Residual mg/LCl 1 100 0,08 ! - -
Bactérlas coliformes ufe/3.00 mL 1 100 0 0 100
E. Coll ufc/100 mL 1 100 0 _ 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2 .
Cheiro fator diluicdo | 3 [ -
Sabor fator diluicgo 3 -
gH Escala Sorensen 26,5290 -
Condutividade usS/em 2500 -
Cor mg/L Pt-Co 20 -
Turvagio NTU 4 -
Enterococos ufc/100 mL 0 -
Coldnias totais a 222C ufc/l mL - -
Coldnias totals a 372C ufc/l mL | - -
Ferro ug/LFe| 200 -
CONTROLO DE INSPECCAO -

|' Clostridium ufc/100 mL [ 0 -

| perfringens

1 vp - valor Paramétrico {Dec. Lel 152/17);




| Aluminio ug/L Al 200 -
| Aménio mz/L NH4 0,50 -
' Antiménlo He/LSb | i i 5 T
Arsénfo pe/L As 10 .
Benzeno HelL 1,0
Benzo {a) pireno HE/L 0,010
Boro mg'L 1,0
Bromato {e/L Bro3 . 10 -
Cédmio ug/LCd 5.0 -
Célcio mg/LCa | - -
Cianetos /L CN | 50 -
Cloretos mg/LCl 250 -
Chumhbo ug/L Pb 10 -
Cobre mg/LCu | 2,0 -
Crémio pe/LCr| 50 -
1,2-dicloroetano /L | 3,0 -
Dureza Total mg/L CaCO3 | - -
Flouretos mg/LF| 15 -
HAP'S2 g/l . 1} | 100 ! -
 Magnéslo mg/L - -
Manganés pe/L Mn 50 | -
Nitratos mg/L NOs 50 | -
Nitritos mg/LNO2 , 05 | -
Mercdrio ug/L He | 1,0 -
Niquel ug/L Ni 20 -
Oxidabllidade me/L 02 5 -
Selénlo ui/L Se | 10 -
Sédlo mg/L Na 200 -
Sulfatos mg/L S04 | 250 -
Tetracloroeteno e Mg/l T -
tricloeteno
Trihalometanos pe/L 100 -
[THM)3 |
Desetilterbutilazina | ug/L 0,10 -
| Diur3o | ug/L 0,10 -
| Terbutilazina ' ug/l 0,10 -
Imidaclopride g/l 0,10 | -
Alfa-Total Ba/L 0,50 -
Dose Indicativa mSv/ano | 0,10 -

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administracdo da APIN,

) }%wlm._

Luis Miguel Correia Antunes

250ma das concentragbes de 4 substanclas Indlviduals {Benzo(b)fluoranteno; Benzo{k}fluoranteno; Benzo(ght)perileno; Indeno(l,2,3-cd)pirenc);
3 soma das concentraces de 4 substincias individuals {Cloroférmio; Bromoférmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;



&
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EDITAL N.» 22/2020

QUALIDADE DA AGUA

2¢ TRIMESTRE DE 2020

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE CARREGAL

APIN

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n? 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicacio dos resuitados analiticos do controlo efetuado a agua fornecida a partir da rede de distribuicdo
na drea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal interior, nomeadamente os

concelhos de Alvaidzere, Ansifio, Castanheira de P8ra, Figueiré dos Vinhos, Géls, Lous&, Pampllhosa da Serra, Pedrogdo

1 VP - valor Paramétrico [Dec. Lel 152/17);
2 ND - N2o detetado;

N.2 Anélises LD _ufor;laﬂ?:n[%}
ERSSuE Lpiages Previstas Realizadas Minimo Maximo VP
(%)

CONTROLO DE ROTINA 1

Desinfetante Residual mg/L Cl 1 100 0,82 - -
Bactérlas collformes ufe/100 mL 1 100 0 0 100

E. Coli ufc/100 mL 1 100 | 0 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2

Cheiro fator diluigdio 1 100 <1 3 100
Sabor fator diluicio 1 100 <1 3 100

eH Escala Sorensen 1 100 | 7.0 26,5¢9,0 100
Condutividade uSfem| 1 100 | 145 2500 100

Cor mg/L Pt-Co 1 | 100 | <5 20 100
Turvagiio NTUl 1 | 100 | 0,8 4 100
Enterococos ufe/100 mL |r 1 100 0 0 100 =
Colénlas totais a 222C ufe/ImL | 1 100 ND? -

| Colénlas totais a 372C ufe/imL] 1 | 100 | ND | - -

| CONTROLO DE INSPECCAO

Clostridium ufc/100 mL 0 -
perfringens - I R |




Aluminio ug/LAl 200
Aménlo mz/L NH4 0,50
Benzo (a) pireno HE/L 0,010
Célcio mg/LCa -

| Chumbo uz/L Pb 10
Cobre rrg/L Cu 2,0

| Crémio pe/LCr 50

| Dureza Total mg/L CaCO3 -
Ferro ug/L Fe 200
HAP's3 ue/L| 100
Magznésio mg/L -
Mangzanés pe/L Mn 50
Nitritos mg/LNO2 | 0,5
Nicuel wg/LNI| 20
Oxidabllidade mg/L 02 5
Trihalometanos ue/L 100
{THM)4

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administragiio da APIN,

) ﬁw}um..—

Luls Miguel Correla Antunes

Ssoma das concentragbes de 4 substdnclas Individuals {Benzo{b)fluoranteno; Benzolkifluoranteno; Benzo{ghl)perlleno; Indeno(1,2,3-cd)pirenc);
4 soma das concentracBes de 4 substancias Indlviduais (Cloroférmio; Bromofdrmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;



#

L,/

%5 APIN

EDITALN.2 25/2020

QUALIDADE DA AGUA

22 TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lel n2 152/2017, de 7 de

dezembro, a publicagiio dos resultados analiticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribuigéo

na 4rea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os

concelhos de Alvaidzere, Ansifio, Castanheira de Péra, Figueiré dos Vinhos, Géis, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogdo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE CARVALHO — PAMPILHOSA DA SERRA

. Valores Comprimento
Par&metro Unidades 4 Andlses leglstagéio (%)
Previstas Reallzadas Minimo Maximo VP!
(%)

CONTROLO DE ROTINA 1 -

Desinfetante Resldual | me/LCl| 2 100 <0,05 | 0,05 - -
Bactérias coliformes ufe/100 mL 2 100 0 0 100
E. Coli | ufe/100 mL 2 100 0 0 | 100
CONTROLO DE ROTINA 2

 Cheire fator diluiciio 1 100 <1 3 100
Sabor fator diluicdo 1 100 <] 3 100
PH Escala Sorensen 1 100 7,1 26,5e¢9,0 100
Condutividade psfem 1 100 413 2500 100
Cor mg/L Pt-Co 1 100 <5 20 100
Turva;io NTU 1 100 <0,3 4 100
Enterococos ufc/100 mL 1 100 0 0 100
Colbnias totais a 222C uf/l ml 1 100 ND? - -
Colénias totais a 372C ufe/l mL 1 100 2 - -
'CONTROLO DE INSPECCAQ

Clostridium ufe/100 mL 1 100 0 o 100
perfrinzens

1P - valor Paramétrico (Dec. Lei 152/17);

2 ND - N2o detetado;




Aluminio He/L Al 1 100 <20 200 100
‘Aménio B mg/LNH4| 1 100 <0,050 0,50 100 |
Antiménlo | ue/LSb 1 100 | <0,05 | 5 100
Arsénlo | ug/lAs| 1 100 | 017 10 100
Benzeno pg/L 1 100 <0,3 1,0 100
Benzo (a) pireno /L 1 100 . <0002 | 0,010 100
Boro mg:L 1 100 | <010 1,0 100
Bromato ug/L BrO3 1 100 <3 10 100
Cadmio pe/L Cd 1 100 <1,0 5,0 100
Célcio mz/LCa 1 100 2,7 - -
Clanetos ug/LCN 1 100 <1,0 50 100
Cloretos mg/LCl 1 100 5,0 250 100
Chumbe pe/L Pb 1 100 <3 10 100
Cobre me/L Cu | 1 100 <0,010 2,0 100
Crémio I pe/LCr 1 100 <5 50 100
1,2-diclorcetano pe/ll 1 100 <0,3 3,0 100
DurezaTotal | mg/LCaCO3| 1 100 12 = -
Ferro ug/LFe ! 1 100 10 200 100
Flouretos | mglLF i | 100 _ <0,050 1,5 100
HAP’s3 e/l 1 100 <0,005 100 100
| Magnésio me/L 1 | 100 _ 3 | - -
Manganés pE/L Mn 1 | 100 <10 50 100
Nitratos | mg/L NOs 1 | 100 1,2 | 50 100
Nitritos | mg/L NO2 1 100 <0,020 0,5 100
Mercdrio HE/L He 1 100 <0,30 1,0 100
Niguel HE/L NI 1 100 <5 20 100
Oxidabilidade mg/L 02 1 100 <2,0 5 100
Selénio pe/L Se 1 100 <0,5 10 100
Sédio mg/L Na 1 100 5.0 200 100
| Sulfatos mg/L S04 1 100 <5,0 250 | 100
Tetracloroeteno e pg/L 1 100 <3 0 | 100
tricloeteno .
Trihalometanos Hg/L 1 100 <3 100 | 100
(THM4 .
Desetilterbutilazina Hg/L | 1 100 <0,014 0,10 100
Diurdo ug/L 1 100 <0,014 ! 0,10 100
Terbutllazina HE/L 1 100 <0,014 . 010 100
Imidaclopride we/Ll 1 100 <0,014 0,10 100
 Alfa-Total Ba/L| 1 100 <0,04 050 100
| Dose Indicativa mSv/ano 1 100 <0,10 0,10 100

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administragfio da APIN,

ifhin—

Lufs Miguel Correia Antunes

85oma das concentragles de 4 substinclas Indlviduais (Benzo(b}flucranteno; Benzo{k}fluoranteno; Benzo(ghi)perlleno; Indeno{1,2,3-cd)plreno);
4 soma das concentracBes de 4 substinclas Individuals (Cloreférmio; Bromoférmio; Dibromaclorometano; Bromodiclorometano;



4

4% APIN

EDITAL N.2 29/2020

QUALIDADE DA AGUA

22 TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lel n2 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicacio dos resuitados analiticos do controlo efetuado a 4gua fornecida a partir da rede de distribuicdo
na drea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaidzere, Ansifio, Castanheira de Péra, Figueiré dos Vinhos, Géis, Lousd, Pampllhosa da Serra, Pedrogdo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Polares é efetuada no presente Edltal:

ZONA DE ABASTECIMENTOQ DE CASTANHEIRA DA SERRA

e 5 Valores Comprimento
Pardmetro Unidades N Ancllses legislacio {%)
Previstas Realizadas Minimo Maximo VP!
(%)
| CONTROLO DE ROTINA 1 )
Desinfetante Residual mg/LCl| 1 | 100 <0,05 -] -
Bactérias coliformes ufe/100mL| 1 100 | 0 0 | 100
| E. Coli ufc/100 mL 1 100 0 | 0 ! 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro fator diluicdo 3 -
Sabor fator diluigdo 3 -
gH Escala Sorensen 26,5e9,0 -
Condutividade uS/em 2500 -
Cor mg/L Pt-Co 20 -
Turvagdo | NTU 4 -
Enterococos ufe/100 mL 0 -
Colénlas totais a 222C | ufc/l mL - -
Colénias totals a 372C | ufc/l mL | - -
CONTROLO DE INSPECCAD
Clostridium ufc/100 mL 0 -
perfringens

1 vp - valor Paramétrico {Dec. Lel 152/17);



| Aluminio E/LAl 200 -
Amdnio mg/L NH4 0,50 -
Antiménio pe/Lsh 5 -
Arsénio pg/L As 10 -
Benzenoc HE/L 1,0 -
Benzo (a) pireno pE/L 0,010 -
Boro me/L 1,0 - _]
Bromato Hg/L BrO3 | 10 -
Cédmio ug/LCd | 5,0 -
Céiclo_ - mg/LCa| . M - -
Clanetos 1e/LCN 50 -
Cloretos mg/LCl 250 -
Chumbo He/L Pb 10 -

Cobre mg,/L Cu 2,0 -
Crémio He/LCrl 50 -
1,2-dicloroetano HE/L 3,0 -
Dureza Total mg/L CaCO3 . - -
Ferro pg/LFe | 200 -
Flouretos | mg/LF 1,5 -
HAP's2 : uelL 100 -
Magnésio mg/L | - -

| Manganés ug/L Mn i | 50 -
Nitratos mg/L NOa i 50 -
Nitritos mg/L NO2 0,5 -
Mercirlo He/LHg | 1 |10 =
Nfguel ug/L Ni | 20 -
Oxidabilidade mg/L 02 1 5 - !
Selénio ug/L Se 10 -

Sédio mg/L Na 200 -
Sulfatos mg/L SO4 250 -
Tetracloroeteno ua/L 10 -
tricloeteno 1
Trihalometanos pe/L 100 - '
(THM]3 |

Alfa-Total | B, | 0,50 | -
Dose Indicativa l mSv/ano | L 0,10 | -

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administragéo da APIN,

s ohon—

Lufs Miguel Correia Antunes

250ma das concentraglies de 4 substanclas individuals {Benzo{b)fluorantenc; Benzo{Kkifluoranteno; Benzo{ghi)perlieno; Indeno{1,2,3-cdpireno);
# soma das concentragBes de 4 substéinclas Individuals {Cloroférmio; Bromoférmio; Dibromeclorometano; Bromodiclorometano;



' I:'; APIN

EDITALN.230/2020

QUALIDADE DA AGUA

22 TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lel n2 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicac8o dos resultados anallticos do controlo efetuado & dgua fornecida a partir da rede de distribuicdo
na érea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaidzere, Ansi8o, Castanhelra de P&ra, Figueiré dos Vinhos, Géls, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogdo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares & efetuada no presente Edltal:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE CAVALEIROS

. Valores Comprimento
N.2 Andlises
X leglslacdio (%}
Ll Jiiedes Previstas Realizadas Minimo Méximo VP!
| — (%) o
CONTROLO DE ROTINA 1 - B B
DesInfetante Residual mg/LCl 1 100 0,17 - -
Bactérlas coliformes ufe/100 mL 1 100 0 0 100
E. Coli ufc/100 mL 1 100 0 0 | 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro fator diluigio ' 3 -
Sabor fator diluicdo 3 -
pH Escala Sorensen 26,5e9,0 -
Condutividade uSfem 2500 -
Cor mg/L Pt-Co 20 -
Turvagio NTU 4 -
Enterococos ufc/100 mL | 0 -
Colénias totais a 222C ufe/l mL | - -
Colénias totais a 379C ufc/l mL | - -
CONTROLO DE INSPECCAO
Clostridium ufc/100 mL 0 -
perfringens |
Aluminio | ug/LAl | 200 -

1 \'P - Valor Paramétrico {Dec. Lel 152/17);



Aménio ' mg/L NH4 0,50 -
 Antiménio /L Sb 5 -
| Arsénio ug/LAs 10 -
' Benzeno ug/L 1,0 -
| Benzo ia) plreno pg/L 0,010 -

Boro mg/L | 10 | -

Bromato jig/L BrO3 .10 -

Cédmio pe/Lcd | 50 -

Cilcio me/L Ca | - -

Cianetos Hg/LCN | 50 -

Cloretos mg/LCl | 250 -

Chumbo pe/LPb 10 -

Cobre mg/LCu 2,0 -

Cémio wghor| | [ 50 -

1,2-dicloroetano e/ 3,0 -

Dureza Total mg/L CaCO3 - -

Ferro HE/L Fe 200 -

Flouretos mi/LF 1,5 -

HAP's2 ue/L i 100 -

Mainéslo me/L | - -

Manganés ug/L Mn : 50 -

Nitratos mg/L NOs 50 -

Nitritos mg/L NO2 0,5 -

Mercirio He/LHg 1,0 -
Niquel HE/L Ni 20 -

Oxidabilidade mg/L 02 | 5 -
Selénlo o pe/LSe ! = | 10 | -

Sédlo ma/L Na | | 200 | -

Sulfatos mz/L S04 | 250 | -

Tetracloroetenc e Ke/L | | 10 | -

tricloeteno | .

Trihalometanos ug/L| 100 -

(THMI3

Alfa-Total Bg,/L 0,50 -

Dose Indicativa mSv/ano 0,10 -

Penela, 08 de Setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administragfio da APIN,

'ﬁﬂhw__

Luis Miguel Correia Antunes

25oma das concentragBes de 4 substanclas Individuals {Benzo{b)fluoranteno; Benzo{k}fluoranteno; Benzo{ghl)perlleno; indeno{1,2,3-cd)plreno);
8 soma das concentracles de 4 substanclas individuais (Cloroférmio; Bromoférmto; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;



%

EDITALN.2 31/2020

QUALIDADE DA AGUA

22 TRIMESTRE DE 2020

APIN

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n2 152/2017, de 7 de

dezembro, a publicagdo dos resultados analiticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribuigéo

na 4drea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Amblente do Pinhal Interior, nomeadamente os

concelhos de Alvaldzere, Ansi8o, Castanheira de Péra, Figueird dos Vinhos, Goéls, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogéio

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poilares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE CEIROCO

q Valores Comprimento
Parametro Unidades i legislacio (%)
Previstas Realizadas Minimo Maximo VP!
(%)
CONTROLO DE ROTINA 1
Desinfetante Residual mg/LCl] 1 100 0,57 | -
Bactérias coliformes ufc/100 mL 1 100 0 | 0 100
E. Coli ufc/100 mL 1 100 0 | 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro fator diluico | 3 -
Sabor fator diluiz8o | | 3 -
pH Escala Sorensen | | 26,5e9,0 -
Condutividade ys/em 2500 -
| Cor . mg/L Pt-Co | 20 -
Turvacdo NTU | | 4 -
Enterococos ufc/100 mL | 0 -
Col6nias totais a 22¢C ufc/l mL - -
Coldnias totais a 378C ufe/imL| - -
Ferro pe/LFe 200 -
CONTROLO DE INSPECCAO -
Clostridium ufc/100 mL 0 -
perfringens 1

1vp - valor Paramétrico {Dec. Lei 152/17);



Alumfnio pe/LAl 200 |
Aménio mg/L NH4 050 |
Antiménio ME/LSh | 5 |
Arsénio ue/L As 10

| Benzeno pe/L 1,0

| Benzo {a) pireno ug/L 0,010
Boro mg/L 1,0
Bromato /L BrO3 10
Cadmio up/LCd 5,0
Célcio mi/L Ca -
Cianetos HE/L CN 50
Cloretos mg/LCl 250
Chumbo HE/L Pb 10
Cobre mg/L Cu 2,0
Crémlo pe/LCr 50
1,2-dicloroetano HESL 3,0
Dureza Total mg/L CaCO3 -
Flouretos mg/LF 15
HAP’s2 e/l 100
Maznésio mg/L. -
Manganés pe/L Mn 50
Nitratos mz/L NOs 50
Nitritos mg/L NO2 0,5
Mercdrio pe/LHe 1,0
Niguel /L Ni 20
Oxidabilidade me/L 02 | 5
Selénio pe/L Se | 10
Sédio mg/LNa | 200
Sulfatos me/L S04 | 250
Tetracloroeteno Hg/L | 10
tricloeteno

Trihalometanos pe/L 100

| (THM)3

Alfa-Total | Ba/L 050 |
Dose Indicativa | mSv/ano 0,10 |

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administracéo da APIN,

: f\w}um—_

Lufs Miguel Correla Antunes

Zgoma das concentragdes de 4 substncias individuals (Benzo(b)flucranteno; Benzo(k}fluoranteno; Benzo{ghi)perileno; Indeno{1,2,3-cd)plireno);
3 soma das concentracBes de 4 substanclas individuals {Cloroférmio; Bromoférmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;



o/
%

APIN

EDITAL N.2 32/2020

QUALIDADE DA AGUA

22 TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lel n® 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicac8o dos resultados analiticos do controlo efetuado & &gua fornecida a partir da rede de distribuicdo
na drea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaidzere, Ansido, Castanhelra de Péra, Figueiré dos Vinhos, Géis, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogdo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE CEIROQUINHOD |

N.2 Andlises ECICE &"—M
i Rnldagss Previstas Realizadas Minimo Méximo VP
(%)

| CONTROLO DE ROTINA 1 -

| Desinfetante Residual mg/Lcl| 2 100 <0,05 | 0,10 - -
Bactérias collformes ufc/100 mL 1 100 0 0 100
E. Coli ufc/100 mL 1 100 ] 0 | 0 100

| CONTROLO DE ROTINA 2

| Cheiro fator diluiciio 3 -
Sabor fator diluizéo 3 -
pH Escala Sorensen 26,5e9,0 -
Condutividacde usfem 2500 -
Cor mg/L Pt-Co 20 | -
Turvagio NTU ! = 4 | -
Enterococos ufc/100 mL 0 -
Coldnias totais a 222C ufe/l mL - | -
Colénias totais a 378C ~ ufe/imL - ' -
Ferro _ _ug/LFe| 200 -
CONTROLO DE INSPECCAD
Clostridium ufc/100 mL 0 -
perfringens

1 P - valor Paramétrico (Dec. Lel 152/17);



Aluminio pg/LAl 200 |
Aménio me/L NH4 0,50
Antiménio ue/LSb 5
Arsénio LE/l As 10
Benzeno pg/L 1,0
Benzo (a) plreno uE/L 0,010
Boro me'L 1,0
Bromato ue/LBrO3 10
Cédmio pe/LCd 5,0
Célclo /L Ca -
Clanetos Le/LCN 50
Cloretos mg/LCl 250
Chumbo Le/LPb 10
Cobre mz/LCu 2,0
Crémio pe/LCr 50
1,2-dicloroetanc He/L 3,0
Dureza Total mg/L CaCO3 -
Flouretos mg/LF 1,5
HAP's2 pefL 100
Mazgnésio mix/L -
Manganés uE/L Mn 50
Nitratos m/L NOs 50
Nitritos mg/L NO2 0,5
Mercurio He/LHg 1,0
Niguel HE/L Ni 20
Oxidabilidade mg/L 02 5
Selénlo pg/L Se 10
Sédio mg/L Na 200
Sulfatos mg/L S04 | 250 |
Tetracloroeteno pe/L 10
tricloeteno

Trihalometanos pe/L | 100
(THM|3 |

Alfa-Total Bo/L | 0,50
Dose Indicativa mSv/ano 0,10

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administracdo da APIN,

' ﬁwm_

Luls Miguel Correia Antunes

250ma das concentragbes de 4 substénclas Individuals {Benzo{b}fluoranteno; Benzo(kifluoranteno; Benzo{ghl)perileno; Indeno(1,2,3-cd)plreno);
9 5oma das concentragBes de 4 substanclas Individuals (Cloroférmio; Bromoférmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;



EDITAL N.e 33/2020
QUALIDADE DA AGUA
22 TRIMESTRE DE 2020
Em conformidade com o Decreto-Lel n.& 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lel n2 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicagiio dos resultados analiticos do controlo efetuado & dgua fornecida a partir da rede de distribuicéo
na drea de abrangéncia da APIN - Emhresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os

concelhos de Alvaidzere, Ansifio, Castanheira de Péra, Figueird dos Vinhos, Géis, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogdo

Grande, Penacova, Penela e Vlla Nova de Polares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE CEIROQUINHO |l

Valores Comprimento
N.2 Anélises " (%)
Parémetro Unidades . . . . " leridacdo
Previstas Realizadas Minimo Méximo VP
(%)
CONTROLO DE ROTINA 1 _ -
Desinfetante Residual mg/L Cl 2 100 <0,05 - -
Bactérlas coliformes ufe/100 mL 1 100 0 0 100
E. Coll | ufe/100 mL 1 100 0 0 100
| CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro fator diluigso | 3 | -
Sabor fator diluicio | 3 -
oH Escala Sorensen | |26,5e9,0 | -
Condutividade pSfem | | 2500 -
Cor mg/L Pt-Co | | 20 -
Turvagiio NTU | 4 -
| Enterococos ufe/100 mL 0 -
| Col6nias totais a 222C ufe/l mL i -
‘Colénias totais a 372C ufe/l mL ' - |
CONTROLO DE INSPECCAQ ) ) |
Clostridium | ufe/100 mL 0 -
perfringens |
Aluminio pe/LAl [ 200 -

1P - valor Paramétrico (Dec. Lel 152/17);



Aménio mg/L NH4 0,50
Antlménio ug/LSh 5
Arsénlo peE/L As 10
Benzeno ug/L 1,0
Benzo ia| plreno ue/L 0,010
Boro mg/L 10
Bromato /L BrO3 10
Céidmio HE/LCd 5,0
Célcio mg/LCa -
Clanetos pe/LCN 50
Cloretos mz¢L Cl 250
Chumbo pg/L Pb 10
Cobre mg/L Cu 2,0
Crémio ug/LCr 50
1,2-dicloroetano pe/L 3,0
Dureza Total mg/L CaC03 -
Ferro ug/LFe 200
Flouretos mE/LF 15
HAP's2 ug/L 100
Magnésio mg/L -
Manganés pg/L Mn 50
Nitratos mg/L NOs 50
Nitritos mg/LNOQ2 05
Mercirlo #g/LHe 1,0
Niguel uE/LNI 20
Oxldabllidade mg/L 02 5
Selénlo ug/L Se 10
Sédio miz/L Na 200
Sulfatos mz/L S04 250
Tetracloroeteno He/L 10
tricloeteno

Trihalometanecs pg/L 100
(THM)3 __ I

Desetilterbutilazina uefL 0,10
Diurdo uge/L 0,10
Terbutllazina pe/l 0,10
Imidaclopride s/l 0,10
Alfa-Total Ba/L 0,50
Dose Indicativa mSv/ano 0,10

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administracdo da APIN,

) 'ﬁ:\w)um._

Lufs Miguel Correia Antunes

Zgama das concentracles de 4 substinclas individuals {Benzo{b)fluoranteno; Benzo(kjfluoranteno; Benzo{gh)perileno; Indenol(1,2,3-cd)plreno);
3 soma das concentragBes de 4 substéncles Indlviduals (Cloroférmlo; Bromeférmio; Dlbromoclorometano; Bromodiclorometano;



ANIIN

EDITALN.2 35/2020
QUALIDADE DA AGUA
2¢ TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicacgio dos resultados analiticos do controlo efetuado & dgua fornecida a partir da rede de distribuicdo
na area de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, hcmeadamente os
concelhos de Alvaidzere, Ansl8o, Castanheira de Péra, Figueiré dos Vinhos, Géls, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogéo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Polares é efetuada no presente Edita!:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE COELHAL

. . Valores Comprimento |
Par&metro Unidades N legislacio (%)
Previstas Realizadas Minimo Maximo VPt
(%)

CONTROLO DE ROTINA 1 -

| Desinfetante Residual mg/LCl 2 100 0,09 0,82 - | -
Bactérlas collformes ufe/100mL, 2 100 0 . 0 100
E. Coli  ufe/100mL| 2 100 0 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro fator diluicio| 1 100 <1 | 3 100
Sabor fator diluicSo | 1 100 <1 3 100
pH B Escala Sorensen| 1 100 6,5 26,5290 100
Condutividade usfem| 1 100 52,8 | 2500 | 100
Cor mg/LPtCo! 1 100 <5 20 100
Turvacio NTU 1 100 <0,3 4 100
Enterococos ufe/100 mL 1 100 0 Y] 100
Colénias totais a 222C ufe/ilmL| 1 100 ND? - -
Coldnias totais a 372C | ufc/l mL 1 100 ND - -

| CONTROLO DE INSPECCAO

| Clostridium ufe/100 mL 1 100 0 0 100

| perfringens

1vp - valor Paraméirico (Dec. Lel 152/17);
2 ND - N3o detetado;



Aluminio  pelLAll 1 100 <20 200 | 100
Aménlo mg/L NH4 1 100 <0,050 0,50 | 100
Antiménio uz/LSb 1 100 <0,05 5 100
Arsénlo pz/L As 1 100 0,09 10 100
Benzeno uesl 1 100 <0,3 1,0 100
Benzo (a) plreno pe/L 1 100 <0,002 0,010 100
Boro B mgz/L 1 100 <0,10 1,0 100
Bromato pg/LBro3| 1 100 <3 10 100
Cédmio ug/LCd| 1 100 <10 5,0 100
Célcio mi/LCal 1 100 21 - -
Cianetos pe/LCN| 1 100 <10 50 100
Cloretos mi/LCl 1 100 7,3 250 100
Chumbo HE/L Pb 1 100 <3 10 100
Cobre meg/L Cu 1 100 0,040 2,0 100
Crémio wg/LCr 1 100 <5 50 100
1,2-dicloroetano HE/L 1L 100 <0,3 3,0 100
| Dureza Total mg/L CaC03 1 100 12 - -
Ferro - pe/LFe| 1 100 35 200 100
Flouretos mg/LF 1 100 <0,050 15 100
HAP's3 gl 1 100 <0,005 100 100
| Magnéslo me/L 1 100 17 - -
| Manganés pg/L Mn 1 100 <10 50 100
Nitratos mg/L NOs 1 100 <1,0 50 100
Nitritos mg/L NO2 1 100 <0,020 0,5 100
Mercurio ug/L He 1 100 <0,30 1,0 100
Niguel pe/L Ni 1 100 <5 20 100
Oxidabllidade mg/L 02 1 100 <2,0 5 100
Selénio pe/L Se 1 100 <0,5 10 100
Sédio mg/L Na 1 100 7,0 200 100
Sulfatos mg/L S04 1 100 <5,0 250 100
Tetracloroeteno pe/L 1 100 <3 10 100
tricloeteno
Trihalometanos Hg/L 1 100 3 100 100
{THM)4
Alfa-Total Bo/L 1 100 <0,04 0,50 100
D_ose Indlcailva mSv/ano 1 100 <0,10 0,10 100

Penelg, 08 de setembre de 2020

O Presidente do Conselho de Administracio da APIN,

Lufls Miguel Correla Antunes

3soma das concentragBes de 4 substanclas individuais {Benzo(b)fluorantenc; Benzo{kjfluoranteno; Benzoighi}perileno; Indeno(1,2,3-cd)plrenoc);

4 soma das concentragBes de 4 substénclas Individuals {Cloreférmio; Bromofdrmlo; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;
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APIN

EDITALN.2 39/2020

QUALIDADE DA AGUA

28 TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n® 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicac8o dos resultados analiticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribuigdo
na &rea de abrangéncia da APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaldzere, Ansifio, Castanheira de Pé&ra, Figueird dos Vinhos, Géls, Lousd, Pampllhosa da Serra, Pedrogdo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE COVANCA

N.2 Andlises I Lo ngenio
Parimetro Unidades legislactio (%)
Previstas Realizadas Miimo Méximo VP
. (%)
| CONTROLO DE ROTINA 1 B B
Desinfetante Residual mg/LCl | 1 100 0,06 - -
Bactérlas coliformes ufc/100 mL 1 100 0 0 100
E. Coll ufc/100 mL 1 100 0 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro fator diluicio N 3 | -
Sabor fator dilui¢go 3 -
pH Escala Sorensen 26,5e9,0 -
Condutividade uSfem 2500 -
Cor mg/L Pt-Co 20 -
Turvagio NTU 4 -
Enterococos ufc/100 mL 0 -
Coldnias totais a 222C ufc/l mL - -
Colénias totals a 372C ufc/l mL | - -
CONTROLO DE INSPECCAO
Clostridium ufc/100 mL 0 -
perfringens
Aluminio pe/LAl 200 -

1 vp - valor Paramétrico (Dec. Lei 152/17);



Aménio mg/L NH4 0,50
Antiménlo g L Sb 5
Arsénio ug/L As 10
Benzeno el 10
Benzo 1a) plreno padl 0.010
Borc mgsL 1,0
Bromato LE/L BrO3 10
Cidmio pe/L cd 5,0
Célclo mg/LCa -
Cianetos pe/LCN 50
Cloretos mg/LCl 250
Chumbo HE/LPb ] 10
Cobre mz/L Cu 2,0
Crémio ug/L Cr 50
1,2-dicloroetano pe/L 3,0
Dureza Total mg/L CaCO3 -
Ferro ug/L Fe 200
| Flouretos me/LF 15
HAP's2 L 100
Magnéslo mg/L -
Manganés He/L Mn 50
Nitratos mg/L NOs 50
Nitritos mg/L NO2 0,5
Merctirlo ke/L Hg 1,0
Niguel HE/L NI 20
Oxidabilidade mg/L 02 5
Selénlo ] He/L Se 10
Sédio mg/L Na 200
Sulfatos mg/L SO4 250
Tetracloroeteno e pe/L 10
tricloeteno
Trihalometanos Mg/l 100
vz | |
Alfa-Total Bo/L 0,50
Dose Indicativa mSv/ano 0,10

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administrag8o da APIN,

' f/}mhm_

Lufs Miguel Correla Antunes

2goma das concentragbes de 4 substncias individuals {Benzo(bjfiucrantenc; Benzo(k)fluoranteno; Benzo(ghl}perlleno; Indeno({1,2,3-cd)pirenc);
3 soma das concentragBes de 4 substanclas Individuals (Cloroférmio; Bromoférmio; Dibromociorometano; Bromodiclorometano;
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APIN

EDITAL N.2 49/2020

QuALIDADE DA AGUA

22 TRIMESTRE DE 2020

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE FOZ DO RIBEIRO

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n? 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicagdo dos resultados analfticos do controlo efetuado & dgua fornecida a partir da rede de distribuicdo
na 4rea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os

concelhos de Alvaldzere, Ansido, Castanheira de Péra, Figueird dos Vinhos, Géls, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogdo

2 . Valores Comprimento
Par@metro Unidades N . . leglslacfio (%)
Previstas Realizadas Minimo Mdéximo VP!
(%)
CONTROLO DE ROTINA 1
Desinfetante Residual mg/LCl 1 100 0,38 . -
Bactérias collformes ufe/100 mL 1 100 0 0 100
E. Coli ufe/100mL| 1 100 0 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2 =
Chelro fatordiluigio| 1 | 100 <1 3 100
Sabor fator diluicdo 1| 100 <1 3 100
pH EscalaSorensen| 1 | 100 6,7 26,5e9,0 0?
Condutlvidade H5/em 1 | 100 69,1 2500 100
Cor mg/LPt-Co| 1 | 100 <5 20 100
Turvaggo NTU| 1 | 100 <0,3 4 100
 Enterococos ufe/100 mL 1 100 0 0 100
Colénias totais a 22eC ufc/l mL 1 100 ND? -
Colénias totais a 37eC ufe/l mL 1 100 ND -
| CONTROLO DE iINSPECCAOQ

L VP - Valor Paramétrico {Dec. Lel 152/17);
2 yerificou-se a nfo conformldade nos pardmetros assinalados devido ¥s Caracteristicas naturals {hidrogeolégicas) da origem de dgua;

3 ND — N#o detetado;



Clostridium ufc/100 mL 0
perfringens
Alum(nio ue/L Al | 200
Aménlo me/L NH4 : 0,50
Antiménio g/LSh| ] ! s
Arsénio ue/L As 10
Benzeno Be/L 1 1,0 :
Benzo al plreno pg/L i 0,010 | -
Boro me/L | 10 | -
Bromato ug/L Bro3 | 10 | -
Cadmio pa/LCd | 50 | -
Célcio mg/L Ca - -
Clanetos pg/LCN 50 -
Cloretos me/LCl 250 -
Chumbo pe/L Pb 10 -
Cobre mg/L Cu 2,0 -
Crémio ug/LCr 50 -
1,2dicloroetano HE/L | 30 | -
Dureza Total mg/L CaCO3 | | - -
Ferro ug/L Fe ! | 200 -
Flouretos mg/LF . 1,5 -
HAP's4 he/L E— 1100 :
| Magnésio mg/L - -
Manj:anés HE/L Mn 50 -
Nitratos mg/L NOs 50 -
Nitritos mg/L NO2 0,5 -
| Mercirio pe/L He 10 -
| Nlouel pe/L Ni 20 -
Oxldabllidade mg/L 02 5 -
Selénlo HE/LSe 10 -
Sédio mg/L Na 200 -
Sulfatos mg/L S04 250 -
Tetracloroeteno pe/L 10 -
tricloeteno
Trihalometanos Me/L | 100 -
(THM)5
Alfa-Total Ba/L _ 0,50 -
Dose Indicativa mSv/ano _ 0,10 -

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de AdministracSo da APIN,

' }%ﬁm._

Lufs Miguel Correia Antunes

4soma das concentragbes de 4 substénclas Individuals {Benzo(b)fuoranteno; Benzo(k)fluoranteno; Benzo{ghllperileno; Indena(l,2,3-cd)pireno);
5 Soma das concentrages de 4 substénclas Individuals {Cloroférmio; Bromoférmio; Dibromoclorometane; Bromodiclorometano;
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APIN

EDITAL N.2 40/2020

QUALIDADE DA AGUA

2¢ TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lel n2 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicacdo dos resultados analfticos do contrelo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribuicdo
na érea de abrangéncia da APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alval4zere, Ansido, Castanheira de Péra, Figueiré dos Vinhos, Gdls, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogéio

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTC DE COVOES

N8 Andllses Valores fomp_llarlmento |
RIS LALEEEL Previstas Realizadas Minimo Maxime VP!

(%)

| CONTROLO DE ROTINA 1
Desinfetante Residual mg/LCl 2 100 0,28 | 0,78 - -
Bactérias coliformes ufc/100 mL 2 100 0 0 100

E. Coli ufc/100 mL 2 00 0 | 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Chelro fator diluizde 1 00 <1 3 100
Sabor fator diluiglio 1 100 <1 3 100
pH Escala Sorensen| 1 100 7,8 26,5e9,0 100
Condutividade uSfem 1 100 173 2500 100

Cor mg/L Pt-Co 1 100 <5 20 100
Turvacdo NTU 1 100 <0,3 4 100
Enterococos ufc/100 mL 1 100 0 0 100
Colénias totais a 222C ufe/l mL 1 100 ND? -
Colénias totais a 372C ufc/l mL 1 | 100 3 - -
CONTROLO DE INSPECCAO
Clostridium ufe/100 mL : 1 100 | 0 0 100
perfringens |

1 vP - valor Paramétrico (Dec. Lel 152/17);
2 ND — N5 detetado;




Aluminio pe/LAl 1 100 | <20 200 100
Aménio mg/LNH4| 1 100 | <0,050 0,50 100
Antiménio HE/L Sb 1 100 <0,05 5 100 2|
Arsénio pi/L As 1 100 0,24 10 100
Benzeno pe/L 1 100 <03 1,0 100 |
Benzo {a) plreng pe/L 1 100 <0,002 0,010 100
Boro mg/l] 1 100 | <0,10 10 | 100
Bromato jg/L BrO3 1 100 <3 10 100
Cadmio ug/LCd| 1 100 <1,0 5,0 100
Calcio mg/LCa | 1 100 27 _ = -
Cianetos HE/LCN 1 100 <1,0 50 100
Cloretos mg/LCl 1 100 8,9 250 100
Chumbo —] ue/L Pb 1 100 <3 10 100
Cobre N me/L Cu 1 100 <0,010 2,0 100
Crémio pg/LCr 1 100 <5 50 | 100
1,2-dicloroetano He/L 1 100 <0,3 30 | 100 |
Dureza Total mi/L CaC03 1 100 79 - -
Ferro pe/L Fe 1 | 100 <10 200 100
Flouretos mg/LF i 100 0,054 15 100
HAP's3 pe/L] 1 100 <0,005 100 | 100
Magnéslo mg/L 1 100 2,8 - -
Manganeés gL Mn 1 100 b <10 50 | 100
Nitratos rmg/L NO3 1 100 11 50 100
Nitritos mg/LNO2 1 100 <0,020 0,5 100
Mercirio ! ug/LHg| 1 100 <0,30 .10 100
 Niguel | WE/LNI| 1 100 <5 20 100
| Oxidabllidade | mg/L 02 1 100 <2,0 5 | 100
' Selénio _ ug/LSe| 1 | 100 | <0,5 10 | 100
Sédlo mg/LNa| 1 | 100 | 11 200 100
Sulfatos mg/L S04 1 00 | <5,0 250 100
Tetracloroeteno e ug/L 1 100 <3 10 100
tricloeteno
Trihalometanos ug/L 1 100 6 100 100
{THM)4
Alfa-Total Ba/L 1 100 <0,04 0,50 100
Dose Indicativa mSv/ano | 1 100 <0,10 0,10 100

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administragdo da APIN,

ﬁn}um_

Lufs Miguel Correia Antunes

35oma das concentraglies de 4 substdncias individuals (Benzo(bjfluoranteno; Benzo{k)flucranteno; Benzo(ghl)perlieno; Indeno(1,2,3-cd)pirenc);
# Soma das concentracBes de 4 substanclas Individuals {Cloroférmio; Bromoférmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;
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APIN

EDITALN.2 41/2020

QUALIDADE DA AGUA

2¢ TRIMESTRE DE 2020

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Polares & efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTC DE DORNELAS DO ZEZERE

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n® 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicagiio dos resultados analiticos do controlo efetuada & dgua fornecida a partir da rede de distribuicio
na &rea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os

concelhos de Alvalézere, Ansifio, Castanheira de Péra, Figueiré dos Vinhos, Géls, Lousd, Pampllhosa da Serra, Pedrogdo

1yp - valor Paramétrico {Dec. Lei 152/17);
2 ND ~ NEo Detetado

N.2 Anélises jelcres Q—;M
Rl T30 Sl Previstas Realizadas Minimo Maximo VPl
~ (%)
CONTROLO DE ROTINA 1 B
Desinfetante Residual mg/L Cl 1 | 100 1,2 - -
Bactérias coliformes ufe/100 mL 1 | 100 0 0 100
E. Coli ufe/200mL; 1 | 100 0 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro fator diluicfio | 1 100 <1 3 100
Sabor fator diluicio | 1 100 <1 3 100
pH Escala SorensenT 1 100 7,1 26,5e9,0 100
Condutividade uSfem | 1 100 60,7 2500 100
Cor mi/L Pt-Co | 1 100 <5 20 100
Turvacio NTU! 1 100 1,2 4 100
Enterococos ufe/100 mL | 1 100 0 0 100
Colénias totais a 22eC ufe/l mL 1 100 ND? -
Colénlas totais a 372C ufe/l mL 1 100 ND [ -
Ferro pe/L Fe 1 100 30 200 100
Manganés I pg/L Mn 1 100 <10 50 100
| CONTROLO DE INSPECCAO




Clostridium ufe/100 mL ' 0 -
perfrincens - I L

Aluminio up/LAI 200 | -
Aménio mg/LNH4 | 0,50 -
Benzo (a) pireno pa/L | 0,010 -
Célclo mg/LCa - -
Clanetos ug/LCN 50 -
Cloretos me/LC 250 -
Chumbo Hg/L Ph 10 -
Cobre mg/LCu 2,0 -
Crémio He/LCr 50 -
Dureza Total mg/L CaCO3 - =
HAP’s3 HE/L ] | 100 -
Magnéslo mz/L = - -
Nlitritos mg/L NO2 0,5 -
Nfauel | ug/L NI 20 -
Oxidabllidade mi/L 02 5 -
Trihalometanos ME/L 100 -
{THM)4

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de AdministragSo da APIN,

' JMW._

Lufs Miguel Correia Antunes

350ma das concentracBes de 4 substinclas Individuals {Benzo(b)fluoranteno; Benzo(k)flucranteno; Benzo{ght)perlieno; Indeno(1,2,3-cd)plreno);
# soma das concentragBes de 4 subst&ncias individuals {Cloroférmio; Bromoférmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;
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APIN

EDITALN.242/2020

¥

QUALIDADE DA AGUA
2e TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lel n2 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicacfio dos resultados analiticos do controlo efetuado & dgua fornecida a partir da rede de distribui¢do
na &rea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaldzere, Ansifio, Castanheira de Péra, Figuelrd dos Vinhas, Géis, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogdo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Polares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE ESTEIRO

- Valores Comprimento
Par@metro Unidades N legislacio (%)
Previstas Realizadas Minimo Maximo VPt
{%)
CONTROLO DE ROTINA 1 - -
| Desinfetante Residual mg/LCl| 1 100 | 0,57 - -
Bactérlas coliformes ufc/100mL! 1 100 0 0 100
E. Coli ufc/200mL] 1 | 100 0 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro fator diluiclio 1 100 | <1 | 3 | 10
Sabor fator diluic&o 1 100 <1 3 100
gH Escala Sorensen 1 100 6,6 26,5e9,0 100
Condutividade pS/em 1 100 52,6 2500 100
Cor mg/L Pt-Co 1 100 <5 20 100
Turvaciio NTU 1 100 6,2 4 0?
Enterococos ufe/100 mL 1 100 0 0 100
Colénias totais a 22¢C ufe/l mL 1 100 ND? - -
Colénias totais a 372C ufe/l mL 1 100 3 - -
CONTROLO DE INSPECCAD

L vp - valor Paramétrico (Dec. Lel 152/17);
2 Contaminaglio pontual na ortgemn de dgua bruta;
% ND - N3o detetado;



Clostridium ufc/100 mL 0 -
perfrinzens

Aluminio ug/LAl 200 -
Aménlo ~ mg/LNH4 0,50 -
Antiménlo pg/LSb 5 -
Arsénio pg/L As 10 -
Benzeno gl 1,0 -
Benzo ia) pireno ug/lL 0,010 -
Boro mg/L ' 1,0 -
Bromato ue/L BrO3 10 .
Cadmio ug/LCd 5,0 -
Célcio mg/LCa - -
Cianetos HE/LCN 50
Cloretos mg/LCl 250

| Chumbo He/L Pb 10

| Cabre mg/L Cu 2,0

Crémio pg/LCr 50 |
1,2-dicloroetano j HE/L 30 |
Dureza Total mg/L CaCO3 - | -
Ferro pe/LFe 200 | -
Flouretos _ mg/LF | | i R - -
HAP's4 ug/L 100 -
Magnésio mg/L | - -
Manganés ug/L Mn | 50 -
Nitratos _ mg/L NOa ' 50 -
Nitritos | me/L NO2 05 -
Merctrio | ui/L He | 10 -
Niguel . pe/LNI1| 20 -
Oxidabilidade mg/L 02 5 -
Selénlo He/L Se 10 -
Sédio mz/L Na | 200 -
Sulfatos . mg/L SO4 [ 250 -
Tetracloroeteno e ug/L 10 -
tricloeteno

Trihalometanos He/L 100 -
{THM)5
Desetliterbutilazina pg/L 1 100 <0,014 0,10 100
Diurdo pe/L 1 100 <0,014 0,10 100
Terbutilazina He/L 1 100 <0,014 0,10 100
Imidaclopride He/L 1 100 <0,014 0,10 100
Alfa-Total ) Bq/L| i I 050 -
Dose Indicativa mSv/ano 0,10 -

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administragdo da APIN,

f\ﬂkw._

Luis Miguel Correla Antunes

450ma das concentragtes de 4 substanclas Individuals (Benzo{b)fluoranteno; Benzo(kiftuoranteno; Benzo{ghl)perlleno; indeno(l,2,3-cd)pireno);
5 soma das concentraglies de 4 substanclas indlividuals (Cloroférmio; Bromofdrmio; Dibromoclerometano; Bromodiclorometano;



7% APIN

EDITAL N.2 44/2020
QUALIDADE DA AGUA
20 TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n? 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicag3o dos resultados analiticos do controlo efetuado a agua fornecida a partir da rede de distribuicdo
na &rea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaidzere, Ansido, Castanhelra de Péra, Figueird das Vinhos, Géis, Lousd, Pampllhosa da Serra, Pedrogdo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Polares & efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE FAJIAO

Valores Comprimento
N.2 Analises
. legislacfio {36}
IR Bl B Previstas Realizadas Minimo Méaximo VPl
(%)
CONTROLO DE ROTINA 1 )
Desinfetante Residual mg/Ll] 1 | 100 | 0,22 : -
Bactérias coliformes ufe/100 mL i | 100 | 0 0 100
E. Coli ufe/100mL| 1 | 100 | 0 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro fator diluicio | | 3 -
Sabor fator diluicio ' 3 -
pH Escala Sorensen 2 100 60 | 61 |[265e9,0 0?
Condutividade p5/em 2500 -
Cor mz/L Pt-Co 20 -
Turvagdo L NTU 4 -
Enterococos ufe/100 mL 0 -
Colénlas totais a 222C ufc/l mL - | -
Colénias totais a 379C ufe/t mL E— —— | S—
Aluminio pi/L Al 200 -
| CONTROLO DE INSPECCAO o _

4 yp - valor Paramétrico {Dec. Lel 152/17);
2 yerificou-se a n8o conformldade nos parémetros assinalades devido &s Caracteristicas naturals (hidrogeoldgicas} da origem de dgua;



Clostridium ufc/100 mL 0
perfringens L | —
Amédnio mg/L NH4 0,50
Antiménio ug/LSh 5
Arsénlo ug/LAs 10
Benzenc ug/l 1,0
| Benzo ia) pireno pg/L 0,010
| Boro mi/L | 1,0
| Bromato ug/L Bro3 | 10
Cddmio ug/LCd f 5,0
Célclo mg,/L Ca | =
Clanetos pe/LCN 50
Cloretos mg/LCl | 250
Chumbo pg/L Pb ' 10
Cobre mz/L Cu 2,0
Crémio ue/LCr 50
1,2-dicloroetano e/l 3,0
Dureza Total mg/L CaCO3 | - -
Ferro pe/LFe | 200
Flouretos mg/LF| 15
HAP's3 ug/L | 100
Magnéslo mg/L | -
Manganés pe/L Mn | 50
Nitratos mg/L NOs 50
Nitritos meg/L NO2 0,5
Mercurio pE/L He 1,0
Nfguel pe/L Ni 20
Oxldabilldade o omg/lLo2| | 5
Selénio pgisel | 10
Sédlo ~ mg/LNa [ — | 1 200
Sulfatos mg/L S04 i 250
Tetracloroeteno pe/L [ 10
tricloeteno | |
Trihalometanos ug/L ' 100
(THM}4
Alfa-Total Ba/L | 0,50
Dose Indicativa mSv/ano | | 010

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administrago da APIN,

—lu ﬁﬂ}um—_

Lufs Miguel Correla Antunes

Isoma das concentrages de 4 substinclas Individuals {Benzo{b}flucranteno; Benzo{k)fluoranteno; Benzo(ghl)perileno; Indeno(1,2,3-cd)pireno);

“ soma des concentragBes de 4 substincias Individuals (Cloroférmlo; Brameférmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;




%% APIN

EDITAL N.2 48/2020

QUALIDADE DA AGUA

2¢ TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n® 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicacdo dos resultados analiticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribuigdo
na drea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaidzere, Ansifo, Castanheira de Péra, Figueiré dos Vinhos, Géls, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogéo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Polares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE FOLGARES

N.2 Anéllses Ealcres _F_?Tla"?:n[:]
LA S Previstas Realizadas Minimo Maximo VP!
(%)
CONTROLO DE ROTINA 1
Desinfetante Residual mg/L €l 2 100 0,27 | 051 - -
Bactérias coliformes ufc/100 mL 2 100 0 0 100
E. Coll ufe/100mL| 2 100 | 0 o | 100
CONTROLO DE ROTINA 2 _ -
Cheiro fator diluighio | [ 3 -
Sabor fator diluico 3 -
gH Escala Sorensen 26,5290 -
Condutividade pS/cm 2500 -
Cor mg/L Pt-Co 20 -
Turvacio NTU 4 -
Enterococos ufc/100 mL | 0 -
Coldnias totais a 222C ufe/l mL | - -
Colénias totais a 372C ufe/imL| { | | - -
Ferro pe/L Fe | 200 -
CONTROLO DE INSPECCAO
Clostridium ufe/100 mL | 0 - |
perfringens

1P - valor Paramétrico {Dec. Lel 152/17);



Aluminlo ve/LAl 200 -
Amdnio mg/L NH4 0,50 -
Antimdnio HE/LSb 5 =
Arsénio pE/L As 10 -
Benzeno pe/L ' 10 -
Benzo (a) rlreno I -7 § — 0,010 -
Boro mg/L | 1,0 -
Bromato ue/L BrO3 10
Cédmio ug/lCd 5,0
Ciélcio mg/LCa -
Cianetos pe/LCN 50 -
Cloretos mg/L Cl 250 =
Chumbo ug/L Pb 10 .
Cobre mg/LCu 20
Crémio pE/L Cr 50
1,2-dicloroetano Hi/L 3,0
Dureza Total mg/L CaC03 - -
Flouretos mge/LF 15 -
HAP’s2 pefL 100 -
Magnésio mg/L - | -
Mangands { 1e/LMn 50 | -
Nitratos me/L NOs 50 | -
' Nitritos | mg/LNO2| | 05 | -
Mercurio Hi/L Hg 10 -
 Niguel | /L NI 20 -
 Oxidabilidade mg/L 02 | 5 -
Selénio e/l Se |10 -
sédio mg/L Na | 200 -
Sulfatos mg/L S04 | 250 -
Tetracloroeteno e pgfL 10 -
tricloeteno
Trihalometanos pe/L 100 -
{THMI3 1 I
Desetilterbutilazina e/l 0,10 -
Dlurdo e/l 0,10 -
Terbutilazina pa/l 0,10 -
Imidaclopride ue/L 0,10 -
Alfa-Total Ba/L 0,50 -
Dose Indicativa mSv/ano : 0,10 -

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administracéo da APIN,

'}ﬁﬂhw__

Lufs Miguel Correia Antunes

250ma das concentragBes de 4 substinclas Individuals {Benzo{b}fiucranteno; Benzo{k)flucranteno; Benzo(ghi)perileno; Indeno(1,2,3-cd)pirenc);
3 Soma das concentracBes de 4 substancias Individuals (Clorofdrmio; Bromofdrmlo; Dibromoclorometano; Bromodiciorometano;



EDITAL N.2 51/2020
QUALIDADE DA AGUA

22 TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n® 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicag8o dos resultados analiticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribui¢o
na drea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaidzere, Anslfio, Castanhelra de Péra, Figueird dos Vinhos, Géls, Lousd, Pampllhosa da Serra, Pedrogdo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares & efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE GAVIAO DE CIMA

. Valores Comprimento |
N.2 Anélises
Pardmetro Unidades . . " 1 lelele o UL
Previstas Reallzadas Minimo Maximo VP
(%)
CONTROLO DE ROTINA 1 )
Desinfetante Residual mg/Lcl] 2 | 100 | o005 | 033 | - -
Bactérlas collformes ufe/l00mL| 2 | 100 | 0 I 100 |
|E. Coll ufe/100 mL 2 | 00 | 0 1 0 100 |
CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro | fator diluigio | | | 3 -
Sabor fator diluicdo | | 3 -
| pH Escala Sorensen 26,5e9,0 -
 Condutividade HS/em 2500
Cor mg/L Pt-Co 20
Turvagéo NTU 4
Enterococos ufc/100 mL 0 -
Colénias totais a 222C ufe/l mL . -
‘Colénias totais a 372C ufe/l mL _ - -
Ferro pe/L Fe 200 -
CONTROLO DE INSPECCAOQ
Clostridium ufc/100 mL 0 -
perfringens

L vP - valor Paramétrico {Dec, Lel 152/17);



Aluminio | palL Al 200
Ambénio | mi/L NH4 0,50
Antiménlo | Lg/L Sb 5
Arsénio | uE/L As 10
Benzeno b/l 1,0
Benzo [a) pireno pe/L 0,010
| Boro mg/L 1,0
| Bromato 11g/L BrO3 10
' Cédmio pg/L cd 5,0
| Cdiclo mg/L Ca -
Clanetos pe/L CN 50
Cloretos mg/LCl 250
Chumbo pe/LPb 10
Cobre mi/L Cu 2,0
Crémio LEe/L Cr 50
1,2-dicloroetanc e/l 3,0
Dureza Total mg/L CaCO3 | -
Flouretos miz/LF | 15
HAP's2 pefl 100
Magznésio mg/L -
Manganés (/L Mn 50
Nitratos mg/L NOs 50
Nitritos mg/L NO2 0,5
Mercirio HE/L HE 1,0
Niquel ug/LN I - 20
Oxidabllidade mg/L 02 -5
Selénio ue/LSe 10
Sédio mg/L Na 200
Sulfatos mg/L S04 250
Tetracloroeteno e Mg/l 10
tricloeteno
Trihalometanos pe/L| 100
(THM)3
Desetllterbutllazina e/l 0,10
| Dluréio 148/l 0,10
Terbutilazina pe/L 0,10
Imidaclopride He/L — 0,10
Alfa-Total Bo/L 0,50
Dose Indicativa mSv/ano 0,10

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administracéio da APIN,

) ﬁwhm._

Lufs Miguel Correia Antunes

250ma das concentragdes de 4 substinclas Individuals (Benzo(b)fluoranteno; Benzo{k)fluoranteno; Benzo(ghljperileno; Indeno{1,2,3-cd}plreno);
3 soma das concentragBes de 4 substanclas Individuals (Cloroférmio; Bromoférmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;




EDITAL N.2 52/2020
QUALIDADE DA AGUA
22 TRIMESTRE DE 2020
£m conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n2 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicac3o dos resultados analiticos do controle efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribuigdo
na &rea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os

concelhos de Alvaldzere, Ansifio, Castanheira de Péra, Figueird dos Vinhos, Géls, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogéo

Grande, Penacova, Penela e Vlla Nova de Poiares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE GRALHAS

B Valores Comprimento
Pardmetro Unidades 2 Anélses leglslackio (%]
Previstas Realizadas Minlmo Méximo VPt
(%)
CONTROLO DE ROTINA 1 _ B
Desinfetante Residual mg/L Cl 1 100 0,20 - -
Bactérlas coliformes ufe/100 mL 1 100 0 0 100
E. Coli ufc/100 mL 1 | 100 o] 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro fator diluicao | 3 -
Sabor fator diluicio 3 -
oH | Escala Sorensen 26,5290 -
Condutividade pSfem 2500 | -
Cor mg/L Pt-Co 20 -
Turvagdo NTU 4 -
Enterococos ufc/100 mL | 0 -
Colénias totais a 22eC ufe/lmL| |
Coldnias totais a 372C ufe/imL| -
Aluminio HE/L Al | 200
Ferro ug/L Fe 200
Manganés pg/L Mn s -
| Oxidabilidade _ mg/L 02 I 15 |

1vp - valor Paramétrico (Dec. Lel 152/17);



CONTROLO DE INSPECCAO

Clostridium ufe/100 mL 0

| perfrinzens

| Aménlo mg/L NH4 0,50
Antiménlo ug/L Sb 5

 Arsénio ug/LAs 10
Benzeno He/L 1,0
Benzo ia) nireno ug/L 0,010
Boro mg/L 1,0
Bromato ug/L BrO3 10
Cadmio pp/L Cd 50
Célcio mg/LCa -
Cianetos HE/LCN 50
Cloretos mz/Ld 250
Chumbo HE/L Pb 10
Cobre mz/L Cu 2,0
Crémio pE/LCr 50
1,2-dicloroetano Hell | 3,0
Dureza Total mg/L CaCo3 | -
Flouretos mg/LF | 1,5
HAP's2 pe/L | 100

Magnésio mg/L -
Nitratos mg/L NOs 50
Nitritos mi/L NO2 0,5
Mercurio pg/LHg 1,0
Nfquel LE/L NI 20
Selénlo pE/L Se 10
Sdédio mz/L Na 200
Sulfatos mg/L S04 250
Tetracloroeteno Mg/L 10
tricloeteno
Trihalometanos pg/L 100
(THM)3
Alfa-Total Ba/L 0,50
Dose Indicativa mSv/ano 0,10

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administracéio da APIN,

'ﬁw}m._

Lufs Miguel Correla Antunes

25oma das concentrages de 4 substanclas Individuals (Benzo{b)}fluoranteno; Benzo(kifluorantens; Benzo(ghijperlleno; Indenc(l,2,3-cd)plrena);
3 soma das concentragles de 4 substanclas Individuals (Cloroférmio; Bromoférmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;



.00
' /,; APIN

22 TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lel n2 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicagéio dos resultados analiticos do controlo efetuado a 4gua fornecida a partir da rede de distribui¢do
na érea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaiazere, Ansifo, Castanheira de Péra, Flguelré dos Vinhos, Gdis, Lous8, Pampilhosa da Serra, Pedrogdo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Polares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE LOBATOS

a Valores Comprimento
Paré@metro Unidades A legislactio {%)
Previstas Realizadas Minimo Madximo VP!
(%)

CONTROLO DE ROTINA 1

Desinfetante Residual mg/L Cl 2 100 014 | 049 | - -
Bactérias collformes ufc/100 mL 2 100 0 0 100
E. Coli ufc/100 mL r . 100 0 0] ; 100
CONTROLO DE ROTINA 2

Chelro fator dllulcio | 3 -
Sabor fator diluiczo | 3 -
pH Escala Sorensen | 26,5e9,0 -
Condutividade pSfem | 2500 -
Cor mg/L Pt-Co - 20 -
Turvagiio NTU 4 | -
Enterococos ufc/100 mL | 0 | -
Coldnias totais a 222C ufc/l mL | - : -
Colénlas totais a 372C ufe/imL| | - | -
CONTROLO DE INSPECCAO

Clostridium ufe/100 mL 0

perfringens B

Aluminio /LAl | 200

1 vP - valor Paramétrico (Dec. Lel 152/17);



Amdnio mg/L NH4 0,50 -
Antiménio ug/LSb 5 -
Arsénio He/L As ] | R | | -
Benzeno L pe/L| ! : 1,0 =
Benzo {a} pireno pe/L 0,010 -
Bore N mg/L | 1,0 -
Bromato ug/L Bro3 10 -
Cédmio pg/LCd 5,0 -
Célcio mi/LCa| -
Cianetos j/LCN | 50 :
Cloretos mg/LCl 250 -
Chumbo pg/LPb 10 -
Cobre mg/L Cu 2,0
Crémio | pe/LCr 50
1,2-dicloroetano | pe/L : 3,0
Dureza Total | mg/LCaco3 -
Ferro | ug/L Fe 200 -
Flouretos mg/LF | 1,5 -
HAP’s2 He/L 100 | -
Maznésio meg/L - -
Manganés _ ug/LtMn| | i = |50 -
Nitratos mg/L NOs 50 -
Nitritos mz/L NO2 0,5 -
Merclrio pe/L He 1,0 -
Nfgquel Lg/L NI | 20 -
Oxldabllidade mz/L 02 5 -
Selénio pE/LSe 10 -
Sédio mg/L Na | 200 -
Sulfatos mg/L S04 250 -
Tetracloroeteno e pg/L 10 -

| tricloeteno

| Trihalometanos Hg/L 100 -
(THM)3

 Desetilterbutilazina /L 0,10 -
Diurfio ue/L . 0,10 -
Terbutllazina Mg/L 0,10 -
Imidaclopride He/L 0,10 -
Alfa-Total Bag/L 0,50 -
Dose Indicativa mSv/ano | 0,10 -

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administragdo da APIN,

' }Muw_

Luis Miguel Correia Antunes

250ma das concentracBes de 4 substancias Individuals {Benzo{b)Aucranteno; Benzo{k}fluorantenc; Benzo(ghi)perlieno; Indeno{1,2,3-cd)pirenc);
% Soma das concentragBes de 4 substnclas Indlviduals {Cloreférmlo; Bromofdrmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;



.

v

EDITAL N.2 54/2020

QUALIDADE DA AGUA

22 TRIMESTRE DE 2020

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Polares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTC DE MALHADA DO REI

APIN

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lel n? 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicacdo dos resultados analiticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribuigio
na drea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os

concelhos de Alvalézere, Ansifio, Castanheira de Péra, Figuelrs dos Vinhos, Géls, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogéo

CONTROLO DE INSPECCAO

1 vP - valor Paramétrico (Dec. Lei 152/17);
2 verifiou-se a ndo conformidade nos parmetros assinalados devido As Caracteristicas naturals (hidrogeoldgicas) da origem de dgua;

3 ND - N%o detetado;

N.2 Andlises LRI —ML——? Isl:I?:n{;o]
RaRELE LREE S Previstas Realizadas Minimo Méximo VP!

. {%)

| CONTROLO DE ROTINA 1

| Desinfetante Residual mg/LCll 1 100 0,25 - -

| Bactérlas coliformes ufc/100mL| 1 100 0 0 100

| E. Coll ufe/100 mL | 1 100 0 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2 — =

| Cheiro fator diluicio| 1 100 <1 | 3 100
Sabor fator diluicio| 1 100 <1 | 3 100
pH Escala Sorensen 1 100 6,2 |265e8,0 0?
Condutividade uSfem 1 100 50,2 | 2500 100
Cor mg/L Pt-Co 1 100 <5 | 20 100
Turvacdo NTU 1 100 <0,3 4 100
Enterococos ufc/100 mL 1 100 0 0 100
Colénias totais a 222C ufc/l mL 1 100 ND? - -
Colénias totais a 372C ufe/l mL 1 100 ND - -




Clostridium ufc/100 mL 0
perfringens 1 |
Alumfio _uel/LA 200
Amdénio mi/L NH4 0,50
Antiménlo pe/L Sh 5
Arsénlo ug/L As 10
Benzeno ug/L | 1,0
Benzo (a) plreno ug/L 0,010
Boro meg/L 1,0
Bromato ug/L BrO3 10
Cadmio pe/LCd 50
Ciélcio mg/LCa -
Clanetos pg/LCN 50
Cloretos mg/'L Cl 250
Chumbo pe/L Pb 10
Cobre me/LCu 2,0
Crémio He/LCr 50
1,2-dicloroetano g/l 30
Dureza Total mg/L CaCO3 -
Ferro ug/L Fe 200
Flouretos mg/LF 1,5
HAP's4 pg/L 100
Magnéslo mg/L -
Manganés HE/L Mn 50
Nitratos me/L NOs 50
Nitritos mg/L NO2 0,5
[ Merclrio He/L HE 1,0
 Niguel HE/L Ni 20
Oxidabllidade _ mglLo2 5
Selénio = _uefL Se 10
Sdédio mg/L Na 200
Sulfatos mg/L 504 250
Tetracloroeteno e meg/L 10
triclosteno
Trihalometanos ME/L 100
(THM)5
Alfa-Total Bo/L 0,50
Dose IndIcativa I mSv/ana | 0,10

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administragio da APIN,

Luls Miguel Correla Antunes

4Soma das concentragdes de 4 substancias Indlviduals (Benzo(b)flucranteno; Benzo(k)fluorantenc; Benzo{ghljperileno; Indeno{1,2,3-cd)plrenc};
5 soma das concentragbes de 4 substinclas Individuals (Cloroférmio; Bromaférmio; Dibromoclorometanc; Bromodiclorometano;



L,

/A
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EDITAL N.2 55/2020

QUALIDADE DA AGUA

2e TRIMESTRE DE 2020

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE MALHADA DA SERRA

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n? 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicacdo dos resultados analiticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribuiggo
na 4rea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal interior, nomeadamente os

concelhos de Alvaidzere, Ansifio, Castanheira de Péra, Figueiré dos Vinhos, Géls, Lous8, Pampilhosa da Serra, Pedrogéo

. Valores Comprimento
Pardmetro Unidades N Andllses leglslacéio (%)
Previstas Realizadas Minime Méximo VP!
(%)

CONTROLO DE ROTINA 1
Desinfetante Resldual mg/LCl 2 | 100 005 | 014 - -
Bactérias collformes ufe/100 mL 2 100 0 0 100
E. Coll ufc/100 mL 2 | 100 0 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro fator dilulcdio 1 100 <1 3 100
Sabor fator dilulciio 1 100 <1 3 100
oH Escala Sorensen 1 100 7,3 26,5e9,0 100
Condutividade pSfem 1 100 61,9 2500 100
Cor mi/L Pt-Co 1 100 <5 20 100
Turvacdo NTU 1 100 <0,3 4 100
Enterococos ufe/100 mL 1 100 0 0 100
Coldnias totais a 22eC ufe/l mL 1 | 100 ND? -
Colénias totais a 372C ufe/imt| 1 | 100 2 - -

CONTROLO DE INSPECCAO

1 yp - valor Paramétrico {Dec. Lel 152/17);
2 ND - Ngo detetado;




Clostridium ufc/100 mL 1 100 7 0 0
perfrinzens |
Aluminlo pe/LAl 1 100 <20 200 100
Amédnlo me/L NH4 1 100 <0,050 0,50 100
Antiménio ue/LSb 1 100 <0,05 5 100
Arsénio ug/L As 1 100 0,38 10 100
Benzeno pe/L 1 100 <0,3 L0 100
{ Benzo {a] pireno ug/l 1 100 <0,002 0,010 100
Boro mz/L 1 100 <0,10 10 100
' Bromato LE/LBro3! 1 100 <3 10 100
| Cadmio pe/LCd 1 100 <1,0 5,0 100
Calcio mg/LCa 1 100 3,2 - -
Clanetos HE/LCN 1 100 <1,0 50 100
Cloretos mg/LCl 1 100 53 250 100
Chumbo pHe/LPb 1 100 <3 10 100
Cobre mg/L Cu 1 100 0,012 2,0 100
Crémio  ee/LCr| 1 100 <5 50 100
12-diclorocetano | He/L 1 100 <0,3 3,0 100
Dureza Total mg/L CaC03 1 100 18 = -
Ferro ug/L Fe 1 100 <10 200 100
' Flouretos _mg/LF, 1 100 <0,050 15 100
HAP’'s4 ug/L 1 100 <0,005 100 00
Magnésio mg/ll 1 100 26 - -
Manganés BE/L Mn | 1 100 <10 50 100
Nitratos mi/LNOs ] 100 2,2 50 100
Nitritos mg/L NQ2 1 100 <0,020 0,5 100
Mercdrio ug/L Heg 1 100 <0,30 1,0 100
Niquel pE/LNI| 1 100 5 20 100 |
Qxidabllidade mg/L 02 1 100  <«0 5 100 1
Selénio HE/L Se 1 100 <0,5 10 100
Sédio mg/LNa 1 100 6,5 200 100
| Sulfatos mg/LSO4| 1 100 <5,0 250 100
Tetracloroeteno pe/L 1 100 <3 10 100
tricloeteno |
Trihalometanos pe/L 1 100 <3 100 100
{THM)5
' Alfa-Total Ba/L! 1 100 <0,04 0,50 100
Dose Indicativa mSv/ano 1 100 <0,10 0,10 100
—

Penela, 08 de setembro de 2020

O Presidente do Conselho de Administragfio da APIN,

.«ﬁw)uhx—-

Lufs Miguel Correia Antunes

3 VerHficou-se a nfio conformidade no par@metro assinalado devido a contaminaggo pontual na rede de abastecimento, posterlormente verificou-se a
conformidade através de andlises de verificaglio;

4soma das concentragles de 4 substincias Individuais {Benzo{bjflucranteno; Benzo{k)fluoranteno; Benzoighl)perileno; Indeno(1,2,3-cd)pireno);
5 soma das concentragBies de 4 substanclas indlviduals (Cloroférmlo; Bromoférmio; Dibromaclarometano; Bromodiclorometano;



P
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EDITAL N.2 56/2020

QUALIDADE DA AGUA

22 TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lel n® 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicagfo dos resultados analiticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribui¢do
na area de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaldzere, Ansifio, Castanheira de Péra, Flgueird dos Vinhos, Géls, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogdo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Polares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE MATA

. Valores Comprimento
Par@metro Unidades Nt Andllses legislacko {%}
Previstas Realizadas Minimo Mdaximo vpt
(%)

CONTROLO DE ROTINA 1 I .
Desinfetante Residual mg/LCll 1 100 | <0,05 - -
Bactérias coliformes ufc/100 mL 1 00 | 0 0 100
E. Coli ufc/100 mL 1 100 | 0 0 100 |
CONTROLO DE ROTINA 2
Chelro fator dilulcdo | | 3 -
Sabor fator diluicBo | 3 -

{pH | Escala Sorensen 1 100 | 6,2 26,5e9,0 o2 |
Condutividade uS/cm 2500 - |
Cor mg/L Pt-Co 20 -
Turvacdo NTU 4 - |
Enterococos ufc/100 mL 0 -
Coldnias totais a 222C ufc/l mL | - -
Colénlas totais a 37¢C ufe/l mL | - -
CONTROLO DE INSPECCAO
Clostridium ufe/100 mL | o -
perfringens

1 VP - Valor Paramétrico {Dec. Lel 152/17);
2 verlflcou-se a no conformidade nos parimetros assinalados devido &s Caracterlsticas naturals (hldrogeolégicas) da orlgem de gua;



Alum(nio _ugfLAl 200 =
Aménio mg/L NH4 0,50 -
Antiménio Le/LSb =lll— i 5 | -
Arsénio ug/L As 10 -
Benzeno pE/L 1,0 -
Benzo (a| pirenc pefL 0,010 | -
Boro mi/L | 10 | -
Bromato pg/L BrO3 | 10 -
Cadmio vg/lcd | 50 -
Célclo mg/L Ca - -
Clanetos pe/LCN 50 -
Cloretos mg/LCl 250 -
Chumbo pe/LPb 10 -
Cobre mg/L Cu I 2,0 -
Crémio pe/LCr 50 -
1,2-dicloroetano pg/l | ! 30 -
Dureza Total mg/L CaCO3 | -
Ferro /L Fe 200 -
Flouretos mg/LF 1,5 -
HAP's3 ug/L 100 | -
Magnésio mg/L - -
Manganés HE/LMn 50 -
Nitratos mg/L NOs 50 -
Nitritos mg/L NO2 0,5 -
Mercirio pe/LHe 10 -
Niguel pg/L Ni 20 -
Oxidabilidade mz/L 02 5 -
Selénlo pE/L Se 10 -
Sddio _me/LNa| == N 200 -
Sulfatos me/L 504 250 -
Tetracloroeteno ue/L 10 -
tricloeteno _

Trihalometanos Hg/L 100 | -
{THM)4 |

Alfa-Total Ba/L 0,50 -
Dose indicativa mSv/ano 0,10 | -

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administrac8o da APIN,

e

Lufs Miguel Correia Antunes

¥soma das concentrac®es de 4 substanclas Individuals (Benzo(b}fluoranteno; Benzo{k)flucranteno; Benzo{ghi)perileno; Indeno(1,2,3-cd)pireno);
# soma das concentragBes de 4 substanclas individuals {Cloroférmio; Bromoférmio; Dlbromoclorometano; Bromodiclorometano;
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APIN

EDITAL N.2 57/2020

QUALIDADE DA AGUA

22 TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n2 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicagdo dos resultados analfticos do controlo efetuado & dgua fornecida a partir da rede de distribuicio
na drea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaldzere, Ansifio, Castanhelira de Péra, Figueird dos Vinhos, Géis, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrog8o

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTOQ DE MAXIAL

o Valores Comprimento
Par@metro Unidades P Andllses leglslactio (%)
Previstas Realizadas Minimo Maximo VPt
1/ — (%)
CONTROLO DE ROTINA 1
Desinfetante Residual mg/L Cl 2 100 0,38 [ 0,40 - -
Bactérias coliformes ufc/100 mL 2 100 0 0 100
E. Coli ufe/100 mL 2 100 0 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Chelro fator diluizdo 1 100 <l 3 100
Sabor fator diluizio 1 100 <l 3 100
pH Escala Sorensen 1 100 6,8 26,5e5,0 100
Condutlvidade usfem 1 100 39,4 2500 100
Cor mg/L Pt-Co 1 100 <5 20 100 _
Turvagio NTU 1 100 <0,3 4 100 |
Enterococos ufe/100 mL 1 100 0 0 100 |
Coldnias totals a 222C ufe/l mL 1 100 ND? - -
Coldnias totais a 372C ufe/l mL 1 100 ND - -
Mangznés 14&/L Mn 1 100 <10 50 100

CONTROLO DE INSPECCAO

1 yp - valor Paramétrico {Dec. Lel 152/17);
2 ND - NS0 detetado;




Clostridium ufc/100 mL [ 0 -
perfringens |
Aluminig pe/LAl | 200 -
Aménio mg/L NH4 | 050 -
Benzo (a) pireno i— el | 0,010 =
Célclo mg/L Ca - -
Chumbo | ug/LPb | 10 -
Cobre me/L Cu 2,0 -
Crémio pg/l Cr 50 -
Dureza Total mg/L CaCO3 = -
Ferro | HE/L Fe 200 -
HAP's3 HefL 100 -
| Magnésio mg/L -
| Nitritos mg/L NO2 0,5
| Nfauel pE/L NI 20
Oxidabilidade mg/L 02 A 5
Trihalometanos pe/L 100
{THM)

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administracdo da APIN,

' f\wlm_

Lufs Miguel Correia Antunes

835oma das concentragBes de 4 substanclas Individuals (Benzo{blfluoranteno; Benzo{k)fluoranteno; Benzo{ghl)perileno; Indeno{1,2,3-cd)plreno};
4 Soma das concentragbes de 4 substincias Individuals (Cloroférmio; Bromoférmio; Dibromociorometano; Bromodiclorometano;



&

’ I:; APIN

EDITAL N.2 58/2020

QUALIDADE DA AGUA

2¢ TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lel n2 152/2017, de 7 de
dezembro, a publica¢fio dos resultados analiticos do controlo efetuado & dgua fornecida a partir da rede de distribui¢io
na drea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaldzere, Ansifo, Castanheira de Péra, Figueiré dos Vinhos, Géis, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogdo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Polares & efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE MEAS

. Valores Comprimento
Par&metro Unidades L8 Andlles legldlacdo [%)
Previstas Realizadas Mfnimo Méximo VP!
(%)
| CONTROLO DE ROTINA 1
| Desinfetante Residual ma/L Cl 1 100 | 0,10 | - -
| Bactérias collformes ufe/100 mL 1 100 0 0 100
| E. Coll ufe/100mL| 1 100 0 0o | 100
| CONTROLO DE ROTINA 2 —
Cheiro fator diluicgo i [ 3 [ -
Sabor fator diluicdo 3 ' -
pH Escala Sorensen 26,5e9,0 -
Condutlvidade Hs/em 2500 | -
Cor mg/L Pt-Co 20 | -
Turvacdo NTU 4 - |
Enterococos ufc/100 mL 0 | - |
Colénias totals a 222C ufcflmL - -
Coldnias totals a 372C ufe/ImL B - -
CONTROLO DE INSPECCAO
Clostridium | ufc/100 mL 0 - |
perfringens I |
Aluminio ' pe/LAl 200 - |

1 yp - valor Paramétrico (Dec. Lei 152/17);



Aménio mg/L NH4 | 0,50

Antiménio pe/L Sh ! 5

Arsénio ug/LAs| = 10

Benzeno He/L 1,0

Benzo ia) pireno pg/L 0,010

Boro mg/L 10

Bromato |/ BrO3 10

Cadmio ug/LCd 5,0 -
Célcio mz/L Ca | - -
Cianetos pE/LCN 50 -
Cloretos mg/LCl 250 -
| Chumbo LE/LPh 10 -
Cobre mg/L Cu 2,0 -
Crémlo ug/LCr | | 50 -

1,2-dicloroetano ugfl 3,0 -

Dureza Total mg/L CaCO3 - | -

Ferro |g/L Fe 200 -

Flouretos mg/LF __ 15 -

HAP's2 ug/L | 100 -

Magnéslo mg/L - - -

Manganés pa/L Mn | 50 -

Nitratos mg/L NO3 | 50 -

Nitritos me/LNO2 | 05 -

Merclirio He/L He 1.0 -
Niguel wg/L Ni 20 -
Oxidabilidade mg/L 02 | 5 -
Selénlo pg/L Se 10 -
Sédio mg/L Na . 200 -
Sulfatos mg/LSO4] | | 250 -
Tetracloroeteno pefL 10 -
tricloeteno

Trihalometanos pg/L 100 -

(THM)3

Alfa-Total Ba/L | 0,50 -

Dose Indicativa mSv/ano | 0,10 | -

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administracéo da APIN,

3 ‘f}ﬂ)-uw__

Lufs Miguel Correia Antunes

2goma das concentraglies de 4 substancias individuals (Benzofb}fluoranteno; Benzo(k)fluoranteno; Benzoighi)perlleno; Indeno(1,2,3-cd)plreno);
3 soma das concentragBas de 4 substanclas Individuais {Cloroférmio; Bromofdrmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;
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APIN

EDITAL N.2 62/2020

QUALIDADE DA AGUA

22 TRIMESTRE DE 2020

ZONA DE ABASTECIMENTO DE MORADIAS

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares é efetuada no presente Edital:

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n2 152/2017, de 7 de
dezembro, a publica¢do dos resultados analiticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribuicéo
na drea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os

concelhos de Alvaldzere, Ansi8o, Castanheira de Péra, Figuelrd dos Vinhos, Gdis, Lousd, Pampllhosa da Serra, Pedrogdo

g Valores Comprimento
Pardmetro Unidades N leglslacéio (%)
Previstas Realizadas Minimo Mdéximo VP!
(%)
CONTROLO DE ROTINA 1 .
Desinfetante Residual mg/LCl 2 100 013 | 0,26 - -
Bactérias coliformes ufc/100 mL 2 100 0 0 100
E. Coll ufc/100 mL 2. 100 0 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro fatordilulgdo | 1 100 <1 3 100
Sabor fator diluic&o 1 100 <l 3 100
pH Escala Sorensen 1 100 7,5 26,5290 100
Condutlvidade uS/em 1 100 93,8 2500 100
Cor mg/L Pt-Co 1 100 <5 20 100
Turvagio NTU i 100 <0,3 4 100
Enterococos ufc/100 mL 1 100 o] 0 100
Colénias totals a 229C | ufe/imL] 1 100 ND? - -
| Coldnias totals a 379C | ufeAmi] 1 | 100 ND - -
| CONTROLO DE INSPECCAO
Clostridium ufc/100 mL 1 100 0 1) 100
perfringens

L vp - Valor Parameétrico (Dec. Lel 152/17);
2 ND — N0 detetadc;




Aluminio pHe/L Al 1 100 <20 | 200 100
Amédnlo mg/L NH4 1 100 <0,050 | 0,50 100
Antiménio |  pglLsb| 1 100 <0,05 | s 100
Arsénlo pe/LAs 1 100 0,43 | 10 100
Benzeno [ pe/ll) 1 100 <0,3 | 10 | 100
Benzo (a) pireno e/l 1 100 <0,002 0,010 100
Boro mgl] 1 100 | <0,10 10 100
Bromato ug/L Bro3 1 100 | <3 10 100 .
Cadmio up/Lcd| 1 100 | <1,0 50 | 100
Calclo mg/L Ca 1 100 | 12 - -
Clanetos ug/LEN| 1 100 | <1,0 50 100
Cloretos mg/LCl 1 100 | 54 250 100
Chumbo pE/L Pb 1 100 <3 10 100
Cobre mg/L Cu 1 100 <0,010 2,0 100
Crémio ug/LCr 1 100 <5 50 100
1,2-dicloroetano ME/L 1 100 <0,3 3,0 100
Dureza Total | mg/LCaCO3 1 100 40 - -
Ferro pe/L Fe 1 100 <10 200 100
Flouretos mg/LF 1 100 <0,050 15 100
HAP’s3 pe/L 1 100 i <0,005 100 100
Magnésio mg/L 1 100 2,4 -
Manganés ug/L Mn 1 100 <10 50 100
Nitratos me/L NOs 1 100 18 50 100
Nitrites mg/LNO2 | 1 100 <0,020 0,5 100
Mercurio HE/LHg | 1 100 <0,30 1,0 100
Niquel ME/LNI| 1 100 <5 20 100
Oxidabilidade mg/L02 | 1 100 <2,0 5 100
Selénio HE/L Se 1 100 <0,5 10 100
Sédio mg/L Na  — 100 7,0 200 | 100
Sulfatos mg/L S04 1 | 100 <5,0 250 | 100
Tetracloroeteno e He/L 1 100 <3 10 100
tricloeteno
Trihalometanos | Hg/L 1 100 <3 100 | 100
(THM)4 _ | .
| Alfa-Total | Ba/L 1 100 <0,04 0,50 100
' Dose Indicativa | mSvfano| 1 100 <0,10 0,10 100

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administracfio da APIN,

Lo

Lufs Miguel Correia Antunes

¥soma das concentragBes de 4 substinclas Indlviduals {Benzo{b}filuoranteno; Benzo{k)fluoranteno; Benzo(ghl)peritenc; Indeno(1,2,3-cd)pirenc);
4 soma das concentragBes de 4 substanclas Indlviduals (Cloroférmilo; Bromoférmio; Dlbromoclerometano; Bromodiciorometano;
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APIN

EDITAL N.e 64/2020

QUALIDADE DA AGUA

22 TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lel n2 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicacio dos resultados analiticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribuicéo
na drea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaidzere, Ansido, Castanheira de Péra, Figueird dos Vinhos, Gois, Lousd, Pampllhosa da Serra, Pedrogédo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Polares & efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTC DE PADROES

N.2 Andlises RN LM
REEIS S Ll Previstas Realizadas Minimo Méximo VP!

L (%)

| CONTROLO DE ROTINA 1
Desinfetante Residual mg/L Cl 2 100 017 | 0,56 - -
Bactérias collformes ufe/100 mL 2 100 0 o 100
E. Coli ufc/100 mL 2 100 0 o | 100
CONTROLO DE ROTINA 2

Cheiro fator diluizgo 1 100 <1 3 100
Sahor fator dilui¢dio 1 100 <1 3 100
pH Escala Serensen 1 100 7.7 26,5e9,0 100
Condutividade psfem 1 100 159 2500 100
Cor | mg/L Pt-Co 1 100 <5 20 100
Turvagio | NTU 1 100 <0,3 4 100
Enterococos ufc/100 mL 1 100 0 0 100
Coldnias totais a 222C ufc/l mL 1 100 ND? - -
Colénias totaisa 372C | ufc/l mL 1 100 | nNO | - -
CONTROLO DE INSPECCAQ
Clostridium ufe/100 mL 1 100 | 0 0 100
perfrinzens

1P - Valor Paramétrico {Dec. Lel 152/17);
2 ND - N30 detetado;



Aluminio pe/L Al | 1 100 83 200 100
Aménio mez/LNH4| 1 100 <0,050 0,50 100
Antiménio pE/LSh | 1 100 <0,05 5 100
Arsénlo - pE/LAs 1 100 0,15 10 100
Benzeno pefL| 1 100 <0,3 10 100
Benzo {a) rireno pa/l | 1| 100 ~<0,002 | 0,010 100
Boro - mgl| 1| 100 €10 | 10 100
Bromato ug/LBrO3| 1 100 <3 10 100
Cadmlo ug/LCd | 1 100 <1,0 5,0 100
Célclo mg/LCa| 1 | 100 27 - -
Clanetos pg/LCN 1 100 14 50 100
Cloretos mg/L Cl 1 100 79 250 100
Chumbo pe/L Pb 1 100 <3 10 100
Cobre mg/l. Cu 1 100 0,024 2,0 100
Crémio pe/LCr 1 100 <5 50 100
1,2-dicloroetano ue/l 1 100 <0,3 3,0 100
Dureza Total mg/L CaCO3 1 100 71 - -
Ferro pg/L Fe 1 100 14 200 100
| Flouretos mg/LF 1 100 <0,050 15 100
HAP's3 HE/L 1 100 <0,005 100 100
. Magnéslo me/L 1 100 0,92 - -
Manganés HE/L Mn 1 100 <10 50 100
| Nitratos | mz/LNOs 1 100 <1,0 50 100
| Nitrltos | mg/L NO2 1 100 <0,020 0,5 100
Merc(rio | /L He 1 100 <0,30 1,0 100
Niquel pe/L Ni 1 100 <5 20 100
Oxidabilidade mg/L0O2 | 1 100 2,2 5 100
Selénio ue/l Se 1 100 <0,5 10 100
Sédio mg/L Na 1 100 3,0 200 100
Sulfatos mg/L S04 1 100 <5.0 250 100
Tetracloroeteno e pg/L 1 100 <3 10 100
tricloeteno
Trihalometanos ug/L 1 100 17 | 100 100
ITHM)4
Desetilterbutilazina ug/L 1 100 <0,014 0,10 100
Diurfio He/L 1 | 100 <0,014 0,10 100
Terbutllazina 1L 1 100 <0,014 0,10 100
Imidaclopride HE/L 1 100 <0,014 0,i0 100
Alfa-Total Bg/L| 1 | 100 <0,04 0,50 100
Dose Indlcativa mSvfano| 1 | 100 <0,10 0,10 100

Penela, 08 de setembro de 2020

O Presidente do Conselho de Administrag8o da APIN,

) ﬁn)m__

Luis Miguel Correia Antunes

85oma das concentracles de 4 substinclas individuais (Benzo{b}flucranteno; Benzolk}fluoranteno; Benzo{ghl)perlleno; Indeno(1,2,3-cd)plreno);
4 soma das concentragbes de 4 substinclas Individuals (Cloroférmio; Bromoférmio; Dibromoclorometane; Bromodiclorometano;




A

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado peio Decreto-Lel n® 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicacio dos resultados analiticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribuicdo
na drea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os

concelhos de Alvaidzere, Ansldo, Castanheira de Péra, Figuelrd dos Vinhos, Gdis, Lous, Pampilhosa da Serra, Pedrogéo

&

EDITAL N.2 69/2020

QUALIDADE DA AGUA

2e TRIMESTRE DE 2020

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Polares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE PESCANSECO CIMEIRO

745 APIN

N.2 Andlises VRS ?ﬁr%eﬂﬂ (%)
LUl LlCece Previstas Realizadas Mfimo Maximo VPt

L (%)
CONTROLO DE ROTINA 1 ~
Desinfetante Residual mg/LCl| 2 100 <0,05 | 029 - -
Bactérias coliformes ufc/100 mL 2 100 0 0 100
E. Coll ufe/100 mL 2 100 0 0 100

| CONTROLO DE ROTINA 2

| Cheiro | fator diluiggio 1 100 <1 3. 100
Sabor fator diluigio 1 100 <1 3 | 100

pH EscalaSorensen| 1 100 7,2 | 26,5€9,0 100
Condutlvidade uSfem 1 100 64,3 2500 100
Cor mg/L Pt-Co 1 100 <5 20 100
Turvacio NTU | 1 100 1,2 4 100
Enterococos ufc/100 mL i 100 0 0 100
Colénias totais a 22eC | ufe/l mL 1 100 ND? - -
Colénias totals a 372C | ufeimL| 1 100 ND - - |
CONTROLO DE INSPECCAO
Clostridium ufe/100 mL 1 100 0 0 100
perfringens =

1P - valor Paramétrico {Dec. Lel 152/17);

2 ND - N¥o detetado;



Aluminio peg/LAll 1 100 <20 200 100
Aménio mg/L NH4 1 100 <0,050 0,50 100
Antiménio g/LSh 1 100 <0,05 5 100
Arsénlo pg/L As 1 100 0,09 10 100
Benzeno HE/L 1 100 <03 10 100
Benzo (a) pireno pe/L 1 100 <0,002 0,010 100
Boro mefll 1 100 <0,10 1,0 100
Bromato ug/L BrO3 1 100 <3 10 100
Cédmio pg/LCd 1 100 <1,0 5,0 100
Célclo mg/L Ca 1 100 5,5 - -
Clanetos _ue/LCN 1 100 <1,0 50 100
Cloretos mg/LCl 1 100 4,6 250 100
Chumbo ug/LPb 1 100 <3 10 100
Cobre mg/L Cu 1 100 <0,010 2,0 100
Crémlo pg/LCr 1 100 <5 50 100
1,2-dicloroetano HE/L 1 100 <0,3 3,0 100
Dureza Total mg/L CaCO3 1 100 24 - -
Ferro HE/L Fe 1 100 330 200 0®
| Flouretos me/LF 1 100 <0,050 15 100
| HAP’s4 HE/L 1 100 <0,005 100 100
| Magnésio mg/L 1 100 2,5 - -
Manzanés $2/LMn 1 00 | <10 50 100
Nitratos me/L NOa 1 100 1,2 50 100
Nitritos me/L NO2 1 100 <0,020 0,5 100
Mercirio /L He | 1 100 <0,30 10 100
Nlquel ug/L Ni 1 100 <5 20 100
Oxidabilidade mg/L 02 1 100 <2,0 5 100
Selénlo ug/L Se 1 100 <0,5 10 100
Sédio mg/L Na 1 100 53 200 100
Sulfatos mg/LSO4. 1 100 <5,0 250 100
Tetracloroeteno e Me/L 1 100 <3 10 100
tricloeteno
Trihalometanos pe/L| 1 100 <3 100 100
(THM)5
Desetilterbutilazina pefl 1 100 <0,014 0,10 100
| Diurgio pe/L 1 100 <0,014 0,10 100
Terbutilazina pe/L 1 100 <0,014 0,10 100
Imidaclopride L/l 1 100 <0,014 0,10 100
Alfa-Total Bo/L 1 100 <0,04 0,50 100
Dose Indicativa mSv/ano 1 100 | <0,10 0,10 100

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administrag8io da APIN,

= ﬁw]um__

Luls Miguel Correia Antunes

# verificou-se a n3io conformidade no pardmetro assinalado devido A migragio dos materials de construg8o da rede predial, posteriormente verlficou-se a
conformidade através de andlises de verificacio;

4Soma das concentraglies de 4 substanclas Individuals (Benzo{b)flucranteno; Benzo{k}flucranteno; Benzo(ghl)perileno; Indeno(1,2,3-cd)pireno);
5 soma das concentracBes de 4 substAnclas individuais (Cloroférmio; Bromoférmio; Dlbromoclorometano; Bromodiclerometano;



K/,

%9 APIN

EDITAL N.2 70/2020

QUALIDADE DA AGUA

22 TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lel n2 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicagio dos resultados analiticos do controlo efetuado & dgua fornecida a partir da rede de distribuicdo
na drea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaidzere, Ansifio, Castanhelra de Pé&ra, Figueiré dos Vinhos, Gdis, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogéo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE PESCANSECO FUNDEIRO

N.2 Analises Valores Comprimento |
Parémetro Unidades leglslacfio {%)
Previstas Realizadas Minimo Méaximo VP!
(%)
| CONTROLO DE ROTINA 1 ) _
Desinfetante Residual mg/L Cl 2 | 100 | 016 0,38 - -
| Bactérlas coliformes ufc/100 mL 2 | 100 | © 8 0 50°
| E. Coll ufe/100mL| 2 100 | 0 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro | fator diluiczo 1 100 <1 |1 3 R
Sabor fator diluicdio 1 100 <1 3 100
gH Escala Sorensen 1 100 7,1 26,5e9,0 100
Condutividade usfem 1 100 51,3 2500 100
Cor mg/LPt-Co| 1 100 <5 20 1c0
Turvagdo NTU 1 100 0,3 4 100
Enterococos ufc/100 mL 1 100 0 0 100
Colénias totais a 222C ufc/l mL 1 100 >300 ) | -
Colénias totais a 379C | ufc/l mL 1 100 >300 I S —
| CONTROLO DE INSPECCAO

1P - Valor Paramétrico {Dec. Lel 152/17);

2 Verificou-se a ndo conformidade do pardmetro assinalado devido a avaria no sistema de dosagem de desinfetante residual, pesterlormente verlficou-se a
conformiclade através de andlises de verificachic;



Clostridium ufc/100 mL 1 100 0 0 100
perfrinzens

Aluminio . ug/LAl 1 100 <20 200 | 100
Amédnio mi/L NH4 1 100 <0,050 0,50 100
Antimédnio Le/L Sb 1 100 <0,05 5 100
Arsénlo ug/L As 1 100 0,30 10 100
Benzeno pe/L | 1 100 <0,3 1,0 100
Benzo ia) oireno pall | 1 100 <0,002 0,010 100
Boro miz/L | 1 100 <0,10 1,0 100
Bromato . pe/LBroz|l 1 100 <3 10 100
Cadmio | ug/LCd! 1 100 <1,0 5,0 100
Célclo | mg/LCa 1 100 38 - -
Cianetos He/LCN 1 100 <1,0 50 100
Cloretos mg/LCl 1 100 4,6 250 100
Chumbo 1e/LPb 1 100 <3 10 100
Cobre meg/LCu|l 1 | 100 0,033 2,0 100
Crémio HE/L Cr 1 100 <5 50 100
1,2-dIcloroetanc | P/l 1 | 100 <0,3 30 100
Dureza Total | mg/LCaCO3 1| 100 18 - -
Ferro _ __ug/LFe| 1 | 100 [ . 39 | 200 100
Flouretos mg/LF 1 | 100 <0,050 15 100
HAP's3 wg/ll 1 | 100 <0,005 100 100
Magnésio mg/L| 1 | 100 | 2,1 - -
Manganés HE/L Mn 1 100 | <10 | 50 100
Nitratos mg/L NQs | 1 100 <10 | 50 100
Nitritos mg/L NO2 1 100 <0,020 | 05 100
Mercirio pe/L He 1 100 <0,30 I 10 100
Nfquel pe/LNi| 1 100 <5 .20 100
Oxidabilidade mg/L 02 1 100 <2,0 5 100
Selénio ue/LSe| 1 100 <0,5 10 100
Sodlo . mg/L Na 1 | 100 45 | 200 100
Sulfatos mg/L S04 1 100 <5,0 250 100
Tetracloroeteno e ug/L 1 100 <3 10 100
tricloeteno - L |

Trihalometanoes ug/L 1 100 <3 100 100
{THM)4

Alfa-Total Bo/L 1 100 <0,04 050 | 100
Dose Indicativa mSv/ano 1 100 <0,10 0,10 | 100

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administracdo da APIN,

< jam)um__

Luls Miguel Correla Antunes

350ma das concentragBes de 4 substdnclas Individuals (Benza(bjflucranteno; Banzo(kifluoranteno; Benza(ghi}perileno; Indeno(4,2,3-cd}plrencl;

* soma das concentracdes de 4 substéncias Individuals {Cloroférmlo; Bromoférmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;




L,

EDITALN.271/2020

QUALIDADE DA AGUA

22 TRIMESTRE DE 2020

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Potares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE PESSEGUEIRO

4% APIN

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n® 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicaco dos resultados analfticos do controlo efetuado & 4gua fornecida a partir da rede de distribuicdo
na drea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os

concelhos de Alvaidzere, Ansido, Castanhelra de Péra, Figueird dos Vinhos, Géis, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrog&o

o ] Valores Comprimento
Pardmetro Unidades R leglslacio (%)
Previstas Realizadas Minimo Méximo vpt
(%)
CONTROLO DE ROTINA 1 ) B
| Desinfetante Residual me/LCl 2 100 0,07 0,40 - | -
Bactérias coliformes ufc/100 mL 2 100 0 10 0 | 50?
E. Coll ufc/200mL| 2 | 100 | 0 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro fator diluizio 3 -
Sabor fator diluicio 3 -
rH - Escala Sorensen 265e9,0 -
Condutlvidade uSfem - 2500 -
Cor mg/L Pt-Co 20 -
Turvacdo NTU 4 -
Enterococos ufc/100 mL 0 -
Coldénias totais a 228C ufe/l mL - -
Colénias totais a 372C | ufc/l mL - -

| CONTROLO DE INSPECCAO

1P - Valor Paramétrico (Dec. Lei 152/17);

2 veriflcou-se a ndo conformidade do parémetro assinalado devido a avaria no sistema de dosagem de desinfetante residual, posteriormente verificou-se a
. conformidade através de andlises de verificaglo;




Clostridium ' ufe/100 mL 0 -
| perfrinzens
Aluminio pe/L Al 200 -
Amdnio me/L NH4 0,50 -
Antimdénio ug/LSb 5 -
| Arsénlo ue/LAs 10 -
Benzeno He/l 1,0 -
Benzo ia) plreno g/l 0,010 -
| Boro mg/L 1,0 -
| Bromato ug/L BrO3 | 10 -
Cadmio pe/L Cd 50 -
Célclo mg/L Ca . - -
Clanetos ug/LCN - 50
Cloretos mz/LCl 250
Chumbo pe/LPb 10
Cobre mg/L Cu 2,0
Crémio ug/LCr 50
1,2-diclorcetanc | . g/l I /- 1 30
Dureza Total mg/L CaCO3 | - -
Ferro up/LFe 200 -
Flouretos mE/LF 1,5 -
HAP's3 pe/L 100 -
Magnéslo mg/L - -
Manganés Lg/L Mn 50 -
Nitratos mg/L NOs 50 -
Nitritos mz/L NO2 0,5 -
Merctrio ug/LHg 1,0 -
Niguel LE/L Ni 20 -
Oxidabilidade mg/L 02 | 5 -
Selénio pg/L Se 10 -
Sédio mg/L Na 200 -
Sulfatos mi/L S04 | 250 -
Tetracloroeteno e pg/L |10 -
tricloeteno |
Trihalometanos ug/L . 100 -
(THM)4
Desetilterbutilazina pe/L 0,10 -
Diurdo | pel| [ 010 |-
Terbutilazina ug/L 0,10 -
 Imldaclopride 1 ua/l F— 0,10 -
| Alfa-Total Bg/L 0,50 -
Dose Indicativa mSv/ano 0,10 -

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administracéo da APIN,

' f\nlm._

Lufs Miguel Correla Antunes

350ma das concentrages de 4 substincias Individuals (Benzo{b)fluoranteno; Benzo{k)fluoranteno; Benzo{ghl)perileno; Indeno(1,2,3-cd)plrenc);
4 soma das concentragBes de 4 substanclas Individuals (Cloroférmio; Bromoférmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;




&

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lel n& 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicaciio dos resultados analfticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribui¢éo
na adrea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os

concelhos de Alvaldzere, Ansifio, Castanhelra de Péra, Figueird dos Vinhos, Gols, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogdo

EDITAL N.2 73/2020

QUALIDADE DA AGUA

22 TRIMESTRE DE 2020

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE PONTE DE FAJAO

%% APIN

N.2 Anglises el —p-—mfo':;la"?: %)
D[l Saldaces Previstas Realizadas Minime Méximo VP!
(%)
CONTROLO DE ROTINA 1 B
Desinfetante Residual mg/LCl| 1 100 <0,05 - -
Bactérias collformes ufe/100 mL 1 100 0 0 100
E. Coli ufe/100mL| 1 100 0 0 100 |
CONTROLO DE ROTINA 2 —
Cheiro fator diluicdo | 3 -
Sabor fator diluicdo 3 -
£H Escala Sorensen 26,5e5,0 -
Condutividade usfem 2500 -
Cor mz/L Pt-Co 20 -
| Turvaczo | NTU 4 -
Enterococos | ufe/100 mL 0 -
Colénias totais a 222C ufc/l mL - -
Colénias totais a 379C | ufc/l mL - -
CONTROLO DE INSPECCAQ
Clostridium ufc/100 mL 0 -
perfringens
Aluminio ug/LAl 200 -

L vP - valor Paramétrico (Dec. Lel 152/17);



Amdnio mg/L NH4 0,50
Antiménio pe/LSb 5
Arsénlo pe/L As 10
Benzeno Hi/L 10
Benzo (a) pireno e/l 0,010
Boro mgiL 1,0
Bromato He/LBrO3 10
Cédmio pe/LCd 5,0
Ciiclo mg/LCa -
Cianetos ue/LCN 50
Cloretos mg/LCl 250
Chumbo _pe/LPb 10
Cobre mg/L Cu 2,0
Crémio ui/L Cr 50
| 1,2-dicloroetano ue/L 3,0
Dureza Total mg/L CaCO3 -
Ferro 1g/L Fe 200
Flouretos me/LF 15
HAP's2 el 100
Magnésio mg/L -
Manganés ug/L Mn 50
Nitratos mg/L NQs 50
Nitritos mg/L NO2 0,5
Merciirlo ua/LHg 1,0
 Nigquel us/LNI 20
Oxidabilidade mg/L 02 5
Selénio _ Hg/LSe 10
Sédio mg/L Na 200
Sulfatos mg/L S04 250
Tetracloroeteno pe/L 10
tricloeteno
Trihalometanos Hg/L 100
(THM)3 |
Alfa-Total Bu/L 0,50
Dose Indicativa mSv/ano 0,10

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administracéic da APIN,

' ﬁw}m._

Lufs Miguel Correla Antunes

25oma das concentracdes de 4 substnclas Individuals {Benzo(b)fluoranteno; Benzo(k)fluorantenco; Benzo{ghljperileno; Indeno(1,2,3-cd)pirenc);
% soma das concentracBes de 4 substdnclas Individuals {Cloroférmlo; Bromoférmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;



&

%

e

EDITALN.2 74/2020

QuALIDADE DA AGUA

22 TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n® 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicaggio dos resultados analiticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribuicio
na drea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaidzere, Ansi8o, Castanheira de Péra, Figueiré dos Vinhos, Géis, Lous&, Pampilhosa da Serra, Pedrogdo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Polares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE PORTO DA BALSA

N.2 Andlises Valores Comprimento
Parametro Unidades lelslackio (%
Previstas Realizadas Minimo Maéaximo vpt
(%)
CONTROLO DE ROTINA 1 )
Desinfetante Residual mg/LCl| 1 100 | 0,08 - -
Bactérias coliformes ufe/100 mL 1 100 0 0 100
E. Coll ufe/100 ml 100 | 0 | 0 | 100
| CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro | fatordilulcdo p— -
Sabor fator dilul;Zo 3 -
pH Escala Sorensen 26,529,0 -
Condutividade 1S/em 2500 -
Cor mg/L Pt-Co 20 -
Turvacdo ____NTU | 4 -
Enterococos ufe/100 mL | 0 -
Coldnias totals a 222C ufe/l mL | - -
Coldnias totals a 37¢2C ufe/i mL - -
Ferro HE/L Fe 200
CONTROLO DE INSPECCAD
Clostridium | ufe/100 mL 0 | -
perfringens

L1vp - valor Paramétrico {Dec. Lei 152/17);



Aluminio Lg/L Al 200
Aménio mg/L NH4 | 0,50
Antimdnio ug/LSb 5
Arsénio HE/L As 10
Benzeno pelL 1,0
Benzo (a) plreno pg/L 0,010
Boro mg/L 1,0
Bromato ug/L BrO3 10
Cidmio pe/L Cd 5,0
Célcio mz/L Ca -
Cianetos pe/LCN 50
Cloretos mg/LCl 250
Chumbo ug/L Pb 10
Cobre mg/lCul | 2,0
Crémio ug/L Cr 50
1,2dicloroetano pE/L 3,0
Dureza Total mg/L CaCO3 =
Flouretos mg/L F 1,5
HAP's2 /L 100
Magnésio mg/L =

| Mangznés e/l Mn 50

 Nitratos mg/L NOs 50

| Nitritos mi/L NO2 0,5
Merclrio HE/LHe 1,0
Niguel ~ pg/LNi —_ 20 |
Oxldabliidade mz/L 02 5 |
Selénlo ug/L Se 10
Sédio mg/L Na 200
Sulfatos mg/L S04 250
Tetracloroeteno ug/L 10
tricloeteno el

Trihalometanos ue/L | [ 100
(THM)3 | |

' Alfa-Total Ba/L ] 0,50
Dose Indicativa mSv/ano | 0,10

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administragdo da APIN,

| fww_

Luis Miguel Correla Antunes

250ma das concentraglies de 4 substanclas Individuals (Benzo{b)fluoranteno; Benzo{k)fluoranteno; Benzo{ghi)perileno; Indeno(1,2,3-cd)pireno);
8 soma das concentragBes de 4 substinclas Individuals {Clorofdrmio; Bromoférmio; Dlbromoclorometanc; Bromodiclorometano;



@
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EDITAL N.2 76/2020
QUALIDADE DA AGUA
20 TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n2 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicagdo dos resultados analfticos do controlo efetuado & dgua fornecida a partir da rede de distribuicdo
na 4rea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaidzere, Ansio, Castanheira de Péra, Figueiré dos Vinhos, Gols, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogéo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE POVOA

o " Valores Comprimento
Pardmetro Unidades ' - . leglslacio (%)
Previstas Reallzadas Minimo Maéximo VP
(%)
CONTROLO DE ROTINA 1 -
Desinfetante Resldual mg/LC| 2 100 014 | 0,28 - -
Bactérlas collformes ufc/100 mL 2 100 0 0 100
E. Coll ufe/200mL| 2 | 100 0 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2 .
Cheiro | fator diluicio 3 -
Sabor 1 fator diluicio 3 -
pH | Escala Sorensen 126,5e9,0 -
| Condutividade | usfem | 2500 -
Cor mg/LPt-Co | | 20 -
Turvacio NTU | 4 -
Enterococos ufc/100 mL | ' 0 -
Coldnias totais a 22°C ufc/l mL | - -
Colénias totais a 372C | ufe/lmL | - _ - [
{ Ferro — ug/LFe| 200 - |
CONTROLO DE INSPECCAQ .
| Clostridium ufc/100 mL 0 -
[ perfrinzens

1vp - valor Paramétrico {Dec. Lel 152/17);



Alumfnio pg/L Al 200
Aménio me/L NH4 | 0,50
Antiménio ug/LSh | 5
Arsénio ue/LAs 10
Benzeno Lg/L 1,0
Benzo (a] plreno pe/l 0,010
Boro me:L 10
Bromato ug/L BrO3 10
Cédmio ug/LCd 5,0
Cilcio mg/LCa -
Cianetos Hg/LCN 50
Cloretos mz/LCl 250
Chumbo ue/LPb 10
| Cobre me/LCu 2,0
Crémlo _He/LCr 50
1,2-dicloroetano HE/L 3,0
Dureza Total mg/L CaCO3 -
Flouretos me/LF 15
HAP's2 HE/L 100
Magnéslo me/L -
Manganés pa/l Mn 50
Nitratos mg/L NOa 50
Nitritos mg/L NO2 0,5
Mercirio pe/LHg 1,0
Niguel 1e/L Ni 20
Oxidabilidade me/L 02 5
Selénlo ug/L Se 10
Sédio mg/L Na 200
| Sulfatos _ mg/LS04 250
Tetracloroeteno pg/t 10
tricloeteno
Trihalometanos Hg/L 100
(THM)3
Alfa-Total Bg/L 0,50
Dose Indicativa mSv/ano 0,10

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administracdo da APIN,

Lo

Lufs Miguel Correia Antunes

255ma das concentragbes de 4 substincias Individuais (Benzo{bjfiuoranteno; Benzo(kifluoranteno; Benzo{ghl)perileno; Indenoil,2,3-cd}pirenc);
% soma das concentragBes de 4 substinclas Indlviduals {Cloroférmio; Bromofdérmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;



,
%

APIN

EDITAL N.2 77/2020

QUALIDADE DA AGUA
22 TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lel n® 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicag8io dos resultados analfticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribuicdo
na &rea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaidzere, Ansifio, Castanheira de Péra, Figueiré dos Vinhos, Géis, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogéio

Grande,-Penacova, Penela e Vila Nova de Polares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE POVOA DA RAPOSEIRA

Valores Comprimento
N.2 Anéllses
legislacdio (%)
FRINTELE Ll e Previstas Realizadas Mfnimo Méximo VP!
(%)
 CONTROLO DE ROTINA 1
Desinfetante Residual ma/LCl 1 100 | c,16 . -
Bactérias collformes ufe/100 mL 1 00 | 0 0 100
| E. Coli ufe/100 mL 1 100 | 0 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Chelro fator diluic8o 3 -
Sabor fator diluic8o 3 -
pH | Escala Sorensen 26,5e9,0 -
Condutividade | usfem 2500 -
Cor | mg/L Pt-Co 20 -
Turvacéo | NTU 4 -
Enterococos ufc/100 mL 0 -
Coldnias totais a 222C ufe/l mL - -
Coldnias totais a 372C ufe/l mL - - -
CONTROLO DE INSPECCAO E—
Clostridium ufe/100 ml 0 -
perfringens
Aluminio ug/LAl 200 | -

1 vp - valor Paramétrico (Dec. Lel 152/17);



Aménlo mg/L NH4 0,50
Benzo (a) pireno ue/L 0,010
Cilcio rmg/LCa I
Chumbo pe/L Pb 10
Cobre mg/L Cu 2,0
Crémlo HE/LCr 50
Dureza Total mg/L CaC03 -
Ferro ug/L Fe | 200
HAP's2 pe/L | | 100
Magnésio me/L -
Manzanés HE/L Mn 50
Nitritos mi/LNO2 0,5
Niguel /L Ni 20
Oxidabllidade mg/L 02 5
Trihalometanos Hg/L 100
(THM)3

— ==

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administracéio da APIN,

) ﬁﬂ}m__

Luls Miguel Correia Antunes

25oma das concentragBes de 4 substanclas individuals {Benzo{bjfiuoranteno; Benzo{k)fluoranteno; Benzo{ghl)perileno; Indeno(1,2,3-cd)pirenc);
3 soma das concentragBes de 4 substinclas Individuals {Cloroférmio; Bromoférmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;




I:'; APIN

EDITAL N.2 81/2020

QUALIDADE DA AGUA

2¢ TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lel n? 152/2017, de 7 de
dezembro, a publica¢do dos resultados analiticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribuigdo
na drea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaidzere, Ansifio, Castanheira de Péra, Figuelré dos Vinhos, Géis, Lous8, Pampilhosa da Serra, Pedrogéo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Polares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE SANTA LUZIA/PAMPILHOSA DA SERRA

. Valores Comprimento
Parametro Unidades B legislactio (%)
Previstas Realizadas Minimo Mdéximo VP!
(%)
CONTROLO DE ROTINA 1 -
Desinfetante Residuai mg/LCtl 3 | 100 048 | 074 | - -
Bactérias coliformes ufe/100 mL 3 100 0 0 100
E. Coli ufe/100 mL 3 100 0 - 0 100
| CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro fatordiluigio| 1 | 100 <1 | 3 100
Sahor fator diluicio 1 100 <1 3 100
pH . Escala Sorensen 1 100 7.9 26,5e9,0 0?
Condutividade uSfem 1 100 166 2500 100
Cor mg/L Pt-Co 1 100 <5 20 100
Turvacio | NTU 1 100 | <0,3 4 100
Enterococos | ufe/100 mL 1 100 0 0 100
Coldnias totals a 222C ufe/l mL 1 100 ND? - -
| Coldnias totais a 372C ufc/l mL 1 100 ND - -
Clostridium ufc/100 mL 1 100 0 o 100
perfringens

1 VP - valor Paramétrico (Dec. Lel 152/17);

2 yerificou-se a néio conformidade nos pardmetros assinalados devido &s Caracterfsticas naturais (hidrogeoldgicas) da origem de dgua;
3 ND - N8o detetado;



| Aluminio pa/L Al 1 100 62 | 200 100
| Ferro | pg/L Fe 1 100 12 | 200 100
| Manzanés | pE/LMn! 1 100 <10 - 100
CONTROLO DE INSPECCA
Aménlo | me/L NH4 | | 050 -
Benzo {a) pireno uefL | | 0,010 -
Célcio mg/L Ca - -
Chumbo pe/L Pb 10 -
Cobre mg/LCu 2,0 -
Crémio pe/LCr 50 -
Dureza Total mg/L CaCO3 - -
HAP's4 ug/L 100 -
 Magnésio = me/L | : =
Nitritos mg/L NO2 1 05 | -
Niguel ug/LNi 20 | -
Oxidabilidade mi/L 02 | 5 | -
Trihalometanos pe/L ' 100 | -
(THM)5

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administragio da APIN,

) j\ﬂhw_.

Luls Miguel Correla Antunes

45oma das concentragbes de 4 substincias individuais {Banzo{b}flucranteno; Benzo{k)fluoranteno; Benzo{ghljperileno; Indeno(1,2,3-cd)pirenc);
5 5oma das concentragBes de 4 substinclas individuals (Cloroférmio; Bromofdérmio; Dibromociorometanc; Bromodiclorometano;



Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lel n® 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicacdo dos resultados analiticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribui¢do
na area de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os

concelhos de Alvalazere, Ansio, Castanheira de Péra, Figuelré dos Vinhos, Géis, Lous8, Pampilhosa da Serra, Pedrogdio

4

7% APIN

EDITALN.2 83/2020

QUALIDADE DA AGUA

2e TRIMESTRE DE 2020

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Polares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE SIGNO SAMO

1yP - valor Paramétrico (Dec. Lel 152/17);
2 ND - Ngo detetado;

Valores Comprimento
N.2 Andlises
. legislacSo (%)
JRAE S ChLeEEs Previstas Realizadas Minimo Méximo VP!
(%)

CONTROLO DE ROTINA 1
Desinfetante Residual mg/L Cl 2 100 046 | 12 - -
Bactérlas coliformes ufc/100 mL 2 100 | 0 0 100
E. Coll ufe/100 mL 2 100 | 0 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro fator diluiclio 1 100 <1 3 100
Sabor fator dilvigiio 1 100 <1 3 100
pH Escala Sorensen 1 100 7,6 26,5e9,0 100
Condutividade usfem 1 100 157 2500 100
Cor mg/L Pt-Co 1 100 <5 20 100
Turvacio NTU| 1 100 <0,3 4 100
Enterococos ufc/100 mL 1 100 0 1] 100
Coldnias totals a 228C ufe/l mL 1 100 ND? - -
Coldnias totais a 372C ufe/l mL 1 100 ND - -
Ferro ug/LFe| 2 100 270 | 550 200 0
Manganés pe/L Mn 1 100 <10 50 100
CONTROLO DE INSPECCAO




Clostridium ufc/100 mL 1 0 0 100
perfrinzens
Aluminio ug/LAI 1 <20 200 100

| Aménlo mi/L NH4 1 0,050 0,50 1n0

| Antiménlo pe/LSh 1 0,15 5 100

| Arsénio HE/L As 1 0,22 10 100

| Benzeno HESL 1 <0,3 1,0 100

| Benzo {a) pireno pE/L 1 <0,002 0,010 100
Boro mgL 1 <0,10 1,0 100
Bromato pg/L BrO3 1 <3 10 100
Cadmio pe/LCd 1 <10 5,0 100
Célclo mg/L Ca 1 | 10 -
Cianetos ug/LCN 1| <1,0 50 100
Cloretos mg/LCl| 1 | 4,9 250 100
Chumbo ug/L Pb 1 <3 10 100
Cobre mg/L Cu 1 0,033 2,0 100
Crémlo /L Cr 1 <5 50 100
1,2-dicloroetano ug/L 1 <0,3 3,0 100
Dureza Total mi/L CaC03 1 47 - -
Flouretos mg/LF| 1 0,19 15 100
HAP’s3 HE/L 1 100 100
Magnésio mg/L 1 5,3 - -
Nitratos mg,/L NOs 1 <1,0 50 100
Nitritos mg/L NO2 1 <0,020 0,5 100
Mereurlo RE/L HE 1 <0,30 1,0 100

 Nfguel ue/LNI 1 15 20 100
Oxidabilidade mz/L 02 1 <2,0 5 100
Selénio _ _ug/LSe 1 _<0,5 10 100
Sédio ~ mg/LNa| 1 10 200 100
Sulfatos mg/L S04 1 14 250 100
Tetracloroeteno e ug/L 1 <3 10 100
tricloeteno
Trihalometanos ug/L 1 3 100 100
(THM)4 o
Desetilterbutilazina HE/L 1 <0,014 0,10 100
Dlurfio pg/l| 1 <0,014 0,10 100 |
Terbutllazina He/L 1 <0,014 0,10 100 '

| Imidaclopride g/l 1 <0,014 0,10 100

| Alfa-Total Ba/L 1 <0,04 0,50 100
Dose Indlcativa mSv/ano 1 <0,10 0,10 100

Penela, 08 de setembro de 2020

O Presidente do Conselho de Administracéo da APIN,

) }%ﬁhm..

Luis Miguel Correla Antunes

35oma das concentragbes de 4 substanclas Individuals {(Benzo(b)fluorantenc; Benzo{kifluoranteno; Benzo(ghl)perlleno; Indeno(1,2,3-cd)pirenc);
4 soma das concentracBes de 4 substinclas Individuals {Cloroférmio; Bromofdrmio; Dibromodiorometano; Bromodiclorometano;




/:'; APIN

EDITAL N.2 133/2020

QUALIDADE DA AGUA

22 TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lel n€ 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicag8io dos resultados analiticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribuigdo
na 4rea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concethos de Alvalézere, Ansifo, Castanheira de Péra, Figueiré dos Vinhos, Gdis, Lous8, Pampilhosa da Serra, Pedrogéo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares é efetuada no presente Edltal:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE SOBRAL BENDITO

P Valores Comprimento i
Par@metro Unidades leglslaca
Previstas Realizadas Minimo Méximo VP!
(%)
| CONTROLO DE ROTINA 1
Desinfetante Residual mg/LC| 2 100 018 | 045 - -
Bactérias collformes ufc/100 mL 2 100 0 0 100
E. Coli ufc/100 mL 2 100 0 0 _ 100
| CONTROLO DE ROTINA 2 ) =
| Chelro fator diluicio 13 -
| Sabor fator diluicfio | 3 -
pH Escala Sorensen | | 26,5e9,0 -
Condutividade uSfem 2500 -
Cor mi,/L Pt-Co 20 -
Turvacao NTU 4 -
Enterococos | ufc/100 mL 0 -
Colénias totais a 229C | ufe/l mL - -
Coldnias totals a379C | ufc/l mL = - | -
CONTROLO DE INSPECCAQ
Clostridium ufe/100 mL 0 -
perfringens
Aluminie /L Al 200 -

1 vp - valor Paramétrico (Dec. Lel 152/17);



Aménio mg/L NH4 0,50 !
Antiménio ug/L Sb 5 !
Arsénio Hg/LAs 10 |
Benzeno He/L 1,0 ‘
Benzo {a) pireno pe/l 0,010
Boro ma/L 10
Bromato /L Bro3 10 |
Cédmic /L Cd 5,0
Célcio me/LCa -
Cianetos pE/LCN 50
Cloretos mg/LCl 250
Chumbo pe/L Pb 10
Cobre mg/L Cu 2,0
Crémio pg/LCr 50
1,2-dIcloroetano pe/L 3.0
Dureza Total mg/1. CaCO3 -
Ferro pe/LFe| 200
Flouretos mg/LF| 15
HAP's2 g/l | 100
Magnésio mi/L -
Manganés ug/LMn 50
Nltratos mg/LNOa 50
Nitrltos mg/LNO2 | 0,5
Merctrio gL Hg 1,0 |
Nicuel ug/L NI 20 |
Oxidabilidade mg/L 02 5 !
Selénlo ug/L Se 10 1
Sédio mg/L Na 200 |
Sulfatos | mg/L S04 250 i
Tetracloroeteno e /L 10 :
tricloeteno
Trlhalometanos pe/L 100
{THM)3
Desetilterbutilazina Hi/L 0,10
Diurio HE/L 0,10
Terbutilazina He/l 0,10 |
| Imldaclopride HE/L 0,10
Alfa-Total Ba/L 0,50
Dose Indicativa mSv/ano 0,10
N——

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administrac8o da APIN,

) yﬁ}whw_-

Luis Miguel Correia Antunes

2goma das concentragBes de 4 substdnclas Indlviduals {Benzo(b)fluoranteno; Benzo(k)fiucranteno; Benzo{ghl)perileno; Indeno(1,2,3-cd)pireno);
3 soma das cencentragBes de 4 substancias Individuals (Cloroférmio; Bromoférmio; Dibromeclorometano; Bromodiclorometane;



&

2% APIN

¥ /ll...

EDITAL N.2 134/2020
QUALIDADE DA AGUA

22 TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Le! n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n? 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicaco dos resultados analfticos do controlo efetuado & dgua fornecida a partir da rede de distribuicéio
na drea de abrangéncla da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaidzere, Ansldo, Castanheira de Péra, Figueiré dos Vinhos, Gols, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogdo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE SOBRAL DE BAIXO

. Valores Comprimento
N.2 Andlises
] legislactio (%)
L Ll Dldades Previstas Reallzadas Minimo Méximo VP!
(%)
CONTROLO DE ROTINA 1 B
Desinfetante Resldual mg/LCl 2 | 100 0,33 | 049 - =
Bactérlas collformes ufc/100 mL 2 | 100 0 0 100
E. Coll ufc/200mL| 2 | 100 0 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro fator diluicgo 3 -
Sabor fator diluicéio 3 -
oH Escala Sorensen 26,5e9,0 -
Condutividade pHSfem | 2500 -
Cor mg/L Pt-Co 20 -
Turvagdo NTU 4 -
Enterococos ufc/100 mL 0 -
Colbnias totais a 222C ufe/l mb - -
Colénias totais a 372C | ufc/l mL - 1 -
Ferro ug/L Fe 200 | -
| CONTROLO DE INSPECCAQ
Clostridium ufe/100 mL 0 | -
| perfringens

1 yp - valor Paramétrico (Dec. Lel 152/17);



Aluminio HE/L Al 200 :
Ambnio mg/L NH4 0,50 -
Antiménlo ui/LSb 5 -
Arsénio gL As 10 -
Benzeno pe/L 1,0 -
Benzo (a] pireno pe/L 0,010 -
Boro mg/L 10 -
Bremato pe/L BrO3 10 -
Cédmio pe/LCd 5,0 -
Célcio mg/LCa - -
Cianetos pe/LCN 50 -
Cloretos mg/LCl ] 250 -
Chumbo pe/L Pb ’ 10 -
| Cobre mg/LCu 1 | 2,0 -
Crémlo ug/LCr S0 -
1,2-dicloroetano pefl 3,0 -
| Dureza Total mg/L CaCO3 - -
| Flouretos mg/LF 1,5 -
HAP's2 ug/L 100 -
| Magnésio mg/L - -
Manganés Le/L Mn 50 -
Nitratos ma/LNOs 50 -
Nitritos mg/LNO2 05 -
Mercirio ue/L Hg 1,0 -
Niguel ug/LNi | a0 :
Oxldablilidade me/L 02 5 | -
Selénio pg/L Se 10 | -
Sédlo mg/L Na ! 200 | -
Sulfatos mg/L S04 | 250 -
Tetracloroeteno e ug/L ‘ 10 -
tricloeteno
Trihalometanos pg/fL 100 -
(THM)3
Desetilterbutilazina ug/L 0,10 -
Diuréio ug/L 0,10 -
Terbutllazina e/l 0,10 -
Imidaciopride = wt] [ low [ -
Alfa-Total Bo/L 0,50 -
Dose Indicativa mSv/ano 0,10 -

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administracéo da APIN,

'ﬁm)m_

Lufs Miguel Correia Antunes

250ma das concentragbes de 4 substancias individuals {Benzo{bjluoranteno; Benzo(kifluoranteno; Banza(ghi)parileno; Indena(1,2,3-cd)pirenc);
3 Soma das concentragBes de 4 substéinclas Individuals {Cloroférmio; Bromoférmio; Dibromociorometano; Bromodiclorometano;



&

. ,:; APIN

EDITAL N.2 135/2020

QUALIDADE DA AGUA

20 TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n® 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicaciio dos resultados analiticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribuicao
na érea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaldzere, Ansido, Castanheira de Péra, Figueiré dos Vinhos, Géls, Lousd, Pampllhosa da Serra, Pedroglo

Grandég, Penacova, Penela e Vila Nova de Polares & efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE SOBRAL MAGRO

N.2 Anlises Valores for:;ghﬂ?:n%;g
LT Liicades Previstas Realizadas Minimo Maéximo VPl |
(%)
CONTROLO DE ROTINA 1 )
Desinfetante Residual mg/L Cl 2 100 <0,05 0,06 - -
Bactérias coliformes ufc/100 mL 2 100 0 53 0 50
E. Coli ufe/100 mL 2 100 0 23 0 _ 508
CONTROLO DE ROTINA 2 N
Cheiro fator diluigdo 1 00 | <« 3 100
Sabor fator diluigdo 1 100 <1 3 100
oH Escala Sorensen 1 100 6,7 26,590 100
Condutlvidade pSfem| 1 100 66,7 2500 100
Cor mz/L Pt-Ce 1 100 <5 20 100
Turvagao NTU 1 100 <0,3 4 160
Enterococos ufe/100 mL i | 100 0 0 100
Colénias totais a 222C ufe/l mL 1 | 100 | 23 - -
Colénias totais a 372C ufe/l mL 1 100 | 3 |- -
| CONTROLO DE INSPECCAQ

1 vp - valor Paramétrico {Dec. Lel 152/17);

23 verificou-se a nSio conformidade do parmetro assinalado devido a avarta no sistema de dosagem de desinfetante resldual, posteriormente verificou-se a
conformidade através de andlises de verificagdio;



Clostridium ufc/100 mL 1 100 0 0 100
| perfringens - . .
Aluminio _pa/LAI 1 100 43 200 100
Amdnlo mg/LNH4 1 100 <0,050 0,50 100
Antiménio ug/L Sb 1 100 0,06 5 100
| Arsénlo ug/LAs 1 100 0,92 10 100
| Benzeno ug/L 1 100 <0,3 1,0 100
| Benzo {a) plreno ugfL 1 100 <0,002 0,010 100
| Boro mi/L 1 100 <0,10 1,0 100
Bromato ue/L BrO3 1 100 <3 10 100
Cédmio pe/Lcd 1 100 <1,0 5,0 100
Céicio mg/LCal 1 100 13 - .
Clanetos HE/LCN 1 | 100 | <10 50 100
Cloretos me/LCl 1 100 | 7,8 250 100
Chumbo He/L Pb 4 100 <3 | 120 10 504
Cobre mz/LCu 1 100 0,087 2,0 100
Crémio ug/LCr| 1 100 <5 50 100
1,2dicloroetano HE/L 1 100 <0,3 3,0 100
Dureza Total mg/L CaCO3 1 100 12 - -
Ferro ui/L Fe 1 100 41 200 100
Flouretos mg/LF 1 100 <0,050 1,5 100
HAP's5 A 1 100 <0,005 100 100
Magnésio mg/L 1 100 2,0 . -
Manganés Hg/LMn | 1 100 <10 50 100
Nitratos me/LNOa| 1 100 <1,0 50 100
Nitritos mg/LNO2| 1 100 <0,020 05 100
Merclirio pe/LHg| 1 100 <0,30 1,0 100
 Niguel HE/L NI 4 100 <5 | 53 20 258
Oxldabllidade mg/L 02 1 100 <2,0 5 100
Selénio Hp/LSe 1 100 <0,5 10 100
Sddio mi/L Na 1 100 59 200 100
Sulfatos mg/L S04 1 100 <5,0 250 100
Tetracloroeteno pe/L 1 100 <3 10 100
tricloeteno
Trihalometanos Hg/L 1 100 <3 100 100
(THM)7 I
Desetilterbutilazina pe/L 1 100 <0,014 0,10 100
' Dlursio ! 100 <0,014 0,10 100
| Terbutllazina ug/L 1 100 <0,014 0,10 100
Imidaclopride ug/L 1 100 <0,014 0,10 100
Alfa-Total Bo/L 1 100 <0,04 0,50 100
Dose Indicativa mSv/ano 1 100 <0,10 0,10 100

Penela, 08 de setembro de 2020

O Presidente do Conselho de Administragiio da APIN,

)Mum._

Lufs Miguel Correia Antunes

4 € verificou-se a nio conformidade no pardmetro assinalado devido 3 migragfo dos materlals de construgdo da rede predlal, posterlormente verificou-se a
conformidade através de andlises de verificaglo;

Ssoma das concentragbes de 4 substanclas Indlviduals {Benzo{b)flucrantenc; Benzo(k}fluoranteno; Benzo(ghljperlieno; Indeno(1,2,3-cd)plirenc);

7 soma das concentracties de 4 substinclas individuals (Cloroférmio; Bromoférmie; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;



O/

APIN

EDITAL N.2 136/2020

QUALIDADE DA AGUA

22 TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lel n2 152/2017, de 7 de
dezembyro, a publicagiio dos resultados analiticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribui¢do
na area de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaiézere, Ansi8o, Castanhelra de P&ra, Figueird dos Vinhos, Gdis, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogdo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE SISTEMA DE SOEIRINHO

¢ Valores Comprimento
Parémetro Unidades R legislacdo (%)
Previstas Realizadas Minimo Maximo VPl
(%)
CONTROLO DE ROTENA 1 )
Desinfetante Residual mg/Lcl| 2 | 100 <005 | 031 - -
Bactérlas coliformes ufe/100 mL 2 | 100 0 0 100
E. Coll ufe/100 mL 2 | 100 0 0 100
| CONTROLO DE ROTINA 2
|_ Cheiro fator diluizso | | ] | -
| Sabor fator diluicdo | -
| pH Escala Sorensen | | -
Condutividade uSfem | -
Cor mg/L Pt-Co | -
Turvacio | NTU | -
Enterococos ufe/100 mL | -
Coldnias totais a 222C | ufc/l mL -
‘Coldnias totais a 372C ufe/l mL | -
| CONTROLO DE INSPECCAO
Clostridium | ufc/100 mL I 0 -
perfringens
Aluminio | Le/LAl . 200 -

1 vP - Valor Paramétrico (Dec. Lel 152/17);



Aménlo mz/L NH4 | 0,50 -
Antiménio na/LSb | 5 -
Arsénio up/L As | = 10 -
Benzeno pg/L | 1' L0 -
Benzo (a) pireno gL 0,010 -
Boro mg/L L0 -
Bromato HE/L BrO3 | 10 -
Cédmio ug/LCd 50 -
Célclo mz/L Ca - -
Clanetos he/LCN 50 -
Cloretos mg/LCl 250 -
Chumbo pE/LPb 10 -
Cobre mz/L Cu | 2,0 -
Crémio ue/LCr | ] i - 50 :
1,2-dIcloroetanc HE/L 3,0 -
Dureza Total mg/L CaCO3 - -
Ferro He/L Fe 200
Flouretos mg/LF 15 -
HAP's2 pedL 100 =
Magnésio rig/L = -

' Manganés HE/L Mn 50
Nitratos mg/L NOa 50

| Nitritos me/L NO2 0,5
Meredrio pe/L He L0 | .
Nfguel ME/L N | 20 | -
Oxidabilidade mg/L 02 5 -
Selénlo e/l Se 10 -
Sédlo mg/L Na 200 -
Sulfatos mg/L S04 | 250 -
Tetracloroeteno ] ue/L 10 -
tricloeteno
Trihalometanos Me/L 100 -
(THM)3
Desetllterbutilazina pa/L 0,10 -
Diurdo ME/L 0,10 -
Terbutilazina we/L | 0,10 -
Imidaclopride _ ue/L | X | 010 — _
Alfa-Total Ba/L 0,50 - .
Dose Indicativa mSv/ano i1 0,10 - |

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administracfio da APIN,

' }Mm._

Luls Miguel Correia Antunes

2soma das concentraglies de 4 substancias Individuals (Benzo{biflucrantens; Benzo{kiflucranteno; Benzo{ghl)perileno; Indeno{1,2,3-cd)pirenc};
3 soma das concentragBes de 4 substanclas individuals {Cloroférmio; Bromoférmio; Dibremeclorometano; Bromodiclorometano;
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APIN

EDITAL N.2 137/2020

QUALIDADE DA AGUA

2¢ TRIMESTRE DE 2020

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Polares é efetuada no presente Edital:

ZONWA DE ABASTECIMENTO DE SOUTO DO BREJO

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n2 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicac3o dos resultados analiticos do controlo efetuado a d4gua fornecida a partir da rede de distribuigdo
na drea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os

concelhos de Alvaidzere, Ans]ﬁo, Castanheira de Péra, Flgueird dos Vinhos, Géis, Lous#, Pampilhosa da Serra, Pedrogdo

N.2 Anllses Valores Comprimento
Parémetro Unidades legislacéio (%)
Previstas Realizadas Minimo Mdéximo VP!
%)
CONTROLO DE ROTINA 1 (
Desinfetante Residual mg/LCl| 2 100 005 | 042 - -
Bactérlas coliformes ufc/100 mL 2 100 | 0 0 100
E. Coli ; ufe/100 mL 2 100 | 0 0 100 .
CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro fator diluigdo 1 100 <1 3 100
Sabor fator diluiciio 1 100 <1 3 100
pH Escala Sorensen 1 100 7,2 26,5e9,0 100
‘Condutividade usfem 1 100 93,8 2500 100
Cor mg/L Pt-Co 1 100 <5 20 100
Turvacio NTU 1 100 <0,3 4 100
Enterococos | ufc/100 mL 1 100 0 1] 100
Colénias totais a 229C | ufc/l mL 1 100 ND? -
Colénias totais a 372C | ufc/imL| 1 100 ND - -
| CONTROLO DE INSPECCAO
Clostridium ufe/100 mL 1 100 0 0 100
perfringens -

1VP - Valor Paramétrico (Dec. Lel 152/17);
2 ND - N30 detetado;




Aluminlo pe/LAl 1 100 <20 200 100
Aménlo mg/L NH4 1 100 <0,050 0,50 100
Antiménlo ue/LSh 1 100 <0,05 5 100
Arsénlo pe/L As 1 100 | <0,01 10 100
Benzeno HE/L 1 100 | <0,3 1,0 100
Benzo (a) plreno pe/L 1 100 | <0,002 0,010 100
Boro mel| 1 10 | <010 10 100
Bromato g/LBro3| 1 100 <3 10 100
Cédmlo pe/LCd 1 100 <1,0 5,0 100
Célclo mg/L Ca 1 100 12 . -
Clanetos ug/LCN 1 100 <1,0 50 100
Cloretos mg/LCll 1 100 4,2 250 100
Chumbo pe/L Pb 1 100 <3 10 100
Cobre mg/L Cu 1 100 <0,010 2,0 100
Crémio ue/LCr 1 100 <5 50 100
1,2-dIcloroetang T 1 100 <0,3 3,0 100
Dureza Total mg/L CaCO3 1 100 35 - -
Ferro Hg/L Fe 1 100 64 200 100

| Flouretos mg/LF 1 100 <0,050 1,5 100

| HAP's3 HEL 1 100 <0,005 100 100
Magnésio mg/L 1 100 1,2 - -
Manganés H2/LMn 1 100 <10 50 100
Nitratos mg/L NOs 1 100 <1,0 50 100
Nitritos mg/L NO2 1 100 <0,020 0,5 100
Merctirio ug/LHg| 1 100 <0,30 1,0 100
Niguel ug/LNi| 1 100 <5 20 100
Oxidabilidade mg/L 02 1 100 <2,0 5 100
Selénio ue/L Se 1 100 <0,5 0 | 100
Sédio mg/LNa| 1 100 <3,0 200 | 100
Sulfatos mg/L S04 1 100 <5,0 250 100
Tetracloroeteno Mg/l i 100 <3 10 100
tricloeteno
Trihalometanos ug/L 1 100 <3 100 100
(THMI4 _

| Alfa-Total Bg/L 1 100 <0,04 | 0,50 100
Dose Indicativa mSv/ano 1 100 <0,10 | 0,0 100

Penela, 08 de setembro de 2020

O Presidente do Conselho de Administracéo da APIN,

' ﬁﬂhm._

Lufs Miguel Correia Antunes

3soma das concentragBes de 4 substdnclas Indlviduals {Benzo{b)fluoranteno; Benzo{k}fluoranteno; Benzo{ghi)perilenc; Indeno(1,2,3-cd}pirenc);
4 soma das concentragBes de 4 substanclas Individuals (Cloroférmio; Bramoférmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;




F.

i -
r.

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lel n? 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicacio dos resultados analiticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribuicdo
na area de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os

concelhos de Alvaldzere, Ansifio, Castanheira de Péra, Figueird dos Vinhos, Géis, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogdo

27
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QUALIDADE DA AGUA

22 TRIMESTRE DE 2020

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Polares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE ViDUAL DE BAIXO

APIN

EDITAL N.2 139/2020

e Valores Comprimento
Par@metro Unidades . legislacéio (%)
Previstas Realizadas Minimo Maéximo VP!
{%)
CONTROLO DE ROTINA 1 _ -
Desinfetante Residual mg/LCl 2 100 0,05 0,53 - -
Bactérlas collformes ufc/100 mL 2 100 0 >100 0 502
E. Coll ufe/200mL| 1 100 0 o | 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro fator diluigio | 3 -
Sabor fator diluicio | 3 -
pH Escala Sorensen | 26,590 -
Condutividade psfom | 2500 -
Cor me/L Pt-Co 20 -
Turvagio | NTU 4 -
Enterococos | ufe/100 mL 0 -
| Colénlas totais a 222C | ufe/l mL -
| Coldnlas totais a 372C ufe/l mL - -
| Ferro HE/L Fe 200 -

| CONTROLO DE INSPECCAO

1 yp - valor Paramétrico (Dec. Lei 152/17);

2 yerificou-se a nfio conformidade do parémetro assinalado devido a avaria no sistema de dosagem de desinfetante residual, posteriormente verificou-se a

conformidade através de anélises de verlficagéio;




Clostridium ufe/100 mL 0 -
rerfringens | !
Aluminlo He/L Al 200 -
Amdnio mi/LNH4 | 0,50 -
Antimdnio ug/LSh 5 -

| Arsénlo /L As 10 -

| Benzeno /L 1,0 -

| Benzo ia) pireno ug/L| 0,010 -
Boro me/L 10 -
Bromato ug/L BrO3 10 -
Cadmlo pe/LCd 5,0 -
Célcio mg/L Ca = -
Cianetos ug/LCN | | = 50 = -
Cloretos mg/LCl 250
Chumbo pe/L Pb 10
Cobre me/LCu 2,0
Crémio ue/LCr 50 .
1,2-dicloroetano ugfl | 3,0 -
Dureza Total me/L CaCO3 = -
Flouretos mg/LF| 1,5 .
HAP's3 /L 100 -
Magnéslo mi/L| | - -
Mangands HE&/LMn 50 -
Nitratos mg/L NOs 50 -
Nitritos mg/L NO2 | 05 | -
Merciirio pg/L He 10 | -
Niquel pe/LNi _ 20 | -
Oxidabilidade mz/L 02 | | 5 -
Selénio pe/L Se - . | 10 - |
Sddio ] ‘mg/LNa ——= | 200 = !
Sulfatos mg/L S04 250 - '
Tetracloroeteno e Mg/l 10 -
tricloeteno |
Trihalometanos pefL 100 -
(THMI4 i

| Alfa-Total Bo/L 0,50 -

| Dose Indicativa mSv/ano 0,10 -

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administracdo da APIN,

) }@mlum._

Luis Miguel Correia Antunes

Isoma das concentraches de 4 substincias individuails {Benzo{b}flucrantenc; Benzo(k}fluoranteno; Benzo{ghl)perlieno; Indeno{1,2,3-cd)pirenc};
# soma das concentragBes de 4 substdnclas Individuals (Cloroférmio; Bromoférmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;



%% APIN

EDITAL N.2 140/2020

4
.-’.
#

QUALIDADE DA AGUA
2¢ TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lel n? 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicaciio dos resultados analfticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribuicéo
na area de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaldzere, Ansifo, Castanheira de Péra, Figueird dos Vinhos, Géls, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogéo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE VIDUAL DE CIMA

N.2 Andlises I —Lﬂgf:'l';la"';; 5
e e Cpiege Previstas Realizadas Minlmo Maximo VP!
(%)
CONTROLO DE ROTINA 1 B |
Desinfetante Residual mg/L Cl | 1 100 0,21 - - |
Bactérlas collformes ufc/200mL| 1 100 0 0 100
E. Coli | ufef100mL| 1 100 0 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro fator diluictio | 3 -
Sabor fator diluicdo 3 -
oH Escala Sorensen | |26,5¢8,0 -
Condutividade uSfem | | 2500 -
Cor mg/L Pt-Co | [ 20 -
Turvacdo NTU | | 4 -
Enterococos ufc/100 mL | | 0 -
Colénias totais a 222C ufe/l mL | - -
| Colénias totais a 372C ufe/l mL |- - -
CONTROLO DE INSPECCAO
Clostridium ufc/100 mL 0 -
 perfringens
Aluminio pE/LA 200 | -

1P - valor Paramétrico (Dec. Lel 152/17);



| Aménlo me/L NH4 | 050

| Antiménio ue/L Sb | 5

| Arsénio . HE/LAs | 10

| Benzeno pell) || B )

| Benzo (a) pireno ue/L | 0,010

| Boro mz/L | 10

| Bromato ug/L Bro3 | 10 -

| Cadmio ug/L Cd 50 -
Célclo mg/L Ca - -
Clanetos | ug/LCN 50 -
Cloretos mg/LCl 250 -
Chumbo ug/L Pb 10 -
Cobre mg/LCu 2,0 -
Crémio pe/LCr 50 -
1,2dicloroetano | pe/L 3,0 -
Dureza Total me/L CaCo3 -
Ferro He/LFe 200 -
Flouretos me/LF 15 -
HAP's2 ) v/l | | 100 -
Magnésio mg/L ! : - -
Manganés ue/L Mn — 2 ik .50 -
Nitratos mg/LNOs 50 -
Nitritos mg/LNO2 0,5 -
Merciirio ue/LHe 1,0 -
Niguel ug/L NI 20 -
Oxidabilidade mg/L 02 5 -
Selénio pg/L Se 10 -
Sédio mg/LNa 200 | -
Sulfatos mg/L SO4 250 -
Tetracloroeteno e pg/L 10 -
tricioeteno
Trihalometanos Hg/L 100 -
{THM)3
Alfa-Total Ba/L 0,50 - |
Dose Indicativa mSv/ano | - _ 0,10 - |

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administragcéio da APIN,

' ﬁmhm__

Lufs Miguel Correila Antunes

250ma das concentragdes de 4 substinclas Individuais {Benzo{b)flucranteno; Benzo(kjfluoranteno; Benzo{ghi}perileno; Indeno{3,2,3-cd}plreno);
% Soma das concentrages de 4 substanclas Indlviduals (Clorofdrmio; Bromoférmio; Dibromoclerometano; Bromodiclorometano;



¢

2% APIN

EDITALN.2 147/2020

QUALIDADE DA AGuA

22 TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lel n2 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicacio dos resultados analfticos do controlo efetuado 4 d4gua fornecida a partir da rede de distribuicdo
na &rea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaidzere, Ansifo, Castanheira de Péra, Figueird dos Vinhos, Géis, Lousd, Pampilhosa da Serra, Pedrogdo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE Z.A. UNHAIS O VELHO — SISTEMA NOVO

. . Valores Comprimento |
Pardmetro Unidades i leglslacio (3)
Previstas Realizadas Minimo Méaximo VP!
(%)

'CONTROLO DE ROTINA 1 ) _ |
Desinfetante Residual mg/LCl] 1 | 100 0,34 | -
Bactérias collformes uf/200mL| 1 | 100 0 | o | 100
E. Coli ufe/100 mL 1 | 100 0 I o | 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro _ fator diluigio ! 3 -

Sabor fator diluicZo 3 -
pH Escala Sorensen |26,5e9,0 -
Condutividade usfem 2500 -

Cor mg/L Pt-Co 20 -
Turvacdo NTU | _ 4 -
Enterococos ufe/100 mL | 0 -
Colénias totais a 222C ufe/imL | - -
Colénias totais a 372C ufc/l mL - -
CONTROLO DE INSPECCAO
Clostridium 1 ufe/100 mL 0 -
perfringens | -
Aluminio i ug/LAl | 200 -

L vP - valor Paramétrico {Dec. Lel 152/17);



Aménlo me/L NH4 | 050
Antiménio He/L Sb 5
Arsénio HE/L As | 10
Benzeno ue/l 1,0

 Benzo (a} olreno HE/L 0,010
Boro mg/L 1,0

| Bromato 15/L BrO3 10
Cédmio Kell Cd 5,0
Cilcio mg/L Ca -
Cianetos pg/LCN 50 -

| Cloretos _me/LCl 250 -
Chumbo LE/LPb 10 -
Cobre mg/L Cu 20 | -
Crémlo pe/LCr 50 -
1,2-dIcloroetano uEfL 3,0 -
Dureza Total | mg/LCaCO3 | - -
Ferro : ug/L Fe { 200 -
Flouretos | mg/L F 15 -
HAP's2 | ME/L 100 -
Magnésio mg/L - -
Manganés pg/L Mn 50 -
Nitratos mg/L NOs 50 -
Nltritos . mz/L NO2 0,5 -
Mercirio ug/L Hg 1,0 -
Nfauel ug/L NI 20 -
Oxidabilidade mg/L 02 5 -
Selénlo Lg/L Se 10 -
Sédio mg/L Na 200 -
Sulfatos mg,/L S04 250 -
Tetracloroeteno e pg/L 10 -
tricloeteno

Trihalometanos pg/L| 100 -
(THM3 1 I — |
Alfa-Total C Bo/L | 0,50 -
Dose Indicativa mSv/ano | 0,10 | -

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administracdo da APIN,

' ﬁw}um__

Lufs Miguel Correia Antunes

Z5oma das concentragdes de 4 substinclas Individuals {(Benzo{b}fluoranteno; Benzo{k)fluoranteno; Benzo{ghl)perlleno; Indeno{1,2,3-cd)pirenc);
3 soma das concentragles de 4 substanclas Individuals {Cloreférmio; Bromoférmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;



' ,:'; APIN

EDITAL N.# 148/2020

r

QUALIDADE DA AGUA

29 TRIMESTRE DE 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei ne 152/2017, de 7 de
dezembro, a publicaciio dos resultados analiticos do controlo efetuado a dgua fornecida a partir da rede de distribuicio
na drea de abrangéncia da APIN — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os
concelhos de Alvaidzere, Ansifo, Castanheira de Péra, Figuelré dos Vinhas, Géis, Louss, Pampilhosa da Serra, Pedrogéo

Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Polares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE Z.A. UNHAIS O VELHO — SISTEMA VELHO

N.2 Anéllses D f&Tle:_:lemg
Pardmetro Unidades - - - ] 1 sl
Previstas Realizadas Mfnimo Mdéximo VP
(%)
CONTROLO DE ROTINA 1 '
| Desinfetante Residual mg/Lcl] 1 100 | 0,32 - -
 Bactérlas collformes ufc/100mL| 1 100 | 0 0 100
E. Coll ~ ufc/100mL] 1 | 100 | 0 0 100
CONTROLO DE ROTINA 2
Cheiro __fator diluiciio [ 3 -
Sabor fator diluicdo | 3 -
pH Escala Sorensen 1 100 6,3 26,5e9,0 ?
‘Condutividade | psfem 2500 -
Cor mg/L Pt-Co i 20 -
Turvacido NTU | 4 -
Enterococos ufc/100mL | 0 -
Colénlas totais a 22¢C ufc/l mL | - -
Colénias totais a 37¢C | ufc/l mL - -
CONTROLO DE INSPECCAQ
Clostridium ufc/100 mL 0 -
perfringens

1 VP - valor Paramétrico (Dec. Lel 152/17);
2 yerificou-se a ndo conformidade nos parimetros assinalados devido &s Caracteristicas naturais (hidrogeoidglcas) da orlgem de dgua;



| Aluminlo ug/LAl _ 200 -
' Aménio | me/LNH4 Q 0,50 -
{ Antimdnio HE/L Sb | — — 5 | =
| Arsénio pE/L As = 10 -
' Benzeno ug/L ' 1,0 :
| Benzo {a) pireno uifL 0,010 -
Boro mefL | 1,0 -
Bromato pe/L BrO3 | 10 -
Cédmio ueE/LCd | 5,0 -
Célcio mg/L Ca . - -
Clanetos pE/L CN . 50 -
Cloretos mg/LCl : 250 | -
Chumbo Hg/LPb 10 -
Cobre mg/LCu 2,0 -
Crémio He/LCr| 50 -
1,2-dicloroetanc He/L 3,0
Dureza Total mg/L CaCO3
Ferro pg/LFe 200
Flouretos me/LF 1,5
HAP's3 He/L 100 -
Magnésio mg/L - -
Manganés #e/L Mn 50
Nitratos mg/L NOa 50 -
Nitritos mg/LNO2 0,5 -
Merctrio HE/L He 1,0 -
Niguel HE/L NI 20 -
Oxidabllidade mg/L 02 5 -
Selénlo HEe/L Se 10 -
Sédlo mz/L Na 200 | -
Sulfatos i me/L S04 | 250 -
Tetracloroeteno e ug/L 10 -
tricloeteno
Trihalometanos pe/L 100 -
(THM 4
Desetllterbutilazina pefL | 010 -
Diurfio pa/L | 010 -
Terbutilazina He/L | 0,10 -
| Imidaclopride pe/L | 0,10 -
Alfa-Total Bo/L | 0,50 -
| Dose Indicativa mSv/ano | 0,10 -

Penela, 08 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho de Administragiio da APIN,

) fmhm__

Lufs Miguel Correia Antunes

¥ soma das concentragBes de 4 substénclas Individuals {Benze(b)fluoranteno; Benzo{Kifluoranteno; Benzolghl)perlieno; Indeno{1,2,3-cd)pireno);
4 soma das concentracles de 4 substanclas Individuals {Cloroférmio; Bromofdrmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano;




