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CERTIDAO DE AFIXACAO

CONCELHO DE PAMPILHOSA DA SERRA
()
Divisdo Administrativa e Financeira

Felisherto Neves Pinto - Coordenador Técnico

Certifico que afixei nos lugares de estilo, o Relatério Trimestral
com o histérico dos resultados do 2° trimestre fornecido pelo
CESAB, referente ao controlo da agua distribuida aos consumidores

~ do concelho de Pampilhosa da Serra.

Por ser verdade e para os devidos efeitos, passo a presente,

\ que assino.
()

Pagos do Municipio de Pampilhosa da Serra, 03 de Julho de 2009

%rdenador Técnico

(Felisbe ves Pinto)

ASSISTENTE TECNICO,
NUNQ ALMEIDA
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Cenlro de Servigos do Ambiente
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A qualidade da agua fornecida aos seus consumidores é uma preocupagéo constante

do Municipio de Pampilhosa. Com o objectivo de assegurar o controlo da agua
distribuida aos seus Clientes sdo realizadas analises com o intuito de verificar o
cumprimento dos requisitos de qualldade estabelecidos no Decreto-Lei n.? 306/07 de
27 de Agosto.

Esta legislagdo tem como premissa avaliar a qualidade da dgua na torneira do
consumidor.

Neste sentido foi elaborado um Plano de Controlo da Qualidade da Agua, PCQA, para
0 ano de 2009, que mereceu a aprovagdao por parte da entidade competente -
Instituto Regulador de Aguas e Residuos, IRAR.

O Controlo Analitico da Qualidade da Agua efectuado no dmbito do PCQA é executado
pelo CESAB - Centro de Servigos do Ambiente, laboratério Acreditado pelo Instituto
Portugués de Acreditagdo, IPAC, e reconhecido pelo IRAR.

Os resultados obtidos no @mbito deste controlo legal sdo avaliados anualmente pelo
IRAR estando as conclusBes contempladas no “Relatério Anual do Sector de Aguas e
Residuos em Portugal (RASARP)”, publicado anualmente por aquele Instituto.

INFORMACAO RESERVADA - Ndo & permitida a reproduglio deste relatério e todos os
documentos anexos sem autorizacdo expressa da Entidade Gestora.

Centro de Servigos do Ambiente



0 D. L. n.° 306/07 no seu artigo n.? 17 refere que é obrigacdo da Entidade Gestora a

publicagdo trimestral, por meio de editais afixados nos lugares préprios ou por
publicagdo na imprensa local, dos resultados obtidos nas andlises de demonstragdo
de conformidade, acompanhados de elementos informativos que permitam avaliar do
grau de cumprimento das normas de qualidade constante no anexo I, do referido
D.L.

No presente documento, por cada zona de abastecimento, é apresentado um
cronograma com a data, conjunto de parametros a analisar e local de amostragem.
Serdo referidos, caso existam, os desvios ao PCQA.

E, também, apresentado, por cada zona de abastecimento e por cada pardmetro, o
valor minimo e méaximo, o nimero de andlises previstas, percentagem de andlises

realizadas e a percentagem de analises que cumprem a legislagdo.

Os documentos apresentados poderdo ser usados para o referido fim, publicagdo

trimestral.



Elaborado pelo CESAB em Junho de 2009 J

Resumo dos pardmetros pesquisados durante o 2° trimestre de 2009 no
Municipio de Pampilhosa.

% Analises que
Minimo Maximo cumprem a
legislagdo

N.® Analises % Andlises

Parametro . .
Previstas Realizadas

Desinfectante Residual mg Ci2/L 85 100 0,05 0,97 -
Bactérias Coliformes 0 N/100mL 85 100 0 0 100
_Escherichia Coll 0 N/00mL 85 100 0 0 100
Aménio 0,5 mg NH4/L 15 100 < 0,050 | <0,050 100
N.°Coléntas 22°C s/ alteraclio UFC/mL 15 100 N.D. 99 -
N.°Colénias 38°C s/ alteragio UFC/mL 15 100 N.D. 131 -
Condutividade 2500 pSiCma 20 °C 15 100 27,8 154 100
Cor 20 myg/L PtCo 15 100 <5 <5 100
pH 6,5-9,0 E. Sorensen 15 100 5,7 9.3 47
Manganés 50 pg Mnf L 15 100 <10 44 100
Nitrato 50 mg NO3/L 14 100 <1,0 2,2 100
Oxidabilidade 5.0 mg O2/L 15 100 <2,0 <20 100
Cheirg, a 25 °C 3 Factor dilvigiio 15 100 <1 <1 100
Sabor, a 25 °C 3 Factor dilulcdo 15 100 <1 <1 100
Turvagio 4 UNT 15 100 <0,3 7.7 93
Aluminio 200 ug AliL 1 100 1,20E+02 | 1,20E+02 100
Clostridium 0 UFC/100mL 1 100 0 0 100
Ferro 200 ug Feill 1 100 25 25 100
Nitrito 0,5 mg NO2/L 1 100 < 0,050 | <0,050 100
Benzo(a)pireno 0,010 pail 1 100 <0,002 <0,002 100
Célcio - mg Call. 1 100 26 26 -
Chumbo 25 ug Pbil 1 100 <5 <5 100
Cobre 2,0 mg Cull 1 100 0,11 0,11 100
Dureza — my CaCO3/L 1 100 70,2 70,2 -
Enterococos fecais 0 UFC/M00mL 1 100 0 0 100
Magnésio - mg Mall 1 100 1,3 1,3 -
Nique! 20 pg NIFL 1 100 28 28 0
Soma dos compostos HAP 0,1 pail 1 100 <0,005 <0,005 100
Soma THM 150 poiL 1 100 27 27 100

B Foram reglstadas violagtes aos parémetros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor
guia.
B Foram registadas violag8es aos par@metros obrigatdrios; Par&metros cujo valor ndo pode ser ultrapassado

Nota:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecldo no D. L. n.? 306/07.
N. D. - Ndo Detectado.



IT%Cesab

Elaborado pelo CESAB em Junho de 2009
Tty e Sardgos o Amieie

Cronograma relativo 8 Zona de Abastecimento: Adurdo

Cronograma efecfuado pelo CESAB

Data Local Parimetros
28-04-2008 | Adurdo - Casa de R1
Américo Simao
tdarting
23-06-2009 Adurdo - Hab. R1
Fermando Almeida
Mendes Baptista

O nimero total de amostras inicialments agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Paridmetros

% Analises gue

Pardmstro N.® Andlises % Analises Minimo Maximo cumprem a
Previstas no PCQA Realizadas . -
legislagdo
Deasinfectante Residual - mg Ci2AL 2 100 0,20 0,562 -
) o Bactérias Coliformes 0 UFCM0OmL 2 100 0 0 100
Escherichia Coli 0 UFGH100mL 2 100 0 0 100

0O Foram registadas violaghes aos pardmetros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagles aos pardmetros cbrigatérios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.? 306/07.

N.D._N&o Detectado



| r% Cesab

Etaborado pelo CESAB em Junho de 2009
Ceniry de Sarviges o derkierts

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: Amoreira Cimeira

Cronograma efectuado pelo CESAB

Data Local Parimetros
01-04-2009 | Amoreira Cimeira - R1
Café Henriqua
01-08-2009 | Amorelra Cimeira - R1
Café Pedro e Inga
{Elra)

QG ndmero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amoslras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumeo de ParAmetros

% Analises que

Parametr N.° Anlises % Analises Minimo Maximo cumprem a
arametro o Previstas no PCQA Realizadas quiglacéo
Desinfectante Residual - myg CrAL .
Bactérlas Coliformes 0 UFCH00mL 2 100 0 0 100
Escherichia Coli 0 UFCHO0mL 2 i00 0 0 100

O Foram registadas viclaghes aos par@metros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n,° 306/07.

N.D._Né&o Detectado



Elaborado pelo CESAB em Junho de 2009 B‘B Cesab

Cartr o Sardod o3 Arliers

Cronograma relativo & Zona de Abastecimento: Aradas

Cronograma efectuade pelo CESAB

Data Local Parémetros
28-04-2009 | Aradas - Casa de R1
Fernando Pereira
Duarte Vaz
23-06-2009 | Aradas - Hab. Jlio R1
(Gaspar

O niimero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recothidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Pardmetros

% Analises que

Pardmetro N.° Analises % Analises Minimo Maximo cumprem a
e Previstas no PCQA  Realizadas 'prem
legislacio
Desinfectante Resldual - mg Cl2/L 2 100 0,12 0,18 -
o Bactérias Coliformes 0 UFCHO0mL 2 100 0 0 100
Escherichia Coli 0 UFC/100mL 2 100 0 0 100

O Foram registadas violagbes aos parametros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valer guia,
O Foram registadas violagées aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valer ndio pode ser ulirapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.? 306/07.

N.D._N3go Detectado



)

Elaberado pelo CESAB em Junho de 2009

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: Boigas

Cronograma efectuado pelo CESAB

Data Local Pardmetros
04-05-2009 | Boigas - Fontenario Ri+R2
J.J.M.

QO nimera total de amostras Inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Pardmetros

Parametro

N.2 Andlises

% Analises

Previstas no PCQA Realizadas

Minimo

E%Cesab

et A Bareit a0 ok ATDREE

Maximo

% Analises que
cumprem a
legisfacio

Bactérias Coliformeas UFCHOOmML 1 100 0 0 100
Dasinfectante Residual -~ mg Gl2/L 1 100 <0,05 <0,05 -

Escherichia Coli 0 UFCH100mL 1 100 0 0 100

Amdnio 0,5 mg NHAR 1 100 < {0,050 < 0,050 100
N.°Colénias 22°C s/ elteragdio UFC/mL 1 100 4 4 -
N.°Colénias 36°C s/ atteragho UFGmL 1 100 4 4 -

o Condutividade 2500 pSiCma 20°C 1 100 61,4 61,4 100

X Cor 20 mg/L PtCo 1 100 <5 <h 100
i pH 65-9.0 €. Sorensen 1 100 57 57 0

Manganés 50 pg M/ L i 100 <10 <10 100

Nitrato 50 mp NO3L 1 100 <1,0 <1,0 100

QOxidabilidade 50 mg 02 1 100 <20 <2,0 100

Cheirg, a 25 °C 3 Faclor diluicgo 1 100 <1 <1 100

Sabor, a 25 °C 3 Faclor dikiigao 1 100 <1 <1 100

Turvagéio 4 UNT 1 100 <0,3 <0.3 100

Foram registadas violagbes aos pardmetros indicadores; Par@metros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagbes aos parémetros cbrigatérios; Parametros cujo valor nfio pode ser ultrapassado.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.* 306/07.

N.D._N&o Detectado
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Elabgradg pelo CESAB em Junho de 2009

Cronograma relativo & Zona de Abastecimento: Bragal

Data

Local

Cronograma efectuado pelo CESAB
Pardmetros

26-05-2009} Bragal - Casa de R1
Rlcardo Martins
Almeida

O nimero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amoslras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Parametros

Parimetro

N.® Analises

% Analises

Previstas no PCQA Realizadas

Minimo

Cesab

Certrn da Sandgon 6o Ambieee

Maximo

% Anélises que
cumprem a
legislagio

100

Desinfectante Residual
x Bactérias Coliformes N/SDOmL 1 100 0
J Escherichia Coli N/300mL 1 100 0 o 100

O Foram registadas violagdes aos pardmetros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagbes acs parametros obrigatérios; Pardmetros cujo vator ndo pode ser ullrapassado.

MNotas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.

N.D._Néo Detectado




| %Cesab

Elaborada pelo CESAB em Junho de 2008
Carirn o Sardgis oo ATbidls

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: Brejo de Baixo
Cronograma efectuado pelo CESAB

)
Data Local Pardmetros
28-04-2009 Brejo de Baixo - R1
Casa de José Vaz
Antunas
R1

23-06-2009 Brejo da Baixo -
Hab. José Custédio
Brito Cardoso

O numero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Pardmetros

% Andlises que

Parametro N.¢ Andlises % Andlises Minimo Maximo cumprem a
Previstas no PCQA Realizadas Ieui:Iacéo
: DesInfectante Residual - mg Cl21L 2 T
) b Baclérias Coliformes 0 UFC/D0mL 2 100 0 0 100
Escherichia Coli 0 UFC/iD0mL 2 100 0 0 100

O Foram registadas violagbes aos pardmetros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violaghes aos parametros obrigatérios; Parametros cujo valor ndo poda ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.® 306/07.

N.D._N&o Detectado



E%Cesab

Elaborade pelo CESAB em Junho de 2009
Tt g Gardess G5 ANDeTE

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: Brejo de Cima
Cronograma efectuado pelo CESAB

Data Local Parametros
28.04-2(09 Brejo de Cima - R1
Casa de Anténio
Martins Costa
23-08-2009 Brejo de Cima - Ri
Hab. Antdnio Antao
Cosla

0O nimero total de amostras iniciaimente agendado foi recolhido
As amosiras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Pardmetros

% Andalises que

Parametro N.° Anglises % Analises Minimo Maximo cumpram a
a Previstas no PCQA Realizadas qui::lacio
Deslnfectante Residual - mg Ci2/L 2 <0,05 0.11 -
! ) o Bactérias Coliformes 0 UFCHO0mL 2 100 0 0 100
Escherichia Coli 0 UFCH00mL 2 100 0 0 100

O Foram registadas violaches aos pardmetros indicadares; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas viclagbes aos parametros obrigatérios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.® 306/07.

N.D._Né&o Detectado



Elabgrado pelo CESAB em Junho de 2009

Cronograma relativo a4 Zona de Abastecimento: Camba

Cronograma efectuado pelo CESAB

Data

Local

Pardmetros

04-05-2008

Camba - Casa de
Armando Silva

R1+R2

QO niimero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um téenico do CESAB.

Resumo de Pardmetros

Pardmetro

N.° Analises

% Analises

Previstas no PCQA Realizadas

Minimo

r% Cesab

Car b da Serwig oo ATicrmie

Maximo

% Analises que
cumprem a
legislagio

Desinfectante Residual g Ci2iL 1 -
Bactérias Coliformes 0 UFCHOOmL 1 100 0 0 100
Escherichia Coli 0 UFCHOOmML 1 100 1] 0 100
Aménlo 0.5 myg NHA4/L 1 100 < 0,050 < 0,050 100
N.°Coldnias 22°C s/ alteragho UFCImL 1 100 55 55 -
N.*Colénias 36°C s/ slteraghic UFCimL 1 100 131 131 -
o Condutividade 2500 pSiCm a 20 °C 1 100 154 154 100
* Cor 20 mgh PtCo 1 100 <5 <5 100
i pH 65-5,0 E. Sorensen 1 100 6,6 6,6 100
Nitrato 50 mg NO3. 1 100 <1,0 <1,0 100
Oxidabilidade 50 mg 0L 1 100 <20 <20 100
Chelro, 8 25 °C 3 Faclor diluigdo 1 100 < <1 100
Sabor, a 25 °C 3 Faclor diuigio 1 100 <1 <1 100
Turvagéo 4 UNT 1 100 7.7 7.7 o*
Manganés 50 Mg MV L 1 100 44 44 100

* Foram realizadas andlises de verlificagiio refativas a este pardmetro

Foram registadas violagdes aos pardmetros indicaderes; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram reglstadas violagdes aos pardmetros obrigatérios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.? 306/07.

N.D._Nao Detectado




| E%Cesab

Elaborado pelo CESAB em Junho de 2009
ity de Sanepos o st

Cronograma relativo & Zona de Abastecimento: Carregal
Cronograma efectuado pelo CESAB

)

Data Local Pariimeiros
26-05-2009 | Carregal - Casa de R
Joaquim Gaspar
(3oncaives

© nimero total de amostras iniclalmente agendade foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Pardmetros

- - % Analises que
N.® Anilises % Analises . L. ? 4
Minimo Maximo cumprem a

Previstas no PCQA Realizadas A .
legislagio

Parametro
0 0 100

myg G2

Desinfectante Residual
o Bactérias Coliformes 0 NA0OmL 1 100
) Escherichia Cali 0 NIM0OmL 1 100 0 0 100

[ Foram registadas violagbes aos pardmetros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Faram registadas violages aos pardmetios obrigatdrios; ParAmetros cujo valor néio pode ser ullrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.? 306/07.

N.D._N&o Detectado



Elaborado pelo CESAB em Junho de 2009

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: Carvoeiro

)

Cronograma efectuado pelo CESAB
Pardmetros

F Cesab

3 Cartry dh Soedigert 00 Ambenes

1

Data Local
26-05-2008 | Carvoeiro - Casa de R1
Convivio
O namero fotal de amostras inicialmente agendado foi recothido
As amostras foram recolhldas por um técnico do CESAB.
Resumo de Parametros
Parametro P " . a4 ) 4 O 0 )
Dasinfectante Residual iy Ci2ii 1 100 0,06 0,08 -
0 Bactérias Coliformes o NHOGmL 1 100 0 1] 100
Escherichia Coli [} NHOOmL 1 100 D 1] 100

0 Foram registadas viclagbes aos pardmetros abrigatérios; Pardmetros cujo vafor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.” 306/07.

N.D._Nao Detectado

O Foram registadas viclaches acs pardmetros indlcadores; Pardmaetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
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Elaborado pelo CESAB em Junho de 2009

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: Carvaiho
Cronograma efectuado pelo CESAB

)

Data

Local

Pardmetros

25-05-2008

Carvalho - Casa de
José Maria Bras

R1

O nimero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhldas por um técnico do CESAB.

Resumo de Parametros

Parametro

Deasinfectante Residual

H.2 Andlises

Y% Andlises

Previstas no PCQA Realizadas

100

Minimo

Cesab

Crdr o Sarvgos S AThre

Maximo

% Analises que
cumprem a
legislagio

100
100

NAOOmL

100

Bactérias Coliformes

R1

N/AOOmL

Escherichia Coli

[ Foram registadas violagGes aos parametros obrigatdrios; Par&metros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.

N.D._N&o Detectado

O Foram registadas violagies aos pardmelros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
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Elaborado pelo CESAB em Junho de 2009

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: Castanheira da Serra

OTNOogrd

Data

Local

Pardmetros

04-05-2009

Castanheira da

Serra - Casa de

Maria de Lurdes
Base

R1+R2

O nimero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Parmetros

Pardmetro

N.2 Andlises

% Analises

Previstas no PCQA  Realizadas

Minimo

r% Cesab

e O Barages o Ambane

Maximo

% Analises que
cumprem a
legislagao

Bactérias Coliformes 0 UFCHO0mL 1 100 0 4] 100
Desinfectante Residual - my Cl2/L 1 100 <0,05 <005 -
Escherichia Coli 0 UFCHOOmL 1 100 0 4] 100
Ambnio 0.5 mg NH4/L 1 100 < 0,050 < 0,050 100
N.°Colénias 22°C sf alteracéo UFCimL 1 100 N.D. N.D. -
N.°Colénias 36°C s/ alleragio UFCimL 1 100 1 1 -
Condutividade 2500 #SfCm a 20 °C 1 100 48 5 48 5 100
Cor 20 mgi PtCo 1 100 <5 <5 100
pH 65-90 E. Sorensen 1 100 6,5 6,5 100
Manganés 50 yg M/ L 1 100 <10 <10 100
Nitrato 50 mg NOIL 1 100 <1,0 <1,0 100
Oxidabilidade 50 mg Q2 1 100 <2,0 <2,0 100
Cheiro, a 25 °C 3 Faclor diluigio 1 100 <1 <1 100
Sabor, a 25 °C 3 Faclor dittigio 1 100 <1 <1 100
Turvacdo 4 UNT 1 100 <0,3 <0,3 100

D Foram registadas violagbes aos parametros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerade como valor guia.
DO Foram registadas violagbes aos parametros obrigatérios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.

N.D._Né&o Detectado




Elaborado palo CESAB em Junho de 2008 r%Cesab

Tt dig Candgart o Ambente

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: Cavaleiros de Cima

Cronograma efectuado pelo CESAB

Data Local Pardmetros
) 04-05-2009 | Cavaleiros de Cima R1+R2
) Fontandrio

© ndmero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Parametros

% Analises gue

Parametro P . . ini Maximo cumprem a
Previstas no PCQA  Realizadas .p .
legislagdo

N.? Analises % Analises

Desinfectante Residual - mg CiziL 1 100 <0,05 <0),05 -
Bactérias Coliformes o UFCHOamL 1 100 0 0 100
Escherichia Coli [ UFCHOOmL i 100 0 D 100
Ambnio 0,5 mg NH4/L 1 100 < 0,050 < 0,050 100
N.°Coténias 22°C s/ slteragiio UFCImt 1 100 N.D. N.D. -
N.°Coldnias 36°C s/ shieragdo UFCimL 1 100 N.D. N.D. -
Condulividade 2500 pSiCma20°C 1 100 54,1 54,1 100
. Cor 20 mgiL FiCo 1 100 <5 <5 100
) pH 6.5-5.0 E. Sorensen 1 100 6.0 6.2 0
' Nitrato 50 mg NO3/L 1 100 <1,0 <1,0 100
Oxidabilidade 5.0 mg 02 1 100 <2,0 <2,0 100
Cheiro, a 25 °C 3 Faclor divigho 1 100 <1 <1 100
Sabor, a 25 °C 3 Faclor divigac 1 100 <1 <1 100
Turvagio 4 UNT 1 100 <0.3 <0.3 100
Manganés 50 Hg ML 1 100 <10 <10 100

Foram reglstadas violagbes aos pardmetros indicadores; Parémetros cujo valor deve ser considerade como valor guia.
O Faram registadas violagGes aos pardmetros obrigatdrios; Parametros cujo valor ndo pode ser ulirapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.® 306/07.
N.D._N&o Detectado



-

Elaberade pelo CESAB em Junho de 2009

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: Ceiroquinho |

Cronograma efectuadc pelo CESAR

Data

Local Parimetros

04-05-2009

Celroquinho I - Casa
Sr. Maria Augusto

R1+R2

O nOmero total de amostras inicialments agendado foi recolhldo
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Pardmefros

Parametro

N.° Analises

% Andlises
Previstas no PCQA  Realizadas

Minimo

rﬁ Cesab

VP Catina do Strdgon o ATbaree

Maximo

% Analises que
cumprem a
legislacao

Bactérias Coliformes 0 UFGHOOmL 1 100 0 0 100
Desinfectante Residual mg Cl2L 1 100 <0,05 <0,05 -
Escharichia Coll 0 UFGHOOmL 1 100 0 0 100
Aménio 0.5 mg NH4/L 1 100 < 0,050 < 0,050 i00
N.°Colénlas 22°C s/ alteragéo UFCImL il 100 aD 90 -
N.°Colénias 36°C s/ alteragio UFCiml. 1 100 1 1 -
Condutividade 2500 pSiCm a2 °C i 100 57.6 57,6 100
Cor 20 mgil PtCo 1 100 <5 <5 100
pH 65-9.0 E. Sorensen [ 100 8,2 6,2 1]
Manganés 50 pg Mo/ L 1 100 <10 <10 100
Nitrato 50 mg NO3AL i 100 <1,0 <1,0 100
Qxidabilidade 50 mg 02 1 100 <20 <20 100
Cheiro, a 25 °C 3 Factor diluigo 1 100 <1 <1 100
Sabor, a 25 °C 3 Factor diligla i 100 <1 <1 100
Turvagio 4 UNT 1 100 <0,3 <0, 3 100

Foram registadas violagdes acs pardmetros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guta,
O Foram registadas violagdes aos pardmetros obrigatérios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.? 306/07.

N.D._N&o Detectado



-

. Elaborado pelo CESAB em Junho de 2009 r Cesab

Tarira o Sandgns &t bt

in

Cronograma relative & Zona de Abastecimento: Ceiroquinho Il

Cronograma efectuado pelo CESAB

Data Local Parimetros
04-05-2009| Celrequinho Il - R1+R2
Fontandrio do
Porteldo

0

O nlimero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras faram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Parimetros

% Analises que

Parametro -P. . . Minimo Maximo cumprem a
Previstas no PCQA  Realizadas .p -
legislacao

N.° Andlises % Anilises

Desinfectante Residual - mg CI2AL 1 -
Bactérias Coliformes o __UFGH100mL 1 100 0 0 100
Escherichia Coli 0 UFGA100mL 1 100 0 0 100
Amoénlo 0.5 mg NHAL 1 100 < 0,050 < 0,050 100

N.°Colénias 22°C s/ alteragéio UFG/mL 1 100 N.D. N.D. -

N.°Colénlas 36°C s/ alteragdo UFC/mL 1 100 N.D. N.D. -
Condutividade 2500 yS/Cma20°C 1 100 75,1 75,1 100
Cor 20 mg/L PiCo 1 100 <5 <5 100
) pH 65-90 E. Sorensen 1 100 9.3 9.3 100
Nitrato &0 mg NO3/L 1 100 <1,0 <1,0 100
Qxidabitidade 5.0 mg 021 1 100 <20 <20 100
Cheiro, a 25 °C 3 Factor divigho 1 100 <] <1 100
Sabor, a 25 °C 3 Faclor divigiio 1 100 <1 <1 100
Turvacéo 4 UNT 1 100 <0,3 <03 100
Manganés 50 Hg Mo/L 1 100 <10 <10 100

O Foram registadas violagdes aos pardmetros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser cansiderado como valor guia.
O Foram registadas viclagbes aos parAmetros obrigatérios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido ne D. L. n.° 306/07.
N.D._N&o Detectado



)

Elaborado pelo CESAB em Junho de 2009

Cronograma relativo & Zona de Abastecimento: Coelhal
Cronograma efectuado pefo CESAB

junto ao Lavadouro

Data Local Parémetiros
26-05-2009 Coelhal - Fontanario R1

O numero total de amostras inicialmente agendado foi recolhide
As amosiras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Pardmetros

i,

Cesab

Cartr i Servigos G Wit

% Analises que
cumprem a

Paramefro N.° Andlises % Anlises Minimo Maximo
€ Previstas no PCQA Realizadas legislacio
Desinfectante Residual 0413 0,13 -
Bactérias Coliformes 0 NAOOML 1 100 0 0 100
) Escherichia Coli 0 NMOOmL 1 100 0 1] 100

O Foram registadas violaghes aos pardmetros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia,
O Foram registadas violagbes aos pardmetros obrigatérios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D, L, n.® 306/07.

N.D._N&o Detectado




3

" Elaborado pelo CESAB em Junho de 2009

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: Covanca

)

Cronograma efectuado pelo CESAB

Data

Local

Pardmetros

04-05-2009

Covanca - Casa de
Hearminlo Moura

R1+R2

O namero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras feram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Pardmetros

r& Cesab

Gty da Sers S0 ATOREE

% Andlises que

Parametro N.* Analises % Andlises Maximo cumprem a
Previstas no PCQA  Realizadas . o
legislacdo
Bactérias Coliformes 0 UFCHO0mL 1
Desinfectante Residual ‘mg C2L 1 -
Escherichia Coli 0 UFC/100mL 1 100 1] 0 100
Aménio 0,5 mg NH4/L 1 100 < 0,050 < 0,050 100
N.°Colénlas 22°C s/ alteragéo UFC/mL 1 100 99 a9 -
N.*Colénias 36°C sf alteragio UFCimL 1 100 68 68 -
Condutividade 2500 pSiCma 20°C 1 100 27.8 27.8 100
Cor 20 mg/L PtCo 1 100 <5 <5 100
pH 65-90 €. Sorensen 1 100 6,0 6,0 0
Manganés 50 ng Mo/ L 1 100 <10 <10 100
) Nitrato 50 mg NO3A 1 100 <1.0 <1,0 100
Oxidahilidade 50 mg O21L 1 100 <2,0 <20 100
Cheiro, & 25 °C 3 Factor diuicio 1 100 <1 <1 100
Sabor, a 25 °C 3 Factor diuigao 1 100 <1 <1 100
Turvagio 4 UNT 1 100 <03 <03 100

Foram reglstadas violagBes aos parametros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor gula,
D Foram registadas violagbes aos parmetros obrigatérios; Pardmetros cujo valar ndo pode ser ulrapassado.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.? 306/07.

N.D._Né&o Detectado



Elaborade pele CESAB em Junho de 2009

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: Covdes
Cronograma efectuado pelo CESAB

Data

Logal

Pardmetros

26-05-2009 |, 405 - Fontandrio

R1

0O nimero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhldas por um técnico do CESAB.

Resumo de Parametros

%Cesab

h Cartrn da Secdgus S0 ATdists

DesInfectante Residual myg Ci2AL 1 100 0,10 0,10 -
Bactérias Coliformes NfioomL 1 100 0 0 100
Escherichia Coli NH0CmL 1 100 0 0 100

O Foram registadas violaghes aos par8metros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser censiderado como valor guia.
O Foram registadas violagbes aos paramelvos obrigatérios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.

N.D._Nao Detectado




[%Cesab

Coortr e Sordg oo Ariitee

Elaborado pelo CESAB em Junho de 2009

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: Dornelas do Zézere

_ Cronograma efectuado pelo CESAB
-
Pardmetros

Data Local
28-04-2009 Associagdo de R1
Solidariedade Social

23-08-20092 |Domelas do Zézere R1
Café "Estrela da
Noite"

O nimero total de amostras inicialmente agendado foi recolhide
As amostras foram recolhidas por um técnlco do CESAB.

Resumo de Parametros

% Analises que

Parimetro N.° Anlises % Analises Minimo Maximo cumprem a
e Pravistas no PCQA Realizadas qui:Iacéo
, Desinfactante Residual mg Gl 2 0,58 0,69 -
) x Bactérias Coliformes 0 UFC/100mL 2 100 0 i 100
Escherichia Coli o UFCHDOmL 2 100 0 0 100

O Foram registadas violagdes aos pardmetros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia,
[ Foram registadas viotagies aos pardmetros abrigatérios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.? 306/07.

N.D._Néo Detectado



[%Cesab

S L1 e Sreins 0 ATDEes

Elaborado pslo CESAB em Junho de 2009

Cronograma relativo & Zona de Abastecimento: Esteiro

Cronograma efectuado pelo CESAB

)

Data Local Parémetros
28-04-2009 | Estelro - Casa de Ri
Isaura Antunes
23-06-2000 | Esteiro - Casa de R1
Antonio Alves
Marcelino

QO nimero total de amostras inicialmente agendada foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnlco do CESAB.

Resumo de Pardmetros

z L P - m 0l - . o -' 0 C
Deslnfectante Residual mg Cl21L 2 100 0,16 0,48
n Bactérias Coliformes o UFC/H00mL 2 100 0 0
) Escherichia Coli 0 UFC/100mL 2 100 0 0

O Foram registadas violagies aos pardmetros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagbes aos parametros obrigatérios; Parametros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.? 306/07.

N.D._N&o Detectado



Elaborado pelo CESAB em Junho de 2008 r$ Cesab

ik e w82 AT

Cronograma relativo & Zona de Abastecimento: Fajdo

Cronograma efectuado pelo CESAB

Data Local Pardmetros

04-05-2009 Fajdio - Casa de R1+R2

L Augusto Fernandes
) de Almeida

© nimero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas per um técnico do CESAB.

Resumo de Pardmetros

% Andlises que

Parametro .P. . . Minimo Maximo cumprem a
amet Previstas ho PCQA Realizadas .p -
legislagdo

N.° Andlises % Analises

Desinfectante Resldual - mg Cl2/ 1 0,27 0,27 -
Bactérias Coliformes 0 UFCH00mL 1 100 0 [\] 100
Escherichla Colt 0 UFCHO0mL 1 100 0 0 100
Aménio 0,5 mig NHAL 1 100 < 0,050 < (0,050 100
N.°Colbnias 22°C s/ alleragiio UFC/mL 1 100 N.D. N.D. -
N.°Colénias 36°C s/ alteragdo UrCimL 1 100 N.D. N.D. -
o Condutlvidade 2500 pSiCma20°C 1 100 51,5 51,5 100
) x Cor 20 mgiL PtCo 1 100 <5 <5 100
i pH 65-90 E. Sorensen 1 100 6,1 6,1 0
Nitrato 50 mg NO3/L 1 100 <10 <1,0 100
Oxidabllidade 5.0 mg Q021 1 100 <20 <20 100
Cheiro, a 25 °C 3 Factor diligao 1 100 <1 <1 100
Sabor, a 25 °C 3 Faclor divkao 1 100 <f <1 100
Turvagio 4 UNT 1 100 <(,3 <0,3 100
Manganés 50 ug ML 1 100 <10 <10} 100

Foram registadas violaghes aos paramelros indicadores; ParAmaetros cujo valor deve ser considerade come valor guia.
3 Foram registadas violagbes aos parametros obrigatérios; ParAmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Né&o Detectado



| r% Cesab

Elaborado pelo CESAB em Junho de 2009
Carite cio e ekt &3 ity

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: Folgares
Croncgrama efectuado pelo CESAB

")
Data Local Pardmetros

01-04-2009 | Folgares - Casa de R1

Domingos Alves

Abreu

01-06-2009 | Folgares - Casa de R1

Manuel Antao

{posto publico}

© nimero total de amostras inicialmante agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Pardmetros

% Analises gue

Parametro N.¢ Andlises % Analises Minimo Maximo cumprem a
Pravistas no PCQA Realizadas quiglacéo
Desinfectante Resldual - rng Cl2L 2 0.05 0.26 -
Bactérias Coliformes o UFCHO0mL 2 100 0 0 100
Escherichia Coli 0 UFCHO0mL 2 100 0 0 100

O Foram registadas viclagies aos parametros indicadores; ParAmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram reglstadas viclagdes aos parAmetros obrigatérios; Parametros cujo valor ndo pede ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.® 306/07.

N.D._N3do Detectado



)

—
R1i

Elaborado pelo CESAB em Junho de 2009

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: Gavido de Cima

Cronograma efectuado pelo CESAB

Data Local Parametros
01-04-2009 | Gavido de Cima - R1
Casa de Maria de
Anunciagdo
01-06-2009 | Gavido de Cima - /1

Boca de incéndio

O nimero fotal de amosiras inicialmente agendado fof recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnlco do CESAB.

Resumo de Parametros

%Cesab

ol e S s 00 Arbacty

% Analises que

BETETGTE N.° Andlises % Analises Minimo Maximo cumprem a
Previstas no PCQA Realizadas quiélacéo
Desinfectante Residual ‘mg Ci2iL 2 -
Bactérias Coliformes UFCH00mL 2 100 0 0 100
Escherichia Coli UFC/100mL 2 100 0 0 100

O Foram registadas violagées aos parémetros indicadores; Par&@metros cujo valor deve ser considerade como valor guia.
0O Foram registadas violagbes aos parémelros obrigatérios; Pardmetros cujo valor nédo pode ser ulirapassado.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.2 306/07.

N.D._Né&o Detectado



)

Elaborado pele CESAB emn Junho de 2009 r Cesab
% oty che Soar et 80 Aiyadis

Cronograma relativo & Zona de Abastecimento: Lobatos

Cronograma efectuado pelo CESAB
' Parimetros

Data Local

01-04-2009 | Lobatos - Casa de R1

Américo dos Santos
Pedro

01-06-2009 Lobates -
Colectividade

R1

O nlimeyo total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Parametros

.. . % Analises que
N.° Analises % Analises Minimo Maximo C'nr:un'lpren'lc:q
Previstas no PCQA Realizadas . h
legislagio

Parametro
Desinfectante Residual mg CI2AL 2 100 0,20 0,58 -
Bactérias Coliformes 0 UFCHD0mL 2 100 0 0 100
Escherichia Coli 0 UFCHOOmL 2 100 0 0 100

O Foram registadas violagbes aos parametros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerade como valor guia.
O Foram registadas violagbes aos pardmetros obrigatérios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ullrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.

N.D._Néo Detectado



Eéy Cesab

Caitrd s Srvkgs okl AT

Elzbarado pelo CESAB am Junho de 2009

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: Machio de Baixo
Cronograma efectuado pelo CESAB

Data Local Parametros
01-04-2009 | Machio de Baixo - R1
Casa de Manuel
Migusl
01-06-2009 | Machic de Balxo - R1
Associagio
Recreativa

O nimero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Pardmetros

% Anilises que

Parametro N.° Analises % Analises Minimo Maximo mprem a
a e Previstas no PCQA Realizadas T:qislacﬁo
Deslnfectante Residual mg Cl2iL 2 0,05 0,26 -
) Y Bactérias Coliformes o UFCA00mL 2 100 0 0 100
Escherichia Coli 0 UFCH00mL 2 100 0 0 100

0O Foram registadas viotagbes aos parémetros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado coma valor guia.
O Foram registadas violagGes aos paramelros cbrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.? 306/07.

N.D._N&o Detectado



Elaborado pelo CESAB em Junho de 2009 r Cesab

™ Cardio oo Sereipon o3 ATdesrde

Cronograma relativo & Zona de Abastecimento: Machio de Cima

Cronograma efectuado pelo CESAB

Data Local Pardmefros
01-04-2009 | Machio de Cima - R1
Queljaria de Anténio
Estevido
01-06-2009 | Machio de Cima - R1
Comisséo

O nimero total de amostras iniclaimente agendado foi recothide
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Pardmetros

% Andlises que

Parametro N.° Analises % Anglises Minimo Maximo cumprem a
" Previstas no PCQA Realizadas prem
legislacao

Desinfectante Residual : mg Cl2/L 2 100 0,14 0.68 -
. Bactérias Coliformes 0 UFGHO0mL 2 100 0 0 100
) Escherichia Coll 0 UFGHO0mL 2 100 0 0 100

O Foram registadas violagBes aos parémetros indicadores; Parmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas viotagbes aos pardmetros obrigatérios; Paramebros cujo valor ndo pods ser ultrapassado.

MNotas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.® 306/07.

N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Junho de 2009

Cronograma relativo 4 Zona de Abastecimento: Malhadas da Serra
Cronograma efectuado pelo CESAB

Data Local Parimetros
26-05-2009 | Malhadas da Serra - Ri
Casa de Maria Alice
{Taberna}

O numero total de amostras inicialmenta agendado fol recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Parametros

3

Cesab

Cariro e Seros 85 AT

% Andlises que

Parametr N.® Andlises % Analises Minimo Maximo mprem a
ara i Pravistas no PCQA Realizadas a (;:qizlaca"o
Desinfectante Residual -
Bactérias Coliformes NA100mL 1 100 1] 100
Escherichia Coli N/100mL 1 100 0 100

O Foram registadas vioagSes aos pardmetros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser conslderado como valor gua.

D Faram registadas violages aos parametros obrigatérios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.

N.D._Né&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Junho de 2000

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: Mata

Cronograma efectuado pelo CESAB

Data

Lacal

Parimetros

04-05-2009

Mata-Fontenério
Largo Américo
Rodrigues de
Almeida

R1+R2

O nimero total de amostras inicialmente agendado foi recalhide
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Pardmetros

Parametro

MN.? Analises

% Analises

Previstas no PCQA Realizadas

r% Cesab

Caribies o Sarvion 42 RTEEE

Maximo

% Andlises que
cumprem a
jegislacio

Bactériag Coliformes 0 UFCA00mL 1 100 0 0 100
Desinfectanta Residual mg Cl2L i 100 <0 05 <0,05 -
Escherichia Coli 0 UFCA00mL 1 100 0 0 100
Amobnio 0.5 mg NH4/L i 100 < 0,050 < 0,050 100
N.°Colénias 22°C s/ alteragdo UFCimL 1 100 10 10 -
N.°Colénlas 36°C s/ alteragéo UFGimL 1 100 N.D. N.D. -
Condutividade 2500 pS/Cm a 20 °C 1 100 40,5 40,5 100
Cor 20 mgfL PiCo 1 100 <5 <5 100
pH 55-80 E. Sorensen 1 100 6,1 6,1 1]
Mangangs 50 Hg ML i 100 <10 <10 100
Nitrato 50 mg NO3/L 1 100 <1,0 <1,0 100
Oxidabilidade 5,0 mg 02 i 100 <20 <20 100
Cheirg, 8 25 °C Faclor diluigho 1 100 < <1 100
Sabor, a 25 °C 3 Factor diluigio 1 100 <4 <1 100
Turvacio 4 UNT 1 100 <0,3 <0,3 100

Foram registadas viclagGes aos pardmetros indicadores; ParAmetros cujo valor deve ser considerade como valor guia.
O Foram registadas violagOes aos pardmetros obrigatérios; Paradmetros cujo vator ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.® 306/07.

N.D._Néo Detectado




[—%Cesab

Elaborado pelo CESAB em Junhe de 2008
Crerire 3 Spivipos o ATEA

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: Maxial
Croncgrama efectuado pelo CESAB

Data Local Parimetros
28-04-2009 Manxial - Escola R1
Priméria
23-06-2009 Maxial - Casa de R
Manue! Lucas Bento

Q ndmero total de amostras Inicialmente agendado fol recolhido
As amostras foram recothidas par um técnico do CESAB.

Resumo de Pardmetros

% Analises que

Paramet N.? Analises % Analises Mini Maxi
arametro Previstas no PCQA  Realizadas inime axime T:c':;:’c’::
Desinfectante Residual - mg CI2IL 2 100 0,86 0,97 .
hw Bactérias Coliformes D UFGH00mL 2 100 0 0 100
) Escherichia Coll 0 UFCH oML 2 100 0 0 100

O Foram registadas violagbes aos parameiros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado comeo valor guia.
O Foram registadas violagies aos parémetros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndio pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.

N.D._Né&o Detectado



I

Elaberado pelo CESAB em Junho de 2009

Cronograma relativo & Zona de Abastecimento: Meés

Data Local Parimetros
28-04-2009 Meiés - Casa de R1
Américo Mendes
23-06-2009 Meds - Casa de R1
Augusto A, Pereira

O ndmero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Paradmetros

Pardmetro

Dasinfectante Residual

N.® Andlises

% Anilises

Previstas no PCQA Realizadas

mg CI2L
UFCHOOmL

100
100

Minimo

Cesab

Cierkso o8 Sardn o Aiberes

Maximo

o
=) [ 1Y
[~

% Anélises que
cumprem a
legislagio

100
100

Bactérias Coliformes

MM | N

100

UFCAQOmL

Escherichia Coli

O Foram registadas viclagBes aos pardmetros indicadoras; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor gula,
O Foram registadas violagies aos pardmetros obrigatérios; Parémetros cujo valor ndo pode ser ulirapassado.

MNotas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.

N.D._N&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Junho de 2009

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: Moninho / Sobral de Cima

Cronograma efectuado pelo CESAB

% Cesab

O it Tawigeon O Sotiissie

Data Local Parémetros
04-05-2008 Moninho/Sobral R1+R2
- Cima -Sr.Maria
) Isabel F.A Ramos
O niimero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um téenico do CESAB.
Resumo de Parametros
i - L P . a He ek (¢l v < .
Desinfectante Residual mg CIZiL 1 100 0,41 0,41 -
Bactérias Coliformes 0 UFCHOOmL i 100 1] 0 100
Escherlchia Coli a UFCA00mL 1 100 0 0 100
Amdbnio 0.5 mg NH4/L 1 100 < 0,050 < 0,050 100
MN.°Colénias 22°C sf alieraglo UFClrl 1 100 1 1 -
N.°Col6nias 36°C s/ alleragio UFG/ml 1 100 N.D. N.D. -
¢ Condutividade 2500 pSICma2d°C 1 100 62,2 62,2 100
- Cor 20 my/l PiCo 1 100 <5 <5 100
] ; pH 65-90 | E Sovensen 1 100 6.0 6.9 100
’ Nitrato 50 mg NO3fL 1 100 <1,0 <1,0 100
Oxidabilidade 50 mg O2L 1 100 <2,0 <2,0 100
Cheirg, a 256 °C 3 Faclor diluigao 1 100 <1 <1 100
Sabor, a 25 °C 3 Faclor diluigio 1 100 <1 <1 100
Turvagio 4 UNT 1 100 <(,3 <0,3 100
Manganés 50 pg M/ L 1 100 <10 <10 100

O Foram registadas violagbes aos pardmetros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser conslderado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos par@metros obrigatérios; Pardmatros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.

N.D._N&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Junho de 2009

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: Moradias
Cronograma efectuado pelo CESAB

)

Data Local Parédmetros
26-05-2009 | Moradias_Fontanari R1
O

O numero total de amostras inicialmente agendado fol recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Parémetros

[4,

Cesab

e i S i Anbearis

% Analises que

Parametr N.° Andlises % Analises Minimo Maximo cumprem a
arametra Previstas no PCQA  Realizadas quizl:;;o
Bactérias Coliformes 0 NADOmL 1 100 0 0 100
Desinfectante Residual -~ mg Cl2/L 1 100 <0,05 <0,05 -
Escherichia Coli 0 NA0OmL 1 100 0 0 100

O Foram registadas violagdes aos parAmetros indicadores; Pardmatros cujo valor deve ser considerado comoe valor guia.
O Foram registadas violagbes aos pardmetros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor néo pode ser ultrapassado.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.

N.D._N&o Detectado




r:% Cesab

Elaborado pelo CESAB em Junhg de 2009
Do ol B0 o Acbseatn

Cronograma relativo 4 Zona de Abastecimento: Padrdes
Cronograma efectuado pelo CESAB

Data Local Pardmetros
01-04-2009 | Padrbes - Casa de R1
Maria Preciosa
1i-06-2009 | Padrbes - Casa de R1
Angelo Francisco

O niimero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um téchico do CESAB.

Resumo de Pardmetros

% Analises gue

Parametro N.° Andlises % Andlises Minimo Maximo cumprem a
Previstas no PCQA Realizadas ‘p ,,
legislagio
Desinfectante Residual - mg Cl2L 2 100 0,16 0,18 -
r Bactérias Coliformes 0 UFGH00mL 2 100 0 0 100
K Escherichla Coli o UFGC/100mL 2 100 0 0 100

O Foram registadas violagdes aos pardmetros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado cemo valor gula,
O Faram registadas violagBes aos pardmetros obrigatérios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.? 306/07.

N.D._Ngo Detectado




i,

Elaborado pelo CESAB em Junho de 2008

Cronograma relativo & Zona de Abastecimento: Pescanseco Cimeiro
Cronograma efecteado pelo CESAB

Data

Local

Parimetros

26-05-2009

Pescanseco

Cimeiro - Casa de
M? Amélia Martins

R1

O niimero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por umn t&cnico do CESAB.

Resumo de Parametros

Cesab

ety i Sawdiza O ATeerin

% Analises que

Parsmet N.? Analises % Andlises Minimo Méximo rem a
aramatro Previstas no PCQA Realizadas oh cump © =
legislagio
Desinfectante Residual myg Ci2iL. 1 100 0,11 D.11 -
Bactérias Coliformes 0 N100mL 1 100 0 0 100
! Escherichia Coli 0 NH00mL 1 100 0 1] 100

D Foram registadas violagdes aos pardmetros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerade como valor guia.
O Foram registadas viclagBas aos parametros obrigatérios; Parametros cujo valor ndo pode ser ulrapassado.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.

N.D._Né&o Detectado



Elaborado pelo CESAB em Junho de 2008
rg’oesab
Tt O Sarvigos oo kbt
Cronograma relativo a8 Zona de Abastecimento: Pescanseco Fundeiro
Cronograma efectuado pelo CESAB
Data Local Pardmetros
26-05-2009 Pescanseco R1
Fundeiro_Sr.
Antdnio Augusto N.
Almelda
O nimero total de amostras Inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB.
Resumo de Parimetros
i “He g P o PCLA R, A - ° i
Bactérias Coliformes N/100mL 1 100 0 0 100
Desinfectante Residual myg Ci2n. 1 100 0,52 0,52 -
/ Escherichla Coli NA00mL 1 100 0 4] 100

O Foram registadas viclagdes aos parametros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser censiderado como valer guia.
[ Foram registadas violagies aos parametros obrigatérios; Pardmetros cujo valor néo pode ser ultrapassado.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.® 306/07.

N.D._Né&o Detectado




E%Cesab

Cardrn cia Sarrdgos oo ATditrs

Elaborado pelo CESAB em Junho de 2008

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: Pessegueiro
Cronograma efectuado pelo CESAB

Data Local Parameiros
26-05-2009 | Pessegueiro - Café Ri
Xico

O numera total de amostras inicialmente agendado foi racalhido
As amostras foram recohidas por um téchico do CESAB.

Resumo de Parametros

% Anélises que

Parametro N.° Andlises % Andlises Minimo Maximo cumprem a
a o Previstas no PCQA Realizadas quisplacﬁo
Desinfectante Residual mg CI2/L 1 100 0.66 0.66 .
Bactérias Coliformes 0 NA100mL 1 100 1] 0 100
Escherichia Coli N1GOmL 1 100 1] 0 100

DO Foram registadas violagSes aos parimetros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia,
O Foram registadas violagbes aos pardmetros obrigatérios; Parimetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

MNotas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.

N.D._Néao Detectado



Elaborado pelo CESAB em Junho de 2009 I'% Cesab

Lartrd o Servges oo ATbacte

Cronograma relativo 4 Zona de Abastecimento: Ponte de Fajéo

Cronograma efectuado pelo CESAB

Data Local Pardmetros
04-05-2008 | Ponte de Fajéo - R1+R2
Comisséo da
‘- Melhoramentos

QO nomero total de amostras inicialmente agendado fol recolhide
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Pardmetros

% Analises que

3 P. . . ini Maximo (1]
Parametro Previstas no PCQA Realizadas Minimo n'.lprenj a
legislacdo

N.° Analises % Analises

Bactérias Coliformes 0 UFG/H00mL 1 00 o] 0 1C0
Desinfectante Residual mg CI2fL 1 100 <005 <0,05 -
Escherichia Coli 0 UFC/00mL 1 100 0 0 100
Amonlo 0,5 mg NH4/L 1 100 < 0,050 < 0,050 100
N.°Colbnias 22°C sf glleragic UFCimL i 100 34 34 -
N.°Colénias 36°C sf alleragdo UFCimL 1 100 N.D. N.D. -
Condutividade 2500 pSiCm a 20 °C 1 100 54,9 54,9 100
Cor 20 mg/L PiCo 1 100 <5 <5 100
pH 85-9.0 E. Sorensen 1 100 6,6 8,6 100
Manganés 50 g ML 1 100 <10 <10 100
Nitrato 50 mg NO3/L 1 100 2,2 2,2 100
Oxidabilidade 50 mg O2/L 1 100 <2,0 <20 00
Chairo, a 25 °C 3 Factor diluigio 1 100 <1 <1 100
Sabor, a 25 °C 3 Factor diuigho 1 100 <1 <1 100
Turvacdo 4 LNT 1 100 <0,3 <0,3 100

O Foram registadas violagbes aos parametros Indicadores; Pardmatros cujo valor deve ser considerado coma valor guia.
O Foram registadas violagbes aos parametros obrigatérios; Parametros cujo valor ndo pade ser ultrapassado,

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.® 306/07.
N.D._Nao Detectado



[%Cesab

Elaborado pelo CESAB em Junho de 2009
Cartr dhe Sargos O Wbt

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: Portela de Unhais

Cronograma efectuado pelo CESAB

Data Local Parmetros
28-04-2009 | Portefa de Unhais - R1
Café "Mira Sesra”
23-06-2009 | Portela de Unhais - R1
Casa de Adélia
Marcelino

O nimero total de amostras inicialmente agendado foi recolhide
As amostras foram recolhldas por um técnico do CESAB.

Resumo de ParAmetros

% Analises que

Parametr N.° Analises % Andlises Minimo Maximo cumprem a
ametro Previstas no PCQA Realizadas qui:lacﬁo
Desinfectante Residual - mg Cl2/L 2 100 0,42 0,57 -
Bactérias Coliformes 0 UFC/i00mL 2 100 0 0 100
) Escherichia Coli 0 UFG/100mL 2 100 0 0 100

O Foram registadas violaghes aos parametros indicadores; Parimetros cujo valor deve ser conslderado como valor guia.
01 Foram registadas violagbes aos pardmetros obrigatorios; Parametros cujo valor ndo pade ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.* 306/07.

N.D._Né&o Detectado



Elaborado pelo CESAB em Junho de 2009 r% Cesab

Caondro tha Serdgers oo Arbitnle

Cronograma relativo & Zona de Abastecimento: Pbvoa

Cronograma efectuado pelo CESAB

Data Local Parametros
04-05-2009| Pdbvoa - Casa de Ri+R2
j Carlos Machado

O ndmero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnlco do CESAB.

Resumo de Parimetros

% Andlises que

Parametro .P. N . Minimo Maximo cumprem a
Previstas no PCQA Realizadas .p N
legislagdo

N.° Andlises % Analises

Desinfectante Residual mg CI2/L 1 100 <0,05 <0,05 -
Bactérias Coliformes o UFC/i00mL 1 100 0 4] 100
Escherichia Coli 0 UFC/00mL 1 100 0 0 100
Amonio 0.5 mg NH4L 1 100 < 0,050 < 0,050 100

N.°Ceoldnias 22°C s/ alteragéa UFC/mL 1 100 2 2 -

N_°Coli6nias 36°C sl alleragio | UFC/mL 1 100 N.D. N.D. R
Condutividade 2500 pSfCma 20°C 1 100 63,8 63,8 100
Cor 20 mg/L PiCa 1 100 <5 <5 100
pH 6.5-9.0 E. Sorensen 1 100 8,6 6,6 100
Nitrato 50 mg NO3/L 1 100 <1, <1,0 100
Oxidabilidade 5.0 mg 02 1 100 <2.0 <20 100
Cheiro, 2 25 °C 3 Factor diluigio 1 100 <1 <1 100
Sabor,a 25 °C 3 Factor diukao 1 100 <1 <1 100
Turvagio 4 UNT 1 100 <0,3 <03 100
Manganés 50 vg ML 1 100 <10 <10 100

[3 Foram registadas violagies aos parametros indicadores; Pardmatros cujo valor deve ser considerade come valor guta.
O Foram registadas violaghes aos parametros obrigatérios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ullrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D, L, n.? 306/07.
N.D._Néo Detectado



Elaborado pelo CESAB em Junh 2

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: Pdvoa da Raposeira

DACra A0 pelo A

Data Logal Pardmetros
28:04-2009 | s o0 Raposelra R
- Café Central
23-06-2009 |Pévoa da Raposeira R1
- Carlos Marcelino
Albano

O nimero total de amostras iniclalmente agendado foi recolhido
As amaostras foram recolhidas per um téenico do CESAB.

Resumo de Parametros

r% Cesab

Tty chin Sareiion. oo MTDares

% Anélises que

Parametro N.° Analises % Anlises Minimo Maximo cumprem a
arame Previstas no PCQA Realizadas quislacﬁo
Desinfectante Resldual - mg Cl2iL 2 0.06
Bactérias Coliformes UFC/00OmL 2 0
Escherichia Celi o UFC/i00mL 2 100 0 0 100

O Foram registadas violagdes aos parametros indlcadores; Parametros cujo valor deve ser considerade como valor guia.
D Foram registadas violagdes acs pardmetros obrigatdrios; ParAmetros cujo valor ndo pede ser ullrapassado,

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.? 306/07.

N.D._N&o Detectado




%Cesab

Elaborado pelo CESAB em Junho de 2009
Cartrn g Lo So ATt

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: Ramalheira
Cronocgrama efectuado pelo CESAB

Data Local Pardmstros

26.05.2008 | Ramalheira - Casa R1
de Jodio Afonsg

O nimero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Pardmetros

% Analises que

Parametro N.° Analises % Anlises Minimo Maximo cumprem a
Pravistas no PCQA Realizadas . -
legislagao
Bactérias Coliformes o NA0OmL 1 100 0 0 100
tr Dasinfectante Residual mg CI2/L 1 100 0.08 0,08 -
Escherichia Coli o NAOOmL 1 100 0 0 100

DO Foram registadas violagbes aos par&metros indicadores; Par8melros cujo valor deve ser considerado come valor guia.
[} Faram registadas violaghes aos parémetros cbrigatérios; Parametros cujo valer ndo pode ser ultrapassado.

MNotas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.? 306/07.

N.D._N&o Detectado



Elahorado pelo CESAB em Junho de 2008

Cronograma relativo a8 Zona de Abastecimento: Santa Luzia / Pampilhosa da Serra

Cronograma efectuado pelo CESAB

[%Cesab

Cuarirn ca Bardgod o0 Abitats

Data Local Pardmetros
01-04-2009 R1+R2+Cl
Casal da Lapa -
Casa de Antonio
Rodrigues Gongalve
28-04-2009 | Janeiro de Baixo - R1
Casa de Américo
Santos Nunes
04-05-2009 | Cabril - Centro de R1
Dia
26-06-2009 Pampilhosa da R
Serra - Agrup
Escolas Pamp Serra
01-06-2009 | Lomba do Barco_ R1
Manuel Estevéo
23-06-2009 | Armadoure - Casa R1
de Antonio Maria
Nunes
O nimero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um téenico do CESAB.
Resumo de Pardmetros
- 0 _— s PCOA . D D »
Desinfectante Residual mg Cl2iL 6 100 <0,05 0,83 -
Bactérias Coliformes o UFC/100mL 6 100 0 0 100
Escherichia Coli o UFCA100mL 6 100 0 0 100
N.°Colénias 22°C sf alteragao UFC/mL 1 100 22 22 -
N.°Colénias 36°C s/ alterago UFC/mL 1 100 N.D. N.D. -
Condutividade 2500 pSiCma20°C 1 100 149 149 100
Aménio 05 eng NHAL 1 160 < 0,050 < 0,050 100
Cor 20 mgiL PtCo 1 100 <5 <5 100
pH 6.5-08,0 E. Sorensen 1 100 7.9 7.9 100
Manganés 50 pg ML 1 100 <10 <10 100
Oxidabitidade 5.0 mg O2L 1 100 <20 <20 100
Cheiro, a 25 °C 3 Faclor dilvigio 1 100 <1 <1 100
Sabor, 825 °C 3 Factor diluizéo 1 100 <1 <1 100
Turvagio 4 UNT 1 100 <03 <(,3 100
Aluminio 200 pg AL 1 100 1,2e+2 1,2e+2 100
Clostridium [] UFC/300mL [ 100 1] 0 100
Ferrg 200 vg Fell 1 100 25 25 100
Nitrito 0.5 mg NO2/L 1 100 < 0,050 < 0,050 100
Banzo{alpireno 0,010 pal. il 100 <{(,002 <0,002 100
Célcio mg CafL 1 100 26 26 -
Chumbo 25 g PbiL 1 100 <5 <5 100
Cobre 2,0 myg Cwil 1 100 0,11 0,11 100
Dureza Total mg CaCO3L 1 100 70,2 70,2 -
Enterococos fecais 0 UFGHO0mL 1 100 0 0 100
Magnésio = mg Mgh 1 100 1,3 1,3 -
Nigque} 20 g Nil 1 100 28 28 0
Soma dos compostos HAP 01 ugl 1 100 <0,005 <0,005 100
Soma THM 150 vgll 1 100 27 27 100

O Foram registadas violagBes aos pardmetros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
Foram registadas violagfes aos parametros obrigatérios; Parémetros cujo valor ndo pode ser ullrapassada.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.? 306/07.
N.D._Né&o Detectado




r% Cesab

o che Sarvigon do MTDale

Elaborado pelo CESAB em Junho de 2008

Cronograma relativo & Zona de Abastecimento: Signo Samo
Cronograma efectuado pelo CESAB

Data Local Parimetros
01-04-2009 Signo Samo - R1
Fontandrio
01-06-2009 Signo Sagmo - R1
Casa de Américo
Lopes

O ndmero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Pardmetros

% Andlises gue

Parametro N.® Analises % Andlises Minimo Maximo cumprem a
Previstas no PCQA  Realizadas . n
legislagao
Desinfectante Residual - my Ci2f 2 100 <0,05 0,55 -
Bactérias Coliformes i UFCHOOmL 2 100 0 0 100
) Escherichia Coli o UFG/100mL 2 100 0 0 100

O Foram registadas viclagBes aos parémetros indicadores; Parametros cujo valor deve ser censiderado coma valor guia.
O Foram registadas viclagGes aos parametros cbrigatérios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.® 306/07.

N.D._Néo Detectado



r& Cesab

Elaborado pelo CESAB em Junho de 2009
Cand da Serrion o ATEeE

Cronograma relativo @ Zona de Abastecimento. Sobral Bendito
Cronograma efectuado pelo CESAB

3

Parimetros

Data Local
Ri

26-05-2009| Sobral Bendito -
Casa Carlos A.
Joaguim

O nitmero total de amostras iniciamente agendado foi recclhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Parimetros

% Anilises gue

Paramet N.% Andlises # Andlises Minimo Maximo cumprem a
arameiro Previstas no PCQA Realizadas qui:lacﬁo
Desinfectante Residual - mg CI27L 1 100 0,05 0,05 .
o Bactérias Coliformes 0 NADOmL 1 100 0 0 100
¥ Escherichia Coli 0 NA100mL 1 100 0 0 100

O Foram registadas violagdes aos pardmetros indicadores; Par@metros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
0O Foram registadas violagdes aos pardmetros obrigatérios; Parametros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.? 306/07.

N.D._Néo Detectado




r% Cesab

Elaborade pelg CESAB em Junho de 2008
Gt de Sarvigos o Aorbiente

Cronograma relativo @ Zona de Abastecimento: Sobral de Baixo
Cronograma efectuado pelo CESAB

)

Data Local Parimatros
26-05-2009 | Sobral de Baixo - R1
Lavadouro

O nimero total de amostras inicialmenta agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Parametros

% Andlises que

Pardametra N.° Analises % Andlises Minimo Méaximo cumprem a
ame Previstas no PCQA  Realizadas qui:Iacéio
Desinfectante Resldual : mg Ci2/L 0,38 0,38 -
Bactérias Coliformes 0 NA0OmL i 100 0 0 100
Escherichia Coli 0 N/100mL 1 100 0 0 100

O Foram registadas violaghes aos pardmetros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado coma valor guia.
O Foram registadas viclacbes aos pardmetros abrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.? 306/07.

N.D._Né&o Detectado



Elaborado pelo CESAB em Junho de 2009

r& Cesab

Cronograma relativo @ Zona de Abastecimento: Sobral Magro

Cronograma efectuado pelo CESAB

Data

Local

Pardmefros

01-04-2009

Sobral Magro -
Casa Sr. Gargia
Barata e Santos

R1

01-06-2009

Sobral Magro -
Recolha na
colectividade

R1

O nimero total de amostras inicialmente agendado fol recolhida
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Parametros

R1

Ciartr0 o Sarvot 85 ATiseres

% Analises que

Parametr N.* Analises % Analises Minimo Maximo cumprem a
ard ° Previstas no PCQA Realizadas quisplacﬁo
Desinfectante Residual mg Cl2/L 2 -
Bactérias Coliformes UFG/100mL 2 100 0 0 100
Escherichia Coli UFC/00mL 2 100 0 0 100

O Foram registadas violagdes aos parameiros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerada como valor guia.
O Foram reglstadas violagBes aos pardmetros obrlgatérios; Parametros cujo valor ndo pode ser ullrapassado.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.® 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elzborado pelo CESAB em Junho de 2008

I}

Cronograma relativo & Zona de Abastecimento: Soeirinho
Cronograma aefectuado pelo CESAB

Data

Local

Parametros

26-05-2009

Soeirinhg - Casa de
Fermando Almeida
{(3arcia

R1

O nomero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhldas por um técnico do CESAB.

Resumo de Parametros

N.? Analises

% Andlises

Previstas no PCQA  Realizadas

Minimo

Cesab

Cerdrmy e Sprvipon oo ArErtaie

Maximo

% Analises que
cumprem a
legislagao
100

Escherichia Coli NHOOmL 1 100 0
Deslnfectante Residual mg CI2L i 100 <0,05 <0,056 -
Bactérias Coliformes NAODmL 1 100 0 1] 100

0O Foram registadas violagies aos pardmetros obrigatérios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ulirapassade.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.® 306/07.

N.D._Né&o Detectado

{J Foram registadas violagdes aos parémetros indicadores; ParAmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.




Cesab

Cartrn da Sardgen Go Mrbrarte

3

Elabgrado pelo CESAB em Junho de 2009

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: Souto do Brejo

Cronograma efectuado pelo CESAB

Data Local Pardmetros
28-04-2009 | Souto do Brejo - R1
Taberna da Capeta
23-06-2009 | Souto do Brejo - R1
Fontenério do Largo
do Chafariz

O numero total de amostras inlclalmente agendado foi recolhldo
As amostras foram recalhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Par@metros

% Analises que

Parametro N Analises % Andlises Minimo Maximo cumprem a
Previstas no PCQA  Realizadas . N
legislagao
Desinfectante Residual g CIZL 2 100 0,08 0,12 -
Bactérias Coliformes 0 UFCHOOmL 2 100 0 0 100
Escherichia Coli 0 UFCH00mL 2 100 0 0 i00

O Foram registadas violagBas aos pardmetros indicadores; Parametros cujo valer deve ser considerado como valor guia,
O Foram registadas violagdes aos pardmelros obrigatérios; Parametros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.

N.D._Né&o Detectado



Elaborado pelo CESAB em Junho de 2009

Cronograma relativo & Zona de Abastecimento: Trinh&o
Cronograma efectuado pelo CESAB

Pardmestros

I

Cesab

Cortm oo Sandpos o Adtbar e

Data Local
01-04-2009 Trinhdo - Casa R1
Manuel Brito
Mendes
01-06-2009 | Trilhdo - Casa de R1
Manuel Lourengo
O nimero tatal de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB.
Resumo de Pardmetros
Pari G 0 H » o P 3 A 2 A . © i
Desinfectante Residual mg Cl2iL 2 100 <0,05 <{0,05 -
Bactérias Coliformes 0 UFCHO0mL 2 100 0 0 100
Escherichia Coli 0 UFCHOOmL 2 100 0 0 100

01 Faram registadas violagdes aos pardmetros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagBes aos parémetros abrigalérios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

V.P .- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.® 306/07.

N.D._N&o Detectado




%Cesab

Tt de Ser s oo Aok e

Elaborado pelo CESAB em Junho de 2008

Cronograma relativo 8 Zona de Abastecimento: Vale Pereiras
Cronograma efectuado pelo CESAB

Data_ Local Pardmetros
01-04-2009 Vale Pereiras - R1
Casa Sr. Américo
Jogé
01-06-2009 | Vale Pereiras-Casa R1
de Sr. Américo
Gomes de Ameida

Q nlimere total de amostras inicialmente agendado foi recothida
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Pardmetros

% Analises que

Parametro N.° Andlises % Anélises Minimo Maximo cumprem a
Previstas no PCQA Realizadas . .
legislagdo
Desinfectante Residual mg CI2/L 2 100 <0,05 0,32 -
. Bactérias Coliformes 0 UFCHO0mL 2 100 0 0 100
i Escherichia Coli 0 UFCA00mL 2 100 0 0 100

O Foram registadas viclagdes aos parémetros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser conslderado comoe valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatérios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ullrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.® 306/07.

N.D._Nao Detectado



Elaborado pelc CESAB em Junho de 2009 %Cesab

Gt S Sardon &0 Amibsie

Cronograma relativo & Zona de Abastecimento: Vidual de Baixo

Data Local Pardmaetros
04.05-2009 | Vidual de Baixo- R1+R2
Casa de Maria dos

Anjos Marting

)

O nimero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
Ag amostras foram racolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Pardmetros

% Analises que
Maximo cumprem a
legislacao

N.° Andlises % Analises

Parametro Previstas no PCQA  Realizadas

Desinfectante Residual mg Cl2fL 1 100 <(,05 <(,05 -
Bactérias Coliformes 0 UFC/100mL 1 100 0 0 100
Escherichia Coli 0 UFCH00mL i 100 0 0 10
Amoénio 0.5 mg NH4/L 1 100 < 0,050 < 0,050 100

N.°Colénias 22°C sf alletagio UrcCiml. 1 100 3 31 -

N.°Colbnias 36°C sf alleragho UFCImL 1 100 1 1 -
Condutividade 2500 uB/Cm a 20 °C 1 100 65,3 65,3 100
Cor 20 mg/L PtCo 1 100 <5 <5 100

pH 65-9,0 E. Sorensen 1 100 6,4 6,4 0
Manganés 50 pg Mn/ L 1 100 <10 <10 100
Nitrato 50 mg NOS/L 1 100 <1,0 <1,0 100
Oxidabilidade 5,0 mg 02/ 1 160 <2,0 <20 100
Cheirg, 2 25 °C 3 Factor diuvigho 1 100 < <1 100
Sabor, a25°C 3 Factor divigéo 1 100 <1 < 100
Turvacio 4 UNT 1 100 <0,3 <03 100

Foram registadas violagdes aos parmetros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos paramelros obrigatérios; Pardmeiros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.? 306/07.
MN.D._Néao Detectado



Elaborado pefo CESAB em Junho de 2009 % Cesab

Ciartro ca Serdges oo A Eree

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: Vidual de Cima

Cronograma efectuado pelo CESAB

Data Local Pardmetros
04-05-2009 Vidual de Cima - R1+R2
Casa de Anténio
) Robalo Gemes Cruz

O nimero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um téenico do CESAB.

Resumo de Pardmetros

% Anilises que

i P. . . ini Maxim mprem a
Parametro Previstas no PCQA Realizadas aximo cu .p =
legislagao

N.¢ Analises % Andlises

Desinfectante Residual mg Ci2/lL 1 -
Bactérlas Coliformes 0 UFCHO0mL 1 100 0 0 100
Escherichia Coli 0 UFCHO0mL 1 100 0 0 100
Amoénio 0,5 myg NH4L 1 100 < (0,050 < 0,050 100
N.°Coldnias 22°C s/ alteragdo UFCimL 1 100 N.D. N.D. -
N.°Colénlas 36°C s/ alleragao UFCimL 1 100 N.D. N.D. -
o Condutividade 2500 uS{Cm a 20°C 1 100 38,0 38,0 100
x Cor 20 mgi PiCo 1 100 <5 <5 100
l pH 65-9,0 E. Sorensen 1 100 6,1 6,1 M)
Manganés %0 Hg Mo/ L 1 100 <10 <10 100
Nitrato 50 mg NO3IL 1 100 <1,0 <1,0 100
Oxidabilidade 5.0 mg 0211 1 100 <2.0 22,0 100
Cheirg, a 25 °C 3 Factor dituigdo 1 100 <1 <1 100
Sabar, a 25 °C 3 Factor diluigla 1 100 <1 <1 100
Turvacio 4 UNT i 100 <0,3 <0.3 100

B Foram registadas violagbes aos parametros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagbes aos pardmetros obrigatdrios; ParAmetros cujo valor ngo pode ser ultrapassado,

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.? 306/07.
N.D._Né&o Detectado



E@)Cesab

Elaborado pele CESAB em Junho de 2008
Certrd & Seragon o Arerecia

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: Z.A Unhais-o-Velho - Sist Velho
Cronograma efectuado pelo CESAB

Data Local Pardmetros
28-04-2009 | Unhais-o-Velho Sist R1
Velho - Calé José
Barata
23-06-2009 | Unhais-o-vetho Sist. R1
Velho - Maria do
Céu Pereira

O nimero total de amostras iniciaimente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB.

Resumo de Parametros

% Analises que

Paramet N.® Analises % Analises Minimo Maximo cumprem a
aramelro Previstas no PCQOQA Realizadas quiglacﬁo
Desinfectante Residual - mg Ci2iL 2 100 0,20 0,21 -
N Bactérias Coliformes o UFCHO0mL 2 100 0 0 100
pi Escherichia Cali 0 UFCHOOmL 2 100 0 0 100

0O Foram registadas violagbes aos pardmetros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado come valor guia.
O Foram registadas violagtes aos parémelros obrigatdrios; Parémetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.® 306/07.

M.D._Né&o Detectado



r__%Cesab

Elaborade pelo CESAB em Junho de 2009
Corr cha Sbewig O ATdenin

Cronograma relativo & Zona de Abastecimento: Z.A. Unhais-o-Velho Sist. Novo

Cronograma efectuado pelo CESAB

Data Local Parametros
28-04-200¢ | Unhals-o-Velho Sist R1
Novo - Escola
23-06-2009 | Unhais -0- Velho R1
Sist.Novo - Escala
Primaria

O nimero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um {&cnico do CESAB.

Resumo de Pardmetros

% Analises que

Parametro N.° Analises % Analises Minimo Maximo cumprem a
a Previstas no PCQA Realizadas qui:Iacéo
Desinfactante Residual mg Ci2i. 2 100 0,12 0,25 -
N Bactérias Coliformes 0 UFC/100mL 2 100 { 0 100
i Escherichia Coli 0 UFCHO0mL 2 100 0 0 100

O Foram registadas violagbes aos pardmetros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor gula.
O Foram registadas violagbes aos parametros obrigatérlos; Parametros cujo valor ndo pode ser ullvapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D, L. n.® 306/07.

N.D._Nao Detectado



)

Apresenta-se, em seguida, o “Mapa de Violagbes”, onde sdo indicados (caso

existam) os resultados que violaram o respectivo Valor Paramétrico definido no
D.L. n.° 306/07.

Nesta avaliacdo quando na coluna “Violagdo” aparece a indicagdo V.A,, significa
que foi registada uma violagdo ao Valor Paramétrico fixado no D. L. n.2306/07.
Quando na coluna “Violagdo” aparece a indicagdo V.R. significa que os valores
defendidos, para os pardmetros Desinfectante Residual, N.° de Coldnias a 22 € a
36 °C, Dureza Total, Calcio e Magnésio, indicados como desejaveis no D. L. n.©

306/07, foram ultrapassados.

Sera enviado por correio electrénico, © ficheiro IDQA_2009, retirado do portal do

IRAR, onde poderdo ser visualizados todos 0s incumprimentos registados.

No referido ficheiro, também, estdo apresentados os locais de amostragem onde
foi possivel realizar as colheitas e 0s locais previstos inicialmente no PCQA.

A legislag@o no artigo n.015 refere que as Entidades Gestoras devem avaliar se o
local onde a amostra foi recolhida é de igual modo representativo da area da
zona de amostragem que se pretende controlar. Se tal ndo for o caso a Entidade
Gestora devera proceder a alteragdo do ponto de amostragem no Portal do
IRAR.

Relembra-se que segundo o artigo n.¢ 18, a Entidade Gestora deve comunicar

de forma auditével, & Autoridade de Saude e ao IRAR, todos os incumprimentos
até ao fim do dia Util seguinte aquele em que teve conhecimento da sua

ocorréncia.



CESAB - Centro de Servicos do Ambiente
Zbna Industrial Ponte de Viadores

3050-481MEALHADA

Tel. 231 209 710 Fax. 231 209 719

Mapa de Violagbes
Periodo de 01-04-2009 a 25-06-2009 (Data de Colheita)
Cliente: Municipio de Pampilhosa da Serra
Tipo de Amostra: Aguas de Consumo Humano

Area: Adurdo
|Dt Col.JEmls. Boletim Ponto de Amostragem Pardmetro _V.R. V.A. Resultado - Violagﬁgl
Né&o ocorreram violagdes Total de Pardmetros da Area 6

Area: Amoreira Cimeira

|Dt Col/Emls. Boletim Ponto de Amostragem Pardmetro V.R. _V.A. ~  'Resultado Vlolagﬁt_;l
- V.R

H-04-200% $3-04-2009 3862 Amoreira Cimeira - Café Henrique Desinfectante Residual — 0,08 mg Cl2/L
Total de Parametros da Area: 6

Area: Aradas

V.R. VA, ___ Resiltado ' Violag#io|

26, }009 29-04- 2009 4663 Aradas - Casa de Fernando Pereira  Dezinfectante Rasidual - - 0,48 my Ci2/L V.R.
- Duarte Vaz
23-08-2008 24-06-2008 7326 Aradas - Hab. JOlio Gaspar Dasinfectants Residual - - 0,12mg Ci2/L VR

Total de Parametros da Area: 6
Area: Boigas

- VM.R.__ V.A. - Resultado ' Violag8
04-05-20090 15-05-2004 4881 Beigas - Fontendrio J.J.M. Desinfectante Residual —_ —_— <(,05 g CI2/L V.R.
04-05.2009 15-05-2009 4881 Boigas - Fontendrio J JM. pH — 65-80 5,7 Escala de VA,

Sorensen
Total de ParAmetros da Area: 15

Area: Bragal

— 0,07 mg CI27 V.R.

26—05—2009 01-08 2009 €012 Bragal - Casa de Ricardo Martins Desmfectante Residual
Almeida

Total de ParAmetros da Area: 3
Area: Brejo de Baixo

— <0,05mgCI2L VR

28-04 2009 29—04-2009 4564 ijo de Baixo - Casa de José Vaz Desmfectante Rastdual
‘ Anlunes
) Total de ParAmetros da Area: 6

Area: Brejo de Cima

Dt Col./Emis. Boletim: Ponto de Amostragern - ! Parfimetro” - 'W.R. -~ I VA, " Resultadg!! -+
28-04-2009 29-04-2009 4685 Brejo de Cima - Casa de Antdnio Desinfectante Residuat - - <0,06 mg Cl2/L V.R.
Martins Costa
23-06-2009 24-06-2009 7328 Brejo de Cima - Hab. Antdnio Ante  Desinfectante Residual — — 0,19 myg CI2L V.R.
Costa

Total de ParAmetros da Area: 6
Area: Camba

g e T §d it ,11,11-\‘ Fr R i ';-‘,-.__-: B TR B A et

Dt ColJEmls: Boletim . Ponto.da Amostragem - | ParAmetro .
04-05-2009 15-05-2009 4832 Camba - Casa de Armando Silva Nimero de Colénias & 36 °C — sf alteragao 134 UFC/mL V.R.
04-05-200% 15-05-2009 4882 Camba - Casa de Armando Silva Turvagao - 4 7.7 UNT VA,
04-05-2009 15-05-2009 4882 Camba - Casa de Armando Silva Dasinfectante Residual - —_ <0,05 mg Cl2/L VR

Total de Pardmetros da Area: 16
Area: Carregal

Dt Col./Emis: Boletim - Ponto.de Amostragen - ' Pardmetro | ViR

N&o ocorreram violagdes
Area: Carvalho

25-06-2009 Pagina: 1/6



CESAB - Centro de Servigos do Ambiente
Z&na Industrial Ponte de Viadores

3050-481 MEALHADA

Tel. 231 209 710 Fax. 231 209 719

Mapa de Violagdes

Periodo de 01-04-2009 a 25-06-2009 (Data de Colheita)

26-05-2009 D1-06-2009 6014 Carvalho - Caza de José Maria Bras  Desinfectante Residual

Area: Carvoeiro

0,06 mg CIZ/L VR
Total de Pardmetros da Area: 3

|Dt Col.JEmls. Boletim Ponto de Amostragem ' ParAmetro V.R. VA _Resultado 'Vlolagﬁg]
26-05-2009 01-06-2009 8015 Carvoeiro - Casa de Convivio Desinfectante Residual _— - 0,06 mg Cl2L V.R.
Total de Pardmetros da Area: 3
Area: Castanheira da Serra
|Dt Col./Emls. Boletim Ponto de Amostragem Parimetro V.R. V.A. __Resultado _ Violagégl
04-05-2000 15-05-2009 4883 Castanheira da Serra - Casa de Maria Desinfectante Residual — <«005mg C2L  V.R.
de Lurdes Bag
Total de Parimetros da Area: 15
Area: Cavaleiros de Cima
{L Yol/Emle. Boletim Ponto de Amostragem Parametro VR. VA Resultado __Violaga
04-05-2000 15-05-2000 4884 Cavaleifos de Gima -Fontanério pH — 65.9,0 62Escalade  V.A.
Sorensen
04-05-2009 15-05-2009 4884 Cavaleiros de Cima -Fonlanério Desinfectante Residual — - <0,05 my CI2/L V.R.
Total de Parimetros da Area: 15
Area: Ceiroguinho |
Dt Col./Emis. Boletim _Ponto.de Amostragem . Pardmetro VR. . VA.  Resultado Violacho|
04-05-2000 15-05-2009 4885 Ceiroquinha ! - Casa Sr. Maria Dasinfectante Residual — - <0.05mgCIZL  V.R.
Augusto
04-05-2000 15-05-2009 4885 Celroquinho | - Casa Sr. Maria pH — 6,5-9,0 B2Escalade VA
Augusto Sorensen
Total de Parimetros da Area: 15
Area: Ceiroquinho Il
Dt Col./JEmls. Boletin  Ponto de Amostragem . Parimetro ViR VAL
04-05-2000 15-05-2009 4886 Gelroguinho Il - Fontanafio do pH — 8,5-8,0 93Escalade VA
Portelao Sorensen
Total de Parimetros da Area: 15
Area: Coelhal
J~+Col/Emis; Bolétim . Ponto de Amostragem. - - Paréniet A
- 200001-06-2000  &(11 Coelhal - Fontandrio junto ao Desinfectante Residual — - 0,13mg CI2/L
Lavadouro

Area: Covanca

Total de ParAmetros da Area: 3

Dt Gol/Emls; Boletii Ponto'de Amostragem ' Parmetre, " ViR: " ViAS iVlo
04-05-2009 15-05-2009 4887 Covanca - Casa de Herminlo Moura  Desinfectante Residual - - <0,05mg CHL V.R.
04-05-2009 15-05-2009 4887 Covanca - Casa de Herminio Moura  pH - 85-6,0 6,0 Escala de VA,

Sorensen
04-05-200% 15-05-2009 4887 Covanca - Casa de Herminio Moura  Namero de Colbniss a 38 °C — s/ alteragiio 88 UFCimL Y.R.

Total de Parimetros da Area: 15

Area: Covies

Dt ColJEmls. Boletim ! Ponto!de’Amostragem = >t - -Parametr

26-05-2009 18-06-2009 7030 Covbes - Fontanério Desinfectante Residual

Area: Dornelas do Zézere

0,10 mg CI21L VR.
Total de Pardmetros da Area: 3

Dt Col/Emis. Boletim ‘Ponto'de Amostragem - ’Parfimetro: .\

! Resiiltado . ' Violag#

23-08-2408 24-06-2009 7329 Domelas do 2&zare - Calé "Estrela da Desinfectante Residual

Noite”

— 069mgCl2L VR

Total de Parimetros da Area: 6

25-06-2009

Pagina: 2/6



CESAB - Centro de Servigos do Ambiente
Zbna Industrial Ponte de Viadores

3050-481 MEALHADA

Tel. 231209 710 Fax. 231209719

Mapa de Violagbes
Periodo de 01-04-2009 a 25-06-2009 (Data de Colheita)
Area: Esteiro

[Dt Col./Emls. Boletim Ponto de Amostragem Parfmatro ViR, VA Resultado __Violag#o|
23-068-2009 24-056-2008 7330 Esteiro - Casa de Antbnio Alvez Desinfectante Residual —_ - 0,16 mg G121 VR
Marcelino

Total de Pardmetros da Area: 6
Area: Fajio

lDt Col./Emis. Boletim Ponto de Amostragem Parmetro V.R. VA, Resultado  Violaca

04-05-2009 15-05-2009 4888 Fajso - Casa de Augusto Femandes pH - 85-8,0 8,1 Escala de VA
de Almeida Sorensen

Total de Pardmetros da Area: 15

Area: Folgares

|E5t Col./JEmis. Boletim Ponto de Amostragem _Parémetro V.R.  V.A Resultado Vlblagﬁgl

017 "2009 03-06-2009 6256 Folgares - Casa de Manue! Antio Dasinfectante Residual — -— 0,05 mg CI2/L V.R.
{posto poblico)

Total de Pardmetros da Area: 6

Area: Gavifo de Cima

V.R. VA Resultado __ Violag#ol

1= 04-2009 03-04-2009 3664 Gavifio de Cima - Casa de Mariade Desinfectante Resldual — - <0,05 mg CI2/L V.R.

Anunciagio
01-056-2009 03-08-200% 8257 Gavido da Cima - Boca de incéndio  Desinfeclanie Residual - — 0,15 mg Cl2/L V.R.

Total de Parimetros da Area: 6
Area: Lobatos
Dt ColJEmis. Boletim Ponto de Amostragem  __ Parfmetro . V.R.
N#o ocorreram violagdes
Area: Machio de Baixo

Dt Col./Enils. Boletim -Ponto de Amostragem - - Pardmeétro | V.R.: - . i
01-04-2009 03-04-2009 3666 Machio de Baixo - Casa de Manuel  Desinfectante Residuat —_ - 0,05 mg Ciz/L V.R.

Miguel
Total de Pardmetros da Area: 6

Area: Machio de Cima

el

__ColJEmis; Boletim ' Porito de Amostrapem % WR.! VA ' i Resultado - Violaghol

01-04-2008 03-04-2008 3667 Machio de Cima - Queijaria de Deslnfectante Residual — 0,14 mg Cl2L VR.

Antdnio Estevdo
01-06-2009 03-06-2008 68260 Machio de Cima - Comissao Desinfectante Residual - —_— 0,68 mg CI2/L V.R.

Total de Parimetros da Area: 6
Area: Malhada do Rei

: _ViR: . S
28-04-2009 29-04-2009 4888 Malhada do Rei- Casa do Povo Desinfectante Residial —_ — 0,05 myg CI2L v.R.
23-06-2009 24-06-2009 7331 Malhada do Rei - Cesa de Herminio  Desinfectante Residual -- — 0,78 my CI21L V.R.
Dias Almeida
Total de Parimetros da Area: 6
Area: Malhadas da Serra
Dt Col/Emis. Boletim Ponto de Amostragem - ParAmetrol. " V.R."'" V.A, . ' Resultado" . Violaclio
28-05-2008 01-06-2000 8017 Malhadas da Serra - Casa de Marla  Desinfectante Residual —— —_ <0,05 mg Cl&/L
Afice (Taberna)
Total de Pardmetros da Area: 3
Area: Mata
Dt.ColJEmls. ‘Boletin Ponto de Amostragem: - Parimetro. " ' V.R. © V.A. “. - Reésultado’ " Violagl
04-05-2009 15-05-2009 4889 Mata-Fontendrio Largo Aménoo Deszinfeciante Residusl — —_ <0,05 mg CI2;'L V.R.
Redrigues de Almeida
04-05-2009 15-05-2009 4889 Mata-Fontenério Largo Américo pH - 65-9,0 6,1 Escala de VA,
Rodrigues de Almeida Sorensen

25-06-2009 Pagina: 3/6



CESAB - Centro de Servigos do Ambiente
Zona Industrial Ponte de Viadores

3050-481 MEALHADA

Tel. 231209 710 Fax. 231209 719

Mapa de Violagoes

Periodo de 01-04-2008 a 25-06-2009 (Data de Colheita)

Area: Maxial

Total de Parametros da Area: 15

|Dt Col/Emls, Boletim Ponto de Amostragem _ Parimetro V.R. V.A. Resultado___Violag#ol
28-04-2000 20.04-2008 4669 Maxiat - Escola Primaria Desinfectante Residual — - 0,87 mg CI21L VR,
23.06-2009 24-06-2009 7332 Maxial - Casa de Manuel Lucas Bento Desinfectante Residual - - 0,86 mg CIZ/L V.R.
Total de Pardmetros da Area: 6
Area: Meas
|Dt- Col./Emis. Boletim Ponto de Amostragem Pardmetro R. V.A. _Resultado _ Violag EQI
28-04-2000 26-04-2009 4670 Meas - Casa de Américo Mendes Desinfectanie Residuat - —_— 0,13 mg Cl2iL V.R.
Total de Pardmetros da Area; 6
Area: Moninho / Sobral de Cima
lr ""}ol.rEm'ls'. Boletim Ponto do Amostrager __Parametro V.R. VA, Resultado . Violaciio|
hwd ocorreram violagdes Total de ParAmetros da Area: 15
Area: Moradias
| Dt Col/Emls. Boletim Ponto de Amostragem - Parfmetro V.R VA, __Resultado __ Violacé
26-05-2009 18-06-2000 6018 Moradias_Fontanario Desinfectante Residual — — <0,06 mg Cl2iL V.R.
Total de Pardmetros da Area: 3
Area: Padrdes
Dt Col./Emis. Boletim Ponto de Amostragem Parametro __V.R. V.A. __Resultado '~ Violaga
01-04-2009 03-04-2009 3668 Padrdes - Casa de Maria Preciosa Desinfectante Residual — -— 0,i6 mg CiZ/L V.R.
01-06-200% 03-08-2008 6261 Padrées - Casa de Angelo Francisco Desinfectante Residual — —_ 0,19 mg ClZL Y.R.
Total de Pardmetros da Area: 6
Area: Pescanseco Cimeiro
26-05-2009 01-06-2009 8019 Pescanseco Cimairo - Casa de M* Desinfectante Residual —_ — 0,11 mg CIZ/L V.R.
Ameélia Marlins
Total de Parimetros da Area: 3
Area: Pescanseco Fundeiro
. EoliEmis. Boletim’ Ponto de Amostrager VR VA Resulfads.
N&o acorreram violagdes
Area: Pessegueiro
Dt Col./Emls. Boletim Ponto de Amostragem: | Parfmetra’ '~ ' ViR,

26-05-2008 01-06-2009 8021 Pessegusiro - Café Xico Desinfectante Residual

Area: Ponte de Fajgo

- 0,66 mg Ci2iL VR,
Total de Par3metros da Area: 3

*Parametro.

Desinfectante Residual

Melhoramentos

Area: Portela de Unhais

<0,05 mg CI2/L

Total de Par8metros da Area: 15

Dt GolJEmle; ‘Boletiny’ Ponto de Amiostragem’ - TVIRCT VA b [ Violaigac
N&o ocorreram viclagdes Total de Pardmetros da Area: 6

Area: Pévoa

Dt ColJEmls. Boletim  Ponto de Amostragem .  Pardmetro ~ ~ V,R. - VA, 1 Resultado”’ ' Vlolachc

04-05-2009 15-05-2008 4592 Pivoa - Casa de Carlos Machado Dasinfectante Residual

- <0,05 mg Cl2/L VR.
Total de Pardmetros da Area: 15

25-06-2009
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CESAB - Centro de Servigos do Ambiente
Zona Industnial Ponte de Viadores

3050-481 MEALHADA

Tel. 231 203710  Fax 231 209 719

Mapa de Violagdes
Periodo de 01-04-2009 a 25-06-2009 (Data de Colheita)
Area: Povoa da Raposeira

.Dt' Col/EmIs. Boletim ‘Ponto de Amostragem _Paramstro - - VR, - VA, ___Resultado -
25042008 20-04-2000 4872 Pdvoa da Raposeira « Cofé Centra? Desinfectanle Residual - -— 0,08 mg Cl2 V.R.

Totat de Parametros da Area: 6

Area: Ramalheira

| Dt Col/Emis. _Bolétim . Ponto de Amostragem - Pordmetro . iVWR.-. . V.A. __Resultado . _- Violagao
20-05-2000 18082000 8022 Rama'heira - Casa ta Jodo Afonso Cesinfectante Residua! —_ — 0,08 mg CIJL V.R.
Total de Parametros da Area: 3

Area: Santa Luzia / Pampilhosa da Serra

| oticol/Enmis. ' Boletim _'Ponto de Amostragem - Pardmetra: . V.R.© " 'VA. . ‘Résultado - Viotagio |

01-04-2008  03-00-2D0% 3B6% Casal da Lepa - Coasa de Anlonio Dureza Tota! - — T02mgCaCD3A VR

B Rodvgues Gongalve

/‘-04-2009 03-08-2009 3609 Casal da Lapa - Casa de Antbnio Nicusl - 20 28 g HIL VA

’ Rodigues Gongalve

28-04-2000 20-04-2000 4873 Janeiro de Baixg - Casa de Américo Desinfeciante Residual - — 0,80 mg CI2L VR.
Sanfos Munes

04-D5-2000 CO-05-2009 4893 Cabyil - Centre de Dia Dasinfectanis Residual e —_— 0,83 mg CI2AL V.R.

01-0G-2000  03-06-2000 8282 Lombda do Barco_ Manuel Extevio Desinfectanie Resxual — - 0.14 mg CiL V.R.

23-08-2000 24-06-2009 7338 Armadowro - Casa de Antdnio Maria Desinfectanie Residuat - — <005 mg Ci21 VR
HNunes

Total de Pardmetros da Area: 51

Area: Signe Samo

bt Co1lEris. Bolelify__ Panto dé Amisstragen
0§-08-200% D3-08-2009 6263 Signo Sagmo - Casa de Américo Desinfeciants Residual - - «0.05 mg GIZL
Lopas

Total de Perémetros da Area: 6

Area Sobral Bendito

'l T s Bri)
kP n‘?efr : L EAVIA A bshlta"closm V.tolaéio’%l
Desinfectante Reﬂduﬂ _ ——— 005 mg Cﬂﬂ. VR

Joaguim
Total de Pardmelros da Area: 4

Area: Sobra) de Balxo

B T T T T R T s
Dt.ColliEmis:' ;
“ N&o ocoireram vlolagoas

Area: Sobral Magro

.;.o k) IR T
Dtxco"IfEmis. . ; 0.3 2in i ; V. . i :
01-04-2000 03-04 -2000 asn Sobral May’u Casan Garg:a Dssmhdante Res\duai _ _— 0, 15 rﬂgCIZﬂ\. V.R.
Barata e Santos
11-06-2000 03-08-2000 6284 Sobral Magen - Recolha na Desinfectante Residual - — 0,71 mg CE2L VR.
rectivt -
Total de Pardmelros da Area: §
Area: Soelrinho
S— T e e S T s E—
Iy e e bl B Sk Ak e A
I%D'I-)‘G%I?jEmls._ VBoletim i LPbnto.de Amosira g‘ T Parmetro . : e esultac
20-05-2000 01-D3-2000 8028 Soeirinho - Casa de Fi do Desnfectante Residual -— - 0,05 mg Cl2L VR.
Ameida Garcia

Total de Pardmetros da Area: 3

Area: Souto do Brejo

TG SO
lstcslienis 2 B gttty Eisi
28-(4-2000 29-04-2@9 Dem!eclanla Rwdual - —_ 0,12 mg Cl?.ﬂ. V' R
23-06-2000 24-08-2000 7337 Souto do Brejo - Fordendric do Largo Dasinfectante Residual — -_ 0.08 mpCl2A V.R.

do Chofariz
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CESAB - Centro de Servicos do Ambiente
Zéna Industrial Ponte de Viadores

3050-481MEALHADA

Tel. 231 200710 Fax. 231208 719

Mapa de Violagées
Periodo de 01-04-2009 a 25-06-2009 (Data de Colheita)
Total de Parametros da Area: 6
Area: Trinh&o

|Dt Col./Emls. Boletlm Ponto de Amostragem Parimetro ‘V.R. V.A. Resultado Vlolagad

01-04-2008 03-04-2009 3672 Trinh&o - Casa Manuel Brilo Mendes Desinfactante Residual - <0,05 mg CR2/L V.R.
01-08-2008 £3-06-2009 6265 Trilh&o - Caza de Manuel Lovrenge  Desinfectante Residua! — — <0,05 mg Cl2/l. VR.
Total de Parametros da Area: 6

Area: Vale Pereiras

| Dt Col/Emis. Boletim Ponto de Amostragem Pardmetro V.R. VA " Resultado _ Violagh

01-08-2008 03-08-2009 6288 Vale Pereiras-Casa de Sr. Amérco  Desinfectante Residual —_ <0,05 mg CI2/L V.R.
Gomes de Almelda

l<
.|>

Total de Parimetros da Area: 6

Area: Vidual de Baixo

E ol./Emis. Boletlm Ponfo de Amostragem ParAmetro V.R. VA, Resultado Vlolagagl
04-05-2008 15-05-2009 4804 Vidusl de Baixo-Casa de Mariados  Desinfectante Residual <(,05 mg Cl2/L V.R.
Anjos Marling
04-05-2009 15-05-2009 4804 Vidual de Baixo-Casa de Mariados  pH - £5-9.0 6,4 Escala da VA,
Anjos Martins Sorensen
Total de Pardmetros da Area: 16

Area: Vidual de Cima

Dt Col/Emls. Bolstim: Ponto.de Amostragem Parametro V.R. -~ VA, _Resultado Violagigl
04-05-2009 15-05-2009 4885 Vidual de Cima - Casa de Antonic gH — 65-80 6,1 Escala de V.A,
Robalo Gomas Cruz Sorensen
04-05-2009 15-05-2009 4885 Vidual de Cima - Casa de Anténic Desinfecianie Residval -— — <0,05mg CiziL V.R.

Robalo Gomes Cruz
Total de Paramstros da Area: 15

Area: Z.A Unhais-o-Velho - Sist Velho

Dt ColJEmis. Boletim Pohto de Amostragem . .. Parlimetro . V.R. ' VA, - i\ Resultado  Violag#o
N&o ocorreram violages Total de Pardmetros da Area: 6
Area: Z.A. Unhais-o-Vetho Sist. Novo

T N L T I N TN

Dt:Col./Emis: Boletim.:Ponto 'de' Amostragem " Do :
. " *-N8-2009 24-06-2009 7339 Unhais -0- Velho Sist.Novo - Escola  Desinfectante Residual — — 0,42 mg Cl2L V.R.
. Priméaria

Total de ParAmetros da Area: 6
Total de Pardmetros do Cliente: 459

V.R. - Valores Recomendados de acordo com o Tipe de Amostra Total de Clientes: 1
V.A. - Valores Admissiveis de acordo com o Tipo de Amostra Total de Areas: 55
Total de Pontos: 86

Total de Pardmetros: 459

25-06-2009 Pagina: 6/6



A comunicacdo do¢s) incumprimentos) foi efectuada por fax, imediatamente
apos a validagdo do respectivo resultado.

Data da Campanha Pardmetros em violagdo Data de envio da comunicagdo -
de incumprimento
04-05-2009 pH 06-05-2009
04-05-2009 Turvagio 07-05-2009
01-04-2009 Niguel 03-06-2009

Avaliando globalmente este trimestre tal como o apresentado no “Mapa de
Violagdes”, foi detectada a presenga de valores de pH, Turvagéo e Niquel fora
dos limites estatuidos pelo D.L. n® 306/07.

O pH da dgua depende da composig8o desta, em especial dos teores de didxido

de carbono e carbonatos de calcio.

A Turvagdo reflecte uma aproximagéo muito Util do teor em particulas coloidais
minerais e orgénicas, como areias, argilas, microrganismos, plancton, etc.,
(relaciona-se com os sélidos suspensos totais) pelo que pode ser um sinal de
contaminacdo. Além disso, as particulas que conferem turvagdo a dgua protegem
os microorganismos dos efeitos da desinfecgdo, facilitando o desenvolvimento de
bactérias, o que faz aumentar as dosagens de cloro necessarias para a
desinfecgdo.



O Niquel ¢é relativamente pouco toxico via digestiva por ser fracamente
assimilado no intestino, ndo representando perigo para a satide publica quando
presente nos alimentos e 4dgua para consumo, Em algumas experiéncias com

animals, revelou-se carcinogénio.

O pH, da 4gua, tal como © referido anteriormente depende da composigéo desta,

em especial dos teores de didxido de carbono e carbonatos de célcio. Assim, 0s
valores de pH registados s8o caracteristicos da zona geolégica em questdo.

Valores semelhantes ja foram registados nos anos anteriores.

A Turvagdo pode ser devida a um tratamento inadequado, a presenga de
sedimentos nos reservatorios de distribuicdo ou a accfo de corrosdo sobre 0s

materiais do sistema de distribuigao

A presenca de Niquel na dgua tem origem, sobretudo, em acgdes corrosivas

sobre torneiras e acessorios.

Foram registados 9 incumprimentos relativos ao pH. Com a excepgdo do
incumprimento registado na zona de Boicas, as restantes zonas de
abastecimento possuem correcgédo de pH, segundo as informagdes retiradas do
PCQA apresentado ao IRAR.



Assim, para as zonas de Cavaleiros de Cima, Ceiroquinhio I e II, Covanca, Fajdo,
Mata e Vidual de Baixo e de Cima julga-se necessario a renovagdo efou limpeza
da brita para que esta possa neutralizar convenientemente as caracteristicas

4cidas da agua.

Na zona de abastecimento de Camba foi registado um valor de Turvagéo
elevado. Na sequéncia do incumprimento foi efectuada uma andlise de

verificagéo a qual apresentou valores concordantes com a legislagao.

Na zona de Santa Luzia/Pampilhosa da Serra foi registado um valor de Niguel
superior ao respectivo Valor Paramétrico. Embora o niquel seja um parametro
pertencente & parte 1I do D.L. n.0 306/2008, pardmetros obrigatorios, até ao

momento ndo foram solicitadas analises de verificagao.

Em relagio ao desinfectante residual ha a referir que das 85 determinagdes
efectuadas 31 apresentavam valores inferiores ou iguais a 0,05 mg/L. Relembra-
se que a legislagdo refere um valor minimo de 0,2 mg/L.

Destacam-se as zonas de abastecimento de Boicas, Camba, Carvalho,
Castanheira da Serra, Cavaleiros de Cima, Celroquinho I, Covanca, Malhadas da
Serra, Mata, Moradias, Ponte Fajdo, Povoa, Sobral Bendito, Soeirinho, Trinh&o,
Vidual de Baixo e Vidual de Cima, nas quais foram registados valores de

desinfectante residual inferiores ou iguais a 0,05 mg/L.

A legislacdo refere que, a partir de 2009, toda a &gua distribuida deve ser
submetida a um processo de desinfecgdo. As Entidades Gestoras podem ser
dispensadas, pela Autoridade de Salide, da desinfecgdo, se através do historico
analitico demonstrarem n&o terem tido incumprimentos, aos parametros

microbiolégicos, sem recurso a desinfecgdo.

O CESAB coloca-se & disposigado para a colaboragéo que entenderem necessaria.

Mealhads, 30 de Junho de 2009

%‘xmoc;c\.ﬂ :



